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Szczegotowe zapoznanie sie z niniejsza dokumentacja, montaz i uzytkowanie urzadzen zgodnie z podanymi w niej opisami i przestrzeganie wszystkich warunkéw bezpieczenstwa stanowi
podstawe prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania urzadzenia, kazde inne zastosowanie, niezgodne z niniejszg instrukcja, moze prowadzi¢ do wystapienia groznych w skutkach
wypadkéw. Nalezy ograniczy¢ dostep do urzadzenia osobom nieupowaznionym oraz przeszkoli¢ personel obstugujacy. Przez personel obstugujacy rozumie sig osoby, ktére w wyniku
odbytego treningu, doswiadczen i znajomosci istotnych norm, dokumentacji oraz przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i warunkéw pracy zostaty upowaznione do przeprowadzania
niezbednych prac oraz potrafig rozpozna¢ mozliwe zagrozenia i ich unika¢. Ponizsza dokumentacja techniczna musi by¢ dostarczona wraz z urzadzeniem, zawiera szczegdtowe informacje
dotyczace wszelkich mozliwych konfiguracji nagrzewnic, przyktadéw ich montazu i instalacji oraz uruchomienia, uzytkowania, napraw i konserwacji. Jezeli urzadzenie jest eksploatowane
zgodnie z przeznaczeniem, to niniejsza dokumentacja zawiera wystarczajace wskazéwki niezbedne dla wykwalifikowanego personelu. Dokumentacja powinna zawsze znajdowac si¢ w
poblizu urzadzenia i by¢ tatwo dostepna dla stuzb serwisowych. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w instrukcji lub zmian w urzadzeniu wptywajacych
na jego dziatanie bez powiadomienia. VTS POLSKA Sp. z 0.0. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za biezace konserwacje, przeglady, programowanie urzadzen oraz szkody
spowodowane postojami urzadzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne, wszelkie szkody w innym niz urzadzenia majatku Klienta, btedy wynikajace z nieprawidtowej instalacji
lub ztej eksploatacji urzadzenia.

Moppo6Hoe o3HakoMMeHre ¢ HacTosILLel AOKyMEHTaLMell, MOHTaX 1 NCNoNb3oBaHne 060pyA0BaHUs COMacHO ONMCaHMIo, ykasaHHOMY B Hell a, Takke, COBMnioAeHNe BCeX YCroBuii
6e30MacHOCTY SIBNSAIOTCA OCHOBOW MPaBUIIbHOMO M 6e30NacHoro dyHKLMOHUPOBaHKst o6opyaoBaHus. flioboe Apyroe UCMoONb3oBaHWe, HECOOTBETCTBY-IOLLEe HACTOSILLEN MHCTPYKLIMU MOXET
NPUBECTU K aBapusiM C OMacHbIMU nocneacTeusmMn. Criegyet orpaHu4nTb AOCTYN K 060PYAOBaHMI0 HEKOMMETEHTHBIM NULIaM, @ Takke 00y4nTb 06CIyXVBatoLLMiA nepcoHan. MoHATe
oGcnyxuBatoLWmMin nepcoHan o6o3HavaeT nuua, KoTopble B pesynsTate NPOBEAEHHOMO 0BYYEHWs, OnbITa 1 3HaHWSI CyLLECTBYIOLMX HOPM, JOKYMEHTaLuK, a Takke npaBui 6e3onacHocTt

1 ycrioBuit paboTbl YNONMHOMOYEHBI Afsi TPoBeAeHUs HeobxoAuMbIX paGoT, a Taloke yMeloT pacno3HaBaTb BO3MOXHYIO OMacHOCTb U n3beratb e€. [laHHbIi TEXHUYEeCKUIn NacnopT AOKeH

6bITb JOCTABMEH B KOMMIEKTe ¢ 060pyAoBaHNeM 1 COAEPKUT NOAPOGHYI0 MHGOPMaLMIO Ha TeMy BCEBO3MOXHbIX KOHUIypaLuii TENNOBEHTUNATOPOB, MPUMEPOB UX MOHTaXa, a Takke
nycKoHanazku, UCMosb30BaHWsi, PEMOHTOB 1 KOHCEPBUPOBaHWsi. Ecn o6opynoBaHne NCnonb3yeTcst COrMacHo ero NnpeAHasHayYeHu s, Toraa HacTosiLLast UHCTPYKLMS: COOePXUT BCe
Heo6XxoAuMble pekoMeHAaLny Anst YNoNHOMOYEHHOTo nepcoHana. [lokyMeHTauus JoMmKHa BCeraa HaxoauTbesl B6nu3mu o6opyaoBaHus U AOMKHA GbITb AOCTYNHA AN CePBUCHbIX
cnyx6. NponsBoauTenb coxpaHsieT 3a OGO NPaBoO BHOCUTL U B 0Gopy Wue Ha ero pa6oTy,6e3 npeABapUTeNIbHOrO NpeaynpexaeHUst B MHCTPYKLIMK.
VTS OOO He HeCE&T OTBETCTBEHHOCTM 3a TEKYLLyl0 KOHCEPBaLMIO, OCMOTP, MPOrpaMMmpoBaHue ob6opyaoBaHus, a Takke yuep6, NPUYMHEHHBIN NpocToeM 06opyaoBaHWS B NEPUOA OXnaaHUs
rapaHTUHBIX YCITyT, BCEBO3MOXHbIIA yiliep6 Apyroro nmyliectsa KnvneHTa, olumbki ABMsioLMecs: pesyrnsTaToM HENpaBUibHOTO MOAKITIOYEHNSt UMW HENpaBUIbHOM dKCMyaTaLun o6opyaoBaHmst.

[leTanbHe 03HaWOMIIEHHS 3 Lji€t0 JOKYMEHTALi€l0, MOHTaX Ta BUKOPUCTaHHS 0briagHaHHsl, 3rigHO 3 MOAaHUMU B Hill onncamm Ta AOTPUMaHHS! BCiX yMOB 6e3neky, SBMSIOTbCH OCHOBOIO
npaBwunbHOro Ta 6eaneyHoro yHKLioHyBaHHS obnagHaHHs, byab-ske iHLe BUKOPUCTaHHS, HEBIAMOBIAHE Uil iIHCTPYKLIi, MOXe npuBecTV A0 aBapin 3 HebeaneyHnmu Hacnigkamu. MoTpibHo
obmexuTu AocTyn Ao obnagHaHHA HEKOMMNETEHTHMX OCib, @ TakoXX NPOBECTU HaBYaHHsi 06cnyroByto4oro nepcoHany. O6cnyroByOUYMIA NepcoHan Lie NpauiBHUKK, SKi B peaynbtaTi NpoBeAeHOro
HaBYaHHS, 4OCBIAY Ta 3HaHHS ICHYIO4YMX HOPM, AOKYMeHTaLi, a Takox npasun 6e3nekv Ta yMoB po6oTU yNOBHOBaXeHi 40 NpoBeAeHHs HeobXiAHKX pobiT, @ TakoX BMIlOTb po3ni3HaBaTh
MoXnuBy Hebesneky Ta yHukaTu ii. [laHuii TexHiuHuiA nacnopT mae ByTn foctaBneHuii 3 obnagHaHHAM, MiCTUTb AeTanbHy iHdbopMaLiio Ha TeMy Byab-AKux KOHMIrypaLii onantoBanbHUX
NPpUCTPOIB, MPUKNaAiB iX MOHTaXy Ta YCTaHOBKU, @ TaKOX MyCKy, BUKOPUCTAHHS, PEMOHTY Ta KoHcepBaUii. SKLio obnagHaHHs BUKOPUCTOBYETLCS 3rifHO 3a NpU3HAYeHHAM, ToAi LSt iIHCTPYKList
MiCTWUTb BCi HeobXiaHi pekoMeHaaLii Ans ynoBHoBaxeHoro nepcoHany. MacnopT mae 3aBxAun 3HaxoAUTUCL NOGNN3y o6nagHaHHA Ta 6yTU AOCTYNHUM ANA cepBiCHUX cnyx6. Bupo6Huk
36epirae 3a co6oto NpaBo A0 3MiH B iHCTPYKLUii 6e3 nonepeAHbLOro NOBiAOMMNEeHHs1 a6o 3MiH B 06nagHaHHi, Wo BNnMBawTb Ha oro po6oty.TOV VTS UKRAINA. He Hece xopHOT
BiANOBiAaNbHOCTI 3a NOTOYHI KOHCEpBaLii, OrnsauW, NporpaMyBaHHsA 06nafHaHHs, a TakoX 36MTKM, Ski CNPUYMHEHI NPUNUHEHHSIM Po60oTM obnagHaHHSA nig Yac oYikyBaHHSA rapaHTiHKUX
nocnyr, 6yab-AKnii 3BUTOK iHLWIOro MaiiHa KnieHTa , TOMUIKK, siki € pe3ynbTaToM HenpaBunbHOro MiaknioyeHHs abo HenpaBunbHOT ekcrinyartauii obnagHaHHs.

ISsamus susipazinimas su Siais dokumentais, montavimas ir jrenginio naudojimas pagal juose pateiktg aprasyma, visy saugumo salygy laikymasis yra tinkamo ir saugaus jrenginio
funkcionavimo pagrindas, dél kitokio, neatitinkancio $ios instrukcijos naudojimo galimos avarijos su pavojingomis pasekmémis. Reikty apriboti prieiga prie jrenginio nekompetentingiems
asmenims, taip pat apmokyti aptarnaujantj personalg. Savoka aptarnaujantis personalas apibréZia asmenis, kurie dél i§silavinimo, patirties ir galiojan¢iy standarty, dokumentuy, taip pat
saugos taisykliy ir darbo salygy Zinojimo yra jpareigoti atlikti batinus darbus bei sugeba atpaZinti galima pavojy ir jo i§vengti. Sis techninis pasas turi biti pristatytas kartus su jrenginiu ir

jame yra pateikta iSsami informacija apie galimas Siluminiy ventiliatoriy konfigdracijas, ju montavimo pavyzdzius, taip pat apie paleidima, eksploatavima, remonto darbus ir konservavima. Jei
irenginys naudojamas pagal paskirtj, tai Sioje instrukcijoje yra visos jgaliotam personalui reikalingos rekomendacijos. Dokumentai visada turi bati netoli jrenginio ir prieinami techninés
prieziuros tarnyboms. Gamintojas pasilieka sau teis¢ be iSankstinio jspéjimo atlikti pakeitimus instrukcijoje arba atlikti jrenginio modifikacijas, daranéias jtaka jo veikimui. VTS
VILNIUS UAB neatsako uz einamajj konservavima, apzidras, jrenginio programavima, taip pat uz Zala, atsiradusig dél jrenginio prastovos laukiant garantiniy paslaugy, uz bet kokig kito Kliento
turto Zala, uz klaidas, atsiradusias dél netinkamo prijungimo arba netinkamo jrenginio eksploatavimo.

Read the documentation carefully, install and use the equipment according to the specifications, and follow all the safety regulations in order to ensure proper and safe use of the device. Any
use that is incompatible with these instructions can cause serious injuries. Restrict access by unauthorized persons and train the operational personnel.The term operational personnel refers
to people who are suitably trained and have appropriate experience and knowledge of relevant norms, documentation and occupational health and safety regulations, and are authorized to
conduct the required work and can identify possible threats and avoid them. This operation and maintenance manual, which is delivered with the device, includes detailed information on all
possible configurations of the heaters, examples of their assembly, start, use, repair and maintenance. To operate this device correctly, this manual includes instructions sufficient for qualified
personnel.The documentation should be placed close to the device for ease of access by the service team. The manufacturer reserves the right to introduce changes to the

manual or the specifications of the device, which may alter its operation, without prior notice. VTS POLSKA Sp. z o.0. shall not be held liable for current maintenance, servicing,
programming, damage caused by standstill of the device awaiting warranty service, any damage to customer’s possessions other than the device, or faults resulting from the wrong assembly or
use of the device.

A berendezés telepitése el6tt figyelmesen olvassa el és tartson be minden szerelési és biztonsagi eldirast, mely a késziilék hosszutava lizembiztos milkédéséhez elengedhetetlen. Az el6irasok
be nem tartdsa személyi sériiléshez vezethet. A telepitést csak megfeleléen képzett személyek végezhetik akik tisztaban vannak a biztonsagi és szerelési eléirasokkal. Ez a gépkonyyv,

mely a termékkel egydtt keriilt leszallitasra tartalmatta az 6sszs lehetséges telepitési megoldast. A berendezés lizembiztos miikddéséhez minden sziikséges informaciot megtalal ebben a
dokumentaciéban, melyet a készilék mellett kell elhelyezni, hogy kénnyen és egyszerilien hozzaférhetd legyen a szerviz részére. A gyarté fentartja a jogot az elézetes bejelentések nélkiili
valtoztatasra. Az lizemeltetést végz6 személyeknek megfeleléen képzetteknek kell lennilik akik ismerek jelen dokumentacié tartalmat és hiba esetén el tudjak végezni a késziilék hibafeltarasat.
A VTS Hungary Kift-t nem terheli felelésség a nem megfelel6 telepitésbél, izemeltetésbdl, kezelésbdl és karbantartasbdl adédo karesetekért és visszautasit minden ilyen iranyu garancialis
szolgaltatast.

Podrobné seznameni se stavajici dokumentaci, montaz a pouzivani zafizeni v souladu s uvedenymi popisy a dodrZzovani vSech bezpecnostnich podminek je zakladem pro spravnou a
bezpecnou praci zafizeni, kazdé jiné pouZiti v rozporu se stavajici dokumentaci muze vést ke vzniku nebezpeénych poruch. Je nutné zamezit pfistupu nepovolanym osobam k zafizeni a
zaskolit obsluhu zafizeni. Obsluhou zafizeni jsou osoby, které absolvovaly §koleni, maji zkuSenosti a znaji dulezité normy, dokumentaci a predpisy tykajici se bezpe¢nosti a podminek prace,
byly opravnény k provadéni nezbytnych praci, dokdZou rozeznat mozna nebezpeci a zabranit jim. NiZze uvedena technicka dokumentace musi byt dodavana spole¢né se zafizenim, nebot
obsahuje podrobné informace tykajici se veskerych moznych konfiguraci ohfivacu, priklady jejich montazZe a instalace, zprovoznéni, provozu, oprav a udrzby. Pokud je zafizeni provozovano
v souladu s jeho uréenim, pak tato dokumentace obsahuje dostate¢na doporuceni, nezbytna pro kvalifikovany persondl. Dokumentace se musi vzdy nachazet v blizkosti zafizeni a musi byt
dostupna servisnim sluzbam. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zavadéni zmén v dokumentaci nebo zmén v zafizeni, které maji vliv na jeho funkci, bez prfedchoziho upozornéni. VTS POLSKA
Sp. z 0.0. nenese zadnou odpovédnost za prubéznou udrzbu, prohlidky, programovani zafizeni a Skody zplsobené prostojem zafizeni v dobé ¢ekani na zaruéni sluzbu, veskeré skody na
jiném zafizeni, které neni majetkem Klienta, zavady vyplyvajici z chybné instalace nebo nespravného provozovani zatizeni.

1.2 TRANSPORT / TPAHCIMOPT / TPAHCMOPT / TRANSPORTAVIMAS / TRANSPORT / SZALLITAS / PREPRAVA

Przed przystapieniem do instalacji oraz przed rozpakowaniem urzadzenia z kartonu nalezy sprawdzi¢, czy wystepuja jakiekolwiek $lady uszkodzenia kartonu oraz czy firmowa tasma klejaca
nie zostata wczesniej zerwana lub rozcieta. Zaleca sig sprawdzi¢, czy obudowa urzadzenia nie ulegta uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku wystapienia jednej z powyzszych sytuacji
nalezy skontaktowac sie z naszg infolinig lub drogg mailowa (Tel. 0 801 080 073, email: vts.pl@vtsgroup.com, fax: (+48) 12 296 50 75). Zaleca si¢ przenoszenie urzadzen we dwie osoby.
Podczas transportu nalezy uzywa¢ odpowiednich narzedzi, aby unikna¢ uszkodzenia towaru i ewentualnego uszczerbku na zdrowiu.

Mepen HauyanomM MoHTaxa, a Takke Nnepes pacnakoBKoii 060pyAoBaHNUs U3 KOPOGKY, criefyeT NpoBepuTb, MPUCYTCTBYIOT NN kakne-nnubo credbl NOBpeXaeHst KOpobky, a Takke NPOBEPUTL He
6bina nu hMpMeHHasi eHTa ¢ NoroTUNoM paHee copeaHa U paspeaaHa. PekomeHayeTcst npoBepuTb, He Gbin N NMOBPEXAEH BO BPEMS TPAHCMOPTMPOBKM kopryc obopyaoBaHus. B crniyyae
obHapyXeHUs OHO U3 BblLLENepeYNCreHHbIX CUTYaLUuin crieayeT CBA3aTbCs ¢ Hamu no TenedoHy unu no anekTpoHHon noyte (Tel. 8 800 333 0336, email: vts.ru@vtsgroup.com, fax: (+7)
495 981 95 52). PekomeHayem nepeHocuThb o6opyaoBaHve BABoEéM. Bo Bpemsi TpaHCMOPTUPOBKY crieAyeT MCNONb30BaTh COOTBETCTBYHOLME MHCTPYMEHTLI, YTOObI He NOBpeAUTb
oGopyaoBaHMe U He HaHeCTU BpeAa 3A0POBbLIO.



VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

UA: Mepen nodyaTkom MOHTaXxy, a Takox nepes po3nakoByBaHHAM 0bnafHaHHs 3 KOpobKM, Crif NepesipuTy, Yn NPUCYTHI Aki-HeByAb CMian MOLLKOKEHHS KOPOBKN, a TaKoX NepesipuTH, 4u

He Byna cipmoBa CTpidka 3 NoroTUNom paHille sipeaHa abo pospizaHa. PekomeHayeTbCst NepeBipUTH, Y He ByB MOLLKOMKEHWIA Mif Yac TPaHCNOPTYBaHHA kopnyc obnagHaHHsA. B pasi
BUSIBMEHHS OAHIET 3 BULLE NepenivyeHnx cuTyauin noTpibHo 3B’a3aTnck 3 odicom komnarii 3a TenedoHom: (Tel. (+3) 8 044 230 47 60, email: vts.ua@vtsgroup.com, fax: +380 44 230 47 60).
PekoMeHAy€eTLCA NepeHOCUTH o6nagHaHHs yaBoX. [ins Toro, Wo6 He MOLWKOAUTM onantoBanbHi NPUCTPOI Ta He HAHEeCTU KO 340POB’I0, PeKOMEHAYETbCA BUKOPUCTOBYBaTH
AoaaTkoBe o6nagHaHHSA.

LT: Prie$ pradedant jrengima bei prie$ jrenginio ipakavima i§ dézés bitina patikrinti ar néra kokiy nors pakuotés pazeidimo poZymiy bei ar firminé klijavimo juosta nebuvo prie$ tai atplésta arba
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perpjauta. Patartina patikrinti ar jrenginio karkasas nebuvo paZeistas pervezimo metu. Jei nustatoma viena i§ auk$¢iau paminéty situacijy, reiki susisiekti su mumis per elektroniniu pastu
(Tel. +37052636152, email: vts.It@vtsgroup.com, fax: +370 5 263 61 56). Patartina, kad jrenginj pernesinéty du Zzmonés. Transportavimo metu biatina naudoti tinkamus jrankius
(priemones), kad iSvengti prekés pazeidimo ir galimos zalos sveikatai.

. Prior to the installing and taking the device out of the cardboard box, it is required to check whether the cardboard box has not been damaged in any way and/or the adhesive tape (installed
at the company) has not been broken off or cut. It is recommended to check whether the device’s casing has not been damaged in transport. Should any of the above situation occur, please
contact us through telephone or e-mail: Tel. 0 801 080 073, email: vts.pl@vtsgroup.com, fax: (+48) 12 296 50 75. The device should be transported by two people. Use appropriate tools,
when transporting the device, so as to avoid the damaging of goods and potential hazard to health.

: Minden szallitas utan, és a telepités megkezdése elétt ellendrizni kell a késziilék kartondobozat, hogy az sériilésmentes legyen. A doboz kibontasa utan ellendrizni kell a késziilék épségét,
sériilés esetén vegye fel a kapcsolatot a gyartdval telefonon vagy email-en. Tel: +36-1-436-0100, email: budapest@vtsgroup.com, fax: +36-1-439-1636. A késziiléket két embernek kell
szallitasani a megfelel6 eszk6zokkel ezaltal elkeriilve az anyagi és egészségiigyi karosodasokat.

: Pred zahdjenim instalace a pfed rozbalenim zafizeni z krabice je nutné zkontrolovat, zda se na obalu nevyskytuji jakékoliv stopy poskozeni a zda nebyla firemni lepici paska dfive strzena nebo
rozfiznuta. Doporucujeme zkontrolovat, zda nebyla b&éhem prepravy poskozena konstrukce zafizeni. V pfipadé vzniku jedné z vySe uvedenych situaci je nutné kontaktovat nasi infolinku nebo
e-mail (tel.: +420 721 667 920, e-mail: prague@vtsgroup.com). Doporucujeme pfenaset zafizeni ve dvou osobach. Béhem prepravy je nutné pouzivat odpovidajici nastroje, aby nedoslo
k poskozeni zbozi a eventuelni tjmé na zdravi.

1.3 PIERWSZE KROKI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO INSTALACJI / MEPBbIE WAV NEPEL HAYAIIOM MOHTAXA / NEPLUI Ol
MEPEQ NOYATKOM MOHTAXY / PIRMIEJI ZINGSNIAI PRIES PRADEDANT |[RENGIMA, / INITIAL STEPS TAKEN BEFORE THE
INSTALLATION / KEZDETI LEPESEK A TELEPITES ELOTT / PRVNi KROKY PRED ZAHAJENIM INSTALACE

Przed rozpoczegciem instalacji zaleca sig spisanie numeru seryjnego urzadzenia do karty gwarancyjnej. Zwraca si¢ uwage na koniecznos¢ poprawnego wypetnienia karty gwarancyjnej
po zakonczeniu montazu. Przed rozpoczeciem wszelkich prac instalacyjnych lub konserwacyjnych nalezy odtaczy¢ zasilanie i zabezpieczy¢ przed ponownym zataczeniem.

Mepen npoBefeHMEM MOHTaXHbIX paboT pekoMeHyeM BrMcaTb CepUiiHbIA HoMep 06opyoBaHUs B rapaHTUitHyo kapTy. OBk Ha H AUMOCTbL NPaBUMbHOTO
3anonHeHUsi rapaHTUMHON KapThbl Mocre MoHTaxa. Mepea Ha4arom noBbIX MOHTaXHbIX UMW KOHCEPBALMOHHBIX paboT HEOBXOAMMO OTKIIOUNTL MUTAHWE U He AONYCTUTL BKITIOYEeHNe
HarpsbKeHust.

Mepen npoBeAeHHAM MOHTaXHWX pobiT pekoMeHayeEMO BNncaTn cepiiHuin Homep obnagHaHHA B MapaHTiiHy KapTy. 3BepTaemo yBary Ha Heo6XiAHICTb NPaBUNbHOrO 3aNOBHEHHA
FapaHnTiiHOi KapTun nicns MmoHTaxy. MNMepepn novatkom Byab-aknx MOHTaxHUX pobiT abo koHcepBaLii HeOBXiAHO BiAKMIOYNTU XUBMNEHHSA Ta 3abe3neynTn obnagHaHHS Bi BUNaaKOBOro
BKITIOYEHHS.

LT: Prie$ pradedant jrengima patartina jradyti jrenginio serijos numeri j garantinj lapa. Atkreipiamas démesys j tai, kad uzbaigus jrengima yra bitina teisingai uzpildyti garantinj lapa.
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Prie$ pradedant bet kokius jrengimo arba priezitros darbus reikia atjungti maitinima ir apsaugoti nuo pakartotino jsijungimo.

Record the serial number of the device in the warranty card, prior to the commencement of the installation process. It is required to properly fill-in the warranty card, after the completion
of the assembly. Prior to the commencing of any installation or maintenance work, it is required to disconnect power supply and protect it against unintentional activation.

A telepités megkezdése el6tt a késziilék garanciafiizetébe irja fel a késziilék szériaszamat. A telepités utan teljes mértékben toltse ki a garanciapapir tobbi részét. A tovabbiakban minden
telepitési, szerelési, karbantartasi vagy javitasi munkahoz sziikséges. Mindenféle munkavégzés eldtt a berendezés teljes dramtalanitasa szlikséges.

Pred zahajenim instalace doporucujeme opsat sériové €islo zafizeni do Zaruéniho listu. Upozoriiujeme na nutnost spravného vyplnéni zaruéniho listu po ukonéeni montaze. Pred
zahdjenim veskerych instalacnich nebo udrzbarskych praci je nutné vypnout napajeni a zajistit vypinac¢ pfed opétovnym zapnutim.

2. BUDOWA, PRZEZNACZENIE, ZASADA DZIALANIA / KOHCTPYKUMS, MPEOHA3HAYEHUE, NPUHLUMN
PABOTbI / KOHCTPYKL|IS, TPU3HAYEHHS, MPUHLMIM POBOTU / KONSTRUKCIJA, PASKIRTIS,
VEIKIMO PRINCIPAI / STRUCTURE, INTENDED USE, PRINCIPLE OF OPERATION / KIALAKITAS,
FELHASZNALAS, MUKODESI ELV / KONSTRUKCE, URCENI, PRINCIP PRACE

2.1 PRZEZNACZENIE / TIPEOHA3HAYEHUE / MPU3HAYEHHSA / PASKIRTIS / INTENDED USE / FELHASZNALAS / URCENI

VOLCANO zostato zaprojektowane z myslg o zapewnieniu odbiorcom komfortu uzytkowania i optymalnej wydajnosci.

Urzadzenie dostepne jest w trzech wersjach:

@® VOLCANO MINI  (3-20 kW, 2000 m/h)

® VOLCANO VR1 (10-30 kW, 5500 m%h)

@® VOLCANO VR2 (30-60 kW, 5200 m%h)

VOLCANO faczy w sobie najnowszg technologie, innowacyjny design i wysoka efektywno$¢. Unikatowe rozwigzania techniczne, m.in. konstrukcja wymiennika ciepta, ulepszony wentylator oraz
zwigkszenie zasiggu strumienia powietrza pozwalajg VOLCANO VR na osiagnigcie optymalnej mocy grzewczej, odpowiedniej do charakteru oraz kubatury pomieszczenia. ZASTOSOWANIE:
hale produkcyjne, magazyny, hurtownie, obiekty sportowe, szklarnie, supermarkety, obiekty sakralne, obiekty hodowlane, warsztaty, przychodnie, apteki, szpitale. GLOWNE ZALETY: wysoka
wydajnos¢, niskie koszty eksploatacji, petna regulacja parametrow, tatwy i szybki montaz.

VOLCANO VR sBnsietca pe3ynstatom paboTbl OMbITHBIX KOHCTPYKTOPOB, Liefblo KOTOPbIX 6bIN0 NpeanoxvuTe CBOMM KnveHTam npoayKT, rapaHTupytoLmii komcopT npebbiBaHns B
roMeLLEHUsIX, B KOTOPbIX TPYAHO NoAAepXVBaTbh HEOOXOAUMBIN TEMIOBOI YPOBEHD.

O6opyaoBaHue JOCTYMHO B B TPeX BepCUAX:

@® VOLCANO MINI  (3-20 kW, 2000 m¥/h)

® VOLCANO VR1 (10-30 kW, 5500 m%h)

@® VOLCANO VR2 (30-60 kW, 5200 m%h)

VOLCANO o6beamnHsieT B cebe camble COBPEMEHHbIE TEXHONOMMW, OPUTMHANBHBIA AU3aiH U BbICOKYHO 3hEKTUBHOCTb. YHUKaNbHbIE TEXHONOMMYECKUE PELLEHNS, Takue Kak: KOHCTPYKUMS
TennoobMeHHMKa, YNyYLLEHHbI BEHTUNATOP, a Takke yBenuyeHne AanbHOCTW CTpyu Bosayxa AatoT Bo3moxHocTb VOLCANO VR gocTuyb onTUManeHOW TENIOBON MOLLHOCTH,
COOTBETCTBYIOLLEN XapakTepy u KybaType nomelienns. TIPUMEHEHUE: npon3BoAcTBeHHbIe Liexa, ckiafbl, ONTOBbIE Maraa3nHbl, COPTUBHbIE 06BbEKTHI, TENMULbI, CynepMapKeThbl,
nTuuedepMbl U XUBOTHOBOAYECKME KOMMMEKChI, MacTepckue, aBTocepBuchl, anTteku 1 6onbHuusl. OCHOBHBIE MPEUMYLLECTBA: Bbicokas ahdekTMBHOCTb, HU3KME SKCMITyaTaLuoHHble
3aTpartbl, MOMHasi peryniMpoBka napameTpoB, GbICTPbIN 1 MPOCTON MOHTaX.

VOLCANO VR € pesynstatoM po60Tu AOCBIAYEHNX NMPOEKTY-BanbHWKIB, METOI skux Byno 3anponoHyBaTty cBoiM KnieHTam npoaykT, Lo rapaHTye kKomgopT nepebyBaHHs B NPUMILLEHHSIX, B
SKWUX BaXKO MiATPUMYBaTU HEOOXiAHWIA TENNOBUIA piBEHb.

O6nagHaHHA AOCTYNHE B TPbOX Bepciax:

@® VOLCANO MINI  (3-20 kW, 2000 m/h)

® VOLCANO VR1 (10-30 kBT, 5500 m*r)

® VOLCANO VR2 (30-60 kBT, 5200 m*r)

VOLCANO o06’eaHye B cobi Haicy4acHiLLi TeXHONOrii, opuriHanbHW An3aiiH Ta BUCOKY e(PEeKTUBHICTb. YHIKanbHi TEXHOMOTiYHI PiLEHHS, Taki K: KOHCTPYKLIS TennoobMiHHKKa, NoKpaLLeHuit
BEHTUNSATOP, @ TakoxX 36inbLUeHHs 4anbHOCTi NOTOKy NoBiTpst AatoTe MoxnueicTe VOLCANO VR gocsrt ontuMansHoi TennoBoi NOTYXKHOCTI, BiANOBIAHOI XxapakTepy Ta KybaTypi npUMiLLEeHHS.
3ACTOCYBAHHSA: Bupo6HWYI Liexu, cknaau, onToBi Mara3mHu, CopTUBHI 06’ekTW, Tennuui, cynepmapkeTu, ntaxoepmu Ta TBapUHHULIbKI KOMMIEKCU, MaiiCTepHi, aBTocepBicy, anTekn Ta
nikapHi. OCHOBHI MEPEBATU: Bucoka etbeKkTUBHICTb, HU3bKi eKkcnnyaTa-LiliHi BUTpaTh, NOBHE perynioBaHHsA napaMeTpiB, WBWAKWIA Ta NPOCTUIA MOHTaX.
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VOLCANO VR yra patyrusiy projektuotojy darbo rezultatas, kuriy tikslas buvo savo Klientams pasidlyti produkta, uztikrinantj buvimo patalpose komforta, kuriose sunku palaikyti reikalingg
Silumos lygj.

Yra trys jrenginio modeliai:

@® VOLCANO MINI  (3-20 kW, 2000 m/h)

® VOLCANO VR1 (10-30 kW, 5500 m%h)

@® VOLCANO VR2 (30-60 kW, 5200 m¥h)

VOLCANO apjungtos $iuolaikinés technologijos, originalus dizainas ir didelis efektyvumas. Dél unikaliy technologiniy sprendimy, pavyzdziui, Silumokaicio konstrukcijos, pagerinto
ventiliatoriaus, taip pat dél oro sroveés tolio padidinimo, su VOLCANO VR galima pasiekti optimalios Silumos galios, atitinkancios patalpos savybes ir kubatira. NAUDOJIMAS: gamybiniai
cechai, sandéliai, didmeninés parduotuvés, sporto objektai, Siltadarziai, prekybos centrai, paukstynai ir gyvulininkystés kompleksai, dirbtuvés, automobiliy remonto dirbtuvés, vaistinés ir
ligoninés. PAGRINDINIAI PRANASUMAL: didelis efektyvumas, maZos eksploatacinés islaidos, parametry reguliavimas, greitas ir paprastas montavimas.

VOLCANO VR has been designed to ensure ease of use and optimum performance.

The device is available in three versions:

@® VOLCANO MINI  (3-20 kW, 2000 m¥/h)

® VOLCANO VR1 (10-30 kW, 5500 m%h)

@® VOLCANO VR2 (30-60 kW, 5200 m¥h)

VOLCANO combines state-of-the-art technology, innovative design and high effectiveness. Unique technical solutions such as the design of the heat exchanger, improved fan and increased
range of air stream, allow the VOLCANO VR heater to achieve optimal heating power, perfect for the size and type of room. APPLICATION: production halls, warehouses, wholesale
outlets, sports facilities, greenhouses, supermarkets, church buildings, farm buildings, workshops, health care facilities, pharmacies, hospitals. MAIN ADVANTAGES: high effectiveness, low
maintenance costs, full parameter control, easy and quick assembly.

A Volcano VR-t ugy tervezték, hogy biztositsa az egyszerii kezelhetéséget és az optimalis teljesitményt.

A késziilék verzidja elérhet6:

@® VOLCANO MINI  (3-20 kW, 2000 m¥/h)

® VOLCANO VR1 (10-30 kW, 5500 m%h)

@® VOLCANO VR2 (30-60 kW, 5200 m%h)

A VOLCANO kombindlja a modern technolégiakat, az innovativ kialakitas és a nagymértéki hatékonysagot. Egyediilallé miszaki megoldasok, mint a hécseréld tervezése, novelt légsugar

és novelt hatasfoku ventilator mellyel elérhetd az optimalis héleadas. ALKALMAZHATOSAG: gyartdcsarnokok, raktarak, nagykereskeds outlet-ek, sport Iétesitmények, zéldhazak, tizletek,
templomok, farmok, gydgyaszati intézmények, gyogyszertarak, korhazak. FO ELONYOK: nagy fokl hatékonysag, alacsony karbantartasi koltségek, nagy foku szabalyozhatosag, gyors és

egyszer( telepités.

VOLCANO VR bylo vyprojektovano s myslenkou na zajisténi komfortu optimalniho vykonu uzivani koneénym uzivatelim.

Zarizeni je dostupné ve tiech verzich:

@® VOLCANO MINI  (3-20 kW, 2000 m¥/h)

® VOLCANO VR1 (10-30 kW, 5500 m%h)

@® VOLCANO VR2 (30-60 kW, 5200 m%h)

VOLCANO v sobé snoubi nejmodernéjsi technologii, inovativni design a vysokou efektivitu. Unikatni technické feseni, mimo jiné, konstrukce vyméniku tepa, zlepSeny ventilator a zvySeni
dosahu vzduchu, umozriuje dosaZeni optimalniho topného vykonu, odpovidajiciho charakteru a kubatufe mistnosti. POUZITI: vyrobni haly, sklady, velkoobchody, sportovni objekty, skleniky,
péstitelské objekty, dilny, Iékafské ambulance, lékarny, nemocnice. HLAVNI VYHODY: vysoky vykon, nizké provozni naklady, pina regulace parametrd, jednoducha a rychla montaz.

2.2 ZASADA DZIALANJA / MPUHUMN PABOTbI / MIPUHLUMN POBOTU / VEIKIMO PRINCIPAS / PRINCIPLE OF OPERATION / MUKODESI
ELV / PRINCIP PRACE

Czynnik grzewczy, na przyktad goraca woda, oddaje ciepto poprzez wymiennik ciepta o bardzo rozwinietej powierzchni wymiany ciepta, co zapewnia mu wysoka moc grzewcza (Volcano Mini
—3-20 kW, VR1 — 10-30 kW, VR2 — 30-60 kW). Wentylator osiowy o duzej wydajnosci (700-5500 m3/h) zasysa powietrze z pomieszczenia i tloczy je przez wymiennik ciepta z powrotem do
pomieszczenia.

TennoHocuTenb, HaNPUMep ropsiyasi Boga, oTAaéT Tenro Yepes TennoobMEHHUK C O4eHb PacLLMPEHHON NOBEPXHOCTbLIO TEMNI00GMeHa, YTO rapaHTUPYEeT eMy BbICOKYIO TEMMOBYO MOLLHOCTb
(Volcano Mini — 3-20 kBT, VR1 — 10-30 kBT, VR2 — 30-60 kBT). BbicokoadhdekTvBHBbIN oceBolt BeHTunsTop (700-5500 M*/4) BcacbiBaeT BO3AyX M3 MOMELLEHUS U NPOMyckas ero Yepes
Tennoo6GMeHHVK, HanpaBrsieT 06paTHO B MOMeLLEeHe.

O6opynosaHve VOLCANO VR moxet paboTaTb B ka4ecTBE NPOMbILLEHHOMO KOHAWLMOHEPa C aBTOMATUYECKOW perynmpoBKol TeMnepaTypbl, 6e3 BCTPOEHHOW XONOANIbHOWM YCTaHOBKU.
Mapametpel VOLCANO VR, pabotatoLlero kak NpoMbILLIEHHbIA KOHAULMOHED, NPEAO0CTaBNATCS MO 3anpocy.

TennoHoci, Hanpuknaz, rapsiya BoAa, BiAAae Tenno vyepes TennoobMiHHMK 3 AyXe pPO3LUMPEHO0 MOBEPXHEID TENNMO0OMIHY, WO rapaHTye oMY BUCOKY TeMmoBy noTyxHicTk (Volcano Mini —
3-20 kBT, VR1 — 10-30 kBT, VR2 — 30-60 KBT). BucokoedekTnBHUI 0CcboBUI BEHTUNATOP (700-5500 M%/r) BCMOKTYE NOBITPS 3 NPUMILLIEHHS | NPOMYyCKak4M Moro Yepesa TENNoobMIHHUK BUoYBae
Ha3aj B npumilleHHs. OnantoBansHuil npuctpin VOLCANO VR moxe npauoBaT NPOMUCTOBM KOHAULLIOHEPOM 3 aBTOMaTUYHWM perynioBaHHAM Temnepatypu, 6e3 BGyaoBaHOi XONoaunbHoT
yctaHoBku. MapameTtpu VOLCANO VR, Wwo npautoe Sk NpoOMUCIOBUIA KOHAWLIOHEP, HafalTbCs 3a 3anuToM.

Silumnesis, pavyzdziui, karitas vanduo, atiduoda 3iluma per Silumokaitj su labai plagiu Silumos mainy_ pavirsiumi, tai garantuoja jam didele Silumine galig (Volcano Mini — 3-20 kW, VR1 — 10-30
kW, VR2 - 30-60 kW). Didelio efektyvumo asinis ventiliatorius (700-5500 m?h) jsiurbia org i§ patalpos ir praleisdamas jj pro Silumokaitj iSpucia atgal | patalpa.

The heating medium (hot water) gives up heat to the heat exchanger using a highly developed heat exchanger, ensuring great heating power (Volcano Mini — 3-20 kW, VR1 — 10-30 kW, VR2 —
30-60 kW). A highly effective axial fan (700-5500 m*/h) draws air in from the room, pumps it through the heat exchanger and then sends it back into the room.

Afltékozeg (melegviz) keresztlilmegy a berendezésben talalhatd hécserélén, mely biztositja a nagy foki héleadast (Volcano Mini — 3-20 kW, VR1 10-30 kW, VR2 30-60 kW). A fordulatszam
szabalyzés ventilator (700-5500 m®/h) a levegét a helyiségbél a késziilék hatuljan szivja, majd a hécseréldn keresztiil visszanyomja a helyiségbe.

Topné médium, napfiklad horka voda, predava teplo pres vyménik tepla s velmi rozvinutym povrchem vymeény tepla, coz zajistuje vysoky topny vykon (Volcano Mini — 3-20 kW, VR1 — 10-30
kW, VR2 — 30-60 kW). Axialni ventilator s vysokym vykonem (700-5500 m?®h) nasava vzduch z mistnosti a tlaci jej pfes vymeénik tepla zpét do mistnosti.
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

2.3 BUDOWA URZADZENIA (VOLCANO MINI/ VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2) / KOHCTPYKLUSI OBOPYAOBAHUS (VOLCANO MINI/
VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2) / KOHCTPYKUISA OBIIAQHAHHSA (VOLCANO MINI/ VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2) / [RENGINIO
KONSTRUKCIJA (VOLCANO MINI/ VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2) / CONSTRUCTION OF THE DEVICE (VOLCANO MINI/ VOLCANO
VR1/ VOLCANO VR2) / KESZULEK KIALAKITASA | KONSTRUKCE ZARIZENi (VOLCANO MINI/ VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2)

Volcano VR1, VR2
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1. WYMIENNIK 1.TENNOOBMEHHWK 1. TENNOOBMIHHWUK; 1. SILUMOKAITIS; 1. HEAT EXCHANGER; 1. HOCSERELO; 1. VYMENIK TEPLA;
CIEPLA; 2. OCEBOM 2. OCbOBUM 2. ASINIS 2. AXIAL FAN; 2. VENTILATOR; 2. AXIALNI

2. WENTYLATOR BEHTUNATOP; BEHTUNATOP; VENTILIATORIUS; 3. COVER; 3. KESZULEKHAZ; VENTILATOR;
OSIOWY; 3. KOPMNYGC; 3. KOPMNYC; 3. KORPUSAS; 4. AIR GUIDES; 4. LEGTERELOK; 3. OPLASTEN;

3. OBUDOWA; 4. HANPABNAKLWWE 4. XKANKO3; 4. ZALIUZIY 5. SAMPLE CONSOLE; 5. GYARI KONZOL 4. SMEROVE LAMELY

4. KIEROWNICE XKAKO3K; 5. MOHTAXKHA NUKREIPIANCIOSIOS; 6. SIDE COVERS (OPCIONALIS); VZDUCHU;
POWIETRZA; 5. OBPA3EL} KOHCOIb; 5. MONTAVIMO A. DATA PLATE 6. OLDALSO TAKARO 5. PRIKLADOVA

5. PRZYKLADOWA MOHTAXHOW 6. BOKOBI HAKNAOKW KONSOLE ELEMEK MONTAZNI
KONSOLA KOHCONM A. IHOOPMALIIMHA (PAPILDOMAS A. ADATTABLA KONZOLE;
MONTAZOWA,; (OONOJSHUTESBbHbLIN TABINNYKA ELEMENTAS); 6. BOCNI LISTY

6. NAKLADKI BOCZNE ONEMEHT); 6. SONINIAI ANTDEKLAI A. DATOVY STITEK

A. TABLICZKA 6. BOKOBbIE HAKNAOKWN A. DUOMENU LENTELE
ZNAMIONOWA A. VTHOOPMALIMOHHAA

TABINNYKA

© WYMIENNIK CIEPLA: maksymalne parametry czynnika grzewczego dla wymiennika ciepta wynosza: 130°C, 1,6MPa dla nagrzewnic VOLCANO VR1 i VR2 oraz 120°C, 1,6MPa dla

nagrzewnic Volcano MINI. Konstrukcja aluminiowo-miedziana sktada sig z miedzianych rurek —wezownicy oraz aluminiowych lameli. Kolektory przytaczeniowe (gwint zewnetrzny %) znajduja
sie w tylnej czesci obudowy. Nasz typoszereg obejmuje zastosowanie w VR1 10-30 kW wymiennika jednorzedowego oraz w VOLCANO MINI 3-20kW i VOLCANO VR2 30-60 kW wymiennikéw
dwurzedowych.

BOOSIHOM HAMPEBATE/Sb: MakcMarbHbIMU 3Ha4eH1sIMM NapaMeTpoB Harpesatolueit cpeabl sensiotes: 130°C, 1,6MMa ana Volcano VR1/VR2 n 120°C, 1,6MrMa ans Volcano MINI.
MepHo-anioM1MH1eBas KOHCTPYKLUS TENNOOBMEHHMKa COCTOUT U3 MefHbIX NaTpybkoB 1 TpyGoK, a Takke antoMUHUEBbIX nNameneii. MpucoeguHnTensHble NaTpy6ku (HapyxHas pesbba ¥%4”)
HaXOAsTCs Ha 3a4Helt YacTu koprnyca ycTporcTBa. Haw MogenbHbii psa 060pyaoBaHWs BKIOYAET oAHOPsiAHbIN BoasiHo! HarpesaTens B VOLCANO VR1 10-30 kBt n VOLCANO MINI 3-20
kBT, a Taioke AByxpsaHbI HarpeBaTtenb B VOLCANO VR2 30-60 kBT.

BOOSHUN HATPIBAY: MakcMarnbHUMM 3HAaYeHHSIMW napaMeTpiB Harpisatoyoro cepenosua €: 130°C, 1,6MMa ans Volcano VR1/VR2 Ta 120°C, 1,6MMMa ans Volcano MINI. MigHo-
antomiHieBa KOHCTPYKLIiA TeNNooBbMiHHMKa CKNagaeTbes 3 MigHWX naTpy6kis i Tpy6oK, a Takox antomiHieBrx namenei. MpueaHysanbHi naTpy6ku (30BHILLHE pisbbneHHs ") 3HaxogaTbes Ha
3afHilt YacTWHi Kopnyca npucTpoto. Haw moaenbHuii psp obnagHaHHsA BKtoYae oagHopsaHWiA BoasiHuin Harpisad B VOLCANO VR1 10-30 kBt ta VOLCANO MINI 3-20 kBT, a Takox ABOpsaHUI
Harpieay B VOLCANO VR2 30-60 kBT.

SILUMOKAITIS: didZiausi leidZiami vidutiniai | $ilumokaitj tiekiamo $ilumnesio paremetrai parametrai: 130°C, 1,6MPa - Volcano VR1/VR2 ir 120°C, 1,6 MPa - Volcano MINI. Silumokaigiy
vamzdeliai gaminami i$ vario, o Silumos mainus greitinancios plokstelés (,lamelés”) - i$ aliuminio. Prietaisas sujungimas su Sildymo sistemos vazdynias naudojant jungtis esancias galinéje
irenginio paneléje (iSorinis skersmuo 3/4”). VOLCANO VR1 jrenginiuose, kuriy galia 10-30 kW ir VOLCANO MINI, kuriy galia 3-20 kW naudojami vienos eilés Silumokaiciai, o VOLCANO VR2,
kuriy galia30-60 kW, naudojami dviejy eiliy Silumokaiciai.

HEAT EXCHANGER: maximum parameters of a heating medium for a heat exchanger are: 130°C, 1,6Mpa for Volcano VR1/VR2 and 120°C, 1,6MPa for Volcano MINI. Aluminium and copper
construction using copper tubes, coil pipe and aluminium lamellas. Connecting ferrules (male thread %.”) are on the back panel of the unit. Our series of types includes a single-row heat
exchanger in VOLCANO VR1 10-30 kW and VOLCANO MINI 3-20kW and two-row heat exchanger in VOLCANO VR2 30-60 kW.

HOCSERELG: maximalis flitskézeg hémérséklet 130°C, nyomas 16 bar a Volcano VR1/VR2 esetén és 120°C, 16 bar nyomas a Volcano MINI esetén. A lamellai aluminiumbdl, a hdcseréld
csovek pedig vorosrézbdl készlilnek. A flitékdzeg csatlakozasai (kiilsé menetes, %) a késziilékhaz oldalan helyezkedik el. Az egysoros hécserélével rendelkezé Volcano VR1 10-30 kW kozott
és Volcano MINI 3-20 kW, mig a kétsoros hdcserélével rendelkez6 Volcano VR2 30-60 kW teljesitmény leadasara képes.

VYMENIK: maximalni povolené parametry média jsou: 130°C a 1,6Mpa pro VLCANO VR1/VR2 a 120°C a 1,6Mpa pro VOLCANO Mini. Vyménik je vyroben z médénych trubek a hlinikovych
lamel. Pfipojovaci hrdla umisténa maji vnéjsi zavit o rozméru 3/4”. Volcano VR1 o 10-30kW je osazeno jednoradym vyménikem, Volcano VR2 o vykonu 30-60kW je osazeno dvouradym
vyménikem.

WENTYLATOR OSIOWY: maksymalna temperatura pracy wynosi 70°C, nominalne napigcie zasilajace wynosi 230 V/50 Hz. Stopien ochrony silnika wynosi IP54 dla Volcano VR1 i VR2 oraz
IP44 dla Volcano MINI, klasa izolacji F. Nadmuch realizowany jest poprzez wentylator osiowy, ktory jest zabezpieczony siatkg ochronna. Odpowiedni profil topatek i wtasciwe utozyskowanie
zapewniaja cichg i bezawaryjng prace urzadzenia. Wysoka moc silnika pozwala na uzyskiwanie wysokiej wydajnosci przy niskim zuzyciu pradu przy zachowaniu petnej regulacji wydatku
powietrza. Odpowiednio wyprofilowana obudowa pozwala na obnizenie poziomu hatasu wentylatora, co sprawia, ze urzadzenia sa przyjazne dla uzytkownikéw oraz moga by¢ wykorzystywane
w obiektach o podwyzszonych wymaganiach akustycznych.

OCEBOW BEHTUNATOP: makcumanbHas paboyas Temnepatypa coctapnset 70°C, HanpskeHue nutaHus coctasnset 230 V/50Hz. Knacc sawmTbl Asuratens BeHTunsTopa coctasnset IP54
ansa Volcano VR1/VR2 n IP44 ana Volcano MINI. Knacc uzonsiumm - F. Linpkynsiums Bo3ayxa NpovcxoamT npy MOMOLLM OCEBOrO BEHTUNSATOPA, KOTOPbIV NPefoXpaHAeTCs 3allUTHON CETKON.
Mpocunb nonaTok 1 onTMMarbHoe COOTBETCTBUE rapaHTMpYIOT GecluyMHyto 1 GesaBapuiiHyto paboTy o6opyaoBaHusi. MoTpebnsieMasi MOLHOCTb ABUraTens AaéT BO3MOXHOCTb JOCTIKEHMS
BbICOKOW MPOU3BOAUTENBLHOCTU NP HEGOMBLLIOM MCMONb30BaHUM TOKa 1 MPU COXPaHEeHUM MOMHOI perynmpoBky pacxoaa Bosayxa. CooTBETCTBYIOLLE CKOHCTPYMPOBAHHbIN KOPMyc AaéT
BO3MOXHOCTb YMEHbLLIEHUS! YPOBHS! LLyMa BEHTUMSITOPA, BCIIEACTBUE Yero 060pyAoBaHNE MOXHO MCTONb30BaTh Ha 06bEKTax C MOBbILLEHHLIMU aKyCTU4ECKUMI TpeGoBaHNSIMU.

OCbOBWUA BEHTUNATOP: makcumanbHa poboya TemnepaTypa cknafae 70°C, Hanpyra xueneHHs cknagae 230 B/50 M. Knac 3axucTy fBuryHa BeHTUNsITopa cTaHoBuTb IP54 ans
Volcano VR1/VR2 Ta IP44 gnsa Volcano MINI. Knac isonsuii - F. MoTik noBiTps Bia6yBaeTbCs 3@ JONOMOro OCbOBOrO BEHTUMSATOPA, SKUI 3aXMLLEHO CiTkot. [podinb nonaTtok Ta ontTumansHa
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: MONTAZNi KONZOLE: je dodate¢nou vybavou. Ergonomicka a lehka konstrukce umoZiiuje otadeni ve vodorovné roving o 0-120°, coz umoZfiuje nasmérovani proudu vzduchu tam, kde je to

& rurorEa

BiANOBIAHICTb rapaHTytoTb BeslyMHy Ta 6e3aBapiiiHy poboTy obnagHaHHsA. Bucoka NoTyxHiCTb ABUryHa AA€ MOXIUBICTb JOCATHEHHSI BUCOKOI MPOAYKTUBHOCTI NPY HEBENUKOMY CMOXMBAHHI
CcTpymy Ta 36epexeHHi MOBHOro perynioBaHHsA BUTPaT NoBiTps. BignosigHuii npodink kopnycy [03BONSE 3MEHLIMTU PiBEHb LLYMY BEHTUNATOPA, BHACNIAOK YOro, obnagHaHHs MOXHa
BMKOPUCTOBYBATU Ha 06’eKTax 3 MiABULLEHNMU aKyCTUYHUMU BUMOramm.

ASINIS VENTILIATORIUS: maksimali darbiné temperatiira — 70°C, maitinimo jtampa — 230 V/50Hz. Ventiliatoriaus variklio apsaugos klase IP54 - Volcano VR1/VR2 jrenginiams bei IP 44
Volcano MINI, variklio izoliacijos klasé - F. Org pucia asinis ventiliatorius, kuris uzdengtas apsauginémis grotelémis. Menciy profilis ir optimalus suderinimas uztikrina tyly jrenginio veikima

be avarijy. Dél didelio variklio galingumo pasiekiamas didelis naSumas naudojant mazai srovés ir iSsaugant visiSka oro iSeigos reguliavima. Dél atitinkamai profiliuoto korpuso sumazinamas
ventiliatoriaus triuk§mo lygis, todél jrenginj galima naudoti objektuose, kuriems keliami auksti akustiniai reikalavimai.

AXIAL FAN: maximum operating temperature is 70°C, nominal supply voltage is 230V/50Hz. Fan motor protection degree is IP54 for Volcano VR1/VR2 abd 1P44 for Volcano MINI, insulation
class F. Air is injected by an axial fan, which is secured with a protective mesh. An appropriate profile for the fan blades and appropriate bearing ensure quiet and failure-free operation of the
device. A high motor power of gives a high capacity at low power consumption, keeping full control of the air flow rate. The well-designed casing reduces the noise level of the fan, which makes
the device user-friendly and suitable for facilities with high acoustic requirements.

VENTILATOR: a maximalis m{ikddési hémérséklet 70°C, 230V/50 Hz-s haldzati betap. A Volcano VR1/VR2 ventilator motor védettsége IP54-es, mig a Volcano MINI esetén IP44-es, a
szigetelési osztaly mind a két esetben F-es. A ventilator a késziilék hatuljaban kapott helyet, védo raccsal ellatva. A megfelel6 lapat profil és csapagyazas csendes és hibamentes miikodést
biztosit. A motor teljesitménye, mely alacsony fogasztas mellett magas Iégszallitast biztosit. A jol megtervezett késziilékhaz csokkenti a ventilator zajat, igy a késziilék felhasznald barat és
alkalmazhatéva teszi olyan Iétesitmények esetén ahol magasak az akusztikai igények.

AXIALNI VENTILATOR: maximalni pracovni teplota &ini 70°C, nominaini napéti &ini 230 V/50 Hz. Kryti elektromotoru pro Volcano VR1/VR2 je IP54, pro Volcano mini IP44, tfida izolace

F. Pfivod je realizovan pfes axialni ventilator, ktery je zabezpe€en ochrannou siti. Odpovidajici profil lopatek a uloZeni loZisek zjistuje tichou a bezporuchovou praci zafizeni. Vysoky vykon
motoru umozriuje ziskat vysoky vykon pfi nizké spotfebé elektfiny a zachovani plné regulace vzduchového vykonu. Vhodné profilované oplasténi umozriuje snizit hladinu hluku ventilatoru, coz
zplsobuje, Ze zafizeni je tiché a muzZe byt pouZivano v objektech se zvySenymi akustickymi pozadavky.

OBUDOWA: sktada sie z korpusu oraz przedniego panelu, wykonana z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego umozliwiajacego eksploatacje urzadzenia zasilanego czynnikiem grzewczym o
parametrze temperaturowym do 120°C (Volcano MINI)/130°C (VR1, VR2). Kolorowe panele boczne umozliwiajg dostosowanie kolorystyki urzadzenia do wystroju wnetrza.

KOHCTPYKLIUA: cocTouT 13 Kopnyca 1 nepefHei naHenu, M3rotToBMNeHHbIX 13 BbICOKOKa4E€CTBEHHOTO KOMMO3UTHOIO MaTepuana, KoTopblii onyckaeT aKcnnyaTaumio obopyaoBaHns ¢
Temnepatypamu HarpesatoLen cpeabl Ao 120°C (Volcano MINI) /130°C (Volcano VR1, VR2). LiBeTHble 60KOBble NaHenu No3BonsioT OpraHMYHO BnucaTb o6opyaoBaHve B An3aiiH MHTepbepa.

KOHCTPYKLISI: cknagaeTbecst 3 koprnyca Ta nepeaHboi naHeni, BUrOTOBMEHWX 3 BUCOKOSIKICHOTO KOMMO3UTHOIO MaTtepiany, Lo Aonyckae ekcniyaraLlito obnagHaHHsa 3 Temneparypamu
HarpiBatoyoro cepegoeuiia ao 120°C (Volcano MINI) /130°C (Volacno VR1, VR2). Konboposi 6iuHi naHeni 403BONsA0TbL OpraHiyHo BnucaTty obnagHaHHs B Au3aiiH iHTep’epy.

KORPUSAS: susideda i$ pagrindinio korpuse ir priekinés panelés. Visos dalys gaminamos i$ aukstos kokybés kompozicinés medziagos, kuri leidzZia jrenginiams atlaikyti tiekiamo Silumnesio
temperatirg iki 120°C (Volcano MINI)/ 130°C (Volcano VR1, VR2). Priekinés panelés dizainas leidzia pritaikyti jrenginius jvairioms patalpoms.

CASING: consists of a body and front panel, and is made of high quality composite material, which allows to device operation with heating agent with temperature up to 120°C (Volcano MINI)
/130°C (Volcano VR1, VR2). Coloured cover plates allow the device to be matched to the interior design.

BURKOLAT: a késziilékhaz elsd és hatso része jé6 minéségii kompozitbdl késziil, mely 120°C-ig (Volcano MINI) és 130°C-ig (Volcano VR1/VR2) héallé. A szinezett oldalso takard elemek
lehet6vé teszik a belsd ,design-hoz t6rténd illesztést.

OPLASTENI: kompozitovy material umoziiujici pouZiti topného média o maximalni teploté 120°C (Volcano Mini)/130°C(Volcano VR1/VR2). Barecné boéni kryty umoziiuji pFizptsobit zafizeni
potfebam prostoru.

KIEROWNICE POWIETRZA: pozwalajg na ukierunkowanie strumienia powietrza w 4 pozycjach. Optymalny zasieg i ukierunkowanie strumienia powietrza uzyskuje sie poprzez specjalny profil
topatki.

HAMPABNAKOLME XAIO3W: faoT BO3MOXHOCTb HanpasneHust CTpyU TENMOro Bo3ayxa B 4 nosuumsx. OnTumansHas fanbHOCTb M HanpaBneHne CTpyu Bo3ayxa AOCTUraeTcs Npu NoMoLLm
cneunanbHOro Npouns nonartok.

XKANKO3I: fo3BONSOTL CNPSIMOBYBATH NOTIK TENMOro NOBITPs B 4-X no3uuisix. OnTumanbHa AanbHICTb Ta CpsiMyBaHHS MOTOKY MOBITPSt AOCSATHEHO 3aBAsIKW CrewjianbHOro npodinto nonaTok.

AIR GUIDES: allow the hot air stream to be directed in 4 directions. Optimum air stream range and direction are achieved through the special fan blade profile.
LEGTERELOK: a lamellak 4 pozicidba allithatok. Az optimalis Iégsugar tavolsag és irany elérhetd a lamellak megfelel6 beallitasaval.

SMEROVE LAMELY VZDUCHU: umoziiuji nasmérovat proud vzduchu ve &tyfech polohach. Optimalini dosah a nasmérovani proudu vzduchu vytvari specielni profil lamely.

KONSOLA MONTAZOWA: stanowi dodatkowy asortyment, ergonomiczna, lekka konstrukcja sprawia, ze mozliwy jest obrét urzadzenia w ptaszczyznie poziomej o kat 0-120°, co ukierunkowuje
strumien cieptego powietrza tam, gdzie jest niezbedny.

MOHTAXHASA KOHCOJb: sBnsieTcst AONONHUTENbHBIM 3NEMEHTOM, Nérkasi, CoBpeMeHHasi KOHCTPYKLMUSA AaéT BO3MOXHOCTb NOBOPOTa 060pyA0BaHS B TOPU3OHTANLHOW NIOCKOCTM NOA, YIiom
0-120°, 6narogaps Yemy cTpys Ténnoro Bo3ayxa OyaeT Bcerga HanpasneHa Tyaa, rae Heobxoauma.

MOHTAXHA KOHCOIJ1b: € fonaTkoBMM eneMeHTOM, ferka, cydacHa KOHCTPYKLsS Jae MOXINMBICTb ropu3oHTanbHoro 06epty obnagHaHHa 0-120°, Lo CnpsiMoBYye NOTiK TEMMOro NoBiTps Tam,
ne BiH HeobXigHWiA.

MONTAVIMO KONSOLE: yra papildomas elementas, dél lengvos, modernios konstrukcijos galima pasukti jrenginj j horizontalig plok&tuma 0-120° kampu, dél to $ilto oro srové visada bus
nukreipiama ten, kur ji reikalinga.

CONSOLE: ergonomic and light construction allows the device to rotate 0-120° in the horizontal plane, and to direct a hot air stream wherever necessary.
KONZOL: az ergonoémikus és konny( kialakitas lehetévé teszi a késziilék 0-120°-os forgatasat a fliggéleges tengely mentén, ezaltal beallithaté a sziikséges irany.

potieba.

2.4 WYMIARY GLOWNE (VOLCANO MINI/'VOLCANO VR1/VOLCANO VR2) / OCHOBHBIE PA3MEPbI (VOLCANO MINI/VOLCANO VR1/
VOLCANO VR2) / OCHOBHI PO3MIPU (VOLCANO MINI/VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2) / PAGRINDINIAI MATMENYS (VOLCANO
MINI/VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2) / OVERALL DIMENSIONS (VOLCANO MINI/VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2) / BEFOGLALO
MERETEK (VOLCANO MINI/VOLCANO VR1/ VOLCANO VR2) HLAVNi ROZMERY (VOLCANO MINI/VOLCANO VR1/VOLCANO VR2)
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* rozstaw otworéw montazowych / * paccmosiHue Mexdy MOHMaXHLIMU omeepcmusamu / * gidcmaHb Mixx MOHMaxHUMu omeopamu / * atstumas tarp montavimo angy / * spacing between
mounting holes / * rozte¢ montaznich otvor(
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T, —temperatura wody

RU:
Tz

— Temnepartypa BoAbl Ha T,

— Temneparypa Boau Ha

LT:

T, —vandens

EN:

T, —inlet water

HU:

VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

3. DANE TECHNICZNE / TEXHUYECKUE MAPAMETPbI / TEXHIYHI OAHI / TECHNINIAI DUOMENYS /

TECHNICAL DATA / MUSZAKI ADATOK / TECHNICKE UDAJE
UA:

T, —eléremend

CzZ:
T, —teplota vody

na zasilaniu do BXofe B 060pyaoBaHue; BX0g4i 40 06nagHaHHHs; temperatara temperature; flutékozeg na pfivodu do
urzgdzenia; Tp — Temneparypa Bofibl Tp — Temnepartypa Boau Ha jrenginio jéjime; Tp — outlet water hémérséklet; zafizeni;
Tp — temperatura wody na Ha BbIxoae 13 BMXOAi 3 06nagHaHHHS; Tp —vandens temperature; Tp — visszatéré Tp — teplota vody na
powrocie z urzadzenia; o6opyaoBaHus; T,, — Temneparypa temperatira T,, —inlet air flitékdzeg odvodu ze zafizeni;
T, — temperatura powietrza T,, — Temneparypa NoBITPS Ha BXOAi A0 jrenginio iSéjime; temperature hémérséklet; T, —teplota vzduchu
na wlocie do BO3Ayxa Ha BXxofe B obnagHaHHs Tp1 — oro temperatidra sz — outlet air Tp1 — belépé levegd na pfivodu do
urzadzenia obopynoBaHue T,, — Temneparypa éjime temperature; hémérséklet zarizeni
sz - temperat_ura powietrza sz — Temneparypa Bo3ayxa NoBITPSA Ha BUXOAi 3 sz — oro temperatira Pg — heating capacity; sz — kilépd levegd sz — teplota vzduchu
na wylocie z Ha BbIxoae u3 obnagHaHHs; iséjime i$ jrenginio; Q, — water flow; hémérséklet; na odvodu ze
urzadzenia; o6opyaoBaHus; Pg — Tennosa MoTYXHiCTb Pg — Siluminé jrenginio  Ap — pressure drop Pg — fltési zafizeni;
Pg — moc grzewcza Pg — TEnnoBasi MOLLHOCTb obnagHaHHs; galia; in the heat teljesitmény; Pg — topny vykon
urzgdzenia; obopynoBaHusi; Q,, — Teuis Boay; Q,, — vandens iSeiga; exchanger Q,, —flutékozeg zarizeni;
Q, — przeptyw wody; Q,, — pacxop Bofbl; Ap —cnag Tucky B Ap - hidrauliné varza térfogataram; Q,, — pratok vody;
Ap - spadek cisnienia w Ap — ruapasnnyeckoe TEennooBMiHHIKY Ap —hécserélén esé  Ap — tlakova ztrata na
wymienniku ciepta COMpOTUBMEHNE nyomas strané vody;
Volcano MINI
T/T,[°C] 90/70 80/60 70/50 50/30
T, [°C] o | 5 ] 10 ] 5] 2 o | 5 | 10 15 | 20 o | 5 | 10] 15 20 o | 5 | 10 ] 15 ] 2
Wydatek powietrza 2000 m*/h (3 bieg), poziom hatasu 52,3 dB(A)*
Pacxopn Bo3gyxa 2000 m*/4 (3 ckopocTh), ypoBeHb wyma 52,3 o5(A)*
Kinbkicte nogitps 2000 m*/r (3 wBKAKicTk), piBeHb wymy 52,3 o5(A)*
Oro iSeiga 2000 m*/h (3 greitis), triukSmo lygis 52,3 dB(A)*
Air flow rate 2,000 m*h (3rd gear), noise level 52,3 dB(A)*
Légszallitas 2,000 m*/h (3. fokozat), hangnyomas 52,3 dB(A)*
Vzduchovy vykon 2000 mh (3 rychlost), hladina hluku 52,3 dB(A)*
P, [kW] 19,70 | 18,50 | 17,20 | 16,00 | 14,70 | 17,00 | 15,80 | 14,50 | 13,20 | 12,00 | 14,30 | 13,10 | 11,80 | 10,50 | 9,20 | 8,80 | 7,50 | 6,10 | 4,70 | 3,10
T,[°Cl 29,40 | 32,60 | 35,70 | 38,80 | 41,90 | 25,40 | 28,50 | 31,70 | 34,80 | 37,80 | 21,40 | 24,50 | 27,60 | 30,60 | 33,70 | 13,10 | 16,00 | 19,10 | 22,00 | 24,70
Q, [m*/h] 0,87 | 0,82 | 0,76 | 0,71 065 | 0,75 | 0,70 | 064 | 0,58 | 053 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,38 | 0,32 | 0,27 | 0,20 | 0,14
Ap [kPa] 13,60 | 12,00 | 10,50 | 9,20 | 7,80 | 10,40 | 9,10 | 7,80 | 6,60 | 540 | 7,70 | 6,50 | 540 | 4,30 | 3,40 | 3,30 | 2,40 1,70 | 1,10 | 0,50
Wydatek powietrza 1200 m*h (2 bieg), poziom hatasu 41,6 dB(A)*
Pacxopn Bo3ayxa 1200 m*/4 (2 ckopocTh), ypoBeHb wyma 41,6 o5(A)*
Kinbkicte nogitps 1200 m*/r (2 wBuAkicTk), piBeHb wymy 41,6 o5(A)*
Oro iSeiga 1200 m*h (2 greitis), triukSmo lygis 41,6 dB(A)*
Air flow rate 1,200 m*h (2nd gear), noise level 41,6 dB(A)*
Légszallitas 1,200 m?/h (2. fokozat), hangnyomas 41,6 dB(A)*
Vzduchovy vykon 1200 m?®h (2 rychlost), hladina hluku 41,6 dB(A)*
P, [kW] 14,60 | 13,70 | 12,80 | 11,80 | 10,90 | 12,60 | 11,70 | 10,80 | 9,80 | 8,90 | 10,60 | 9,70 | 8,80 | 7,80 | 6,80 | 6,50 | 550 | 4,50 | 3,50 | 2,00
T,[°Cl 36,20 | 39,00 | 41,70 | 44,40 | 47,10 | 31,30 | 34,10 | 36,80 | 39,40 | 42,10 | 26,40 | 29,10 | 31,80 | 34,40 | 37,00 | 16,20 | 18,80 | 21,30 | 23,60 | 25,00
Q, [m*/h] 0,65 | 0,61 057 | 052 | 048 | 056 | 052 | 0,48 | 043 | 0,39 | 047 | 043 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | 0,28 | 0,24 | 0,20 [ 0,15 | 0,09
Ap [kPa] 7,70 | 6,80 | 6,00 | 520 | 450 | 6,00 | 520 | 450 | 3,80 | 3,10 | 4,40 | 3,70 | 3,10 | 2,50 | 2,00 1,90 | 1,40 1,00 | 0,60 | 0,20
Wydatek powietrza 700 m*/h (1 bieg), poziom hatasu 28,8 dB(A)*
Pacxopn Bo3ayxa 700 m*/4 (1 ckopocThk), ypoBeHb wyma 28,8 nB(A)*
Kinbkicte nogitps 700 m*/r (1 wBMAKicTs), piBeHb Wwymy 28,8 nB(A)*
Oro iSeiga 700 m*h (1 greitis), triukSmo lygis 28,8 dB(A)*
Air flow rate 700 m*/h (1st gear), noise level 28,8 dB(A)*
Légszallitas 700 m¥h (1. fokozat), hangnyomas 28,8 dB(A)*
'zduchovy vykon 700 m*h (1 rychlost), hladina hluku 28,8 dB(A)*
P, [kW] 10,30 | 9,70 | 9,00 | 840 | 7,70 | 890 | 830 | 7,60 | 7,00 | 6,30 | 750 | 690 | 620 | 550 [ 490 | 460 | 3,90 | 3,20 | 2,30 1,10
T,[°C] 43,90 | 46,10 | 48,40 | 50,70 | 52,90 | 38,00 | 40,20 | 42,50 | 44,70 | 46,90 | 32,00 | 34,30 | 36,50 | 38,60 | 40,70 | 19,70 | 21,70 | 23,50 | 24,90 | 24,70
Q,, [m*/h] 046 | 043 | 040 | 037 | 0,34 | 0,39 | 0,37 | 0,34 | 0,31 0,28 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,21 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,05
Ap [kPa] 4,00 | 360 | 993 | 2,80 | 240 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,00 1,70 | 2,40 | 2,00 | 1,70 1,40 [ 1,10 1,00 [ 0,80 | 0,50 | 0,20 | 0,10

* warunki referencyjne: objeto$¢ pomieszczenia 1500m? pomiar dokonywany w odlegtosci 5m

* ucxoOHble ycrosusi: o6bem nomeweHuss 1500 M3, uamepeHue npPou3eooUIOCs Ha PaccmMosHUU 5 M
* 8UXiOHi ymosu: 06'em npumiuwjeHHs1 1500 M3 sumiprosaHHsi BUKOHy8anock Ha sidcmaHi 5 m
* nominalios salygos: patalpos taris 1500m? matavimai atliekami 5m nuo jrenginio

* reference conditions: room volume of 1500m? the measurement being taken at a distance of 5m
* referencia allapot: 1500 m*-es helyiség, a 5 méteres tavolsagbol tértént

* referencni podminky: prostor o objemu 1500m?, méreni bylo provedeno ve vzdalosti 5m
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& rurorEa

PL: RU: UA: LT: EN: HU: Cz:
T, —temperatura wody T, —Temnepatypa BoablHa T, —TemnepatypaBognHa T, —vandens T, —inlet water T, —eléremend T, —teplota vody
na zasilaniu do Bxofe B obopyaoBaHue; BXOAi 40 06naaHaHHHS; temperatara temperature; flitékozeg na pfivodu do
urzadzenia; Tp — Temneparypa Bofbl Tp — Temnepartypa Boau Ha jrenginio j&jime; Tp — outlet water hémérséklet; zarizeni;
T,, — temperatura wody na Ha Bblxoae u3 BMXOAi 3 06nagHaHHHS; Tp —vandens temperature; TD — visszatéro T‘7 — teplota vody na
powrocie z urzadzenia; obopyaoBaHusi; T, — Temneparypa temperattra T, —inlet air flitékozeg odvodu ze zafizeni;
T,, — temperatura powietrza T,, — Temnepatypa noBiTPs Ha BXOAi 10 jrenginio iSéjime; temperature hémérséklet; T,, —teplota vzduchu
na wlocie do BO37yxa Ha BXxofe B obnaaHaHHsa Tm — oro temperatdra sz — outlet air TD1 — belép6 levegd na pfivodu do
urzadzenia obopynosaHvie Tp2 — Temneparypa éjime temperature; hémérséklet zarfizeni
T,, — temperatura powietrza T,, — Temneparypa Bo3yxa NoBiTPS Ha BUXOAi 3 T,, —oro temperatdra P —heating capacity; T, —kilépd levegé T,, — teplota vzduchu
na wylocie z Ha Bblxoae u3 obnagHaHHs; isejime i$ jrenginio; Q,, — water flow; hémérséklet; na odvodu ze
urzadzenia; obopyaosaHus; P, —Tennoea noTyxHicTe P, —Silumine jrenginio  Ap — pressure drop P, — futesi zafizeni;
Pg — moc grzewcza Pg — Tennosasi MOLHOCTb obnagHaHHs; galia; in the heat teljesitmény; Pg — topny vykon
urzadzenia; obopyaoBaHus; Q, — Teuisi BOAK; Q, —vandens iSeiga; exchanger Q, —fltékozeg zafizeni;
Q,, — przeptyw wody; Q,, — pacxon Bofbl; Ap —cnap Tucky B Ap — hidrauliné varza térfogataram; Q,, — prutok vody;
Ap — spadek cisnienia w Ap — rugpaBnnyeckoe TennooBMiHHIKY Ap —hécserélén esé  Ap — tlakova ztrata na
wymienniku ciepta COMnpoTUBEHne nyomas strané vody;
VR1
T o [°C] 90/70 80/60 70/50 50/30
T, [°Cl o | 5 ] 10 ] 5] 2 o | 5 | 10 ] 15| 20 o | 5 ] 10 ] 15 ] 2 o | 5 | 10 ] 15 ] 2
Wydatek powietrza 5500 m*/h (5 bieg), poziom hatasu 57 dB(A)*
Pacxop Bo3ayxa 5500 m*/4 (5 ckopocThk), ypoBeHb wyma 57 oB(A)*
KinbkicTb noBitpsa 5500 m*/r (5 wBmnAkicTk), piBeHb wymy 57 aB(A)*
Oro iSeiga 5500 m*h (5 greitis), triukSmo lygis 57 dB(A)*
Air flow rate 5,500 m*h (5th gear), noise level 57 dB(A)*
Légszallitas 5,500 m?/h (5. fokozat), hangnyomas 57 dB(A)*
Vzduchovy vykon 5500 m*/h (5 ry ) hluku 57 dB(A)*
P_[kW] 331 | 308 | 285 | 26,2 | 23,9 | 281 258 | 235 | 21,3 | 190 | 23,1 | 20,9 | 186 | 16,3 | 14,0 | 131 10,8 8,6 6,4 4,2
b2 [°C] 18,0 21,8 25,5 29,3 33,0 15,3 19,1 22,8 26,6 30,3 12,6 16,4 20,1 239 27,6 71 10,9 14,7 18,5 22,3
Q, [m*/h] 1,5 1,4 1,3 1,2 11 1,2 1.1 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
Ap [kPa] 12,3 10,7 9,2 7,9 6,6 9,1 7.7 6,4 53 4,2 6,2 5,1 41 3,2 24 21 1,4 0,9 0,5 0,2
Wydatek powietrza 4000 m*/h (4 bieg), poziom hatasu 51 dB(A)*
Pacxop Bo3ayxa 4000 m*/4 (4 ckopocThk), ypoBeHb wyma 51 oB(A)*
Kinbkictb nogiTps 4000 mM*r (4 wBKnAKicTL), piBeHb wymy 51 aB(A)*
Oro iSeiga 4000 m*/h (4 greitis), triukSmo lygis 51 dB(A)*
Air flow rate 4,000 m*h (4th gear), noise level 51 dB(A)*
Légszallitas 4,000 m¥/h (4. fokozat) hangnyomas 51 dB(A)*
Vzduchovy vykon 4000 m*h (4 ry ) hluku 51 dB(A)*
Pn kW] 28,3 26,3 24,3 22,4 20,4 241 221 20,2 18,2 16,3 19,8 17,9 16,0 14,0 12,1 11,3 9,4 75 5,6 3,7
Tﬂz [°C] 21,2 24,7 28,3 31,8 35,3 18,1 21,6 25,1 28,7 32,2 14,9 18,4 22,0 255 29,1 8,5 12,0 15,6 19,2 22,8
Q, [m*/h] 1,2 1,2 1.1 1,0 0,9 1.1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2
Ap [kPa] 9.1 7,9 6,8 58 4,9 6,7 57 4,8 3,9 3,2 4,6 3,8 3,0 2,4 1,8 1,6 1,1 0,7 0,4 0,2
Wydatek powietrza 3000 m*/h (3 bieg), poziom hatasu 42 dB(A)*
Pacxop Bo3ayxa 3000 m*/4 (3 ckopocThk), ypoBeHb Wwyma 42 oB(A)*
KinbkicTb nogiTps 3000 mM*r (3 wBKMAKICTL), piBeHb wWymy 42 nB(A)*
Oro iSeiga 3000 m*h (3 greitis), triukSmo lygis 42 dB(A)*
Air flow rate 3,000 m*h (3rd gear), noise level 42 dB(A)*
Légszallitas 3,000 m*h (3. fokozat) hangnyomas 42 dB(A)*
Vzduchovy vykon 3000 m®h (3 ry ), hladina hluku 42 dB(A)*
P!z kW] 24,4 22,7 21,0 19,4 17,7 20,8 19,1 17,4 15,8 14,1 17,2 15,5 13,8 12,2 10,5 9,8 8,2 6,6 4,9 3,3
Tﬂ2 [°C] 24,5 27,8 311 34,4 37,7 20,9 24,2 27,5 30,8 34,2 17,2 20,6 23,9 27,2 30,5 9,9 13,2 16,6 19,9 23,3
Q, [m*/h] 11 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1
Ap [kPa] 6,9 6,0 52 44 37 5,1 43 3,6 3,0 24 3,5 29 23 18 14 1.2 0,8 0,6 0,3 0,1
Wydatek powietrza 2000 m*/h (2 bieg), poziom hatasu 32 dB(A)*
Pacxop Bo3ayxa 2000 m*/4 (2 ckopocThk), ypoBeHb Wwyma 32 oB(A)*
KinbkicTb nogiTpsi 2000 M*/r (2 WwBKMAKICTL), piBeHb wWymy 32 nB(A)*
Oro iSeiga 2000 m*/h (2 greitis), triukSmo lygis 32 dB(A)*
Air flow rate 2,000 m*h (2nd gear), noise level 32 dB(A)*
Légszallitas 2,000 m*h (2. fokozat), hangnyomas 32 dB(A)*
'zduchovy vykon 2000 m*/h (2 rychlost), hladina hluku 32 dB(A)*
P, [kW] 19,8 18,5 171 15,8 14,4 16,9 15,6 14,2 12,9 11,5 14,0 12,7 1,3 10,0 8,6 8,0 6,7 54 4,1 2,8
sz [°C] 29,5 32,5 35,5 38,5 41,5 25,2 28,2 31,2 34,2 37,2 20,9 23,9 26,9 29,9 32,9 12,2 15,2 18,2 21,2 24,2
Q, [m*/h] 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Ap [kPa] 4,6 4,0 35 3,0 25 34 29 24 2,0 1,6 24 2,0 1,6 1.2 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1
Wydatek powietrza 800 m*h (1 bieg), poziom hatasu 28 dB(A)*
Pacxop Bo3ayxa 800 m3/4 (1 ckopocThb), ypoBeHb Wwyma 28 AB(A)*
Kinbkictb nositpsi 800 m*/r (1 WwBMAKICTL), piBeHb WwWymy 28 oB(A)*
Oro iSeiga 800 m*h (1 greitis), triukSmo lygis 28 dB(A)*
Air flow rate 800 m®h (1st gear), noise level 28 dB(A)*
Légszallitas 800 m*/h (1. fokozat), hangnyomas 28 dB(A)*
Vzduchovy vykon 800 m*/h (1 rychlost), hladina hluku 28 dB(A)*
P, [kW] 11,6 10,9 10,1 9,3 8,5 10,0 9,2 8,4 7,7 6,9 8,3 7.6 6,8 6,0 52 4,9 4,2 3,4 2,6 1,8
2 [°Cl 441 | 46,2 | 482 | 50,3 | 523 | 379 | 399 | 42,0 | 440 | 46,1 315 | 336 | 357 | 37,7 | 398 | 187 | 20,8 | 228 | 249 | 26,8
Q, [m*/h] 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Ap [kPa] 1,7 1,5 13 1,1 0,9 1,2 1,1 0,9 0,7 0,6 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1

* Urzadzenia VOLCANO VR1 i VR2 pracujg z jednakowym poziomem hatasu, gdyz ich konstrukcja oparta jest na tym samym wentylatorze. Pomiar dokonywany w odlegfosci 5 m.
* Annapamsi VOLCANO VR1 u VOLCANO VR2 ucrionb3yrom 00uH mur eeHmusnsimopa u pabomarom ¢ 00UHaKo8bIM yposHeM wyma. 3amep npoussodusics Ha paccmosiHuu 5 m.

* ObnadHaHHs VOLCANO VR1 ma VR2 sukopucmosyroms 8eHmussmop 00Ho20 mury ma fpayrorms 3 00HaKosuM pieHeM wymy. Bumip eukoHaHul Ha sidcmaHi 5 m.

* Aparatuose ,VOLCANO VR1“ir ,VOLCANO VR2“ naudojamas vienas ventiliatoriaus tipas, veikia vienodu triuk§mo lygiu. Matuota 5 m atstumu.
*VOLCANO VR1 and VR2 operate at the same noise level, because they are equipped with the same type of fan. Measurement taken from 5m.
*A VOLCANO VR1 és VR2 hangnyomasa ugyanakkora, mert ugyanaz a ventilator taldlhaté mind a kettében. A készlilékt6l 5 méterre mérve.

* Zafizeni VOLCANO VR1 a VR2 pracuji se stejnou hladinou hluku, nebot jejich konstrukce je zaloZzena na stejném ventilatoru. Méreni bylo provedeno ve vzdalenosti 5 m.
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

PL: RU: UA: LT: EN: HU: CzZ:
T, —temperatura wody T, —Temnepartypa T, —Temneparypa T, —vandens T, —inletwater T, —eléremend — teplota vody
na zasilaniu do BOAbI Ha BXoae B BOAW Ha BXOAi A0 temperattra temperature; flitékozeg na pfivodu do
urzadzenia; obopynosaHue; obnagHaHHHS; jrenginio jéjime; Tp — outlet water hémérséklet; zafizeni;
T, —temperatura wody T, — Temneparypa BoAbl T, —Temneparypa T, —vandens temperature; T, — visszatéré T, —teplota vody
na powrocie z Ha BbIxoge 13 BOAMW Ha BUXOAI 3 temperatira Tm —inlet air fltékozeg na odvodu ze
urzadzenia; obopynoBaHus; obnagHaHHHs; jrenginio iSéjime; temperature; hémérséklet; zafizeni;
Tm —temperatura _ Tm — Temnepartypa Tm — Temnepatypa Tm — oro temperatdra sz — outlet air Tm — belépé levegd Tp‘ — teplota vzduchu
powietrza na wlocie BO3[yxa Ha BXxoae B noBiTPs Ha BXoAdi A0 iéjime; temperature; hémérséklet; na pfivodu do
do urzadzenia; obopynosaHue; obnagHaHHs T,, — oro temperattira P, —heating T, — kilépd levegd zafizeni;
T,, — temperatura T, — Temneparypa Bosfyxa T, — Temneparypa iSéjime i§ capacity; hémérséklet; T,, — teplota vzduchu
powietrza na wylocie Ha BbIXxoge 13 MOBITPSA Ha BUXOZi 3 jrenginio; Q, — water flow; P, —flitési na odvodu ze
z urzadzenia; obopynoBaHus; obnagHaHHs; P, —Siluminé jrenginio  Ap — pressure drop teljesitmény; zafizeni;
P, —moc grzewcza P, — Tennosas MOLLHOCTb P, —Tennoea notyxHicte galia; in the heat Q, —fiitékozeg P, —topny vykon
urzadzenia; obopynoBaHus; obnagHaHHs; Q, - vandens iSeiga; exchanger; térfogataram; zafizeni;
Q, — przeptyw wody; Q, — pacxoq Bofbl; Q,, — Teuis Boay; Ap - hidrauliné varza; Ap —hécserélénesé  Q, — pritok vody;
Ap — spadek cisnienia w Ap — ruapasnuyeckoe Ap - cnag Tucky B nyomas; Ap - tlakova ztrata na
wymienniku ciepta; COMpPOTHBIEHWE; TENNOOBMIHHUKY; strané vody;
VR2
T o [°C] 90/70 80/60 70/50 50/30
T, [°C] o | 5 ] 10 ] 5] 2 o | 5 | 10 ] 15| 20 o | 5 ] 10 ] 15 ] 2 o | 5 | 10 ] 15 ] 2
Wydatek powietrza 5200 m*/h (5 bieg), poziom hatasu 57 dB(A)*
Pacxop Bo3ayxa 5200 m*/4 (5 ckopocThk), ypoBeHb Wwyma 57 oB(A)*
KinbkicTb noBitpsa 5200 m*/r (5 wBmnAkicTk), piBeHb wymy 57 aB(A)*
Oro iSeiga 5200 m*h (5 greitis), triukSmo lygis 57 dB(A)*
Air flow rate 5,200 m%h (5th gear), noise level 57 dB(A)*
Légszallitas 5,200 m*h (5. fokozat), hangnyomas 57 dB(A)*
Vzduchovy vykon 5200 m®h (5 ry ). hluku 57 dB(A)*
P_[kW] 605 | 5355 | 496 | 457 | 418 | 491 | 452 | 414 | 375 | 336 | 408 | 369 | 33,1 | 29,2 | 253 | 239 | 201 16,2 | 12,4 8,5
2 [°C] 33,2 35,9 38,7 41,5 44,2 28,4 31,2 33,9 36,7 39,4 23,6 26,4 291 31,9 34,7 13,8 16,6 19,4 22,2 24,9
Q, [m*/h] 25 2,4 2,2 2,0 1,8 2,2 2,0 1,8 1,7 1,5 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,5 0,4
Ap [kPa] 24,4 21,5 18,7 16,1 13,6 18,4 15,8 13,4 1,2 9,1 13,0 10,9 8,8 7,0 54 4,9 3,5 2,4 1,4 0,7
Wydatek powietrza 3700 m*/h (4 bieg), poziom hatasu 51 dB(A)*
Pacxop Bo3ayxa 3700 m*/4 (4 ckopocThk), ypoBeHb wyma 51 oB(A)*
Kinbkictb nosiTps 3700 mM*r (4 wBKnAKicTL), piBeHb wymy 51 aB(A)*
Oro iSeiga 3700 m*h (4 greitis), triukSmo lygis 51 dB(A)*
Air flow rate 3,700 m%h (4th gear), noise level 51 dB(A)*
Légszallitas 3,700 m*h (4. fokozat) hangnyomas 51 dB(A)*
Vzduchovy vykon 3700 m®h (4 ry ). hluku 51 dB(A)*
P_[kwW] 46,2 | 431 | 40,0 | 36,9 | 33,8 | 396 | 365 | 334 | 30,3 | 272 | 330 | 29,9 | 26,8 | 23,7 | 206 | 194 | 163 | 133 | 102 | 7.1
2 [°C] 37,4 39,9 42,4 44,8 47,3 32,1 34,5 37,0 39,5 42,0 26,7 29,2 31,7 34,2 36,7 15,8 18,3 20,8 23,3 25,8
Q, [m*/h] 2,0 1,9 1,8 1,6 15 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3
Ap [kPa] 16,4 14,4 12,6 10,8 9,2 12,4 10,6 9,0 7,5 6,2 8,8 73 6,0 4,8 3,7 3,3 24 1,6 1,0 0,5
Wydatek powietrza 2800 m*/h (3 bieg), poziom hatasu 42 dB(A)*
Pacxop Bo3ayxa 2800 m*/4 (3 ckopocThk), ypoBeHb Wwyma 42 oB(A)*
KinbkicTb nogiTps 2800 mM*/r (3 wBKMAKICTL), piBeHb wWymy 42 nB(A)*
Oro iSeiga 2800 m*h (3 greitis), triukSmo lygis 42 dB(A)*
Air flow rate 2,800 m%h (3rd gear), noise level 42 dB(A)*
Légszallitas 2,800 m*h (3. fokozat) hangnyomas 42 dB(A)*
Vzduchovy vykon 2800 m®h (3 ry ), hladina hluku 42 dB(A)*
P_[kwW] 384 | 359 | 333 | 30,7 | 282 | 330 | 30,5 | 279 | 253 | 22,8 | 275 | 250 | 224 | 199 | 173 | 163 | 137 | 11,2 | 86 6,0
Tﬂ2 [°C] 41,4 43,3 45,6 47,8 50,1 35,3 37,5 39,8 421 44,3 29,4 31,7 34,0 36,2 38,5 17,6 19,9 221 243 26,5
Q, [m*/h] 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,5 1,3 1,2 1.1 1,0 1,2 1.1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
Ap [kPa] 11,7 | 10,3 9,0 77 6,6 8.8 76 6,5 54 4.4 6,3 53 4,3 34 2,7 24 1,7 1,2 0,7 0,4
Wydatek powietrza 1800 m*/h (2 bieg), poziom hatasu 32 dB(A)*
Pacxop Bo3ayxa 1800 m*/y (2 ckopocTh), ypoBeHb Wwyma 32 oB(A)*
KinbkicTb nogiTps 1800 mM*/r (2 wBKMAKICTL), piBeHb Wwymy 32 aAB(A)*
Oro iSeiga 1800 m*h (2 greitis), triukSmo lygis 32 dB(A)*
Air flow rate 1,800 m*h (2nd gear), noise level 32 dB(A)*
Légszallitas 1,800 m*h (2. fokozat), hangnyomas 32 dB(A)*
'zduchovy vykon 1800 m*/h (2 rychlost), hladina hluku 32 dB(A)*
P, [kW] 28,4 26,5 24,6 22,8 20,9 24,4 22,6 20,7 18,8 16,9 20,5 18,6 16,7 14,8 12,9 12,3 10,5 8,6 6,7 4,7
sz [°C] 47,3 49,2 51,1 52,9 54,8 40,7 42,6 445 46,4 48,2 241 36,0 37,8 39,7 41,6 20,6 224 243 26,1 27,8
Q,, [m*/h] 1,3 1,2 11 1,0 0,9 1.1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2
Ap [kPa] 6,7 59 51 44 3,8 5,1 44 37 31 2,6 3,6 3,0 25 2,0 1,6 1,4 11 0,7 0,5 0,2
Wydatek powietrza 700 m*h (1 bieg), poziom hatasu 28 dB(A)*
Pacxop Bo3ayxa 700 m3/4 (1 ckopocThb), ypoBeHb Wwyma 28 AB(A)*
Kinbkictb nositpsi 700 m*/r (1 WwBKMAKICTL), piBeHb Wwymy 28 oB(A)*
Oro iSeiga 700 m*h (1 greitis), triukSmo lygis 28 dB(A)*
Air flow rate 700 m®h (1st gear), noise level 28 dB(A)*
Légszallitas 700 m*/h (1. fokozat), hangnyomas 28 dB(A)*
Vzduchovy vykon 700 m*h (1 rychlost), hladina hluku 28 dB(A)*
P_[kW] 14,0 | 131 | 122 | 11,3 | 104 | 121 | 11,2 | 103 | 94 | 85 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 64 | 54 | 45 | 36 | 26
T,[°Cl 615 | 62,5 | 636 | 646 | 657 | 532 | 543 | 553 | 56,4 | 57,4 | 449 | 46,0 | 47,0 48 49 279 | 289 | 29,8 | 306 | 314
Q, [m*/h] 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
Ap [kPa] 1,8 1,6 14 1,2 1,0 14 1,2 1,0 0,9 0,7 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1

* Urzadzenia VOLCANO VR1 i VR2 pracujg z jednakowym poziomem hatasu, gdyz ich konstrukcja oparta jest na tym samym wentylatorze. Pomiar dokonywany w odlegtosci 5 m.
* Annapamel VOLCANO VR1 u VOLCANO VR2 ucrons3ytom 0duH murn eeHmurnsmopa u pabomarom ¢ 00UHaKo8biM yposHeM wyma. 3amep npoussoousica Ha paccmosiHuu 5 m.

* ObnadHaHHs VOLCANO VR1 ma VR2 sukopucmosyroms 8eHmusimop 00Ho20 murly ma fpayrorms 3 00HaKosuM pieHeM wymy. Bumip eukoHaHul Ha sidcmaHi 5 m.

* Aparatuose ,VOLCANO VR1“ir ,VOLCANO VR2“ naudojamas vienas ventiliatoriaus tipas, veikia vienodu triuk§mo lygiu. Matuota 5 m atstumu.
*VOLCANO VRT1 and VR2 operate at the same noise level, because they are equipped with the same type of fan. Measurement taken from 5m.

*A VOLCANO VRT1 és VR2 hangnyomasa ugyanakkora, mert ugyanaz a ventilator talalhat6 mind a kettében. A késziiléktsl 5 méterre mérve.
* Zafizeni VOLCANO VR1 a VR2 pracuji se stejnou hladinou hluku, nebot jejich konstrukce je zaloZzena na stejném ventilatoru. Méreni bylo provedeno ve vzdalenosti 5 m.
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EUROHEAT

jednostka / eauHnua / OauHuusa / vienetas / VOLCANO VOLCANO VOLCANO
Unit of measure / Mértékegység / Jednotka MINI VR1 VR2
- 2 1 2
mh 2000 5500 5200
kW 3-20 10-30 30-60
°C 120 130
MPa 1,6 1,6
m 14 25
dm? 1,05 1,7 3,1
“ 3/4
kg 9,8 29 32
V/Hz 1 x 230/50
kW 0,122 0,53
A 0,54 24
obr/min 1390 1350
- 44
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

UWAGA Dane dotyczace parametréw pracy VOLCANO w przypadku zastosowania innej temperatury czynnika grzewczego mozna uzyska¢ na zapytanie.

BHUMAHME! [anHble, kacawowmecs paboynx xapakrepucTtuk annapatoB VOLCANO npv ncnonb3oBaHWUm TEMMOHOCUTENS APYrol TeMnepaTypbl NPEAOCTaBNATCS Mo 3anpocy.
YBATA! [laHi napametpis po6otn VOLCANO y Bunajky 3acTOCyBaHHs iHLLOI TeMnepaTypu TENMOHOCIS MOXEeTe OTpMMaTH 3a 3anuToMm.

DEMESIO! Duomenys, susije su VOLCANO aparaty darbine charakteristika naudojant kitokios temperataros ilumnesj, teikiami uzklausus.

NOTE Data concerning VOLCANO working parameters for a heating agent with a different temperature can be provided upon request.

MEGJEGYZES! Az itt talalhaté miikodési paraméterektd| eltéré méretezési kozeghdmérsékletek kérés esetén elérhetdek.

POZOR! Udaje tykajici se parametrii prace zafizeni VOLCANO v pfipadé pouziti jiné teploty topného média Ize ziskat na poptavku.

4. MONTAZ /| MOHTAX / MOHTAX / IRENGIMAS / ASSEMBLY / TELEPITES / MONTAZ

UWAGA Przed rozpoczeciem wszelkich prac instalacyjnych lub konserwacyjnych nalezy odtaczy¢ zasilanie i zabezpieczy¢ przed ponownym zatgczeniem.

Zaleca sie zastosowanie filtrow w instalacji hydraulicznej. Przed podtgczeniem przewodéw hydraulicznych (szczegdlnie zasilajgcych) do urzadzenia zalecane jest oczyszczenie/ przeptukanie
instalacji poprzez spuszczenie kilku litrow wody.

UWAGA Niezachowanie przy montazu minimalnej odlegto$ci 0,4 m od $ciany badz stropu moze powodowac¢ nieprawidtowg prace urzadzenia, uszkodzenie wentylatora lub zwigkszenie
gto$nosci jego pracy.

BHUMAHME! MecTto MoHTaxa A0MmKHO BbITb COOTBETCTBYOLLE NOA0OPAHO C YH4ETOM BO3MOXHOTO MOSIBIIEHUSI HArpy3oK v Bubpauui.

Mepen Ha4yanom noGbIX MOHTaXHbIX, AKCTYyaTaLMOHHBIX U KOHCEPBALIMOHHbIX PaGoT HEOGXOANMO OTKIIOUNTL MUTAHUE U He AONYCTUTL BKITIOHEHWS HAanpshKEHUS.

PekomeHayem nprmeHeHue unsTpoB B rMapaBnmyeckoin cucteme. MNepen noaknioyeHneM noaBoasLLyX Tpy6onpoBogos (0cobeHHO nofatoLmx) k 060pyaoBaHNio PEKOMEHLYEeM O4NCTUTD
CUCTeMy, cryckasi HECKOMbKO NIMTPOB BOAbI

BHUMAHMUE! HecobntogeHve Npu MOHTaXe MUHUManbHOro pacctosHus 0,4 M OT CTeHb! MW MOTONKa MOXET Bbl3BaTb HEMpaBubHy0 paboTy oborpeBaTtensi, a Takke NOBbILLUEHHbIN WYM Unn
MOBpEeXAeHNe BEHTUNsITopa.

YBATA! Micue moHTaxy mae 6yTu BianosigHo nigibpaHe 3 BpaxyBaHHSM MOXIIMBOCTI BUHUKHEHHS HaBaHTaxeHb abo Bibpadliii.

[lo noyatky 6yab-AKMX MOHTaxHWX abo KoHcepBaLiiH1X pobiT HEOBXIAHO BIAKMIOYNTY XUBMNEHHSA Ta 3a6e3neyunTy Bif BUNALKOBOTO BKITIOYEHHS.

PekomeHayeTbCA B ruapaenivHivi cuctemi 3actocysatv pinetpy. Mepen nigknioYeHHsSM rmapasnivyHnX NpoBozAiB (0COBNMBO XUBUMbHUX) A0 06NaAHaHHS, peKyMeHAYETbCA O4UCTUTU CUCTEMY,
cnyckaroum aekinbka nitpis Boau.

YBATA! HesbepexxeHHsi Npu MOHTaXy MiHiManbHoi BifcTaHi 0,4 M Big CTiHM abo NepekpuTTS MoXe BUKIMKaTU HenpasunbHy poboTy obnagHaHHS, YLWKOMKEHHS BEHTUNATopa abo niaBULLEHHS
PiBHS LWyMmy 11oro poboTu.

DEMESIO! Montavimo vieta reikia parinkti atsizvelgiant j apkrovy ir vibracijy atsiradima.

Prie$ pradedant bet kokius montavimo arba konservavimo darbus batina atjungti maitinima ir apsisaugoti nuo potencialaus jjungimo.

Rekomenduojame hidraulinéje sistemoje naudoti filtrus. Prie$ prijungiant vamzdZius (ypac¢ tiekimo) prie jrenginio rekomenduojame iSvalyti sistema, iSleidZiant kelis vandens litrus.
DEMESIO! Jei montuojant neislaikomas minimalus 0,4 m atstumas nuo sienos arba luby, jrenginys gali netinkamai veikti, taip pat gali atsirasti didesnis triuk$mas arba ventiliatoriaus
pazeidimai.

NOTE Installation location should be suitably selected with special consideration of potential loads and vibrations.

Prior to any installation or maintenance works, disconnect the device from the power supply and secure it against accidental power-up.

Use filters in the hydraulic system. Before you connect the hydraulic lines (especially supply lines) to the device, you should clean/rinse the installation by draining two litres out of it.

NOTE It is necessary to maintain a minimum distance of 0.4m from the wall or the ceiling; otherwise the device can malfunction, the fan can be damaged or its operating noise can increase.

FIGYELEM! A telepités helyét gondosan tervezziik meg és vegytuk figyelembe az esetleges terehelést és rezgéseket.

Telepitési és karbantartasi munka esetén az elektromos halézatbol torténd levalasztas biztonsagtechnikai okokbdl minden esetben sziikséges.

A hidraulikai rendszerbe sz(ir6 beépitése ajanlott. A termoventilatorra torténd rakotés elétt a rendszer atéblitése elengedhetetlen.

FIGYELEM! A minimalis tavolsag a faltél vagy a mennyezettél 0,4 m. A tavolsag be nem tartadsa esetén az a késziilék karosodasahoz vezethez, karosithatja a ventilator vagy zajos miikddést
eredményezhet.

POZOR! Pred zahajenim veskerych instalacnich nebo udrzbarskych praci je nutné vypnout napajeni a zajistit vypina¢ pred opétovnym zapnutim. Doporucujeme pouzivat filtry v hydraulické
instalaci. Pfed pfipojenim hydraulického vedeni (pfedevsim napajeni) k zafizeni doporucujeme o€istit/proplachnout instalaci nékolika litry vody.

POZOR! Nebude-li béhem montaze dodrzena minimalini vzdalenost 0,4 m od stény nebo stropu, zafizeni nemusi pracovat spravné, muze dojit k poskozeni ventilatoru nebo ke zvyseni
hlasitosti jeho prace.

Przy montazu nasciennym lub podstropowym zaleca si¢ uwzglednienie nastepujacych parametréw: / lpu HacTeHHOM UK NOTONMOYHOM MOHTaXe peKkoMeHAyeTcs 6paTb BO
BHMMaHue criegyrolime napameTpbi: / lMpyu MoHTaxy Ha CTiHi abo Ha cTeni peKkOMeHAYETLCA NPUIUHATY A0 yBaru HacTynHi napametpu: / Montuojant prie sienos arba luby, rekomen-
duojama laikytis tokiy parametry: / If the device will be installed on a wall or under a ceiling, observe the following factors: / A késziilék telepitésénél vegye figyelembe a kovetke-
z6ket: / Pfi montazi na sténu nebo pod stropem je nutné zohlednit nasledujici parametry:

wysoko$¢ montazu / Beicota MoHTaxa / Mpu MOHTaxy Ha cTiHi a6o Ha cTeni peKOMeHAYETbCA NPUIRHATU A0 yBaru HacTynHi napameTtpu: / montavimo aukstis / mounting height /
beépitési magassag / vySka montaze

* dla pionowego ustawienia kierownic powietrza

*npu eepmuKanbHoOL ycmaHoeKe HanpaensouuX Xamosu

* ripu 8epMUKaILHO 8CMAHOBNEHUX HANPABMSIOHUX Karto3i
* kai nukreipianciosios Zaliuzés montuojamos vertikaliai

* for vertical air guides adjustment

* fliggbleges beépités és légterel6k esetén

OPT. 3-8 m (VR1, VR2)
OPT. 2-5 m (Volcano MINI)
OPT. 3-8 m (Volcano MINI)

* pro svislé nastaveni smérovych lamel vzduchu

IOPT. 4-12 m*(Volcano VR1, VR2)
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odlegto$¢ miedzy urzadzeniami — zalecana odlegto$é od 6 do 12 m (Volcano VR1,VR2), 3-7 m (Volcano MINI), dla zapewnienia réwnomiernego rozprowadzenia cieptego powietrza /
PaccTtosiHve mexay yctaHoBkamun — pekomeHayeTcst pacctosiHue ot 6 fo 12 m (Volcano VR1,VR2), 3 go 7 m (Volcano MINI) ans paBHomMepHOro pacnpocTpaHeHnus Ténnoro Bosayxa / BiactaHb
MiX anapaTamu — pekoMeHAy€eTbCA BiAcTaHb Big 6 o 12 m (Volcano VR1,VR2), 3 go 7 m (Volcano MINI), wo6 3abesneyntu piBHOMipHe po3BefeHHs Tennoro / atstumas tarp jrenginiy —
rekomenduojamas atstumas nuo 6 iki 11 m (Volcano VR1,VR2), 3 iki 7 m (Volcano MINI) tolygiam $ilto oro paskirstymui / distance between units — recommended distance 6-12m (Volcano
VR1,VR2), 3-7m (Volcano MINI), in order to ensure even hot air diffusion / késziilékek kdzotti tavolsag - az ajanlott tavolsag 6-12 (Volcano VR1,VR2), 3-7 (Volcano MINI), a légaramok
megfeleld keveredése érdekében / vzdalenost mezi zafizenimi — doporu€ovana vzdalenost od 6 do 12 m (Volcano VR1,VR2), 3 do 7 m (Volcano MINI) pro zajisténi rovhomérného rozvodu
teplého vzduchu

ustawienie kierownic powietrza dla zapewnienia optymalnego rozprowadzenia strumienia powietrza / [JaneHOCTb CTpyun Bo3ayxa / [lanbHicTe NOTOKY NoBiTpsi / oro sroveés tolis / range of air stream
/ 1égsugar tavolsag / nastaveni smérovych lamel vzduchu pro zajisténi optimalniho rozvodu proudu vzduchu

*dla poziomego ustawienia kierownic powietrza

** dla symetrycznego ustawienia kierownic powietrza pod katem 45°

* 0151 20puU30HMarbHOU yCMaHOBKU HarpasssUUX Xamo3u

\
@ < ** Onst cuMMempUYHOU yCMaHOBKU yCMaHOBKU Harpassuux xasr3u noo yernom 45°

* IPU 20pPU30HMANBHO BCMAHOBEHUX HAMPABISKOYUX Kaslto3i

** [pu cUMemPUYHO 8CMAaHOBIIEHUX HaNpPaersito4uX xaitosi rnid Kymom 45°
* kai nukreipianciosios Zaliuzés montuojamos horizontaliai

** simetriniam nukreipianciyjy Zaliuziy montavimui 45° kampu

* for horizontal air guide adjustment
** for symmetric air guide adjustment at an angle of 45°
MAX.25m* (Volcano VR1, VR2) MAX.15m* (Volcano VR1, VR2)
MAX.14m* (Volcano MINI) MAX.8m* (Volcano MINI)

I 1

*vizszintes légterelék esetén
** 45°-0s légterelék esetén

)|

* pro vodorovné nastaveni smérovych lamel vzduchu
** pro symetrické nastaveni smérovych lamel vzduchu pod thlem 45°

@® poziom glo$nosci urzadzenia — np. w zaleznosci od specyfiki akustycznej pomieszczenia

@ tryb pracy ogrzewania — np. urzadzenie dodatkowo pracuje jako destryfikator

@  kierunek wydmuchu powietrza — kierunek wydmuchu powinien by¢ tak ustawiony, by w strefie przebywania nie dochodzito do powstawania przeciagéw. Strumier powietrza nie moze by¢
skierowany na $ciany, wsporniki, dzwigi, regaty, maszyny, itd.

@  YposeHb LyMa 060pyaoBaHNs (B 3aBUCUMMOCTM OT aKyCTUYECKUX OCOBEHHOCTEN MOMELLIEHUS)

@ Paboyee coCTOsIHIE, OTOMMEHNE — HanNpumep 06opyAoBaHWe ONOMHUTENBHO paboTaeT kak AecTpudukaTop

@ HanpaBneHve nNoToka Bo3zlyxa — HanpasneHne NoToka Boaayxa [AOMKHO ObiTh YCTAHOBMNEHO Tak, YTOGbI B 30He HaXOXAEHWS Nlofel He NOSIBNANNCH CKBO3HSIKW. MOTOK BO3/yXa He JOMKeH
6bITh HaNpaBeH Ha CTeHbI, KOMOHHbI, CTENMaxM, pPaBouyio TEXHUKY, CTaHKU U T.4.

@  PiBeHb WyMy 06nagHaHHA 3anexuTb Bif aKyCTUYHUX BNACTUBOCTEN NPUMILLIEHHS

@®  PexwuM poboTy, HarpiBy — Hanpuknaz obnaaHaHHs AoAaTKOBO Npaltoe sik AecTpudikatop

@  HanpsiMok NOTOKy MOBITPS — HANPSIMOK NOTOKY Mae GyTU BCTAHOBNEHWI Tak, Wo6 y 30Hi nepebyBaHHs He 6yno npotsry. MoTik NoBITPs He MoXe ByTW CNPSIMOBAHWIA Ha CTiHW, KOHCON,
nicpTi, cTenaxi, MalUmHm iTr.

@  jrenginio triukSmo lygis (priklausomai nuo akustiniy patalpos savybiy)

@  darbiné biklé, Sildymas — pvz., jrenginys papildomai veikia kaip destrifikatorius

@  oro srovés kryptis — oro srauto kryptis turi bati nustatyta taip, kad Zmoniy buvimo zonoje nesusidaryty skersvéjai. Oro srové negali bati nukreipta | sienas, kolonas, stelazus, darbing
technika, stakles ir t. t.

@ device noise level (depending on acoustic characteristics of a room)

@ operation mode of the heating device, e.g. it can also operate as an air mixing device preventing air stratification

@  direction of air distribution should be controlled in a way that prevents draughts. Air stream must not be directed at walls, brackets, girders, cranes, shelves, machines, etc.

@®  készilék hangnyomasa (fligg a helyiség akusztikai adottsagaitol)

@®  aberendezés miikodhet kever6 lizemben ami azt jelenti Ugy, hogy megakadalyozza a levegé rétegzédését

@  alégsugdr iranyat tgy kell beallitani, hogy elkeriiljiik a huzathatast. A késziilék nem fordithaté kozvetleniil a falnak, darunak, polcnak, gépeknek stb.

@® hladina hluku zafizeni — napf. v zavislosti na akustické specifice mistnosti

@  pracovni rezim ohfevu — napt. zafizeni dodate¢né funguje jako smésovac

@®  smér odvodu vzduchu — smér odvodu by mél byt nastaven tak, aby v oblasti nedochazelo k privantim. Proud vzduchu nesmi byt nasmérovan na stény, podpéry, vytahy, regaly, stroje, atd.

Przyktadowe rozmieszczenie nagrzewnic powietrza przy montazu nasciennym / lpumepHoe pa3mMelleHMe TENNOBEHTUNATOPOB NPU HaCTEHHOM MoHTaxe / lMpuknaau po3milleHHs
onantoBanbHUX NPUCTPOIB NpU HacTiHHOMY MoHTaxy / Silumos ventiliatoriaus iSdéstymo pavyzdys, montuojant prie sienos / Examples of arrangement of air heating units
mounted on a wall / Példak a késziilékek oldalfalon torténé elhelyezésére / Pfikladové rozmisténi ohfivact vzduchu pfi montazi na sténu

Widok z géry / Bug ceepxy / Bug 3 Bepxy / vaizdas i$ virSaus / Top view / Feliilnézet / Pohled shora
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4.1 MONTAZ Z PRZYKLADOWA KONSOLA / MOHTAX C KOHCO/bIO / MOHTAX HA KOHCOJ1I / MONTAVIMAS SU KONSOLE /
INSTALLATION WITH A BRACKET / TELEPITES KONZOLLAL / MONTAZ S PRIKLADOVOU KONZOLOU

Konsola montazowa dostgpna jest w opcji. Celem zamocowania do urzadzenia konsoli montazowej nalezy przy pomocy wiertta koronkowego wycia¢ otwory na goérnej i dolnej ptycie urzadzenia
(w miejscu oznaczonym) 6, a nastepnie wprowadzi¢ do nich tuleje. Na tuleje nalezy nasuna¢ ramiona konsoli montazowej. W tuleje gérna i dolng nalezy wprowadzi¢ $ruby M10 i, dokrecajac je,
ustali¢ potozenie nagrzewnicy wzgledem konsoli. Po ustawieniu urzadzenia w oczekiwanej pozycji nalezy zamontowac zaslepki na uchwycie.

MoHTaxHast KOHCOSb AOCTYMNHA Kak JononHuTenbHoe o6opyaoBaHue. [ins NpUKpPenneHns K yCTPOMCTBY MOHTaXHOI KOHCOMW, HeOBX0AMMO BbIpe3aTb C MOMOLLbIO KOPOHYATOro ceepna
OTBEPCTUS B BEPXHEN U HUXHE naHensx annapata (B Touke, 0603Ha4eHHON) 6, a 3aTem BBECTU B HUX BTYNKW. Ha BTynku crnieayeT HaaBWHYTb NEY0 MOHTAXHOW KOHCOMU. B HUKHIO 1
BEPXHIO BTYIKW BBECTU BUHTBI M 10 1 3aTAHYTb KX, 4TOGbI 3adhuKcMpoBaTh NonoxeHne oborpesBaTtens no OTHOLEHMIO K KOHconu. [ocne ycTaHoBKM o6orpeBaTens B XenaemMoM MonoxeHuu,
crieflyeT yCTaHOBUTDL 3arnyLUK1 Ha AepxaTene.

MoHTaXxHa KOHCOIb € A0AaTKOBUM 06naAHaHHAM. [Ins NpyKpi-NNeHHs KOHConi Ao anaparty, HeobXiAHO B BEPXHIl Ta HWKHIN YacTuHI Kopryca (B BU3HaYeHoMy MicLi) 6 BUpi3aTi ceBepanom
OTBOpW Ta BBECTM [0 HWX rinb3un. Ha rinbau cnig HacyHyTu nieve MOHTaXHOT KOHCOMI. B BEPXHIO Ta HIKHIO FiNb3y BBOAUMO rBUHT M10 i AOKpYUyIOIOUM iX, BUSHAYAEMO MOMOXEHHS
onanoBasbHOro NPUCTPOIO BIAHOCHO KOHCoNI. [Micns BcTaHOBNEHHst obnagHaHHs B O4iKyBaHi No3uLii, MOHTYEMO 3arfyLUKu Ha AepXaky.

Montavimo konsolé jsigyjama kaip papildoma jranga. Norint pritvirtinti prie jrenginio montavimo konsolg, reikia su karGniniu graztu pragrezti angas virSutingje ir apatinéje aparato plokstéje
(pazymétame taske) 6, o po to jvesti | jas jvores. Ant jvoriy reikia uzstumti montavimo konsolés petj. | apating ir virSutine jvores reikia jvesti varztus M 10 ir juos uzverzti, Sildytuvo padéciai
konsolés atzvilgiu uzfiksuoti. Sumontavus $ildytuva pageidaujamoje padétyje, reikia sumontuoti dangtelius ant laikiklio.

The bracket is optional. In order to attach a bracket to the device, use crown drill bits to drill holes in the top and bottom panels of the heating unit (in places marked by 6), and insert sleeves
into the holes. Slide holder arms onto the sleeves. Insert M10 screws into the top and bottom sleeves, and fix the bracket position in relation to the heater while tightening the screws. When you
adjust the device in the right position, fit plugs onto the bracket.

A konzol opcionalis tartozék. A konzol hasznalatahoz az elére kikdnnyitett helyeken lyukakat kell furni a késziilékhazba, majd beletekerni a rogzité elemeket (6). Csatlakoztassa az M10-es
csavarokat a rogzitékbe, allitsa be a késziiléket (a hécserél6 csatlakozas és levegé iranynak megfeleléen) és hlizza meg 6ket. A végsd |épés a takard elemek felhelyezése.

Montazni konzole je volitelnym pfislusenstvim. Pro pfipevnéni zafizeni k montazni konzole je nutné pomoci korunkového vrtaku vyvrtat otvory na horni a dolni desce zafizeni (ve vyznateném
misté) 6, a nasledné do nich vloZit objimky. Na objimky nasunout ramena montazni konzole. Do horni a dolni objimky viozit Srouby M10 a pfi jejich dotahovani nastavit polohu ohfivace vuci
konzole. Po nastaveni zafizeni do pozadované polohy namontovat zaslepky na tchytu.

W zestaw przyktadowej konsoli montazowej wchodza:
1. UCHWYT (1 szt. typ A lub B); 2. OBEJMA MOCUJACA (typ A lub B); 3. SRUBA M10 WRAZ Z PODKEADKA | NAKRETKA MOCUJACA OBEJME (2 kpl.); 4. SRUBA M10 MOCUJACA
KONSOLE DO NAGRZEWNICY (2 szt.); 5. ZASLEPKA (2 szt.); 6. TULEJA MONTAZOWA (1 szt.)

B coctaB 06pa3siia MOHTaXHOM KOHCONW BXOASAT: o L .
1. KOHCOJb (1 wr. Tun A unu B); 2. KPEMEXHbBIA JEPXATENb (tun A unu B); 3. BUHTbI M10 BMECTE C LUANBOW U TAVKOW AN KPEMNEHWS AEPXATENEWN (2 komnn.); 4. BUHT
M10 OnA KPEMMEHNA KOHCONW K TENNOBEHTUNATOPY (2 wrt.); 5. BAMYLWKN (2 wr.); 6. MOHTAXHBIE BTYNKW (1 wT.)

B KOMNNEeKT MOHTaXHOi KOHCONi BXOAATL:
1. AEPXAK (1 wt. Tn A a6o B); 2. OBOMMA (Tun A a6o B); 3. TBUHT M10 3 LUAMBOLO TA FAKOIO ANA KPINNEHHA OEPXAKIB (2 kom.); 4. FTBUHT M10 MOHTYIOYA KOHCO/b 0
HATPIBAYA (2 wrt.); 5. BAMYLKA (2 wr.); 6. MOHTAXHA IMNb3A (2 wr.)

Montavimo konsolé sudéciai priklauso:
1. KONSOLE (1 vnt. A arba B tipas); 2. TVIRTINIMO LAIKIKL| (A arba B tipas); 3. VARZTAI M10 KARTU SU POVERZLE IR VERZLE, TVIRTINANCIA LAIKIKL]| (2 vnt.); 4. VARZTAS M10,
TVIRTINANTIS KONSOLE PRIE SILUMOS VENTILIATORIAUS (2 vnt.); 5. DANGTELIAI (2 vnt.); 6. MONTAVIMO [VORES (2 vnt.)

The bracket unit consists of:
1. ARM (1 piece, type A or B); 2. HOLDER (type A or B); 3. M10 SCREW WITH A WASHER AND NUT FASTENING THE CLAMP (2 sets); 4. M10 SCREW FASTENING THE HOLDER TO THE
UNIT HEATER (2 pieces); 5. PLUG (2 pieces); 6. MOUNTING SLEEVE (2 pieces)

A konzol csomag a kévetkezéke’t t:'irtalmazza: . i . o i o
1. KONZOL (1 db), 2. FALI ROGZITO (2 db), 3. M10-ES CSAVAROK ALATETTEL (2 szett), 4. M10-ES CSAVAR A KESZULEK MEGTARTASARA (2 db), 5. TAKARO (2 db), 6. ROGZITO
ELEM (2 db)

Sada montéazni konzole obsahuje: . ; o ) } o
1. UCHYT (1 ks.); 2. MONTAZNI OBJIMKA (2 ks); 3. SROUB M10 S PODLOZKOU A MATKOU PRO PRIPEVNENI OBJIMKY (2 sady); 4. SROUB M10 PRO PRIPEVNENi KONZOLE
K OHRIVACI (2 ks); 5. ZASLEPKA (2 ks); 6. OBJIMKA (1 ks)
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Obroét urzadzenia zamontowanego na przyktadowej konsoli / Br o6opyaol YCTaHOBINEHHOro Ha KoHconu / o6epTaHHA 06nafHaHHA, BCTAHOBNEHOIO Ha MOHTaXHin
koHconi / montavimo konsolé — pagrindiniai matmenys / rotation of the device when mounted on a console / a késziilék a rogzités utan forgathatoé / Otaceni zafizeni na prikladové
konzole

4.2 MONTAZ BEZ KONSOLI / MOHTAX BE3 KOHCOJIN / MOHTAX EE3 KOHCOII / MONTAVIMAS BE KONSOLES / INSTALLATION
WITHOUT A BRACKET / TELEPITES KONZOL NELKUL / MONTAZ BEZ KONZOLE

© W sktad urzadzenia nie wchodza $ruby ani szpilki mocujace oraz konsola montazowa. Konsola jest dostepna w opcji. Urzadzenie moze by¢ montowane na dowolnej konstrukcji wsporczej,
ktora zapewni stabilne i pewne zamocowanie. Gwintowane otwory montazowe (po 2 szt.) znajdujg si¢ na goérnej i doinej ptycie urzadzenia.
W celu montazu urzadzenia za pomoca szpilek montazowych nalezy przy pomocy wiertta koronkowego wycia¢ otwory we wskazanych miejscach 1, a nastepnie wprowadzi¢ szpilki M10 do
gwintowanych otworéw znajdujacych sie wewnatrz urzadzenia.

: B cocTaB annapata He BXOAST KpenexHble LNUIbKU 1 MOHTaXHast KOHCOomb. MoHTaXHas KOHCOmMb AOCTYMHA Kak AoMnornHuTensHoe o6opyaosaHie. O6opynoBaH/ie MOXeT MOHTUPOBATLCS Ha
ntoboit onope, obecneymBatoLLeii cTabunbHOe 1 HagexHoe kpernneHne. PeabboBble MOHTaXHbIe OTBEPCTUSA (MO 2 LUT.) NPEeAYCMOTPEHb! HAa BEPXHEN U HWKHEN NaHensax annapara. [ins MoHTaxa
oborpeBarers NocpeACTBOM MOHTaXHbIX LINUIEK HEOBXOANMO Bbipe3aTh C NMOMOLLbIO KOPOHYATOrO CBEPIIa OTBEPCTUS B BEPXHEN U HIDKHE NaHensix annaparta B To4ke 0603HaveHHoit 1, a
3aTem BBeCTU Winunbk M 10 B pe3b6oBble 0TBEPCTUS, NPEAYCMOTPEHHbIE BHYTPY annapara.

. Y cknag obnagHaHHS He BXOAATb MBUHTW, MOHTaXHI LLIMUMbBKY, & TAKOX MOHTa)XHa KOHCOMb. KoHconb € AogaTkoBm obnagHaHHam. OnantoBanbHuii NpUCTpii Moxe ByTu MOHTOBaHWMIA Ha Gyab-
5K KOHCTPYKLT, Ska 3abe3neunTtb cTabinbHUN Ta yNEBHEHW MOHTaXK. HapizaHi MOHTaHi OTBOpM (MO 2 LIT.) 3HAXOAATLCS B BEPXHIN Ta HWXKHI YacTuHI kopnyca. [Ins MoHTaxy obnagHaHHs 3a
[OMOMOTOK0 MOHTaXXHUX LUMUMBOK, HEOBXiAHO CBepANOM B BU3HaYeHUX Micusax 1 Bupisatn otBopw, BBeCTM LWnunbkv M10 go HapisaHWx OTBOPIB, Aiki 3HaXoAATbCSA B cepefinHi obnagHaHHsa
Aparato sudéciai nepriklauso tvirtinimo smeigés ir montavimo konsolé. Montavimo konsole galima jsigyti kaip papildoma jranga. |renginj galima montuoti prie bet kokios atramos, uztikrinancios
stabily ir patikima tvirtinima. Srieginés montavimo angos (po 2 vnt.) yra virSutingje ir apatinéje aparato plokstése. Montuojant Sildytuvg su montavimo smeigémis, su kar@niniu graztu reikia
iSgrezti angas virsutinéje ir apatinéje aparato plokstése 1 pazymétame taske, po to jvesti smeiges M 10 | sriegines angas, esancias aparato viduje.

. The heater does not come with mounting screws, pins or a bracket. The bracket is optional. The device can be installed on any support structure, which provides stable and reliable fastening.
Threaded mounting holes (2 on each side) are situated on the top and bottom panels of the unit. In order to install the device with the use of pins, use crown drill bits to drill holes in the places
marked 1, and insert M10 pins into threaded holes situated inside the device

: Akésziilék nem tartalmazza a régzitéshez alkalmas csavarokat és rogzité elemeket. A gyari konzol opcionalis tartozék. A készulék barmilyen tartéra régzithetd, mely stabil és a megfeleld
régzités biztositott. Menetes szarnak kialakitott rogzitési pontok talalhatéak a tetjén és az aljan is (2-2 db). Az elére kikdnnyitett helyeken lyukakat kell furni a késziilékhazba (1), és
csatlakoztatni az M10-es menetes szarakat a belil talalhaté rogzitési pontokhoz.

. Se zafizenim nejsou dodavany Srouby, zavitové ty¢e ani montazni konzole. Konzole je dostupna samostatné. Zafizeni mize byt instalovano na libovolné podpérné konstrukci, ktera zajisti

stabilni a pevné pfipevnéni. Zavitové montazni otvory (po 2 ks) se nachazeji na horni a spodni desce zafizeni.
Pro instalaci zafizeni pomoci ty¢i je nutné korunkovym vrtakem vyfiznout otvory ve vyznacenych mistech 1, nasledné vlozit ty¢e M10 do zavitovych otvord, které se nachazeji uvniti zafizeni.

B=540mm (Volcano VR1, VR2)
B=331mm (Volcano MINI)

4.3 WSKAZOWKI MONTAZOWO-INSTALACYJNE / COBETbI MO MOHTAXY U MYCKOHATNALKE / MOHTAXXHO-HATNAOYHI
BKA3IBKW / MONTAVIMO IR PALEIDIMO PATARIMAI / INSTALLATION INSTRUCTIONS / TELEPITESI UTMUTATO / MONTAZNI A
INSTALACNi DOPORUCENI

. Przytaczenie czynnika grzewczego
Podczas instalacji rurociagu z czynnikiem grzewczym nalezy zabezpieczy¢ przytacze wymiennika przed dziataniem momentu skrecajacego 1. Ciezar prowadzonych rurociggéw nie powinien
obciazac¢ przytaczy nagrzewnicy. Istnieje mozliwos¢ podtaczenia rurociaggu za pomoca przytaczy elastycznych (mozliwos¢ ustawienia kierunku nadmuchu urzadzenia).
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

MopaknioveHue TennoHocuTens Bo Bpemsi MoHTaxa TpybonpoBoga ¢ TEMNoHOCUTENeM criedyeT 3alymarb
NpUCOeAVHUTENbHbI NaTpyBoK TEennooGMeHHVKa OT BO3[eiCTBIS KpyTsilero MomeHTa 1. Bec npoknageiBaemMbix
Tpy6onpoBoaoB He JOIMKEH CO3AaBaTh Harpysku Ha natpy6ku HarpesaTens.B HO np

Tpy6onpoBoAa ¢ NOMOLLbIO rTMGKUX NaTPYGKOB (YTO MO3BOJSIET U3MEHATL MOJIOXEHUe annapara Ha
MOHTaXXHON KOHCOMNM).

POWROT / BO3BPAT / BUXI[, TEMNIOHOCIA

/ GR|ZIMAS / RETURN / VISSZATERO / ODVOD
ZASILANIE / MOOAYA / BXIO TEMNOHOCIA

/ MAITINIMAS / SUPPLY / ELOREMENO / PRIVOD

MigkntoyeHHs TennoHocis Mg Yac MoOHTaxy TpyBonpoBoaiB 3 TENMOHOCIEM, Crig 3axuLaTu naTpyoku
Tennoo6MiHHWKa Bif nolukomkeHHs 1. Bara nigBegeHnx Tpy6onpoBoaiB He MOBUHHA CTBOPIOBATU HaBaHTaXeHHs!
Ha naTpy6ku onantoBanbHOro NPUCTPOI0.ICHYE MOXIMBICTb MiAKMIOYEHHS! 3a [JONOMOTOI0 THYUKUX TPY6
(MOXNUBICTb rOPU3OHTaNbHO MIHATU HaNPAMOK MOTOKY NOBITPSA).

Silumnesio prijungimas Montuojant vamzdj su &ilumnesiu, reikia apsaugoti jungiamaji $ilumokaicio atvamzdj
nuo sukimo momento 1 poveikio. IStiesiamy vamzdziy svoris neturi sudaryti apkrovos Sildytuvo atvamzdziams.
Galimas vamzdzio prijungimas su lanksc¢iais atvamzdziais (taip galima keisti aparato padétj ant
montavimo konsolés).

Installation of the heating medium supply system While installing the piping for the heating medium, secure
the exchanger connection against twisting 1. The piping should not overload the heater connections. It is possible to connect the piping with flexible connections (adjustable angle of the
airflow).

Flitési rendszer csatlakoztatasa. A f(itési rendszer csatlakoztatas soran tgyelni kell arra, hogy a hécserélé csatlakozasai 6vni kell a csavarodastol (1). A csévezetékek nem terhelhetik a
csatlakozasokat. Lehetdség van flexibilis csatlakozasok hasznalatara (az allithaté irany érdekében).

Pfipojeni topného média. BEéhem instalace potrubniho vedeni s topnym médiem je nutné zajistit hrdlo vyméniku pfed plsobenim krouticiho momentu 1. Hmotnost pfipojeného potrubi nesmi
zatéZovat hrdla vymeéniku. Potrubi Ize také pfipojit pomoci pruznych pripojek (moznost nastaveni sméru odvodu vzduchu ze zafizeni).

@
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POWROT / BO3BPAT / BMXIA TENJIOHOCIA
/ GRIZIMAS / RETURN / VISSZATERO / ODVOD

AOAIYd / QNIWIHQTI / A1ddNS / SYWINILIVIN
BIDOHOULIAL T1X8 / YhvTOoU / 3IN!
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PRZYKLAD INSTALACJI NPUMEP OBBA3KM MO NPUKNAL VANDENS PRIJUNGIMO EXAMPLE OF A PELDA A HIDRAULIKAI PRIKLAD
HYDRAULICZNEJ: BOAE: rmapPABNIYHOIo PAVYZDYS: HYDRAULIC SYSTEM: RENDSZER HYDRAULICKE
1. NAGRZEWN|CA; 1. TEMNOBEHTUNATOP; MOHTAXA: 1. SILUMOS 1. UNIT HEATER; KIEPITESERE: INSTALACE:
2. ZAWOR Z 2. KNAMAH C 1. ONATNIOBANBHUN VENTILIATORIUS; 2. POWER-OPERATED 1. TERMOVENTILATOR; 1. OHRIVAC;
SlLOWN|K|EM; CEPBOMNPMBOOOM; MNPUCTPIN; 2. VOZTUVAS SU VALVE; 2. SZELEP 2. VENTIL SE
3. ZAWOR 3. KIAMAH CrnyCKA 2. KNANAH 3 PAVARA; 3. VENT VALVE; MOZGATOVAL; SERVOPOHONEM;
ODPOVY|ETRZAJACY; BO3AOYXA; CEPBOMOTOPOM; 3. ORO ISLEIDIMO 4. CUT-OFF VALVE; 3. LEGTELENITO; 3. ODVZDUSNOVACI
4. ZAWOR ODCINAJACY; 4. LIAPOBOW KPAH; 3. KPAH BIABOOY VOZTUVAS; 5. FILTER; 4. ELZARO VENTIL;
5. FILTR,; 5. DUNLTP MPYBEOM MOBITPHA; 4. RUTULINIS CIAUPAS; 6. CIRCULATION PUMP; SZERELVENY; 4. UZAVIRACI VENTIL;
6. POMPA OBIEGOWA;  QUUCTKU; 4. 3ATIPHUM KNAMNAH; 5. STAMBUS FILTRAS; 7. BOILER 5. SZURO; 5. FILTR;
7. KOCIOL 6. LMPKYNALUMOHHBIN 5. ®INBTP; 6. CIRKULIACINIS 6. KERINGTETO 6. OBEHOVE
HACOC; 7. KOTEN 6. LIMPKYNALINHAA SIURBLYS; SZIVATTYU; CERPADLO;
HACOC; 7. KATILAS 7. HOTERMELO 7. KOTEL
7. KOTEN

Odpowietrzenie urzadzenial spust czynnika grzewczego

Odpowietrzenie urzadzenia jest mozliwe poprzez poluzowanie $ruby odpowietrznika 1. Dostep do $ruby uzyskuje sig¢ po zdemontowaniu zaslepki 3. Spust czynnika grzewczego odbywa sig

za pomoca korka spustowego 2, dostep do korka uzyskuje sig¢ po zdemontowaniu zaslepki. W przypadku uruchomienia urzadzenia po wcze$niejszym spuszczeniu czynnika grzewczego
nalezy pamieta¢ o odpowietrzeniu nagrzewnicy. Nalezy réwniez zwréci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie urzadzenia przed przypadkowym przedostaniem si¢ wody do obudowy
urzadzenia podczas operacji spuszczania czynnika.

YpaneHue Bo3ayxa / cnyck TennoHocuTens

yl:laﬂeHVle BO34yXa OCYyLLeCTBIAETCA NOCPeaCcTBOM ocnabneHusi BUHTa BO34yX00TBOAYMKA 1.C Lenbio A0CTyna K BUHTY CrneayeT yaanuTb 3armnyLuky 3. CnyCK TennoHocuTens npou3BoanTCs

C nomoulbto CI'IyCKHOIZ I'IpOGKVI C rornoBKov ¢ WeCTUrpaHHbIM rHe3aom 2, nocne yaaneHusa 3arnyLuku. B crny4ae 3anycka OﬁOI’peEaTeﬂﬂ nocne npeAeapuTernbHOro crnycka tennoHocuTensa
cnenyet NOMHUTH o6 yAaneHun Bo3ayxa 13 CUCTeMbI. Cne,qyeT TaKxe OGpaTMTb oco6oe BHUMaHUe Ha 3awuTy annaparta oT cnyqaﬁuoro nonagaHus B Kopnyc BoAbl BO BpeMs cnycka
TensioHocUTens.

BupaneHHs noBiTpsA 3 o6nagHaHHA/CNYCK TENMOHoCIA

BunpaaneHHs nosiTpa 3 obnaaHaHHsA € MOXNMBUM Yepes BiAKpyUyBaHHSA rBUHTY kpaHy 1. [locTyn [0 LbOro rBUHTY Maemo Yepes AeMoHTax 3arnywku 3. Cnyck TennoHocis BiabysaeTbcs Yepes
CMYCKHWIA KpaH 2, AOCTYN A0 KpaHy MaeMo Micns AemMoHTaxy 3arnywku 3. Y Bunaaky sanycky obnaaHaHHs nicns cnycky TennoHocis, cnig nam’'aTati nNpo BuaaneHHs nosiTpa 3 TennoobMiHHMka
onanioBanbHoro npucTpoto. Cnig 3sepHyTM ocobnuBy yBary Ha 36epexeHHsi obnagHaHHA nepes BUNaaKoOBMM NonagaHHAM BoaM A0 Koprnyca nig Yac CnycKy TennoHocis.

Oro Salinimas / SilumneSio i$leidimas
Oras $alinamas atlaisvinus oro i$leidimo vozZtuvo varzta 1. Norint prieiti prie varzto, reikia nuimti dangtelj 3. Silumnesis iSleidZiamas per iSleidimo kamstj su SeSiabriaunio lizdo galvute 2,

nuémus dangtelj. Sildytuvo paleidimo atveju po i$ankstinio Silumnesio i$leidimo reikia prisiminti apie oro i$leidima i$ sistemos. Taip pat reikia atkreipti ypatinga démesj j aparato apsauga
nuo atsitiktinio vandens patekimo i$leidziant Silumne$j.

18



EN:

HU:

Cz:

PL:

RU:

UA:

LT:

EN:

HU:

Cz:

& ruroHEa

The device will be vented when you loosen the vent bolt 1. You can access the bolt when you disassemble the hole plug 3. The heating medium is drained through the drain plug 2, which can
be accessed after the hole plug is disassembled. When starting the device after the heating agent has been drained, remember to vent the heater. You need to pay special attention to
secure the device against water accidentally getting into the heater casing during the agent draining process.

Légtelenités, leiirités
A berendezés leliritése az 1-es csavar meglazitadsaval lehetséges. A csavar hozzaférhet6 a 3-as takard eltavolitasaval. A lelrités a 2-es csavar eltavolitasaval lehetséges. Minden feltdltés utan
a hécseréld légtelenitése sziikséges. Lelritésnél kiilonds figyelmet kell forditani arra, hogy a flitékdzeg ne szivarogjon be a készllékhazba.

Odvzdusnéni zafizeni / vypousténi topného média

Odvzdusnéni zafizeni probiha pomoci povoleni Sroubu odvzdusriovaciho ventilu 1. PFistup ke Sroubu Ize ziskat po sejmuti zaslepky 3. Vypusténi topného média probiha pomoci vypoustéci
zatky 2, pristup k zatce po sejmuti zaslepky. V pfipadé spusténi zafizeni po pfedchozim vypusténi topného média, je nutné odvzdusnit ohfiva¢. BEhem operace vypousténi topného média je
nutné také vénovat mimofadnou pozornost ochrané zafizeni pred pfipadnym Gnikem vody do oplasténi.

Podtaczenie zasilania elektrycznego

UWAGA Istnieje konieczno$¢ wyposazenia instalacji statej w $rodki zapewniajgce odtaczenie urzadzenia na wszystkich biegunach zrédta zasilania. Zalecane zabezpieczenie:
przeciazeniowe (nagrzewnica wodna VOLCANO VR1/VOLCANO VR2 - 4A / VOLCANO MINI — 1 A) oraz réznicowopradowe. VOLCANO R1/VOLCANO VR2/ VOLCANO MINI
(wentylator) jest wyposazony w listwe zaciskowa przystosowang do przewodéw elektrycznych 7 x 3 mm?. UWAGA Zalecamy podtgczenie przewoddw do listwy zaciskowej z wczesniej
zaci$nietymi odpowiednimi koricédwkami tulejkowymi.

MopkniovyeHne aneKTponuTaHus

BHUMAHMUE! CyLiecTByeT He06XOAMMOCTb YCTaHOBKM B 3MEKTPOCETU CPELCTB, rapaHTVPYHOLLMX OTKMoYeHe 060pyAoBaHUS Ha BCEX NOMCcax UCTOYHUKA NuTaHus. PekomeHayemoe
npenoxf oT nep 1psikeHus (TennoseHTunsaTop VOLCANO VR1/VOLCANO VR2 - 4A / VOLCANO MINI - 1 A), a Takxe audcep 1bHOE NpeaoXf VOLCANO
R1/VOLCANO VR2/ VOLCANO MINI (BeHTMRSATOP) OCHALLEH 3aXXVMHOI NNaHKoi, nofobpaHHom k anektponposogam 7 x 3 Mm% BHUMAHUE! PekomeHayem nogknoyaTte NpoBoga k
3aXMMHOW MNaHKe C NpeABapuTENbHO 3aXaTbIMV COOTBETCTBYIOLLMMU KOHLIAMM BTYIKU.

MiaKnoYeHHA eneKkTPOXUBIEHH:A

YBATA! IcHye HeobXigHICTb BCTAHOBMEHHS B eNEKTPOMepei 3acobiB, rapaHTYIuMX BiAKIOYEHHS 06nagHaHHA Ha BCiX Nomnocax [Xeperna XuBneHHs.. PekoMmeHgoBaHe oGepiraHHs: Bif
nepeHanpyru (tTennoseHTunsaTop VOLCANO VR1/VOLCANO VR2 - 4A / VOLCANO MINI - 1 A), a Takox audpepeHuinHe o6epiraHHss. VOLCANO R1/VOLCANO VR2/ VOLCANO MINI
(BEHTUNATOP) OCHALLEHWI 3aTUCKHOI NNaHKo, NiaibpaHoto Ans enekTponposoais 7 X 3 Mm% YBATA! PekomeHAyEMO MiaKNK4aT NPOBOAU [0 3aTUCKHOT NaHKM 3 NonepeaHb0 3aTUCHYTUMU
BiANOBIAHVUMM KiHLSIMW BTYIKU.

Prijungimas prie elektros tinklo

DEMESIO! Btina elektros maitinimo grandinéje sumontuoti prietaisus, garantuojangius jrenginio atjungima nuo visy maitinimo $altinio poliy. Rekomenduojama apsauga: nuo virjtampiy
(orinis Sildytuvas VOLCANO VR1/VOLCANO VR2 - 4A / VOLCANO MINI — 1 A), o taip pat diferenciné srovés apsauga. VOLCANO R1/VOLCANO VR2/ VOLCANO MINI (ventiliatorius)
komplektuojamas elektros laidy prijungimo plokstele 7 x 3 mm2. DEMESIO! Rekomenduojama elektros laidus prijungti prie ploktelés, pries tai prie jy galy prignybus antgalius.

Connecting to the power supply

NOTE It is necessary to provide the permanent wiring system with equipment to disconnect the device completely from the power supply. Recommended protection: over current circuit
breaker (hot water air heater type VOLCANO VR1/VOLCANO VR2 - 4A / VOLCANO MINI - 1 A) or differential current circuit breaker for VOLCANO R1/VOLCANO VR2/ VOLCANO
MINI (fan), fitted with a terminal strip designed for 7 x 3 mm?conductors. NOTE It is recommended to connect conductors to the terminal strip using clamped sleeve connectors.

Elektromos halézatba torténé csatlakozas
FIGYELEM! A végleges elektromos vezetékek kialakitasa soran a késziiléket minden esetben ki kell kétni az elektromos halézatbol. A rendszerbe célszeri tularam védelmet biztosité eszkozt
beépiteni (VR1 és VR2 is 4A/ Volcano MINI is 1A) vagy aram kiildnbség megszakitét beépiteni a ventilatorokhoz.

Pripojeni elektrického napajeni

POZOR! Je nutné stalou instalaci vybavit prostfedky zajistujicimi odpojeni zafizeni na vSech poélech zdroje napajeni. Doporu¢ovana ochrana: proti pretizeni (vodni ohfivac¢ VOLCANO
VR1/VOLCANO VR2 - 4A / VOLCANO MINI - 1 A) a rozdilova proudova ochrana. VOLCANO R1/VOLCANO VR2/ VOLCANO MINI (ventilator) je vybaveno svorkovnici pfizptisobenou pro
elektrické kabely 7 x 3 mm?2. POZOR! Doporucujeme kabely zapojit do svorkovnice s dfive nasazenymi odpovidajicimi objimkovymi koncovkami.

VOLCANO VR1/VR2 3 x 1,5 mm?

* nalezy wykonac¢ mostek U1-TK, zabezpieczenie termiczne silnika wentylatora.

* cnedyem cdenamsb nepembldky UT — TK, mepmuyeckas 3awuma 0suzamersi geHmusiisimopa
* cnid nocmasumu nepemuyky U1 — TK, mepmiyHul 3axucm dgueyHa eeHmuisimopa.

* reikia uztrumpinti kontaktus U1 — TK, ventiliatoriaus variklio apsauga nuo perkaitinimo.
*make a U1-TK bridging cable, thermal protection of the fan motor.

*az U1-TK sorkapcsok k6zé tegyen révidzarat, mely a motor h6védelmét szolgalja.

*ie nutné zhotovit mustek U1-TK, tepelna ochrana motoru ventilatoru.
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

W celu montazu kolorowych naktadek nalezy je przytozy¢ w wyznaczone miejsca na przedniej ptycie urzadzenia zgodnie z kierunkiem 1, a nastgpnie delikatnie wsuna¢ naktadke w kierunku
2 az do momentu zatrzasniecia zaczepow. Aby zdemontowa¢ naktadke, nalezy nacisna¢ ja w miejscach zaczepéw i odsuna¢ jg na zewnatrz nagrzewnicy. W sktad urzadzenia wchodzi jeden
komplet naktadek.

Naktadki Volcano MINI

Kolorowe naktadki Volcano MINI montuje si¢ przez wsunigcie w prowadnice od goéry urzadzenia 3

BokoBble Haknagku Volcano VR1, VR2

[nst MOHTaXa LBETHbIX HaKMaZok UX criedyeT NPUIOXUTBL K yKasaHHbIM TOYKaM Ha nepeaHel naHenm ycTpoiicTsa no HanpaeneHuto 1, a 3aTeM OCTOPOXHO [ABUraTh HaKMaZKy Mo HanpasneHuio
2 BNNoTb [0 3aLlenneHus 3alenok. C Lenbio JeMoHTaxa Haknaaku ee criefyeT HaxaTb B Toukax 3aLlieniok M OTOABUHYTh HapyXy Mo Kpblllke oborpesaTtens. B komnnekT o6opyaoBaHus BXOQUT
OfMH KOMMIIEKT Haknagok.

Bokosble Haknaaku Volcano MINI

LiBeTHble Haknaaku Volcano MINI ycTaHaBnuBatoTCA Ha HanpaensioLime B BEpXHeii Yactv obopyaosBaHus 3.

HAKNAIKMU Volcano VR1, VR2

[Ins MOHTaXy KONbOPOBWX HaKNaAOK Crif MPUKNAcTM iX B BU3HAYEHI MiCLst Ha NepeaHii naHeni obnagHaHHs, 3rigHo 3 HanpsiMkoM 1, @ NOTiM Nerko BCyHYTU Haknagky B HanpsiMKy 2 0 MOMEHTY
3axnonHeHHs 3acysok. LLlo6 gemMoHTyBaT Haknaaky, HeobXxiAHO HAaTUCHYTW ii B MiCLISIX 3aCyBOK Ta BiACYHYT ii Ha 30BHI onantoBanbHOro NpucTpoto. Y cknag obnagHaHHA BXOAUTL OAWH
KOMMIEKT HaKmnaaok.

BiyHi Haknagkm Volcano MINI

Konboposi Haknagku Volcano MINI BcTaHOBMIOIOTLCA Ha HanpaBnstodi y BEPXHii YacTuHi obnagHaHHs 3.

Soniniai antdéklai Volcano VR1, VR2

Montuojant spalvotus antdéklus, juos reikia pridéti prie nurodyty tasky ant priekinés jrenginio plokstés 1 kryptimi, po to atsargiai judinti antdéklg 2 kryptimi, kol uZsifiksuos fiksatoriai. Norint
iSmontuoti antdékla, jj reikia paspausti fiksatoriy taSkuose ir atitraukti | iSore Sildytuvo danggiu. |[renginio komplekte yra vienas antdékly komplektas.

Volcano MINI priekiné panelé.

Panelé tvirtinamos prie ant jrengino virSaus montuojamy bégiy 3.

Cover plates Volcano VR1, VR2

In order to install coloured cover plates, put them in the marked places on the front of the heating unit, according to arrow 1, and carefully slide them in the direction of arrow 2, until latches lock.
For cover plate disassembly, press the plate at the latches and slide it off the heater. The device comes with one set of cover plates.

Volcano MINI cover plates

Color overlays Volcano MINI are mounted in the slideways from the top of the unit 3.

Takaro lemezek Volcano VR1, VR2

A visszaszereléséhez tegye a takarot az egyes nyillal jeldlt pozicioba, majd 6vatosan cslsztassa a kettes nyil pozicidjaba amig be nem pattan. A takaré leszereléséhez nyomja meg az
Osszeillesztésnél és csusztassa el a késziilékhaztol. A késziilék 1-1 takard elemmel érkezik.

Volcano MINI takaré elemek

A szines burkolatok a termoventilator tetején kertilnek rogzitésre.

Listy Volcano VR1, VR2

Za ucelem montaze barevnych list je nutné je pfilozZit k vyznacenému mistu na pfedni desce zafizeni, v souladu se smérem 1, a nasledné jemné zasunout li§tu smérem 2 az do momentu zacvak-
nuti klipd. Listu Ize sejmout pomoci stisknuti v mistech klipti a odsunutim na vnéjsi stranu ohfivade. V sadé se zafizenim je dodavan jeden komplet barevnych list.

Barevné kryty Volcano Mini

Barevné kryty Volcano minijsou namontovany s lyzinach zvrchu zafizeni 3.

Volcano VR1, VR2 Volcano MINI

Ustawienie kierownic powietrza

W celu zmiany potozenia kierownicy powietrza nalezy jg odciagna¢ w kierunku pokazanym na rysunku 1, jednoczes$nie odginajac jej prawa krawedz w celu wprowadzenia trzpienia mocujacego
odpowiedni otwér 3. Nastepnie nalezy wykona¢ powyzsza czynnos$¢ z mocowaniem kierownicy powietrza po drugiej stronie. Aby zdemontowaé kierownice powietrza, nalezy zwolni¢ zatrzask
znajdujacy sie w mocowaniu srodkowej czesci 2. Kierownice powietrza Volcano MINI montowane sa na trzpieniu obrotowym, co zapewnia mozliwo$¢ ptynnej regulaciji 4.

PerynupoBka HanpaBnsOWMX Xan3un

[lns n3ameHeHUs NoNoXeHWs HanpaeBnstoLLen NonaTkv crieyeT ee OTTAHYTb B HaNpaBneHU, yka3aHHOM Ha pucyHke 1, oqHOBpeMeHHO oTrnbasi ee npasyto KPOMKY, YTOGbI BBECTU KpensiLuii
WTMGT B COOTBETCTBYHOLLEE OTBEpCTMe 3. 3aTem BbilleykazaHHOe AeiCTBMe CriefyeT BbiNOMHUTL AN 3aKpenneHns HanpaensioLLen nonaTkv ¢ Apyroi CTopoHbl. C Lenbio AeMoHTaxa
HanpaensoLWmMX NonaTok HeobxoanMo 0cBOGOANUTL 3aLLerKy, KOTopas HaXOAUTCS B CpeAHelt YacTu kpenneHus 2. Hanpasnstowme xanto3un Volcano MINI ycTaHOBNEHbI Ha MOBOPOTHO OCH, YTO
obecrneyrBaeT NnaBHOEe U3MEHeHVe HarnpaeneHus noToka Boayxa 4

BcTaHOBNEHHs1 HaNpaBnAKYUX Xanto3i

[lns 3MiHW NONOXEHHS HAaNPaBMAYMX Xanto3i BIATATYEMO iX B HAaNPsSMKY, 306paxeHOMY Ha MantoHKy 1, oAHOYacHO BiATArytouM ix npaBuii Kpaii LWo6 BBECTV TPUMatoUmii CTepXEHb Y
BignosigHui oTBip 3. MoTiM BUKOHYEMO BULLIE BKa3aHi Aii 3 MOHTaXeM HanpaBnsayoi xanto3si 3 iHworo 6oky. o6 aemMoHTyBaT HanpaBnsioyi xantosi, HeobXiagHO 3BINbHUTYW 3aCyBKY, fka
3HaxoAWTbCs NocepeauHi NepeaHbOi naHeni 2. Hanpaenstodi xantosi Volcano MINI BcTaHOBREHi Ha NOBOPOTHIN OCi, Lo 3abesneyye nnaBHy 3MiHy HanpsiMKy MOTOKY MoBIiTps 4

Nukreipianciyjy Zaliuziy reguliavimas

Nukreipianéiyjy zaliuziy padéciai pakeisti, reikia jas atitraukti 1 paveikslélyje nurodyta kryptimi, tuo paciu metu atlenkiant jy desinj krasta, kad baty galima tvirtinimo kaistj jvesti | atitinkama anga
3. Po to auksciau nurodytq veiksma reikia atlikti nukreipianciajai mentei tvirtinti kitoje puséje. Norint iSmontuoti nukreipianciasias mentes, batina atlaisvinti fiksatoriy, esantj vidurinéje tvirtinimo
dalyje 2. Volcano MINI oro srautg kreipiancios plokstelés montuojamos taip, kad vartotojas pagal pageidavimus galéty valdyti i$ jrenginio tiekiamo oro srauto krypt;.

Adjusting the air guides

In order to change the position of an air guide, pull it in the direction shown in picture 1, and at the same time bend back its right edge in order to insert the locking piece into the correct hole 3.
Repeat the locking on the other side. The air guides can be disassembled by releasing a latch positioned in the fastening of middle part 2. Volcano MINI air guides are installed on the pivot,
which provides smoothly change of air direction 4

Légterelok allitasa

A légtereldk pozicidjanak allitasanak modja az egyes képen lathato. Az allitashoz a lamellat mind a két oldalin at kell pattintani a megfelelé pozicidba ahogyan a harmas pozicié jeldli. A lamellak
leszerelhetok a k6zépsd rész meglazitasaval. A Volcano MINI Iégterel6i tobb helyzetbe allithatoak melyek egyszeri allitast tesznek lehetévé.
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Za Gc¢elem zmény polohy smérové lamely vzduchu je nutné ji odtdhnout ve sméru oznaceném 1, souc¢asné odtadhnout jeji pravy okraj za G¢elem zavedeni pfipeviiovaciho hrotu do pfislusného
otvoru 3. Nasledné je nutné vykonat tuto ¢innost s pfipevnénim smérové lamely na druhé strané. Za ucelem sejmuti smérové lamely je nutné uvolnit klip, ktery se nachazi na pfipevnéni
stfedové ¢asti 2. Zaluzie Volcano Mini jsou namontovany na ¢epu omoziiujicim plynulé nastaveni proudu vzduchu 4.

Volcano VR1, VR2 Volcano MINI

5. AUTOMATYKA / ABTOMATUKA /| ABTOMATUKA / AUTOMATIKA / AUTOMATICS / AUTOMATIKA /
REGULACE

5.1 ELEMENTY AUTOMATYKI / JIEMEHTblI ABTOMATUKW / ENEMEHTU ABTOMATUKW / AUTOMATIKOS ELEMENTAI/ ELEMENTS OF
AUTOMATICS / AUTOMATIKA ELEMEK / PRVKY REGULACE

Pofaczenia elektryczne moga by¢ wykonane jedynie przez elektrykéw z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z obowigzujgcymi:

® przepisami bhp

® instrukcjami montazu

@® dokumentacjg techniczng kazdego elementu automatyki

UWAGA Przed rozpoczeciem montazu i podiaczeniem instalacji nalezy zapoznac¢ sie z oryginalng dokumentacja dotaczong do elementéw automatyki.

MopknioyeHne kabemnbHbIX COeAUHEHWI JOIMKHO BbINOMHATLCS KBANMMULMPOBaHHBIM NEPCOHANoM B COOTBETCTBUM C:

@® npaBunamu 6esonacHoCTu

@®  VHCTpyKuMen

@  TexHW4Yeckou JOKyMEeHTaLMen KaXXaoro U3 aNeMeHTOB aBTOMaTHKu

BHUMAHME! MNepen MOHTaXOM 1 NOAKIOYEHUEM CUCTEMBI CrielyeT 03HaKOMUTBLCS C MHCTPYKLUMEN, Mpunaraemoit K arieMeHTam aBToMaTuKu.

EnekTpuyHi NigKknoYeHHs NOBUHHI BUKOHAHYBaTUCS TiNbKW KBanicpikoBaHWM NepcoHanom 3rigHo 3 Ailo4numMu:

® npasunamu 6e3nekv npaui

@  iHCTPYKLISAMU MOHTaXY

@  TexHIYHO JOKYMEHTALIEI0 KOXXHOTO efleMeHTy aBToMaTuku

YBATA! lMepen MoHTaxeM Ta MiaKMioYeHHAM YCTaHOBKM NMPOCUMO 03HAOMUTUCH 3 IHCTPYKLIEHD, LLO AOAAETLCA [0 eNeMeHTIB aBToMaThKu.

Kabelius sujungti turi kvalifikuotas personalas, laikydamasis:

@® saugumo taisykliy

® instrukcijos

@® kiekvieno elemento i§ automatinés sistemos techniniy dokumenty,

DEMESIO! Prie$ montavima ir sistemos prijungima prasome susipazinti su instrukcija, pridedama prie automatinés sistemos elementy.

Electric connections may only be made by well-trained electricians, and according to:

@®  Occupational health and safety regulations

@® Assembly instructions

@®  Technical documentation for each of the automatic elements

NOTE Before starting the assembly process and connecting the system, familiarize yourself with the original documentation attached to the automatic devices.

Az elektromos csatlakozasokat csak megfelelen képzett személy végezheti a kdvetkezdk betartasaval:

@® Egészséglgyi és biztonsagi el6irasok

@® Telepitési eléirasok

® Automatika elemek dokumentaciojanak megfelelé ismerete

FIGYELEM! Az automatika elemek telepitése és légfliggonyhoz valo csatlakoztatasa elétt olvassa végig az alkatrészekkel egyiitt szallitott, eredeti dokumentacioit.

Elektrické zapojeni mohou provadét pouze elektrikafi s pfislusSnym opravnénim a v souladu s platnymi:

® predpisy BHP

® navody k montazi

@® technickou dokumentaci kazdého prvku regulace

POZOR! Pred zahajenim montazZe a zapojenim instalace je nutné se seznamit s originalni dokumentaci, ktera je pfipojena k prvkim regulace
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

MODEL
MORENb | 5cHEMAT / CXEMA / CXEMA
el | SCHEMA / DIAGRAM TR HA I NI DO | A e e UWAGI / PEKOMEHALIMY | 3AYBAXKEHHS! | PASTABOS /
| KORVONALRAJZOK / AL ATECHNINIAIDUOMENY S ECHN AL DA COMMENTS / MEGJEGYZESEK / POZNAMKY
MODEL SCHEMA MUSZAKI ADATOK / TECHNICKA DATA
ESZKOZ
MODEL
REGULATOR PREDKOSCI OBROTOWEJ — ARW 3,0/2 o Nie nalezy podtacza¢ do jednego regulatora obrotéw wigcej niz
e napigcie zasilania: 230V AC +/- 10% jednego urzadzenia
e dopuszczalny prad wyjsciowy: 3 A VOLCANO ze wzgledu na wartosci dopuszczalnych pradéow
e sposob regulacii: skokowy wyjéciowych.
o ilos¢ stopni regulacii: 5 e Minimalna odlegto$¢ miedzy zamontowanymi regulatorami
e wiacznik / wytacznik wynosi 5 cm.
e stopien ochrony IP: 54 e Sugeruje si¢ wykonanie podtaczenia zasilania przewodem min.
e sposob montazu: natynkowy 3 x1,5mm2
e parametry otoczenia pracy: 0...40°C e Rysunki elementéw automatyki przedstawiajg jedynie
wizualizacje przyktadowych produktéw.
PErYNATOP CKOPOCTU BPALLEHUSA — ARW 3,0/2 e Henb3s nogknoyaTh K OAHOMY perynsitopy 4acTtoTbl BpaLeHus
o HanpspkeHve nutanmsa: 230V AC +/- 10% 6onee oaHoro annapata VOLCANO B cBsi3v C BENUYMHOM
® [10MyCTUMBbIA BbIXOAHOW TOK: 3 A [0NyCTUMOrO BbIXOAHOIO TOKa.
® Crocob perynnpoBku: NOLIAroBbIi ® MuHUManbHoe paccTosiH1e Mex/y YCTaHOBINEHHbLIMM
® 4KCrIO CTyrNeHel PerynimpoBku: 5 BCTPOEHHbIX B NepeksiioyaTerb perynsitopamu cocTaensiet 5 cm.
CKOpPOCTEN BpaLleHnst e PekomeHayeTcs NoAkIoYeHne NUTaHns NpoBoaoM MUH. 3 x 1,5
® BKJlOYaTenb / BbIKMOYaTens MM2,
e knacc 3awwmtsl |P: 54 ® PUCYyHKM 311eMEHTOB aBTOMaTWKV NpeacTaBnsaoT
® Crocob MOHTaXa: HaCTEHHbII VCKIIOYNTENBHO BU3yanu3aLmio NMpofyKToB.
® napameTpbl okpyxatoLlen cpeapbl: 0...40°C
PErYNATOP LUBUAOKOCTI OBEPTIB — ARW 3,0/2 e He moxHa o ogHoro perynsitopa o6epTiB nigkniovaTtv GinbLu
e Hanpyra xuBneHHs: 230B AC +/- 10% HiXK OOMH anapat
® MakCUMarnbHW BUXigHWIA cTpym: 3 A VOLCANO 3 ornsigy Ha AOnyCTUMUIA BUXIQHWIA CTPYM.
e croci6 perynsuii: nepemekanbHuii e MiHiManbHa BiAcTaHb MiX perynsitopamm CTaHOBUTb 5 CM.
® KinbKiCTb piBHIB perynsuii: 5 o PekomeHayeTbCs NiAKMIOYEHHS XMBIIEHHA NPOBOAAMMN MiHIMYM
e BMUKad / BUMUMKaY 3x1,5Mm2
e knac saxucty IP: 54 o ManioHku enemeHTiB aBTOMaTUKN NPEACTaBNSAIOTh Tinbki
® Croci® MOHTaXy: HaCTIHHUI Bi3yanisaLjito NpoayKTis.
Y . e Temnepatypa pobotu: 0...40°C
i e e— SUKIMOSI GREICIO REGULIATORIUS — ARW 3,0/2 e Prie vieno sukimosi daznio reguliatoriaus negalima prijungti
[ e maitinimo jtampa: 230 V AC +/- 10% daugiau kaip vieng VOLCANO aparatg dél leidziamos i§éjimo

ARW 3,0/2* (Volcano VR1, VR2)

5

RS

leidZiama i$éjimo srové: 3A

reguliavimo bidas: pakopinis

reguliavimo pakopy skaicius: 5 sukimosi grei¢io perjungiklio
pakopos

jlungiklis / isjungiklis

apsaugos klasé IP: 54

montavimo badas: prie sienos

aplinkos parametrai: 0... 40°C

sroves vertes.

Minimalus atstumas tarp jrengty reguliatoriy

5cm.

Rekomenduojama prijungti maitinima laidu min. 3 x 1,5 mm?2.
Automatinés sistemos elementy paveiksléliuose tik
vizualizuojami gaminiai.

SPEED CONTROLLER - ARW 3.0/2
Power supply voltage: 230V AC +/- 10%
Allowable current output: 3 A

Control mode: step control

Number of control levels: 5

on/ off

Type of protection: IP54

Assembly methods: On a wall

Work environment parameters 0...40°C

Do not connect more than one VOLCANO device to one
rotation control, due to the limits of permitted output currents.
Minimum distance between installed regulators is 5 cm.
Power connection should be done with a cable min. 3 x 1.5
mm2.

The automation element drawings are only a visualization of
sample products.

FORDULATSZAM SZABALYZO — ARW 3.0/2
Betap igény: 230 V/50 Hz +/- 10%
Megengedheté aram: 3A

Szabalyzas: fokozatok kdzotti Iéptetés
Fokozatok szama: 5

be/ki

Védelem tipusa: IP54

Felszerelés helye: falra

Miikodési hémérséklet: 0...40°C kozott

Egy fordulatszam szabalyzéhoz csak egyetlen VOLCANO
késziilék csatlakoztathato!

A szabalyzok kozétti tavolsag min. 5 cm.

A csatlakozo vezeték ajanlott mérete min. 3 x 1.5 mm?

Az itt szerepl6 rajzok csupan szemléltet6 példak.

REGULATOR RYCHLOSTI OTACEK — ARW 3,0/2
napajeci napéti: 230V AC +/- 10%

pfipustny vystupni proud: 3 A

zpUsob regulace: stupriovy

pocet stupiit regulace: 5

vypinaé

stupen ochrany: IP54

zpusob montaze: na omitku

pracovni parametry: 0...40°C

S ohledem na hodnoty pfipustného vystupniho proudu je
zakazano pripojovat k regulatoru otacek vice jak jedno zafizeni
VOLCANO.

Minimalni vzdalenost mezi namontovanymi regulatory ¢ini 5 cm.
Pfipojeni doporucujeme zhotovit kabelem min. 3 x 1,5mm2.
Vykresy prvku regulace prezentuji vyhradné vizualizace
prikladovych produktu.
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MODEL
MORENb | 5cHEMAT / CXEMA | CXEMA
el | SCHEMA / DIAGRAM TG T PN o el o UWAGI / PEKOMEH[IALIMY | 3AYBAXKEHHS! | PASTABOS /
| KORVONALRAJZOK / DAHIATECHNINIAUDUOMENY SUTECHNICAL DAY COMMENTS / MEGJEGYZESEK / POZNAMKY
MODEL SCHEMA MUSZAKI ADATOK / TECHNICKA DATA
ESZKOzZ
MODEL
REGULATOR PREDKOSCI OBROTOWEJ — ARW 0,6/1 e Nie nalezy podtaczac do jednego regulatora obrotéw wigcej niz
e napiegcie zasilania: 230V AC +/- 10% jednego urzadzenia
e dopuszczalny prad wyjsciowy: 0,6 A VOLCANO ze wzgledu na wartosci dopuszczalnych pradéw
e sposob regulacji: skokowy wyjéciowych.
o ilos¢ stopni regulacji: 3 e Minimalna odlegto$¢ migdzy zamontowanymi regulatorami
e stopien ochrony IP: 54 wynosi 5 cm.
e sposob montazu: natynkowy e Sugeruje sie wykonanie podtgczenia zasilania przewodem min.
e parametry otoczenia pracy: 0...40°C 3 x1,5mmz.
e Rysunki elementéw automatyki przedstawiajq jedynie
wizualizacje przyktadowych produktow.
PEIYNATOP CKOPOCTU BPALLEHUA — ARW 0,6/1 o Henb3as noaknoyaTh kK 0AHOMY PErynsiTopy 4acToTbl BpaLeHust
o HanpsxeHue nutanusa: 230V AC +/- 10% 6onee ogHoro annapata VOLCANO B cBsi3ut C BENMYMHOM
® [l0NyCTUMBIiA BbIxogHOM Tok: 0,6 A [0MYyCTUMOrO BbIXOAHOIO TOKA.
® Crnocob perynupoBKu: NOLIAroBbIi ® MuHUManbHoe paccTosiHMe Mex/y YCTaHOBNEHHbLIMM
® 4ICIIO CTyNeHel PerynmpoBku: 3 BCTPOEHHBIX B NepekroyaTerb perynsitopamut CoctaensieT 5 cm.
CKOpOCTEN BpaLLeHNst e PeKkoMeHayeTcs NoAKIMYeHne NMTaHns NpoBogomM MuH. 3 x 1,5
e Kknacc sawutbl IP: 54 MM2.
® Crocob MOHTaXa: HaCTEHHbII ® PCyHKM arieMeHTOB aBTOMAaTUKN NpeCcTaBnsoT
e napameTpbl okpyxatoLen cpeasbl: 0...40°C VCKIIOUYNTENbHO BU3yanu3aumio NpoayKToB.
PEMYNATOP WWBUOKOCTI OBEPTIB — ARW 0,6/1 e He moxHa [0 ogHOro perynstopa obepTiB nigkntoyaTh GinbLu
e Hanpyra xvsneHHs: 230B AC +/- 10% HiXX OAMH anapat
® MakcumanbHui BuxigHui ctpym: 0,6 A VOLCANO 3 ornsgy Ha AonyCTUMUIA BUXIAHWIA CTPYM.
e cnocib perynsuii: nepemekansHuin e MiHiManbHa BiACTaHb MiX perynstopamMmu CTaHoOBUTb 5 cM.
® KinbKicTb piBHIB perynsuii: 3 o PeKkoMeHAyeTbCs MiAKIIOYEHHS XMUBMEHHS NPOBOAAMU MiHIMYM
e knac 3axucrty IP: 54 3x 1,5 mm2.
® Crocib MOHTaxy: HacTiHHUI o ManioHKkv enemMeHTIB aBTOMaTUKV NPeACcTaBnsATb Tinbki
§ e Temnepatypa pobotu: 0...40°C Bi3yaniaaujito NpoayKTiB.
s SUKIMOSI GREICIO REGULIATORIUS — ARW 0,6/1 e Prie vieno sukimosi daznio reguliatoriaus negalima prijungti
2 e maitinimo jtampa: 230 V AC +/- 10% daugiau kaip vieng VOLCANO aparatq dél leidziamos i$éjimo
[ e leidziama iSéjimo srové: 0,6A sroves vertes.
° B e reguliavimo badas: pakopinis e Minimalus atstumas tarp jrengty reguliatoriy
= o reguliavimo pakopy skaicius: 3 sukimosi greicio perjungiklio 5cm.
*: pakopos e Rekomenduojama prijungti maitinima laidu min. 3 x 1,5 mm?2.
g_ = = e apsaugos klase IP: 54 e Automatinés sistemos elementy paveiksléliuose tik
= e montavimo bidas: prie sienos vizualizuojami gaminiai.
5 e aplinkos parametrai: 0... 40°C

SPEED CONTROLLER - ARW 0,6/1
Power supply voltage: 230V AC +/- 10%
Allowable current output: 0,6 A

Control mode: step control

Number of control levels: 3

Type of protection: IP54

Assembly methods: On a wall

Work environment parameters 0...40°C

Do not connect more than one VOLCANO device to one
rotation control, due to the limits of permitted output currents.
Minimum distance between installed regulators is 5 cm.
Power connection should be done with a cable min. 3 x 1.5
mm2.

The automation element drawings are only a visualization of
sample products.

FORDULATSZAM SZABALYZO - ARW 0,6/1
Betap igény: 230 V/50 Hz +/- 10%
Megengedhet6 aram: 0,6A

Szabalyzas: fokozatok kozotti Iéptetés
Fokozatok szama: 3

Védelem tipusa: IP54

Felszerelés helye: falra

Miikédési hémérséklet: 0...40°C kozott

Egy fordulatszam szabalyzéhoz csak egyetlen VOLCANO
késziilék csatlakoztathato!

A szabalyzok kézotti tavolsag min. 5 cm.

A csatlakozo vezeték ajanlott mérete min. 3 x 1.5 mm?

Az itt szerepl6 rajzok csupan szemléltet6 példak.

REGULATOR RYCHLOSTI OTACEK — ARW 0,6/1
napajeci napéti: 230V AC +/- 10%

pfipustny vystupni proud: 0,6 A

zplsob regulace: stupriovy

pocet stupiit regulace: 3

stuperi ochrany: IP54

zplUsob montaze: na omitku

pracovni parametry: 0...40°C

S ohledem na hodnoty pfipustného vystupniho proudu je
zakazano pripojovat k regulatoru otacek vice jak jedno zatizeni
VOLCANO.

Minimalni vzdalenost mezi namontovanymi regulatory ¢ini 5 cm.
Pripojeni doporucujeme zhotovit kabelem min. 3 x 1,5mma2.
Vykresy prvku regulace prezentuji vyhradné vizualizace
prikladovych produktu.
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

MODEL
MORENb | 5:HEMAT / CXEMA / CXEMA
MORENe | /SCHEMA/ DIAGRAM | DANE TECHNICZNE | TEXHWAECKUE XAPAKTEPUCTIKY | UwAGI 1 PEKOMEHIALIAN | 3AYBAXEHHS | PASTABOS | COMMENTS /
| KORVONALRAJZOK / DAUITECHNIRIADUGMENYS/ATECHNICEE MEGJEGYZESEK | POZNAMKY
MODEL SCHEMA DATA / MUSZAKI ADATOK / TECHNICKA DATA
ESZKOZ
MODEL
REGULATOR PREDKOSCI OBROTOWEJ — TRANSRATE 3 | e Nie nalezy podtaczaé do jednego regulatora TRANSRATE wiecej
e napiecie zasilania: niz jednego urzadzenia VOLCANO ze wzgledu na maksymalny prad
1x230V / 50Hz +/- 10% obciazenia regulatora.
e napigcie wyjsciowe: 23-230V / 50Hz e Miejsce montazu regulatora TRANSRATE musi spetnia¢ kryteria opisane w
e maksymalny prad obcigzania: 3 A instrukcji dostarczonej razem z regulatorem.
e stopien ochrony: IP54 e Regulator nie wymaga zadnej obstugi eksploatacyjnej urzadzenia.
e temperatura pracy: 0...40°C e Sugeruje si¢ wykonanie podtaczenia zasilania przewodem min. 3 x 1,5mm?.
o wymiary: 115x90x85 mm e Rysunki elementéw automatyki przedstawiajq jedynie wizualizacje
e masa: 0,8 kg przyktadowych produktow.
PErYNATOP CKOPOCTU BPALLEHUA — TRANSRATE 3 e Henb3s nogkntoyatb k ogHomy perynstopy TRANSRATE 6onee ogHoro
e HanpsbkeHve nutanus: 1x230V / 50Hz +/- 10% annapata VOLCANO B cBSi31 C BENWYMHON AOMYCTUMOrO BbIXOLHOMO TOKa.
e HanpsbkeHue Ha Bbixoae: 23-230V / 50Hz o MecTo moHTaxa perynsitopa TRANSRATE fomkHO COOTBETCTBOBATL
® [10MYyCTUMbIN BbIXOAHOI TOK: 3 A YCINOBUSIM yKa3aHHbIM B MHCTPYKLMW MpuiaraeMon K perynsitopy.
e knacc sawmtsl IP: 54 e Perynstopy He TpeGyeTcsi akcnnyaTaunoHHoe obecnyxuBaHne
e paboyasi Temnepartypa: 0...40°C obopynosaHus.
e pasmepbl: 115x90x85 mm e PekomeHayeTcs NoakmoYeHe NuTaHns NposogoM MuH. 3 x 1,5 mm2.
e Bec: 0,8 kr ® PUCYHKM 311EMEHTOB aBTOMAaTWKV NPEACTaBNAOT NCKITHOYUTENBHO
BU3yanu3aumio NpoayKToB.
PErYNATOP LUBUOKOCTI OBEPTIB — TRANSRATE 3 e He moxHa fo ogHoro perynsitopa TRANSRATE nigkntoyaTy GinbLu Hixk
e Hanpyra xusnenHs: 1x230 B/50 'y +/- 10% oauH anapat VOLCANO 3 ornsigy Ha A0nyCTUMUIA BUXIAHWIA TOK.
e Hanpyra Ha Buxopi: 23-230 B/50 'y, e Micue moHTaxy perynstopa TRANSRATE nosuHHe Bignosigatvn ymoBam,
® MakcuMarnbHuii cTpym: 3A BKa3aHWM B iHCTPYKLi, O JoAa€eTbCs A0 perynsatopa.
e knac saxucty: IP54 e Perynstop He noTpebye OAHOro ekcrnyaTauiiHoro o6CnyroByBaHHsI.
e Temneparypa po6otu: 0...40°C e PeKoMeHAYeTbCA MiAKIIYEHHS XVBMNEHHS ApoTaMu MiHIMyM 3 x 1,5 Mm?.
e poamipu: 115x90x85 Mm e MarioHkn eneMeHTiB aBTOMaTVK1 NPEACTaBNSIOTh TiNbKW Biyanisaliio
e maca: 0,8 kr NpoayKTiB.
) s i SUKIMOSI GREICIO REGULIATORIUS — TRANSRATE 3 e Prie vieno reguliatoriaus TRANSRATE negalima prijungti daugiau kaip
I-I'_J - 5 e maitinimo jtampa: 1x230 V / 50Hz +/- 10% vieno VOLCANO aparato dél leidziamos i§éjimo srovés vertés.
< e jtampa i$éjime: 23-230 V / 50Hz e Reguliatoriaus TRANSRATE montavimo vieta turi atitikti instrukcijoje,
% i @ e leidZiama iSéjimo srové: 3A pridétoje prie reguliatoriaus, nurodytas salygas.
Z b @ e apsaugos klaseé IP: 54 e Reguliatoriui nereikia eksploatacinés jrenginio priezidros.
é o o e darbiné temperatira: 0-40°C e Rekomenduojamas maitinimo prijungimas laidu min. 3 x 1,5 mm2.
L e matmenys: 115x90x85 mm e Automatinés sistemos elementy paveiksléliuose tik vizualizuojami gaminiai.
e svoris: 0,8 kg
SPEED CONTROLLER - TRANSRATE 3 e Do not connect more than one VOLCANO device to one TRANSRATE
e Power supply voltage: 1x230 V/50Hz +/- 10% control, due to the maximum regulator load current.
e Output voltage: 23-230 V/50Hz e |Installation place of a TRANSRATE regulator needs to comply with the
o Maximum load current: 3A requirements described in the manual delivered with the regulator.
e Type of protection: IP54 e The regulator does not require any servicing.
e Operating temperature: 0...40°C e Power connection should be done with a cable min. 3 x 1.5 mm2.
e Dimensions: 115x90x85 mm e The automation element drawings are only a visualization of sample
o Weight: 0.8 kg products.
FORDULATSZAM SZABALYZO - TRANSRATE 3 e Egy TRANSRATE fordulatszam szabalyzohoz csak egyetlen VOLCANO
e Betap igény: 1x230 V/50Hz +/- 10% készlilék csatlakoztathatd!
o Kimen6 feszlltés: 23-230 V/50Hz o ATRANSRATE szabalyz¢ telepitése soran az eszkdzzel szallitott minden
o Maximalis aramfelvétel: 3A kévetelményt be kell tartani.
e Védelem tipusa: IP54 e Aszabalyzé nem igényel karbantartast.
o Mikodési hdmérséklet: 0...40°C kdzott e A csatlakozd vezeték ajanlott mérete min. 3 x 1.5 mm?.
o Méretek: 115x90x85 mm e Az itt szerepld rajzok csupan szemlélteté példak.
e Tomeg: 0.8 kg
REGULATOR RYCHLOSTI OTACEK - TRANSRATE 3,0/2 e S ohledem na hodnoty pfipustného vystupniho proudu je zakazano
e napajeci napéti: 1x230V / 50Hz +/- 10% pripojovat k regulatoru otaéek TRANSRATE vice jak jedno zafizeni
e vystupni napéti: 23-230V / 50Hz VOLCANO.
e maximalni proud zatiZzeni: 3 A o Misto montaze regulatoru TRANSRATE musi splfiovat kritéria popsana
e stupeni ochrany: IP54 v dodaném navodu.
e pracovni teplota: 0...40°C e Regulator nevyzaduje Zadnou provozni obsluhu zafizeni.
o rozméry: 115x90x85 mm e Pripojeni doporucujeme zhotovit kabelem min. 3 x 1,5mm2.
e hmotnost: 0,8 kg e Vykresy prvku regulace prezentuji vyhradné vizualizace pfikladovych
produktd.
PANEL STERUJACY TRANSRATE - SCR 10 e Sugeruje si¢ wykonanie podtaczenia przewodem ekranowanym min. 4 x
e napigcie zasilania: 3,3V DC 0,5mm2.
e napigcie wyjsciowe: 0-3,3V DC e Rysunki elementéw automatyki przedstawiajg jedynie wizualizacje
e maksymalny prad obcigzania: 10mA przyktadowych produktow.
e stopien ochrony: IP20 e Maksymalna ilo$¢ podtaczonych regulatoréow TR3: 10
e temperatura pracy: 0...40°C e Maksymalna odlegto$¢ od zadajnika: 150m
e wymiary: 71x71x25,5mm
MAHEJb YMPABNIEHUA TRANSRATE - SCR 10 o PekomeHpayeTcsi NOAKNIOYEHVE U30NMPOBAHHBIM NPOBOAOM MUH. 4 x 0,5
e HanpspkeHve nutanus: 3,3V DC MM2.
e HanpsbxeHve Ha Bbixoge: 0-3,3V DC o MakcumanbHoe konudecTtso perynatopos: 10.
® [10MyCTUMbI BbIXOAHOM Tok: 10 mA e MakcumanbHoe paccTosiHue OT nepegaryumka o perynsitopa: 150 m.
e knacc 3awutsl IP: 20 ® PUCyHKM 3rieMeHTOB aBTOMATUKN NPEACTaBSIOT UCKITIOUNTENBHO
70 % . |e pabouas Temnepartypa: 0...40°C BY3yanusauuio NpoayKToB.
o e pasmepsbl: 71x71x25,5 mm
o
3 = MAHESb YMPABINIHHA TRANSRATE - SCR 10 e PeKoMeHAyeTbCs NiAKIMIYEHHSI eKpaHOBaHUMU NMPOBOAAMM MiHIMYM

Hanpyra xusnexHs: 3,3B DC
Hanpyra Ha Buxopai: 0-3,3B DC
MakcumanbHuii ctpym: 10 MA
knac 3axucrty: IP20
Temnepatypa pobotu: 0...40°C
po3mipu: 71x71x25,5 mm

4 x0,5 Mm2,

ManioHK\ enemeHTiB aBTOMaTVK1 NPEACTaBNA0Tb TiNbKi Bidyanisalliio
NpPOoAYKTIB.

MakcumanbHa KinbkicTb nigkntoyeHunx perynatopis TR3: 10.
MakcumarnbHa BiacTaHb Bia naHeni: 150 m

VALDYMO SKYDELIS TRANSRATE - SCR 10
maitinimo jtampa: 3,3 V DC

itampa i$éjime: 0-3,3 V DC

leidZiama i$&jimo srové: 10mA

apsaugos klase IP: 20

darbiné temperatara: 0-40°C

matmenys: 71x71x25,5 mm

Rekomenduojama prijungti maitinimag izoliuotu laidu min. 3 x 0,5 mm?.
Automatinés sistemos elementy paveiksléliuose tik vizualizuojami gaminiai.
Maksimalus reguliatoriy kiekis: 10.

DidzZiausias atstumas tarp siystuvo ir reguliatoriaus 150 m.
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MODEL
MORENb | 5cHEMAT / CXEMA / CXEMA
MR |~ /'SCHEMA | DIAGRAM TR GHI B NI T A ICAL o UWAGI / PEKOMEH[IALIY | 3AYBAXEHHS / PASTABOS /
| KORVONALRAJZOK / DSHIATECHNINIMIDLIOMENYSATE CHNICALDA COMMENTS / MEGJEGYZESEK | POZNAMKY
MODEL SCHEMA MUSZAKI ADATOK / TECHNICKA DATA
ESZKOZ
MODEL
TRANSRATE CONTROL PANEL - SCR 10 e Power connection should be done with a shielded cable min. 3 x 0.5
e Power supply voltage: 3.3V DC mm2.
e Output voltage: 0-3.3V DC e The automation element drawings are only a visualisation of sample
e Maximum load current: 10 mA products.
e Type of protection: IP20 e Maximum number of controllers: 10
e Operating temperature: 0...40°C o Maximum distance of the transmitter from the controller: 150 m
e Dimensions: 71x71x25.5 mm
TRANSRATE FALI VEZERLO - SCR 10 e A csatlakozd vezeték ajanlott mérete min. 3 x 0.5 mm?.
1 25 e Betap igény: 3.3V DC+ e Az itt szerepld rajzok csupan szemlélteté példak.
™" |  Kimené fesziiltés: 0-3.3V DC e Maximalis fordulatszam szabalyzék: 10
S o Maximalis aramfelvétel: 10 mA o Maximalis tavolsag a fali vezérl és a fordulatszam szabalyzé
14 : e \édelem tipusa: IP20 kozott: 150 m
“;,’ = o Miikddési hémérséklet: 0...40°C kozott
o Méretek: 71x71x25.5 mm
OVLADACI PANEL TRANSRATE — SCR 10 e Pripojeni doporucujeme zhotovit stinénym kabelem min. 4 x
e napajeci napéti: 3,3V DC 0,5mm2.
e vystupni napéti: 0-3,3V DC e \/ykresy prvku regulace prezentuji vyhradné vizualizace
e maximalni proud zatiZzeni: 10mA pfikladovych produktd.
e stupen ochrany: IP20 e Maximalni pocet pfipojenych regulatort TR3: 10
e pracovni teplota: 0...40°C e Maximalni vzdalenost od ovladage: 150m
e rozméry: 71x71x25,5mm
TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY - TR 010 e Sugeruje si¢ wykonanie podtaczenia przewodem 2 x 0,75mm?.
e napiecie zasilania: 24 ...230V AC e Rysunki elementéw automatyki przedstawiajq jedynie wizualizacje
e dopuszczalne obcigzenie: 10 (3) A przyktadowych produktow.
e zakres nastawy: 10 ... 30°C e Termostat oraz programowany sterownik temperatury powinny by¢
e doktadno$¢ regulacji: +/- 1°C zainstalowane w tzw. miejscu reprezentatywnym.
e stopien ochrony: IP30 e Nalezy unika¢ miejsc bezposrednio narazonych na dziatanie
e sposob montazu: natynkowy promieniowania stonecznego, fal elektromagnetycznych itp.
e parametry otoczenia pracy: -10... +50°C
TEPMOCTAT - TR 010 e PeKkoMeHyeTcs NoAKIYEHNE NPOBOAOM MUH. 2 X 0,75 Mm?2.
e HanpshkeHue nutanus: 24 ...230V AC e TepmocTaT 1 NporpaMmMmpyeMblii KOHTpPOMep Temnepatypbl
e pfonyctumas Harpyska: 10 (3) A [OIMKHbI GbITb YCTAHOBNEHbI B PENPe3eHTaTUBHOI TOuKe.
e uanasoH yctaHosok: 10...30°C e Cnepnyet usberatb MECT HEMOCPEACTBEHHO NOABEPKEHHBIX
® TOYHOCTb perynupoBaHus: +/- 1°C BO3/IEMCTBUIO COSTHEYHOTO U3MyYEeHUs], ANEKTPOMArHUTHBLIX BOMH U
e knacc sawumtsl IP: 30 ..
® Crocob MOHTaXa: HaCTEHHbI ® PyCYHKM 3rIeMeHTOB aBTOMAaTUKU MPEeLCTaBsIOT UCKITIOYUTENBHO
e napameTpbl okpyxatowen cpeabl: -10...+450°C BU3yanu3auuio NpoayKToB.
KIMHATHUA TEPMOCTAT - TR010 e PeKoMeHAyeTbCs MiAKMIYEHHS NpoBodamMu MiH. 2 X 0,75 Mm?.
e Harnpyra xuBneHHs: 24 ...230B AC o MarnioHkv enemeHTIB aBTOMaTUKV NPefCcTaBnsAoTb Tinbki
e makcumanbHui ctpym: 10 (3) A Bi3yanisaujito npoayKTiB.
e piana3oH ycraHosku: 10 ... 30°C e TepmocTaT Ta NPorpamMoBaHWin KOHTPOMep TemnepaTypu NOBUHHI
® TOYHICTb perynioBaHHs: +/- 1°C ByTn BCTaHOBNEHI B penpe3eHTauiiHoMy MicLi.
e knac 3axucty: IP30 e PeKkoMeHayeTbCs YHUKaTV MicLib 6e3anocepeHbO HapaXeHnx Ha
® Crocib MOHTaxXy: HacTiHHUI COHSIYHE BUNPOMIHIOBAHHS, €MIeKTPOMArHiTHI XBuni iTn.
e Temnepatypa pobotu: -10... +50°C
o = TERMOSTATAS- TR 010 e Rekomenduojama prijungti maitinima laidu min. 2 x 0,75 mm2.
— e maitinimo jtampa: 24 ...230 V AC e Automatinés sistemos elementy paveiksléliuose tik vizualizuojami
= EUROHEAT e |eidziama apkrova: 10 (3) A gaminiai.
5 e nustatymy diapazonas: 10 ... 30°C e Termostatas ir programuojamas temperattros vldiklis turéty buti
o = e reguliavimo tikslumas: +/- 1°C sumontuoti reprezentatyvioje vietoje.
= e apsaugos klasé IP: 30 e Nemontuokite vietose, kuriose yra tiesioginiy saulés spinduliy ir
L]
L]

montavimo budas: prie sienos
aplinkos parametrai: -10... +50°C

elektromagnetiniy bangy.

ROOM THERMOSTAT- TR 010

Power supply voltage: 24 ...230V AC
Permitted load: 10 (3A)

Setting range: 10 ... 30°C

Regulation accuracy: +/- 1°C

Type of protection: IP30

Assembly methods: on a wall

Work environment parameters -10... +50°C

Power connection should be done with a cable min. 2x0.75 mm2.
The automation element drawings are only a visualisation of
sample products.

The thermostat and room temperature controller should be
installed in the “representative” place.

Avoid places directly exposed to sunlight, electromagnetic waves
etc.

HELYISEG TERMOSZTAT

Betap igény: 24 ...230V AC
Megengedhet6 aram: 10 (3A)

Bedllithat6 tartomany: 10...30°C

Mérés pontossaga: +/- 1°C

Védelem tipusa: IP30

Felszerelés helye: falra

Mikodési hémérséklet: -10...50°C kozott

A csatlakozo vezeték ajanlott mérete min. 2 x 0.75 mm?.

Az itt szerepl6 rajzok csupan szemléltet6 példak.

A megfeleld szabalyzas érdekében mértékadd helyen kell
elhelyezni.

Kertlje a napsutétte, elektromagneses hullamoknak kitett helyeket
stb

PROSTOROVY TERMOSTAT - TR 010
napajeci napéti: 24 ...230V AC
pfipustné zatizeni: 10 (3) A

rozsah nastaveni: 10 ... 30°C
presnost regulace: +/- 1°C

stuperi ochrany: IP30

zpUsob montaze: na omitku

pracovni parametry: -10... +50°C

Ptipojeni doporucujeme zhotovit kabelem 2 x 0,75mm2.
Vykresy prvkl regulace prezentuji vyhradné vizualizace
pfikladovych produktu.

Termostat a programovatelny ovladac¢ teploty se musi nachazet
v tzv. reprezentativnim misté.

Je nutné se vyhnout mistim, ktera jsou pfimo vystavena
slune¢nému zareni, plisobeni elektromagnetickych vin, atd.
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

darbo cikly perjungimo laikas: 60 min
programavimo jtaisas: savaitinis laikrodis

Automatinés sistemos elementy paveiksléliuose tik vizualizuojami
gaminiai.

MODEL
MORENb | ¢cHEMAT / CXEMA / CXEMA
MR |~ /'SCHEMA | DIAGRAM T B NI A I CAL o UWAGI / PEKOMEH[IALIY | 3AYBAXEHHS / PASTABOS /
| KORVONALRAJZOK / DSHIATECHNINTADLOMENXSUATE CHN G D COMMENTS / MEGJEGYZESEK | POZNAMKY
MODEL SCHEMA MUSZAKI ADATOK / TECHNICKA DATA
ESZKOZ
MODEL
PROGRAMOWANY STEROWNIK TEMPERATURY e Doktadny opis dziatania programowanego sterownika temperatury
e zasilanie: baterie alkaliczne 1,5 V w komplecie) znajduje sie w instrukcji obstugi dostepnej na www.vtsgroup.com
e zakres nastawy: 5 ... 35°C e Termostat oraz programowany sterownik temperatury powinny by¢
e rozdzielczo$¢ nastaw i wskazan: 0,5°C zainstalowane w tzw. miejscu reprezentatywnym.
e dopuszczalne obcigzenie wyjscia sterujacego: 5(2) A (24 ... 230V AC) | e Nalezy unika¢ miejsc bezposrednio narazonych na dziatanie
e stopien ochrony: IP30 promieniowania stonecznego, fal elektromagnetycznych itp.
e sposob montazu: natynkowy e Sugeruje si¢ wykonanie podtaczenia przewodem min. 2 x
e parametry otoczenia pracy: 0 ...50°C 0,75mm?2,
e czas przefgczania cyklu pracy: 60min e Rysunki elementéw automatyki przedstawiajq jedynie wizualizacje
e programator: z zegarem tygodniowym przyktadowych produktéw.
e tryb pracy: ustawienia fabryczne lub indywidualne
MPOrPAMMUPYEMbIV KOHTPONNEP TEMMNEPATYPbI e [leTanbHoe onvicaHune paboTbl porpaMMm1pyemMoro KoHTponnepa
® nuTaHue: ABe LienoyHble Gatapen 1,5V (BkomnnekTe) Temnepatypbl MOXHO HalTV B PyKOBOACTBME MO JKCMyaTauumu,
e [vanasoH ycTaHoBok: 5...35°C [OCTYMHOM Ha caiiTe: www.vtsgroup.com.
e [eneHve wkanbl: 0,5°C e TepmocTaT 1 NporpaMMUpyeMbli KOHTPOMNEP TemnepaTypbl
e [onycTuMas Harpyska ynpaenstoLLero Bbixoga: 5(2) A (24...230V AC) [OMKHbI BbITb YCTAHOBMNEHBI B PENPE3eHTaTUBHOW TOYKE.
e knacc 3awumtsl IP: 30 e Cnepyet nsberatb MecT, HENOCPEACTBEHHO NOABEPKEHHbBIX
® Crocob MOHTaXa: HaCTEHHbI BO3[IENCTBIO COTHEYHOTO U3My4eHUs, ANEKTPOMArHUTHbIX BOMH U
e napameTpbl okpyxatoLleit cpepl: 0...50°C T.n.
e BpeMsi NepeknoyeHns pabourx Lmknos: 60 MUH. e PekomeH[yeTcs NOAKIKHEHVE NUTaHUS MPOBOAOM MUH. 2 X 0,75 MM
e nporpammaTtop: HefenbHble Yachl ® PUCYHKM 3rIeMeHTOB aBTOMaTUKU NPEeLCTaBsIOT UCKMIOYUTENBHO
e pabouvie pexnMbl: 3aBOACKVE UM MHAMBUAYATbHbIE YCTaHOBKM BU3yanu3auuto NpoayKToB.
MPOrPAMOBAHUI KOHTPOJEP TEMIMEPATYPU e ToYHUI onuc poboTM NporpaMyBarbHOro KOHTporepa
® JxuBneHHs: Gatapenku Tuny AA 1,5 B (B komMnnexTi) TemnepaTynu 3HaXOAUTLCS B IHCTPYKLi, ska [OCTYMHa Ha caiTi:
e fiana3oH yctaHoBku: 5 ... 35°C www.vtsgroup.com
e [ineHHs wkanu: 0,5°C e TepmocTaT Ta NPorpamMoBaHWiA KOHTPONEp TemnepaTypu MatTb
® [IONYCTUMe HaBaHTaXeHHs yrpaenstoyoro Buxody: 5(2) A (24 ... 230BAC) ByTu BCTaHOBINEHI B penpeseHTaLiiiHoMy MicLi.
e knac 3axucty: IP30 o PekomeHayeTbCs YHMKATU MicLb Ge3nocepeHbo HapaXkeHNX Ha
® Crocib MOHTaxy: HacTiHHUI COHSIYHE BUMPOMIHIOBAHHS, ENIEeKTPOMArHiTHI XBuni iTn.
e Temnepatypa pobotu: 0 ...50°C e PeKoMeHAyeTbCs MiAKMIOYEHHS XMBMEHHA NPoBOAaMU MiH. 2 X
® yac nepeknoyaHHs pobounx Lmknie: 60 xB 0,75 Mm%
e nporpamarop: 3 TWXHEeBUM FOAVHHIKOM o MarioHky enemMeHTiB aBTOMaTUKM NPEACTaBMsoThb Tinbki
e pexum pobotu: habpuyHa abo MaHyanbHa ycTaHoBKa Bi3yanisaujito npoayKTiB.
PROGRAMUOJAMAS TEMPERATUROS VALDIKLIS e |$samus programuojamo temperatiros kontrolés jtaiso veikimo
a0 — % | e maitinimas: dvi $arminés baterijos 1,5 V (komplekte) apraSyma zr. eksploatavimo instrukcija, esancig internetiniame
e nustatymy diapazonas: 5...35°C puslapyje www.vtsgroup.com.
B e skalés padalos: 0,5°C e Termostatas ir programuojamas temperattros kontrolés jtaisas turi
= = e |eidziama valdymo oro apkrova: 5(2) A (24...230 V AC) biti jrengti reprezentaciniame taske.
S % o apsaugos klasé IP: 30 o Reikia vengti viety, kuriose galimas tiesioginis saulés spinduliy,
qu S e montavimo bidas: prie sienos elektromagnetiniy bangy poveikis ir t. t.
x e aplinkos parametrai: 0... 50°C e Rekomenduojama prijungti maitinima laidu min. 2 x 0,75 mm?.
L]
.
(]

darbo rezimai: gamykliniai arba individualds nustatymai

PROGRAMMABLE TEMPERATURE CONTROLLER
Power supply: alkaline battery 1.5 V (included)
Setting range: 5 ... 35°C

Setting and indications resolution: 0.5°C

Permitted control output load: 5(2) A (24 ... 230 V AC)
Type of protection: IP30

Assembly methods: on a wall

Work environment parameters 0 ...50°C

Work cycle switching time: 60 min

Programmer: with weekly clock

Operation mode: Manufacturer or custom settings

Detailed description of the programmable temperature regulator,
see manual at www.vtsgroup.com

Thermostat and programmable temperature regulator should be
installed in a visible location.

Avoid places directly exposed to solar radiation, electromagnetic
waves, etc.

Power connection should be done with a cable min. 2 x 0.75 mm?2.
The automation element drawings are only a visualization of
sample products.

PROGRAMOZHATO TERMOSZTAT
Betap igény: 1,5V elem (tartozék)
Bedllithat6 tartomany: 5...35°C

Kijelzés és beallithaté pontossag: 0.5°C
Megengedett kimeneti aram: 5(2) A (24...230V AC)
Védelem tipusa: IP30

Felszerelés helye: falra

Mikodési hémérséklet: 0...50°C kozott
MUikodési frissitési id6: 60 perc
Progtamozas: heti program

Miikodés: gyari vagy bedllitott

Arészletes leirasért keresse fel a www.vtsgroup.hu oldalt.

Az eszkozt lathatoé és mértékadd helyen kell elhelyezni.

Kerllje a napsutotte, elektromagneses hullamoknak kitett helyeket
stb...

A csatlakozo vezeték ajanlott mérete min. 2 x 0.75 mm?.

Az itt szerepl6 rajzok csupan szemléltet6 példak.

PROGRAMOVATELNY OVLADAC TEPLOTY
napajeni: alkalické baterie 1,5 V (v sadé)

rozsah nastaveni: 5 ... 35°C

stuperi nastaveni a zobrazeni: 0,5°C

pfipustné zatizeni ovladaciho vystupu: 5(2) A (24 ... 230V AC)
stuperi ochrany: IP30

zpusob montaze: na omitku

pracovni parametry: 0 ...50°C

doba prepinani pracovniho cyklu: 60 min
programator: s tydennimi hodinami

pracovni rezim: vyrobni nebo individualni nastaveni

Presny popis prace programovatelného ovladace se nachazi
v navodu k obsluze, dostupném na www.vtsgroup.com
Termostat a programovatelny ovlada¢ teploty je nutné umistit
v tzv. reprezentativnim misté.

Je nutné se vyhnout mistim, ktera jsou pfimo vystavena
slune¢nému zareni, plisobeni elektromagnetickych vin, atd.
Pfipojeni doporucujeme zhotovit kabelem min. 2 x 0,75mm2.
Vykresy prvkl regulace prezentuji vyhradné vizualizace
pfikladovych produktu.
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MODEL
MOAENb | 5cHEMAT / CXEMA | CXEMA
el | SCHEMA / DIAGRAM TR GHI B NI e A eAL o UWAGI / PEKOMEHIALIV | 3AYBAXEHHS! / PASTABOS /
I KORVONALRAJZOK / LT CHININ DO N COMMENTS / MEGJEGYZESEK / POZNAMKY
MODEL SCHENMA MUSZAKI ADATOK / TECHNICKA DATA
ESZKOZ
MODEL
ZAWOR DWUDROGOWY e Zaleca sie montaz zaworu dwudrogowego na rurociggu powrot-
e Srednica przytaczy: 3/4” nym.
e tryb pracy: dwupotozeniowy ON-OFF o Rysunki elementéw automatyki przedstawiaja jedynie wizuali-
e maksymalna réznica cisnien: 100 kPa zacje przyktadowych produktow.
e klasa ci$nienia: PN 16
e wspodtczynnik przeptywu kvs: 3,5 m*h
e maksymalna temperatura czynnika grzewczego: 105°C
e parametry otoczenia pracy: 2 ...40°C
SILOWNIK ZAWORU e Sugeruje sie wykonanie podtaczenia zasilania przewodem min.
e pobdr mocy: 7 VA 2x0,75mm?.
o napigcie zasilania: 230V AC +/- 10% o Rysunki elementéw automatyki przedstawiaja jedynie wizuali-
e czas zamkniecia/ otwarcia: 5 /11s zacje przyktadowych produktow.
e pozycja bez zasilania: zamknigta
e stopien ochrony: IP44
e parametry otoczenia pracy: 2 ... 40°C
[BYXXOOOBOW KNAMAH e PekomeHayeTCsi yCTaHaBMMBaThb ABYXXOA0BOM KnanaH Ha
e nametp natpy6kos: 3/4” BO3BpaTHOM Tpy6onposoze.
® pabounit peXUM: BYXMO3ULIMOHHBI ® PVICyHKM 3rieMeHTOB aBTOMaTUKN NpesCcTaBnsoT
e MakcuMarbHbli nepenap Aaenenms: 100 kMa VCKITIOYNTENBHO BU3Yanu3aLmio MPOoayKTOB.
e knacc aasnenus: PN 16
o k03(puLMeHT noToka kvs:3,5 M3y
e MakcumarnbHas Temnepatypa TennoHocutens:105°C
e napameTpbl OKpyxatoLlei cpepl: 2... 40°C
CEPBOMNPUBON KITAMNAHA e PekomeHayeTCsi NOAKMOYEHE NUTaHNSA MPOBOAOM MUH. 2 X
e noTpebneHve mowHocTn: 7 VA 0,75 mm2.
e HanpskeHue nutanus: 230V AC +/- 10% ® PUCYHKV 3NeMeHTOB aBTOMAaTVKN NPeACTaBnsAoT
® BpeMs 3aKpbITus/ OTKpbITUS: 5/11 € VCKIIOHNTENbHO BU3yanuaauuio NpoayKToB.
e 06ecToueHHOe NoNoXeHMe: 3akpbITo
e Kknacc sawumthl IP: 44
e napameTpbl oKpyxatoLen cpeabl: 2 ...40°C
KNAMAH JBOXXOOOBUIA e PeKkoMeHayeTbCs MOHTaX ABYXOOBOIO KnanaHa Ha
e niameTp natpy6kis: 3/4” NOBOPOTHOMY Tpy6onpoBozi.
® pexum pobotu: o MarnioHK1 enemMeHTiB aBTOMaTVKV NpeAcTaBnaoTh Tinbki
nBoxno3auuiiHuin ON-OFF Bi3yanisaujito NpoayKTiB.
e MakcumanbHa pisHuus Tucky: 100 kMa
e knac tucky: PN 16
e koediLieHT noToky kvs: 3,5 m%r
3 e MakcumarnbHa Temneparypa TennoHocis: 105°C
—] e Temnepatypa pobotu: 2 ...40°C
CEPBOMOTOP KNAMAHA e PeKOMEHAYETLCS MiAKMIOYEHHS XKMBMEHHS NPOBOAAMM MiH. 2 X
® CrOXMBaHHS MOTYXHOCTi: 7 BA 0,75 mm2,
e Hanpyra xwBneHHs: 230B AC +/- 10% e ManioHK1 eneMeHTiB aBTOMaTWKV NpeACTaBnsioTh Tinbki
® yac 3aKkpuTTs/BiOKpUTTS: 5/11 € Bi3yanisaujito NpoayKTis.
® 103uLlist 6e3 XVBNEHHS: 3aKpUTUA
B3 e knac saxwucty: IP44
L]

ZAWOR DWUDROGOWY Z SILOWNIKIEM VR / [IBYXXO[OBOW KIMAMAH C CEPBOMPUBOAOM VR / BOXXOJOBUWN KIAMAH 3 CEPBOMOTOPOM VR / DVIEIGIS VOZTUVAS SU SERVOPAVARA / TWO-WAY VALVE WITH VR ACTU-
ATOR / KETJARATU SZELEP MOZGATOVAL / DVOJCESTNY VENTIL SE SERVOPOHONEM VR

Temneparypa pobotu: 2 ...40°C

DVIEIGIS VOZTUVAS SU

Atvamzdziy skersmuo: 3/4”

darbo rezimas: dviejy pozicijy
maksimalus slégio slenkstis: 100 kPa
slégio klasé: PN 16

sroves koeficientas kvs: 3,5 m3/h
maks. Silumnesio temperatdra: 105°C
aplinkos parametrai: 2... 40°C

SERVOPAVARA VR

galios vartojimas: 7 VA

maitinimo jtampa: 230 V AC +/- 10%
uzdarymo / atidarymo laikas: 5/11 s
padétis be jtampos: uzdaryta
apsaugos klasé: IP44

aplinkos parametrai: 2 ... 40°C

Rekomenduojama jrengti dvieigj voztuva griZztamajame
vamzdyje.

Automatinés sistemos elementy paveiksléliuose tik
vizualizuojami gaminiai.

Rekomenduojama prijungti maitinima laidu min. 2 x 0,75 mm?.
Automatinés sistemos elementy paveiksléliuose tik
vizualizuojami gaminiai.

TWO-WAY VALVE

Connection diameter: 3/4”

Operation mode: on/off

Maximum differential pressure 100 kPa
Pressure degree PN 16

Airflow degree factor kvs: 3.5 m¥h
Maximum heat agent temperature: 105°C
Work environment parameters: 2 ...40°C

VALVE ACTUATOR

Power consumption 7 VA

Power supply voltage: 230 V AC +/- 10%
Closing/opening time 5/11s

Item without supply: closed

Type of protection: IP44

Work environment parameters: 2 ... 40°C

Two-way valve should be installed on the return (outlet)
pipeline.

Automation element drawings are only a visualisation of sample
products.

Power connection should be done with a cable min. 2 x 0.75
mm2.

Automation element drawings are only a visualisation of sample
products.
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

SCHEMAT / CXEMA / CXEMA
| SCHEMA / DIAGRAM
| KORVONALRAJZOK /
SCHEMA

DANE TECHNICZNE / TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKM /
TEXHIYHI AHI / TECHNINIAI DUOMENYS / TECHNICAL DATA /
MUSZAKI ADATOK / TECHNICKA DATA

UWAGI / PEKOMEHOALIUW | 3AYBAXEHHSA / PASTABOS /
COMMENTS / MEGJEGYZESEK / POZNAMKY

ZAWOR DWUDROGOWY Z SILOWNIKIEM VR / IBYXXOOOBOW KIMAMAH
C CEPBOMNPUBOAOM VR / ABOXXOAOBWUU KIAMAH 3 CEPBOMOTOPOM
VR / DVIEIGIS VOZTUVAS SU SERVOPAVARA / TWO-WAY VALVE WITH VR

ACTUATOR / KETJARATU SZELEP MOZGATOVAL / DVOJCESTNY VENTIL SE
SERVOPOHONEM VR

125

KETJARATU SZELEP

Csatlakoz6 méret: 3/4”

MUkodés tipusa: kétjaratu nyit/zar
Maximalis nyomasesés: 100 kPa
Nyomasosztaly: PN16

Kvs érték: 3,5 m3/h

Maximalis flitékdzeg hémérséklet: 105°C
Miikodési hémérséklet: 2 és 40°C kozott

SZELEPMOZGATO

Teljesitmény felvétel: 7 VA

Betap igény: 23VAC +/-10%
Zarasi/nyitasi id6: 4-9/9-11s

Alapallapoti pozicié: zart

Védelem tipusa: IP44

Mikodési hémérséklet: 2 és 40°C kozott

A kétjaratu szelepet célszeri a visszatéré csévezetékbe
beépiteni.
Az itt szerepl6 rajzok csupan szemléltet6 példak.

A csatlakozo vezeték ajanlott mérete min. 2 x 0.75 mm?.
Az itt szerepl6 rajzok csupan szemléltetd példak.

DVOJCESTNY VENTIL

prumeér pfipojeni: 3/4”

pracovni rezim: dvoupolohovy ON-OFF
maximalni rozdil tlakd: 100 kPa

tfida tlaku: PN 16

soucinitel pratoku kvs: 3,5 m3/h
maximalni teplota topného média: 105°C
pracovni parametry: 2 ...40°C

SERVOPOHON VENTILU

pfikon: 7 VA

napajeci napéti: 230V AC +/- 10%
doba zavieni / otevieni: 5 /11s
poloha bez napéjeni: zavieny
stuperi ochrany: IP44

pracovni parametry: 2 ... 40°C

Doporucujeme montaz dvojcestného ventilu na vratném
potrubi.

Vykresy prvkl regulace prezentuji vyhradné vizualizace
prikladovych produktu.

Pripojeni doporucujeme zhotovit kabelem min. 2 x 0,75mm?.
Vykresy prvkl regulace prezentuji vyhradné vizualizace
prikladovych produktu.
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@ EUROHEAT

5.2 SCHEMATY ELEKTRYCZNE, UKLADY STEROWANIA / ANIEKTPUYECKUE CXEMbI, CACTEMbI YNPABJIEHUA /| ENNEKTPUYHI
CXEMW, CUCTEMU YNPABIIHHA / ELEKTROS SCHEMOS, VALDYMO SISTEMOS / ELECTRIC DIAGRAMS, CONTROL SYSTEMS /
ELEKTROMOS KAPCSOLASOK, SZABALYZASI RENDSZEREK / ELEKTRICKA SCHEMATA, OVLADACI SYSTEMY

Potaczenie bez automatyki
CoenMHeHne Ge3 aBTOMaTUKN
MiaknioyeHHn 6e3 aBTOMaTUKN
Sujungimas be automatikos

Connection without automatics

Csatlakozasok automatika nélkiil

Pripojeni bez regulace 0

PL: RU: UA: LT:

© zasilanie 230 V - 50 Hz* @ HanpsixeHue nutanus @ Hanpyra xuvsneHHs 230

@ wytacznik gtowny, 230V -50Tuy* V—-50My* — 50Hz*
bezpieczniki* @ [naBHbIl BblkNtoyaTens @ [0NoBHWI BUMMKaY

© wentylator VR obopynoBaHus, obnagHaHHs, jungiklis.

@ termokontakt - npegoxpaHuTenu* 3anoBiKHUKK* © ventil
zabezpieczenie © BeHtunsitop VR © Bentunstop VR O Silum

termiczne silnika @ TepMOKOHTAKT -

TepmMmuyeckas 3awmta

@ TepMOKOHTaKT —
TEPMIYHUIA 3axXnCT

**ARW 3,0/2 — Volcano VR1/VR2, ARW 0,6/1 — Volcano MINI

Potaczenie automatyki BASIC dla jednej nagrzewnicy VOLCANO w ukladzie, o e

gdzie termostat steruje praca wentylatora i sitownika zaworu

MopknioyeHue aBToMaTUKM Ans ogHoro annapata VOLCANO B cxewme, rae \3 =

TepmocTaT ynpasrnsieT paboTol BEHTUNATOpPa U cepBONpMBOAA KnanaHa ‘ | g 0e

i i | g Z2[Z1]u2JUTTK TKIPE]

MNigknioyeHHa aBTomaTukn ana ogHoro anapaty VOLCANO B cxemi, ae ' N[L]Pg [PEUTUZ] T

TepmocTaT ynpaBrsic poGoTOl BEHTUATOPa Ta CEPBOMOTOPY KnanaHa eI 3 f

Automatikos komplekto BASIC pajungimas vienam aparatui VOLCANO

schemoje, kur termostatu valdomas ventiliatoriaus ir voztuvo servo pavaros

darbas

Connection of BASIC automatics for one VOLCANO unit heater in a system

where the thermostat controls the fan and the actuator operation

Alap automatika hasznalata egy termoventilator esetén ahol a termosztat a

ventilator Gizemét és a szelep miikodését szabalyozza ) \1 j

N

Pfipojeni regulace BASIC pro jeden ohfivaé VOLCANO v sestavé, kde o

termostat ovlada praci ventilatoru a servopohonu ventilu PE

PL: RU: UA: LT: EN: HU: CzZ:

O zasilanie 230 V - 50 © HanpsxeHve nutaHusa © Hanpyra xuBneHHs © maitinimo jtampa © supply: 230V - 50Hz* @ betap: O napajeni
Hz* 230V -50Tuy* 230V -50Tuy* 230V - 50Hz* ® main switch, fuses* 230V - 50Hz* 230V - 50 Hz*

® wylgcznik gtéwny, ® [naBHbIN BbIKMOYaTENb @ [0noBHMI BUMMKaY ® pagrindinis jrangos © speed controller - ® fékapcsolo, ® hlavni vypinac,
bezpieczniki* obopynoBaHus, obnagHaHHs, jungiklis, saugikliai* ARW biztositékok* pojistky *

© regulator predkosci npegoxpaHuTenu® 3anobiXHUKN* © sukimosi grei¢io @ fan © fordulatszam © regulator rychlosti
obrotowej - ARW © PerynsTop YacToTbl © PerynsTop LWBUAKOCTI reguliatorius ARW © thermocontact szabalyzé - ARW otacek - ARW

@ wentylator BpaLyeHuss ARW obeptis ARW @ ventiliatorius — thermal motor O ventilator O ventilator

© termokontakt - O BeHTunstop O BeHTunstop © Siluminis kontaktas protection © motor hévédelem @ termokontakt —
zabezpieczenie © TepMOKOHTAKT - © TepMOKOHTaKT — — Siluminé variklio @ valve with actuator @ szelep és mozgato tepelna ochrana
termiczne silnika TepMuyeckas 3almta TePMIYHMI 3axucT apsauga @ room thermostat motor motoru

@ zawor z sitownikiem nAsuratens ABUryHa @ voztuvas su servo @ termosztat O ventil se

@ termostat ® KnanaH c ceponpusogom @ KnanaH 3 cepBoOMOTOPOM pavara servopohonem
pomieszczeniowy @ KomHaTHbIN TepmocTaT @ KimHaTHUIA TepmocTaT ©® kambarinis termostatas @ prostorovy termostat

**ARW 3,0/2 — Volcano VR1/VR2, ARW 0,6/1 — Volcano MINI

© maitinimo jtampa 230V

@ pagrindinis jrangos

Z2|Z1|U2|U1(TK|TKIPE|
L]

A

L
N

PE

EN:

, saugikliai*
iatorius VR
inis kontaktas —

Siluminé variklio apsauga

© supply: 230V - 50Hz*
® main switch, fuses*
© VR fan

O thermocontact — ther-
mal motor protection

HU:

O betap: 230V - 50Hz*
® fokapcsolo,
biztositékok*

© ventilator

® motor hévédelem

CzZ:

@® hlavni vypinag,
pojistky *

© ventilator VR

@ termokontakt — tepelna
ochrana motoru

Asuratens ABUryHa e
Potaczenie z regulatorem predkosci obrotowej ]
CoeaMHeHMe € perynsiTopoM CKOPOCTU BpalLeHus 0e
5 72
MigknioYeHHs perynaTopa WeuAKocTi o6epTiB 9 NILIPE  [PElU1U2 21)u2 U\ZK TKPE
Sujungimas su apsisukimy daznio reguliatoriumi =
Connection with speed controller L 1j/2 N
: Szabalyzas fordulatszam szabalyzéval o N
Pfipojeni s regulatorem rychlosti otacek PE
PL: RU: UA: LT: EN: HU: Cz:
O Zzasilanie © HanpsxeHue nuTaHus © Hanpyra xuBneHHs © maitinimo jtampa © supply: 230V - 50Hz* © betap: O napdjeni
230V - 50 Hz* 230V -50Tu* 230V -50y* 230V - 50Hz* ® main switch, fuses* 230V - 50Hz* 230V - 50 Hz*
@ wytacznik gtéwny, @ [NaBHbIN BbIKOYaTEND @ [0noBHWIA BUMUKaY ® pagrindinis jrangos © speed controller - ® fékapcsold, ® hlavni vypinac,
bezpieczniki* obopynoBaHus, obnagHaHHs, 3anoBiKHUKN* jungiklis, saugikliai* ARW** biztositékok* pojistky *
© regulator predkosci npegoxpaHuTenu® © Perynstop WBMAKOCTI © sukimosi grei€io O VRfan © fordulatszam © regulator rychlosti
obrotowej —ARW** @ perynstop ckopoCTV BpaLLeHst obepris ARW** reguliatorius ARW** @ thermocontact szabalyzé - ARW** otacek - ARW**
@ wentylator VR ARW** O Bentunstop VR O ventiliatorius VR — thermal motor O ventilator @ ventilator VR
© termokontakt - O Bentunstop VR © TepMOKOHTaKT — TepMivHuiA  ©  Siluminis kontaktas protection © motor hévédelem © termokontakt —
zabezpieczenie © TepMOKOHTaKT - TepMudeckas 3axuUCT ABUryHa — Siluminé variklio tepelna ochrana
termiczne silnika 3almTa asuratens apsauga motoru

© napajeni 230 V - 50 Hz*
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Potaczenie automatyki BASIC/PRESTIGE dla dwéch i

wiecej nagrzewnic VOLCANO w ukfadzie, gdzie termostat
steruje praca wentylatora i sitownika zaworu

MopaknioyeHUe aBTOMaTUKM ANs ABYX U Gonblue Yem ABYX
VOLCANO B cxeme, rae TepMocCTaT ynpasnseT paboTton
BEHTUNATOPA U cepBonpuBoAa KnanaHa

MigknoyeHHA aBTOMaTUKKN Ans GinbL HiX ABOX

VOLCANO B cxeMi, Ae TepMOCTaT ynpaBnsie po6oToro

BEHTUNATOPA Ta CEPBOMOTOPY KknanaHa

Automatikos prijungimas prie dviejy ir daugiau
VOLCANO schemoje, kur termostatu valdomas
ventiliatoriaus ir voztuvo servo pavaros darbas

Connection of BASIC automatics for two and more
VOLCANO unit heaters in a system where the thermostat
controls the fan and the actuator valve operation

Alap automatika hasznalata két vagy tobb termoventilator
esetén ahol a termosztat a ventilator lizemét és a szelep
miikodését szabalyozza

Pfipojeni regulace BASIC/PRESTIGE pro dva a vice
ohfivaéi VOLCANO v sestavé, kde termostat ovlada
praci ventilatoru a servopohonu ventilu

VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

22|Z1|U2JU1[TK|TKPE]
[

N|L|PE| [PEU1U2|

122|Z1|U2|U1[TK|TKIPE]
J

L —

PE

PL: RU: UA: LT: EN: HU: Cz:

O zasilanie 230 V - 50 © HanpsbkeHve nutaHus © Hanpyra xuenenHs 230 @ maitinimo jtampa © supply: 230V - O betap: 230V - © napdjeni
Hz* 230V -50 ly* V -50 ry* 230V - 50Hz* 50Hz* 50Hz* 230V - 50 Hz*

@ wylacznik gtdwny, @ [naBHbIN BblkNoYaTens @ [ONOBHWIA BUMUKAY ® pagrindinis jrangos ® main switch, fuses* @ fékapcsolo, ® hlavni vypinag,
bezpieczniki* obopyaoBaHus, obnagHaHHs, jungiklis, saugikliai*  © speed controller - biztositékok* pojistky™

© regulator predkosci npepoxpaHutenu® 3ano6iKHMKN* © sukimosi greicio ARW © fordulatszam © regulator rychlosti
obrotowej - ARW © perynsTop ckopocTn © Perynatop WBMAKOCTI reguliatorius ARW O fan szabalyz6 - ARW otacek - ARW

@ wentylator BpaleHns ARW obeptiB ARW @ ventiliatorius © thermocontact @ ventilator @ ventilator

© termokontakt - @ BeHTUnNSTOP @ BeHtunatop © Siluminis kontaktas — thermal motor © motor hévédelem © termokontakt —
zabezpieczenie © TepMOKOHTaKT - © TepMOKOHTaKT — — Siluminé variklio protection O szelep és mozgaté tepelna ochrana
termiczne silnika TepMuyeckas 3awmra TEPMIYHUIA 3aXncT apsauga O valve with actuator motor motoru

@ zawor z sitownikiem nsuratens OBUryHa ©® voztuvas su servo @® programmable @ programozhatd O ventil se

@ termostat O KnanaH ¢ O KnanaH 3 pavara thermostat termosztat servopohonem
programowalny CepBOnNpuBOAOM CepBOMOTOPOM ® programuojamas ® room thermostat © termosztat ® programovatelny

© termostat @ [lporpammupyemsbiii @ T[porpamoBaHuii temperatiros © contactor/ © magneskapcsold termostat
pomieszczeniowy KOHTponnep KOHTpoOnep valdiklis transmitter - 230V - dram kapcsolasa @ prostorovy termostat

© stycznik/przekaznik- Temneparypbl Temnepartypu ® kambarinis AC coil, minimum a csatlakoztatott © stykac/relé-civka
cewka 230 V © KomHatHbIi TepmocTaT @  KimMHaTHWMI TepmocTaT termostatas contact current készlilékekhez, 230 V AC, minimalini
AC, minimalny © Pene, HanpsbkeHve © Pene, Hanpyra KoTylwkn © relé, rités jtampa proportional to betap 230V proud kontaktt
prad stykow 6A, kaTywku 230 V 230V AC, gonyctumuin 230V AC, galima power consumption (a felvett 6A, proud kontakt

prad stykow
proporcjonalny

do poboru mocy
przez podtgczone
wentylatory, napiecie
stykéw 230 V AC

AC, ponyctumbin
BbIXOZHOW TOK
npomnopLYoHarnbHbIi
[Ns1 UCMOMNb30BaHUA
BEHTUISITOPOB,
HanpsbkeHue 230 V AC

BUXigHWUI CTPYM 6 A,
[ONYCTUMUIA BUXIOHWIA
CTPYM NPONOpPLiAHWIA
[10 BUKOPUCTaHHS
BEHTUMATOPIB, Hanpyra

230V AC

iSeinamoji sroveé 6A,
galima iSeinamoji
srové proporcinga
iki ventiliatoriy
naudojimo, jtampa
230V AC

*w skfad urzgdzenia nie wchodzg: wytacznik gtéwny urzadzenia, bezpieczniki oraz kabel zasilajacy
UWAGA! Rysunki elementéw automatyki przedstawiajg jedynie wizualizacje przyktadowych produktéw.
Potaczenie elementdw automatyki powinno by¢ zrealizowane w sposéb zapewniajacy mozliwos$¢ obstugi serwisowej. Regulatory powinny by¢ umieszczone w miejscach widocznych z
mozliwoscig swobodnej zmiany nastaw. Potgczenia instalacji elektrycznej powinna wykonywaé osoba o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z dokumentacjg dotaczong do urzadzenia oraz z
powyzszymi schematami potaczen. Bardziej rozbudowane schematy automatyki z aparatami VOLCANO dostepne sg na zapytanie.

of the connected
fans, contact
voltage: 230V

* 8 cocmas obopydosaHusi He 8x00sim: 2raéHbIl 8biKYamess 0bopydosaHusi, MpedoxpaHumenu u numarowul nposood
PucyHKu 311eMeHmos asmomamuku rpedcmaesisiom UCKITYUMENbHO 8U3yanu3ayuro npodyKmoe.
I'Io;:LKmoqume SMEeMEeHTOB aBTOMAaTUKM OOIMKHO BbITb BbINOMHEHO TakK, 4TO6bI 06ECNeYnTs BO3MOXHOCTL CepBUCHOIO OGCHy)KVIBaHVIﬂ. YCTPOVICTBG OOIMKHbI 6bITb YCTaHOBJEHbI B XOPOLLO
BMOMMBIX MECTax, C BO3MOXKHOCTbH CBOGOIJHOI’O N3MEHEeHUs1 yCTaHOBOK. I'Iomcmoqume KaberbHbIX COeIJ.VIHeHVIVI AOMKHO BbIMOSTHATLCSA KBaJ‘IVIq)VILLI/IpOBaHHbIM nepcoHasniomMm B COOTBETCTBUN C
VHCTPYKUMEN 1 BbilleykasaHHbIMU cxemamu. OIMH KOMHaTHbIA TepMOCTaT U NPOrpaMMMpyeMblii KOHTPOSINep TemnepaTypbl MOTyT 06CnyXuBaTb MakcumansHo 4o 100 cepeonprBoaoOB.
Bonee crnoxHble cxembl nogkntodeHns asTomatuku ¢ VOLCANO npegocTtaBnsioTcsi no 3anpocy.

* 0o cknady obrnadHaHHs1 He 8x008Mmb: 20/108HUL BUMUKaY 0b1a0HaHHsI, 3arnobiXHUK ma XueusbHUl rpoeio

MaritoHKu enemeHmie asmomamuku npedcmassisitoms MinbKu eidyanisauito npodykmie.

teljesitményeknek
megfeleléen)

proporcionalni

k pfikonu
pfipojenych
ventilatord, napéti
kontaktt 230 V AC

MiaknioYeHHs eneMeHTiB aBTOMaTWK Mae ByTu BUKOHaHE Tak, o6 3abe3neunTy MOXIMBICTb cepBicHOro o6cnyroByBaHHs. Mpunaan matTe GyTv BCTAHOBMEHI B LOGPE BUAMMUX MiCLsX, 3
MOXNMBICTIO BiflbHOI 3MiHW YCTaHOBOK. MigkntoveHHs kabenbHUX 3'e4HaHb NOBUHHE BUKOHYBATWCh KBanichikoBaHWM NEPCOHaNoM, BiANOBIAHO A0 IHCTPYKL Ta BULLEBKA3aHNX CXEM.
BinbLu cknagHi cxemu nigkntoderHs asTomatuki 3 VOLCANO HagatoTbest 3a 3anmToM.

* jrenginio sudéciai nepriklauso: pagrindinis jrenginio isjungiklis, saugikliai ir maitinimo laidas
Automatikos elementy iliustracijos — tai tik produkty vizualizacija.

Automatinés sistemos elementai turi bati prijungti taip, kad baty uztikrinta techninés priezidros galimybé. |renginiai turi bati sumontuoti gerai matomose vietose, su galimybe laisvai keisti
nustatymus. Kabelius sujungti turi kvalifikuotas personalas pagal instrukcijg ir auk$c¢iau nurodytas schemas. Sudétingesnés automatinés sistemos prijungimo su VOLCANO schemos

pateikiamos pagal uzklausa.

* The device does not include: the main switch, fuses and feeder cable

The automatic element drawings are only a visualization of sample products.
Connection of the automatic devices should be done in a way facilitating service procedures. Controllers should be positioned in visible places ensuring ease of adjustment. The connections
between electrical installations should be done by a qualified person according to the connection diagrams shown above. More comprehensive automatic device diagrams for VOLCANO unit
heaters are available on request.

* A készlilék nem tartalmazza a fékapcsoldt, a biztositékokat és a betap kabelt

Az itt szerepld rajzok csupan szemléltetd példak.
A kezeld egységeket jol lathatd helyre kell helyezni a késébbi éllit’hat()ség és kezelhetéség érdekében. Minden elektromos kabelezést és bekotést csak megfeleléen képzett személy végezhet
a dokumentacioban felvazolt kapcsolasi rajzoknak megfeleléen. Atfogobb automatika bekotéseket és diagramokat kérés esetén elérheten.

* zafizeni neobsahuje: hlavni vypinac zarizeni, pojistky a napajeci kabel
POZOR! Viykresy prvku regulace prezentuji vyhradné vizualizace prikladovych produkti.
Pfipojeni prvkl regulace musi byt provedeno zpusobem zajitujicim moznost servisni obsluhy. Regulatory musi byt umistény na viditelném misté, s moznosti zmény nastaveni. Pfipojeni

a regulace s aparaty VOLCANO jsou dostupné na poptavku.
**ARW 3,0/2 — Vlolcano VR1/VR2, ARW 0,6/1 — Volcano MINI
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Potaczenie automatyki TRANSRATE dla kilku nagrzewnic
VOLCANO w uktadzie, gdzie termostat steruje wytacznie
praca sitownika zaworu

MOOKMIOYEHUE ABTOMATUKN TRANSRATE ans
Heckonbkux VOLCANO B cxeme, rge TepMocTar ynpaBnsietT
WUCKMIoYMTENLHO paboToi cepBonprBoAa KnanaHa

MIOKNIOYEHHA ABTOMATUKU TRANSRATE ans
Aekinskox VOLCANO B cxeMi, e TepMocTaT ynpaBnsie
TinbKku po6oToto cepBOMOTOpPY KnanaHa

Automatikos pajungimas, naudojant reguliatorius
TRANSRATE keliems aparatams VOLCANO, schemoje, kur
termostatu valdomas tik voztuvo servo pavaros darbas

Connection of TRANSRATE automatics for many
VOLCANO unit heaters in a system where the thermostat
controls only the valve actuator operation

TRANSRATE fordulatszam szabalyz6 hasznalata tobb
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termoventilator esetén ahol a termosztat csak a szelep L — 5, 4
miikédését szabalyozza o 1 1
PE
Pfipojeni regulace TRANSRATE pro nékolik ohfivaca L
VOLCANO v sestavé, kde termostat ovlada vyhradné praci
servopohonu ventilu
PL: RU: UA: LT: EN: HU: CzZ:
O zasilanie O HanpsikeHve nutanns @ Hanpyra XuBneHHs © maitinimo jtampa O supply: 230V - 50Hz* @ betap: 230V - 50Hz* © napdjeni
230V - 50 Hz* 230V -50 y* 230V -50ry* 230V - 50Hz* ® main switch, fuses* @ fbkapcsolo, 230V - 50 Hz*
® wylacznik gtowny, ® [naBHbIM Bblkntoyatens @ [OMNOBHUIA BUMMKaY ® pagrindinis jrangos ©® TRANSRATE 3 biztositékok* ® hlavni vypinac,
bezpieczniki* obopynoBaHusi, obnagHaHHs, jungiklis, saugikliai* speed controller © fordulatszam szabalyzo pojistky *
© regulator npepoxpaHuTenn® 3anoBbKHMKN® ® reguliatorius ® VRfan - TRANSRATE 3 © regulator
TRANSRATE 3 © Perynatop ©® Perynatop TRANSRATE © thermocontact O ventilator TRANSRATE 3
O wentylator VR TRANSRATE 3 TRANSRATE 3 O ventiliatorius VR — thermal motor © motor hévédelem @ ventilator VR
© termokontakt - @ Bentunstop VR ©® BeHtunstop VR © Siluminis kontaktas protection O szelep és mozgatd © termokontakt —
zabezpieczenie © TepMOKOHTaKT — © TepMOKOHTaKT — — Siluminé variklio O valve with actuator motor tepelna ochrana
termiczne silnika TepMmuyeckas sawuTa TEPMIYHUIA 3aXnCT apsauga ® programmable @® programozhato motoru
@ zawor z sitownikiem aBuratens OBUryHa ® voztuvas su servo thermostat termosztat @ ventil se
©® termostat O KnanaH c 6® KnanaH 3 pavara ® room thermostat © termosztat servopohonem
programowalny CepBOnp1BOAOM CepBOMOTOPOM ©® programuojamas © TRANSRATE control © fali vezérl6 - ©® programovatelny
© termostat @ T[porpammupyembiit ©® T[porpamoBaHuii temperatiros valdiklis panel - SCR 10 TRANSRATE SCR 10 termostat
pomieszczeniowy KOHTponnep KOHTponep ® kambarinis ® prostorovy termostat
© zadajnik predkosci Temnepatypbl Temneparypu termostatas © regulator rychlosti
obrotowej - SCR10 ® KomHaTtHbI TepmocTaTr @ KimHaTHuiA Tepmoctat © valdymo skydelis otacek - SCR 10
© T[lanenb ynpasnenus © T[aHenb ynpaeniHHsS SCR 10
SCR 10 SCR 10
. Potaczenie automatyki TRANSRATE dla kilku nagrzewnic
VOLCANO w uktadzie, gdzie termostat steruje praca
wentylatora i sitownika zaworu
: NOOKIMIOYEHUE ABTOMATUKN TRANSRATE ans
Heckonbkux VOLCANO B cxeme, rae TepmocTat
ynpaBnseT paGoToi BEeHTUNATOPa U cepBoNpuBoAa
Knanaua o

. NIAKNIOYEHHA ABTOMATUKU TRANSRATE ans
Aekinbkox VOLCANO B cxeMmi, Ae TepMocTaT ynpaBnse
PoGOTO0 BEHTUNATOPA Ta CEPBOMOTOPY KnanaHa

. Automatikos pajungimas daugiau nei dviem aparatams
VOLCANO schemoje, kur termostatu valdomas
ventiliatoriaus ir voztuvo servo pavaros darbas

.

i

i
[ ] |

|
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: Connection of TRANSRATE automatics for many
VOLCANO unit heaters in a system where the thermostat
controls the fan and the valve actuator operation
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: TRANSRATE fordulatszam szabalyz6 hasznalata tébb L= q
termoventilator esetén ahol a termosztat a ventilator :E
lizemét és a szelep miikodését szabalyozza [
. Pripojeni regulace TRANSRATE pro nékolik ohfivact
VOLCANO v sestavé, kde termostat ovlada praci
ventilatoru a servopohonu ventilu
PL: RU: UA: LT: EN: HU: Cz:
O zasilanie 230 V - 50 © HanpspkeHne nutaHus © Hanpyra xwvenenHst 230 @ maitinimo jtampa O supply: 230V - 50Hz* © betap: © napdjeni
Hz* 230V -50 ly* V-50y* 230V - 50Hz* ® main switch, fuses* 230V - 50Hz* 230V - 50 Hz*
® wylacznik gtowny, @ [naBHbI BbIKNOYaTENb @ [0noBHWI BUMMKaY ® pagrindinis jrangos © TRANSRATE 3speed @ fb6kapcsold, ® hlavni vypinac,
bezpieczniki* obopynoaHus, obnagHaHHs, jungiklis, saugikliai* controller biztositékok* pojistky *
© regulator TRANSRATE npegoxpaHutenu* 3ano6ikHUKN* © reguliatorius @ VR fan © fordulatszam © regulator
3 ©® Perynstop TRANSRATE 3 © Perynatop TRANSRATE TRANSRATE © thermocontact szabalyzo - TRANSRATE 3
O wentylator VR ©® Bextunatop VR 3 O ventiliatorius VR — thermal motor TRANSRATE 3 @ ventilator VR
© termokontakt - © TepMOKOHTaKT — @ Bentunstop VR © Siluminis kontaktas protection @ ventilator © termokontakt —
zabezpieczenie TepMuyeckas 3almrta © TepMOKOHTaKT — — Siluminé variklio O valve with actuator © motor hévédelem tepelna ochrana
termiczne silnika Asuratens TEePMIiYHUIA 3aXMCT apsauga @ programmable O szelep és motoru
O zawdr z sitownikiem ©® KnanaH c cepBonp1BoaOM ABUryHa ® voztuvas su servo thermostat mozgatd motor O ventil se
©® termostat © [porpamMmupyemblii O KnanaH 3 cepBOMOTOPOM pavara ® room thermostat @ programozhatd servopohonem
programowalny KOHTponnep Temnepatypbl @ [porpamoBaHuit ©® programuojamas © contactor/transmitter termosztat ©® programovatelny
© termostat © KomHaTHbI TepmocTaT KOHTponep TemnepaTypu temperataros valdiklis - 230V AC call, © termosztat termostat
pomieszczeniowy © Pene — HanpsixeHve © KimHaTHUI TepmocTaT ©® kambarinis minimum contact © magneskapcsold © prostorovy termostat
© stycznik/przekaznik- kaTywwku 230V DC, © Pene — Hanpyra termostatas current proportional to - aram kapcsolasa © stykac/relé-civka
cewka 230 VAC, [OMYCTUMBIV BbIXOAHOMN KoTywwku 230V AC, O relé, rités jtampa power consumption of a csatlakoztatott 230 V AC, minimalni
minimalny prad stykéw TOK NMPOMOPLMOHANbHbIA [OMNYCTUMUIA BUXIOHWIA 230V AC, galima the connected fans, készllékekhez, proud kontaktt
proporcjonalny do ANS UCNONb30BaHUs CTPYyM NpOnopuiiHnii iSeinamoji srové contact voltage: 230V betap 230V proporcionalni
poboru mocy przez CepBOMNPYBOAOB, [0 BUKOPUCTaHHS proporcinga AC rotational speed (a felvett k pfikonu
podtaczone sitowniki, HanpsixeHue 230V AC CepBOMOTOPIB, Hanpyra iki ventiliatoriy, programming device - teljesitményeknek pfipojenych
napiecie stykow 230V @ [MaHenb ynpaenexuus SCR 230V AC naudojimo, jtampa SCR 10 megfeleléen) servopohon, napéti
AC 10 © T[Manenb ynpasniHHs 230VAC ©® TRANSRATE control @ fali vezérl6 - kontaktt 230 V AC
©® zadajnik predkosci SCR 10 © valdymo skydelis panel - SCR 10 TRANSRATE ® regulator rychlosti
obrotowej SCR10 SCR 10 SCR 10 otacek - SCR10
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

POLACZENIE AUTOMATYKI TRANSRATE dla kilku
nagrzewnic VOLCANO w uktadzie, gdzie termostat (0-10 V)
steruje pracq sitownika zaworu oraz predkoscia obrotowa
wentylatora w funkcji temperatury

NOAKMIOYEHUE ABTOMATUKN TRANSRATE ans
Heckonbkux VOLCANO B cxeme, rge TepmocTart (0-10
V) ynpaBnsiet pa6oToi cepBonpuBoAa KnanaHa un

BEHTUNATOpa B (PYHKLMK TeMnepaTypbl o m

MIAKNIOYEHHA ABTOMATUKU TRANSRATE ans ' o

Aekinbkox VOLCANO B cxemi, ae Tepmoctar (0-10

V) ynpaBnsie po6oToto cepBonpuBoay knanaHa ta =

BeHTUNATOpa y yHKLii TemnepaTypu

Greiéio apsuky reguliatoriaus TRANSRATE prijungimas Ank e

dviems arba daugiau VOLCANO pagal schema, kur )

termostatas (0-10 V) valdo voztuvo su servopavara darbg

ir ventiliatoriaus apsukas priklausomai nuo temperatiiros

Connection of TRANSRATE automatics to several

VOLCANO unit heaters in a system where the thermostat .

(0-10 V) controls valve actuator operation and a fan o N 1

rotational speed in order to adjust the temperature -

TRANSRATE fordulatszam szabalyzé hasznalata tobb

termoventilator esetén ahol a termosztat (0-10V) a

ventilator lizemét és a szelep miikodését szabalyozza a

hémérséklet beallitasara

Pfipojeni regulace TRANSRATE pro nékolik ohfivact

VOLCANO v sestavé, kde termostat (0-10 V) ovlada praci

servopohonu ventilu a rychlost otacek ventilatoru ve

funkci teploty

PL: RU: UA: LT: EN: HU: Cz:

© zasilanie 230 V - 50 © HanpsxeHve nutaHus © Hanpyra xuenenHs 230  ©® Maitinimo jtampa 230 © power supply: 230 © betap: 230V - 50Hz* ©® napajeni
Hz* 230V -50Tuy* V —50y* V —50 Hz* V- 50 Hz* ® fokapcsolo, 230V - 50 Hz*

@ wyltacznik gtéwny, @ [NaBHbli Bblk/loYaTens @  [ONOBHUI BUMMUKAY ® Pagrindinis jrenginio ® main switch, fuses* biztositékok* ® hlavni vypinac,
bezpieczniki* obopynoBaHus, obnagHaHHs, jungiklis, saugikliai* © TRANSRATE 3 © fordulatszam pojistky *

© regulator TRANSRATE npenoxpaHnTenu® 3anoBKHUKL* © Reguliatorius speed controller - szabalyzé - © regulator
3 - zmiana sposobu © Perynstop TRANSRATE © Perynstop TRANSRATE TRANSRATE changing the control TRANSRATE 3 TRANSRATE
sterowania poprzez 3 — n3meHeHue crocoba 3 — 3miHa cnocoby 3 — valdymo budo method by a suitable @ ventilator 3 —zména
odpowiednig ynpasnexus nytem YNPaBniHHA LLNAXOM pasirinkimas, vertical configuration © motor hévédelem zplsobu ovladani
konfiguracije pinéw w COOTBETCTBYIOLLEN BiANOBIAHOI KOHiIrypauii atitinkamai keic¢iant DIP in the TR3 regulator ® szelep és mozgatd pomoci pfislusné
regulatorze TR3 KOoHpUrypaumm niHiB B perynsaropi jungiklio konfigdracijg @ VR fan motor konfigurace pint

@ wentylator VR NWHOB B perynatope TRANSRATE 3 reguliatoriuje © thermal contact — @ betap: 24 VAC v regulatoru TR3

© termokontakt - TRANSRATE 3 O® BeHtunatop VR TRANSRATE 3 thermal protection of ® magneskapcsolé @ ventilator VR
zabezpieczenie @ BexTunatop VR © TepMOKOHTaKT — @ \Ventiliatorius VR motor - aram kapcsolasa  © termokontakt —
termiczne silnika © TepMOKOHTaKT — TEPMiYHWIA 3axucT © Termorelé — variklio O valve with actuator a csatlakoztatott tepelna ochrana

@ zawor z sitownikiem TepMuyeckas 3awmra ABUryHa apsauga nuo ©® power supply: 24 késziilékekhez, motoru

@ zasilanie 24 VAC nsuratens ©® KnanaH 3 cepoMOTOPOM perkaitinimo VAC betap 230V (a felvett @ ventil se

® stycznik/przekaznik- O KnanaHc ® XueneHns 24V AC O Voztuvas su ® contactor/relay-coil teljesitményeknek servopohonem
cewka 230 VDC, CepBOnpyBOAOM ® Pene — Hanpyra servopavara 230 VDC minimum megfeleléen) ©® napajeni 24 VAC
minimalny prad stykéw @ [MutaHue 24V AC koTywku 230V DC, ©® Maitinimas 24V AC current for contacts, © termosztat - © stykac/relé-civka
proporcjonalny do © Pene — HanpsixeHue [OMyCTUMWIA BUXIAHWIA © Relé —rités jtampa proportional to power KLR-E-5177805 230V DC, minimalni
poboru mocy przez kaTywku 230V DC, CTpyM NponopLiiHuii 230V DC, leidziama consumed by servo- (0-10V) proud kontaktd
podtgczone sitowniki, [0MyCTUMBbIN BbIXOAHOW [0 BUKOPUCTaHHS elektros srové motors, contact proporcionalni
napigcie stykow 230 V TOK NPONOPLIMOHANbHbIA CepBOMOTOPIB, Hanpyra proporcinga iki voltage: 230 VAC k prikonu
AC ANS UCMOonNb30BaHWS 230V AC servopavary jjungimo, © room thermostat — pfipojenych

© termostat BEHTUNSTOPOB, © KimHaTHWiA TepmocTar, ftampa 230V AC e.g.KLR-E-517 servopohonu, napéti
pomieszczeniowy - np. HanpsbxeHue 230V AC Hanp. KLR-E-517 7805 © Kambarinis 7805 (0-10 V) kontaktt 230 V AC,
KLR - E - 517 7805 © KomHaTHbIN TepmocTar, (0-10V) termostatas © prostorovy termostat
(0-10V) Hn. KLR-E-517 7805 KLR-E-517 7805 -napf. KLR - E - 517

(0-10V) (0-10V) 7805 (0-10 V)

*w skfad urzadzenia nie wchodzg: wytacznik gtéwny urzadzenia, bezpieczniki oraz kabel zasilajacy

UWAGA! Rysunki elementéw automatyki przedstawiajq jedynie wizualizacje przyktadowych produktéw.

Potaczenie elementéw automatyki powinno by¢ zrealizowane w sposéb zapewniajacy mozliwos$¢ obstugi serwisowe;j.

Niepodigczenie przewodu ochronnego (PE) grozi porazeniem. Przewody sterownicze powinny by¢ ekranowane i prowadzone z dala od przewoddw zasilajacych.

Maksymalna liczba regulatoréw: 10. Maksymalna odlegto$¢ zadajnika od regulatora: 150 m. Potaczenia instalacji elektrycznej powinna wykonywa¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach
zgodnie z dokumentacjg dotaczong do urzadzenia oraz z powyzszymi schematami potaczen. Bardziej rozbudowane schematy automatyki z aparatami VOLCANO dostepne sa na zapytanie.

* 8 cocmas obopydosaHusi He exo0sim: enasHblli 8biko4amers 0bopydosaHusi, npedoxpaHumenu u numarowul npoeod

PucyHKu aremeHmos asmomamuku rnpedcmassisilom UCKITI0YUMENbHO 8u3yanu3ayuto npodykmos.

MoaknioYeHne aNeMeHTOB aBTOMATUKK JOMMKHO BbITb BLINOIHEHO Tak, YTOObI 06eCMne T BO3MOXHOCTb CEPBMUCHOTO 0BCMYXMBaHMS. YCTPONCTBA JOIMKHBI ObiTb YCTAHOBMEHbI B XOPOLLIO
BUANMBIX MECTaX, C BO3MOXHOCTbO CBOBOJHOTO N3MEHEHUs yCTaHoBOK. MoakmioYeHne kabernbHbIX COeANHEHWI JOMKHO BbINOMHATLCA KBANUMULMPOBAHHBIM NEPCOHANIOM B COOTBETCTBUMN C
WNHCTPYKUMEN 1 BbilleykasaHHbIMU cxemamu. OIMH KOMHaTHbIA TepMOoCTaT U NPorpaMmM1pyeMblii KOHTPOSNep TemnepaTypbl MOTyT ob6cnyxuBaTb MakcumansHo o 100 ceponpyBoAoOB.
Bonee crnoxHble cxembl nogkntodeHns asTomatukn ¢ VOLCANO npepoctaBnsioTcsi no 3anpocy.

* 0o cknady obrnadHaHHsI He 8x005imb: 205108HUL 8UMUKaY 0bnadHaHHs, 3anobiKHUK ma XusuibHUll npoeio

MaritoHKu enemeHmie asmomamuku npedcmasrsitoms MinbKu eidyaniayito npodykmie.

MiaknioYeHHs eneMeHTiB aBTOMaTUK Mae By T BUKOHaHe Tak, o6 3abe3neunTy MoXNMBICTb cepBicHOro o6cnyroByBaHHs. Mpunaan matTe GyTv BCTAHOBMEHI B OGpEe BUAUMUX MiCLsX, 3
MOXNMBICTIO BiflbHOI 3MiHW yCTaHOBOK. [MiaKknioveHHs kabenbHUX 3'edHaHb NOBUHHE BUKOHYBATWCh KBanichikoBaHUM NEpCoHanoM, BiANOBIAHO A0 IHCTPYKL Ta BULLEBKa3aHNX CXeM.

BinbL cknagHi cxemu nigkntoyveHHst asTomatukm 3 VOLCANO HapatoTbesi 3a 3anuToM.

* jrenginio sudéciai nepriklauso: pagrindinis jrenginio isjungiklis, saugikliai ir maitinimo laidas

Automatikos elementy iliustracijos — tai tik produkty vizualizacija.

Automatinés sistemos elementai turi bati prijungti taip, kad baty uztikrinta techninés priezidros galimybé. |renginiai turi bati sumontuoti gerai matomose vietose, su galimybe laisvai keisti
nustatymus. Kabelius sujungti turi kvalifikuotas personalas pagal instrukcijg ir auk$¢iau nurodytas schemas. Sudétingesnés automatinés sistemos prijungimo su VOLCANO schemos
pateikiamos pagal uzklausa.

* The device does not include: the main switch, fuses and feeder cable

The automatic element drawings are only a visualization of sample products.

Connection of the automatic devices should be done in a way facilitating service procedures. Controllers should be positioned in visible places ensuring ease of adjustment. The connections
between electrical installations should be done by a qualified person according to the connection diagrams shown above. More comprehensive automatic device diagrams for VOLCANO unit
heaters are available on request.

* A késziilék nem tartalmazza a f6kapcsolét, a biztositékokat és a betap kabelt

Az itt szerepld rajzok csupan szemléltetd példak.

A kezeld egységeket jol lathaté helyre kell helyezni a késébbi allithatésag és kezelhetéség érdekében. Minden elektromos kabelezést és bekétést csak megfeleléen képzett személy végezhet
a dokumentacioban felvazolt kapcsolasi rajzoknak megfeleléen. Atfogobb automatika bekotéseket és diagramokat kérés esetén elérhetéen.

* zafizeni neobsahuje: hlavni vypinac zafizeni, pojistky a napajeci kabel

POZOR! Vykresy prvkt regulace prezentuji vyhradné vizualizace prikladovych produktu.

Pripojeni prvki regulace musi byt realizovano zpisoben umoZzriujicim servisni obsluhu.

Pri nezapojeni ochranného vodice (PE) hrozi tder elektrickym proudem. Ovladaci kabely musi byt stinéné a byt vedené v odpovidajici vzdalenosti od kabelti napajeni.

Maximalini pocet regulatort: 10. Maximalni vzdalenost ovladace od regulatoru: 150 m. Pripojeni elektrické instalace musi zhotovit osoba s prislusnymi kvalifikacemi, v souladu s dokumentaci
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POLACZENIE Z ZESTAWEM AUTOMATYKI BASIC/

PRESTIGE, gdzie termostat steruje tylko pracg sitownika

zaworu.

- regulator predkosci obrotowej

- zawor z sitownikiem

- termostat pomieszczeniowy / programowalny
sterownik temperatury

CoeauHeHMe ¢ KOMNNeKToM aBTomaTtukm BASIC/

PRESTIGE

- PerynsTop CKopocTu BpalleHus

- KnamnaH ¢ cepBONpvBOAOM

- KOMHaTHbIW TepMocTaT / nporpaMmMupyemMblit
KOHTpOrnep Temnepatypbl

MigknioyeHHA 3 KomnnekTom aBTomatuku BASIC/

PRESTIGE.

- perynsaTop WBUAKocTi o6epTis

- KnanaH 3 CepBOMOTOPOM

- KIMHaTHWUI TepMocTaT / NporpaMoBaHMIn KOHTponep
TemnepaTtypu

Prijungimas prie automatikos komplekto BASIC /

PRESTIGE kur termostatu valdomas tik voztuvo servo

pavaros darbas

- apsuky greicio reguliatorius

- voztuvas su servo pavara

- patalpy termostatas / programuojama temperatiiros
tvarkyklé

L
Combination with BASIC/PRESTIGE automatics set in 1 \l 7
a system where the thermostat controls only the valve c N
actuator operation PE

- speed controller
- valve with actuator
- room thermostat / programmable thermostat

L
A

N|L Pa PE|U1|U2|

N| L |PE| [PEU1jU2]

22|Z1|U2)U1[TK|TK|PE]|
T

L]

Alap és profi automatika keveréke ahol a termosztat csak a szelep miikodését szabalyozza

- fordulatszam szabalyzo
- szelep és mozgaté motor
- helyiség termosztat / programozhaté termosztat

Pripojeni se sadou regulace BASIC/PRESTIGE, kde termostat ovlada pouze praci servopohonu ventilu

- regulator rychlosti otacek
- ventil se servopohonem

- prostorovy termostat / programovatelny ovlada¢ teploty

PL: RU: UA: LT: EN: HU: Cz:

© zasilanie 230 V - 50 © HanpsbkeHne nutaHus © Hanpyra XuBneHHs © Maitinimo jtampa 230 @ power supply: 230 © betap: 230V - © napdjeni
Hz* 230V -50 ly* 230V -50Ty* V-50 ry* V - 50 Hz* 50Hz* 230V - 50 Hz*

® wytacznik gtdwny, @ [NaBHbIN BblkNoYaTens @ [0ONOBHWIA BUMUKAY ® Pagrindinis jrenginio  ® main switch, fuses* ® fékapcsolo, ® hlavni vypinac,
bezpieczniki* obopyaoBaHus, obnagHaHHs, jungiklis, saugikliai* © speed controller - biztositékok* pojistky™

© regulator predkosci npegoxpanHuTenn® 3ano6iKHMKN* © sukimosi greicio ARW © fordulatszam © regulator rychlosti
obrotowej - ARW © Perynatop 4acTtoTbl © Perynatop WBMAKOCTI reguliatorius ARW Q@ fan szabalyz6 - ARW otaéek - ARW

@ wentylator BpaLyeHns ARW obeptiB ARW O ventiliatorius © thermocontact @ ventilator @ ventilator

© termokontakt - @ BeHTUnsSTOP @ BeHtunatop © Siluminis kontaktas — thermal motor © motor hévédelem © termokontakt —
zabezpieczenie © TepMOKOHTaKT - © TepMOKOHTaKT — — Siluminé variklio protection @ szelep és mozgaté tepelna ochrana
termiczne silnika TepMmuyeckas 3awmra TEPMIYHUIA 3aXnCT apsauga @ valve with actuator motor motoru

@ zawor z sitownikiem nsuratensi ABWryHa ® voztuvas su servo @ programmable @ programozhatd O ventil se

@ termostat O KnanaH ¢ O KnanaH 3 pavara thermostat termosztat servopohonem
programowalny CepBONpuBOAOM CepBOMOTOPOM ® programuojamas ® room thermostat O termosztat ©® programovatelny

O termostat Mporpammupyembiii ® T[porpamoBaHuii temperatiros valdiklis termostat
pomieszczeniowy KOHTponnep KOHTpoOnep © kambarinis © prostorovy

Temnepartypbl Temnepartypu termostatas termostat

© KomHatHbIi TepmocTaT @  KimHaTHWMI TepmocTat

*w skiad urzadzenia nie wchodzg: wytacznik gtéwny urzadzenia, bezpieczniki oraz kabel zasilajacy

UWAGA! Rysunki elementéw automatyki przedstawiajg jedynie wizualizacje przyktadowych produktéw.

Potaczenie elementéw automatyki powinno by¢ zrealizowane w sposéb zapewniajacy mozliwos$¢ obstugi serwisowej.

Niepodtaczenie przewodu ochronnego (PE) grozi porazeniem. Przewody sterownicze powinny by¢ ekranowane i prowadzone z dala od przewodéw zasilajacych.

Maksymalna liczba regulatoréw: 10. Maksymalna odlegto$¢ zadajnika od regulatora: 150 m. Potaczenia instalacji elektrycznej powinna wykonywac osoba o odpowiednich kwalifikacjach
zgodnie z dokumentacja dotaczong do urzadzenia oraz z powyzszymi schematami potaczen. Bardziej rozbudowane schematy automatyki z aparatami VOLCANO dostepne sg na zapytanie.

* @ cocmae 0bopydosaHusi He 8xo0sim: enasHbll ebikodamers 06opydosaHusi, npedoxpaHumernu u numarowut nposod

PucyHKu anemeHmos asmomamuku rnpedcmaeisiiom UCKITI0YUMENbHO 8u3yanu3ayuto npodykmos.

lMopkrioyeHne aNeMEHTOB aBTOMATUKK JOIMKHO GbITb BLINOMHEHO Tak, YTOObI 06ECNeYnTb BO3MOXHOCTb CEPBUCHOTO 0BCMyXMBaHMS. YCTPONCTBA JOIMKHBI ObiTb YCTAHOBMEHbI B XOPOLLIO
BUAMMBIX MECTaX, C BO3MOXHOCTbIO CBOGOAHOTO N3MEHEHUs! yCTaHOBOK. MoakmioYeHne kabernbHbIX COeAVHEHNI [OIMKHO BbIMONHATLCS KBANUMULMPOBAHHBIM NEPCOHANOM B COOTBETCTBUM C
VHCTPYKUMEN 1 BbilLeykasaHHbIMW cxeMaMu. OIMH KOMHaTHbIV TepMOCTaT 1 MPorpamMMMpyeMbilii KOHTPOINEp TemMnepaTypbl MOryT 06CnyxuBaTh MakcuMarnsHo 4o 100 cepBonprBoOaoB.
Bonee crnoxHble cxemMbl noakntoveHust astomatuku ¢ VOLCANO npeaocTaBnstoTcst o 3anpocy.

* 0o cknady obnadHaHHsI He 8x005imb: e0noeHUU 8UMUKaY 0bnadHaHHs, 3anobixKHUK ma XuuribHUll npoesio

MaritoHku enemeHmie asmomamuku npedcmasnsaoms MinbKu eidyanisayito npodykmie.

MiaknioveHHs eneMeHTIB aBToMaTUkK Mae ByTu BUKOHaHe Tak, LWo6 3abe3neunTy MOXNUBICTL cepBicHoro o6cnyroByBaHHs. Mpunaan matoTe GyTy BCTaHOBMEHI B J06Gpe BUAMMUX MiCLSX, 3
MOXNMBICTIO BifIbHOI 3MiHM yCTaHOBOK. [MiaknioueHHs kabenbHUX 3'eAHaHb NOBUHHE BUKOHYBATWCh KBanihikoBaHUM NEpCOHanoM, BiANOBIAHO A0 IHCTPYKL Ta BULLEBKA3aHNX CXeM.

BinbLl cknagHi cxemu nigkntoderHs asTomatuku 3 VOLCANO HagaloTbest 3a 3anmToM.

* jrenginio sudéciai nepriklauso: pagrindinis jrenginio isjungiklis, saugikliai ir maitinimo laidas

Automatikos elementy iliustracijos — tai tik produkty vizualizacija.

Automatinés sistemos elementai turi bati prijungti taip, kad baty uztikrinta techninés priezidros galimybé. |renginiai turi bati sumontuoti gerai matomose vietose, su galimybe laisvai keisti
nustatymus. Kabelius sujungti turi kvalifikuotas personalas pagal instrukcijg ir aukS¢iau nurodytas schemas. Sudétingesnés automatinés sistemos prijungimo su VOLCANO schemos
pateikiamos pagal uzklausa.

* The device does not include: the main switch, fuses and feeder cable

The automatic element drawings are only a visualization of sample products.

Connection of the automatic devices should be done in a way facilitating service procedures. Controllers should be positioned in visible places ensuring ease of adjustment. The connections
between electrical installations should be done by a qualified person according to the connection diagrams shown above. More comprehensive automatic device diagrams for VOLCANO unit
heaters are available on request.

* A késziilék nem tartalmazza a fékapcsolét, a biztositékokat és a betap kabelt

Az itt szerepl6 rajzok csupan szemlélteté példak.

A kezelé egységeket jol lathatd helyre kell helyezni a késébbi allithatésag és kezelhetdség érdekében. Minden elektromos kéabelezést és bekotést csak megfeleléen képzett személy végezhet
a dokumentacioban felvazolt kapcsolasi rajzoknak megfeleléen. Atfogobb automatika bekotéseket és diagramokat kérés esetén elérhetéen.

* zafizeni neobsahuje: hlavni vypinac zarizeni, pojistky a napajeci kabel

POZOR! Viykresy prvku regulace prezentuji vyhradné vizualizace prikladovych produkti.

Pripojeni prvkt regulace musi byt realizovano zpisoben umozriujicim servisni obsluhu.

Pri nezapojeni ochranného vodice (PE) hrozi tuder elektrickym proudem. Ovladaci kabely musi byt stinéné a byt vedené v odpovidajici vzdalenosti od kabelti napajeni.

Maximalini pocet reguléatort: 10. Maximalni vzdalenost ovladace od regulatoru: 150 m. Pripojeni elektrické instalace musi zhotovit osoba s prislusnymi kvalifikacemi, v souladu s dokumentaci

**ARW 3,0/2 — Volcano VR1/VR2, ARW 0,6/1 — Volcano MINI
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o ARW 3.0/2

Volcano MINI

VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI
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Potaczenie grupy 4szt. Volcano MINI z regulatorem predkosci obrotowej ARW 3,0/2

CoepavHenue rpynnbi 4 wt. Volcano MINI ¢ perynstopom BpalweHust ARW 3,0/2

3’epaHanHsA rpynu 4 wr. Volcano MINI 3 perynatopom o6epranHs ARW 3,0/2

Prijungimas 4 vnt grupei. Vulkanas MINI su greicio reguliatoriaus ARW 3,0 / 2

Connection of the group of 4 pcs. Volcano MINI with speed controller ARW 3,0/2

4 db Volcano MINI csatlakoztatasa ARW 3,0/2 fordulatszam szabalyzéhoz

Pripojeni ze skupiny 4 ks. Volcano MINI s regulatoru otacek ARW 3,0/2

PL:

© Zzasilanie 230 V - 50
Hz*

® wylacznik gtéwny,
bezpieczniki*

© regulator predkosci
obrotowej - ARW
3,0/2

O wentylator Volcano
MINI

© termokontakt -
zabezpieczenie
termiczne silnika

® zawor z sitownikiem

@ termostat
pomieszczeniowy

Hanpyra xvBneHHs
230V -50 ry*
[onoBHWI BUMUKaY
obnaaHaHHs,
3anobikHUKN*

RU: UA:

© HanpspkeHve nutanHus @
230V -50ry*

® [naBHbI BblkNoYaTens @
obopyaosaHus,
npeaoxpanuTenu*

© Perynsitop 4acToTbl ©

BpauleHnst ARW 3,0/2

@ BeHTunsaTop Volcano 4]

© TepMOKOHTaKT -

MINI

TepMuyeckas 3awmta
Asurartens

® KnanaH ¢ (o]

CepBonpMBOAOM

@ KomHaTHbI TepmocTaT @

Perynatop wsunakocTi
obeptiB ARW 3,0/2
BeHntunartop Volcano
MINI

© TepMOKOHTaKT —

TEepPMIYHUIA 3axXncT
ABuryHa

KnanaH 3
CepBOMOTOPOM
KimHaTH1i TepmocTat

]
° ARW 3.0/2

LT:

o

2]

©

o

-]

6

Maitinimo jtampa 230
V—50 ry*
Pagrindinis jrenginio
jungiklis, saugikliai*
sukimosi greicio
reguliatorius ARW
3,02

ventiliatorius Volcano
MINI

Siluminis kontaktas

— $iluminé variklio
apsauga

voztuvas su servo
pavara

@ kambarinis termostatas

Volcano MINI

E
o
2]
©
o
e

(o]
(]

N:

power supply: 230
V - 50 Hz*

main switch, fuses*
speed controller -
ARW 3,0/2
Volcano MINI fan
thermocontact

— thermal motor
protection

valve with actuator
room thermostat

betap: 230V -
50Hz*
fékapcsolo,
biztositékok*
fordulatszam
szabalyz6 - ARW
3,0/2

ventilator Volcano
MINI

motor hévédelem
szelep és
mozgaté motor (6]
termosztat

® 06 ®© ® 0

e

napajeni

230V - 50 Hz*
hlavni vypinag¢,
pojistky*
regulator rychlosti
otacek - ARW 3,0/2
ventilator Volcano
MINI
termokontakt —
tepelna ochrana
motoru

ventil se
servopohonem
prostorovy
termostat

1221 |U2u1)

[z2|z1 LDMT%T%E
[

1221 U2

Potaczenie automatyki BASIC dla grupy 4szt. Volcano MINI z regulatorem ARW 3,0/2 w uktadzie, gdzie termostat steruje praca wentylatora i sitownika zaworu.

MoaknioyeHune aBTomatukn BASIC ans rpynnei u3 4 wr. Volcano MINI ¢ perynsatopom BpaweHus ARW 3,0/2 B cxeme, rae TepMocTaT ynpaBnseT paboTon BeHTUNsATopa u

cepBonpuBoAa KnanaHa.

MNigknoyeHHs aBTomaTuku BASIC ans rpynum 3 4 wr. Volcano MINI 3 perynatopom o6epraHHsa ARW 3,0/2B cxemi, Ae TepmocTaT ynpaBnsic po60oTolo BeHTMnsTopa Ta

CepBOMOTOpPY KnanaHa.

Sujungimas su pagrindinio automatikos apie 4 vnt grupei. Volcano MINI su greic¢io guliatoriaus ARW 3,0 / 2 schemoje, kur termostatu valdomas ventiliatoriaus ir voztuvo servo

pavaros darbas.

Connection of BASIC automatics for the group of 4 pcs. Volcano MINI with speed controller ARW 3,0/2 in a system where the thermostat controls the fan and the actuator valve

operation.

4 db Volcano MINI csatlakoztatasa ARW 3,0/2 fordulatszam szabalyzéhoz ahol a termosztat a ventilator lizemét és a szelep miikodését szabalyozza

Pripojeni BASIC automatiky pro skupinu 4 ks. Volcano MINI s regulatoru otacek ARW 3,0 / 2 v sestavé, kde termostat ovlada praci ventilatoru a servopohonu ventilu.
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*w skfad urzadzenia nie wchodzg: wytacznik gtéwny urzadzenia, bezpieczniki oraz kabel zasilajacy

UWAGA! Rysunki elementéw automatyki przedstawiajq jedynie wizualizacje przyktadowych produktow.

Potfaczenie elementéw automatyki powinno by¢ zrealizowane w sposéb zapewniajacy mozliwos$¢ obstugi serwisowe;j.

Niepodigczenie przewodu ochronnego (PE) grozi porazeniem. Przewody sterownicze powinny by¢ ekranowane i prowadzone z dala od przewodéw zasilajacych.

Maksymalna liczba regulatoréw: 10. Maksymalna odlegto$¢ zadajnika od regulatora: 150 m. Potaczenia instalacji elektrycznej powinna wykonywa¢ osoba o odpowiednich kwalifikacjach
zgodnie z dokumentacjg dotaczong do urzadzenia oraz z powyzszymi schematami potaczen. Bardziej rozbudowane schematy automatyki z aparatami VOLCANO dostepne sa na zapytanie.

* 8 cocmas obopydosaHusi He exo0sim: enasHblll 8biko4amers obopydosaHusi, npedoxpaHumenu u numarowul nposod

PucyHKu aremeHmos asmomamuku npedcmassisiiom UCKITI0YUMENbHO 8u3yanu3ayuto npodykmos.

MopaknioyeHne aNeMeHTOB aBTOMAaTUKW JOIMKHO BbITb BLINOIHEHO Tak, YTOObI 06eCrne T BO3MOXHOCTb CEPBUCHOTO 0BCMYXMBaHMS. YCTPONCTBA JOMMKHBI ObiTb YCTAHOBMEHbI B XOPOLLIO
BUANMBIX MECTaX, C BO3MOXHOCTbO CBOBOJHOTO N3MEHEHUS yCTaHOBOK. MoakmtoYeHne KabemnbHbIX COeANHEHNI OMKHO BbINOMHATLCA KBANUMULMPOBAHHLIM NEPCOHANIOM B COOTBETCTBUN C
WNHCTPYKUMEN 1 BbllleykasaHHbIMU cxemamu. OIMH KOMHAaTHbIA TepMOCTaT 1 NPOorpaMmM1pyeMblii KOHTPOSNep TemnepaTypbl MOryT ob6cnyxuBaTb MakcumansHo o 100 ceponprBoAoOB.
Bonee crnoxHble cxembl nogkntodeHns asTomatukn ¢ VOLCANO npepoctaBnsioTcsi no 3anpocy.

* 0o cknady obrnadHaHHsI He 8x005imb: 205108HUL 8UMUKaY 0bnadHaHHs, 3anobiKHUK ma XusuibHUll nposio

MartoHKu enemeHmie asmomamuku npedcmasrsioms MinbKu eidyaniauito npodykmie.

MiaknioYeHHs eneMeHTiB aBToMaTWK Mae ByTu BUKOHaHe Tak, o6 3abe3neunTy MoXNIMBICTb cepaicHOro o6cnyroByBaHHs. Mpunaan matTe GyTv BCTAHOBMEHI B 1OGpE BUANMUX MiCLsX, 3
MOXNMBICTIO BifIbHOI 3MiHM yCTaHOBOK. [MiakntoveHHs kabenbHUX 3'eHaHb NOBUHHE BUKOHYBATWCh KBanichikoBaHUM NEpCOHanoM, BiANOBIAHO A0 IHCTPYKL Ta BULLEBKA3aHNX CXeM.

BinbL cknagHi cxemu nigkntoyveHHst asTomatukm 3 VOLCANO HapatoTbesi 3a 3anuToM.

* jrenginio sudéciai nepriklauso: pagrindinis jrenginio isjungiklis, saugikliai ir maitinimo laidas

Automatikos elementy iliustracijos — tai tik produkty vizualizacija.

Automatinés sistemos elementai turi bati prijungti taip, kad baty uztikrinta techninés priezidros galimybé. |renginiai turi bati sumontuoti gerai matomose vietose, su galimybe laisvai keisti
nustatymus. Kabelius sujungti turi kvalifikuotas personalas pagal instrukcijg ir auk$¢iau nurodytas schemas. Sudétingesnés automatinés sistemos prijungimo su VOLCANO schemos
pateikiamos pagal uzklausa.

* The device does not include: the main switch, fuses and feeder cable

The automatic element drawings are only a visualization of sample products.

Connection of the automatic devices should be done in a way facilitating service procedures. Controllers should be positioned in visible places ensuring ease of adjustment. The connections
between electrical installations should be done by a qualified person according to the connection diagrams shown above. More comprehensive automatic device diagrams for VOLCANO unit
heaters are available on request.

* A késziilék nem tartalmazza a f6kapcsolét, a biztositékokat és a betap kabelt

Az itt szerepld rajzok csupan szemléltetd példak.

A kezel6 egységeket jol lathaté helyre kell helyezni a késébbi allithatdsag és kezelhetéség érdekében. Minden elektromos kabelezést és bekétést csak megfeleléen képzett személy végezhet
a dokumentacioban felvazolt kapcsolasi rajzoknak megfeleléen. Atfogobb automatika bekotéseket és diagramokat kérés esetén elérheten.

* zafizeni neobsahuje: hlavni vypinac zafizeni, pojistky a napajeci kabel

POZOR! Vykresy prvkt regulace prezentuji vyhradné vizualizace prikladovych produktu.

Pripojeni prvki regulace musi byt realizovano zpisoben umoZzriujicim servisni obsluhu.

Pri nezapojeni ochranného vodice (PE) hrozi tder elektrickym proudem. Ovladaci kabely musi byt stinéné a byt vedené v odpovidajici vzdalenosti od kabelti napajeni.

Maximalini pocet regulatort: 10. Maximalni vzdalenost ovladace od regulatoru: 150 m. Pripojeni elektrické instalace musi zhotovit osoba s prislusnymi kvalifikacemi, v souladu s dokumentaci
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

6. ROZRUCH, EKSPLOATACJA, KONSERWACJA / 3AMYCK, SKCMNNYATALUA U KOHCEPBALINA / 3AMYCK,

EKCNNYATAL|IS, KOHCEPBAL|IS / PALEIDIMAS, NAUDOJIMAS, PRIEZIURA / START-UP, OPERATION,
MAINTENANCE / BEUZEMELES, MUKODES, KARBANTARTAS / ZPROVOZNENI, PROVOZ, UDRZBA

6.1 ROZRUCH/ URUCHOMIENIE / 3AMYCK / 3AMYCK / PALEIDIMAS / START-UP/PUTTING INTO OPERATION / BEUZEMELES/

MUKODESBE HOZAS / ZPROVOZNENI

Przed rozpoczgciem wszelkich prac instalacyjnych lub konserwacyjnych nalezy odtgczy¢ zasilanie i zabezpieczy¢ przed ponownym zatgczeniem.

Zaleca sie zastosowanie filtrow w instalacji hydraulicznej. Przed podtgczeniem przewodéw hydraulicznych (szczegdlnie zasilajacych) do urzadzenia sugeruje sie oczysci¢/przeptukac
instalacje, poprzez spuszczenie kilku litrow wody.

Sugeruije sig zastosowanie zaworéw odpowietrzajacych w najwyzszym punkcie instalacji.

Zaleca sie zastosowanie zaworéw odcinajacych tuz przed i za urzadzeniem, w razie konieczno$ci demontazu urzadzenia.

Zabezpieczenia nalezy wykonac przed wzrostem ci$nienia zgodnie z dopuszczalng wartoscig ci$nienia maksymalnego 1,6 MPa.

Przytacze hydrauliczne powinno by¢ wolne od jakichkolwiek naprezen i obcigzen.

Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtgczen hydraulicznych (szczelno$¢ odpowietrznika, kolektoréw przytaczeniowych, prawidtowosé
zamontowanej armatury).

Zaleca sie przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia sprawdzenie prawidtowosci poditaczen elektrycznych (podtaczenia automatyki, podtaczenie zasilania, wentylatora).
Sugeruije sie zastosowac instalacje dodatkowego zewnetrznego zabezpieczenia réznicowo-pradowego.

UWAGA Wszystkie podtaczenia powinny zosta¢ wykonane zgodnie z niniejsza dokumentacjg techniczng oraz z dokumentacjg dotaczong do urzadzen automatyki.

Mepen Hauyanom MoGbIX MOHTAXHbIX UMK KOHCEPBALIMOHHBIX PaBoT HEOBXOAMMO OTKIIOYUTL MUTAHWE N He AOMYCTUTh BKIIOYEHMS HaNpshKEeHMs!.

PekomeHayem nprMeHeHue unsTpoB B rMapaBnmyeckoit cucteme. MNepen noaknioyeHneM noaBoAsLLMX Tpy6onpoBogoB (0co6eHHO nofaloLmx) k 060pyAoBaHMio PEKOMEHYEM O4UCTUTL
cUcTeMy, cryckasi HECKOMbKO NIMTPOB BOAbI.

PekomeHayem nprMeHeHne Bo3nyxoOTBOAUMKA B CAMOii BbICOKOW TOUKE CUCTEMBbI.

PekomeHayem ycTaHaBnMBaTh LLAPOBbIE KpaHbl HEMOCPEACTBEHHO 3a 0GopyAoBaHNEM Ans yao6cTBa 06CMyXMBaHUSA UK AEMOHTaxa 060pyAoBaHUS.

Heobxoanmmo npepoxpaHATe 060pyaoBaHne OT YBENUYEHWS [aBIeHNs Bbile MakCMMarnbHoro AonycTumoro paboyero agasnenus 1,6 Mra.

Bec npoknagbiBaeMbix Tpy6ONpoBOAOB He JOIMKEH CO3AABAaTL Harpysky Ha naTpybku HarpeBaTensi.

Mepen nepBbIM 3aMyckoM yCTaHOBKW HEOGXOAMMO MPOBEPUTL NPaBUIBLHOCTL MMAPABINYECKOro NOAKMOYEHUS (MNOTHOCTL BO3[yXOOTBOAUMKA, NATPy6KOB, COOTBETCTBIE YCTaHOBMEHHOM
apmarypsbl).

PekomeHayem nepep nepBbiM 3aMyCkoM YCTaHOBKV MPOBEPUTbL NPaBUITbHOCTL AMEKTPUYECKOro NoAKMoYeHUs (MOAKITIOYeHe aBTOMAaTUKK, NOAKIIOYEHNe NMUTaloLLEro NpoBoaa,
BeHTUNsTOpa).

PekomeHayem nprMeHeHue JOMNOMHUTENBHOTO NPeAoXpaHeHUst OT NepeHanpsKeHs.

BHUMAHME! Bce noakntodeHns fomkHbl 6bITb NPOU3BeAeHbl COrMacHo AaHHOM TEXHUYECKON AOKYMEHTaLMK, a Takke COrnacHo AOoKyMeHTauuu, npunaraemoii k 060pyAoBaHuio aBTOMaTUKN.

[lo noyatky Byab-skux MOHTaxHWX abo koHcepBaLiHUX pobiT HeoBXiAHO BiAKMIOUMTY XMBINEHHNA Ta 3abe3neunTt obnagHaHHS Bif BUNAAKOBOMO BKIHOYEHHS.

PekomeHayeTbca B rigpaBnivHiii cuctemi 3actocoByBati chinstpu. MNepea nigknioyeHHAM rigpasnivyHnx nposopais (0cobnmeo nopatoymx) Ao obnagHaHHS pekyMeHAY€eTbCs OUULLIEHHS
YCTaHOBKM Yepes Cnyck Kinbkox niTpiB Boaw.

PekomeHAyeTbCS 3acToCyBaHHs kpaHy BiABOASYOro MOBITPsi B HAMBULLOMY MYHKTi yCTAHOBKW.

PekomeHayeTbCA BCTAHOBMIOBaHHS LLIAPOBUX KpaHiB 6e3nocepeaHbo 3a obnagHaHHAM, y BUNaaKy HeobxiaHOCTi AeMOoHTaxy obnagHaHHsS.

HeobxigHo obepiratt obnagHaHHA Bif, 36iNbLUEHHSA TUCKY, 3ri4HO 3 AOMYCTUMOIO BEMUYMHOK MakcumarnbHoro Tucky 1,6 MIMa.

Matpy6ku matoTb By 3BiNbHEHI Bif Byab-aKoi HANPyru Ta HaBaHTaXeHb.

Mepen nepwum 3anyckom obnagHaHHA HeOBXiAHO NePeBipUTM NPaBUNBHICTb TiAPaBRiYHMX NiAKIIOYEHb (FrepMETUYHICTb KpaHy BifBOAY NOBITPS, NaTpyokKiB, NPaBUIbHICTL BCTAHOBMNEHOT
apmartypw).

Mepen nepLunm 3anyckom obnagHaHHs peKOMEHAYETbCS NepeBipuTH NPaBUMbHICTb EMNEKTPUYHMX MiAKIIoYEeHb (MiAKMIOYEHHS aBTOMATVIK, XUBIEHHS!, BEHTUMNATOPA).
PekomeHayeTbCA BCTaHOBNEHHSA A0AATKOBOrO 30BHILLHBOMO npunagy 6eaneyHoro BigknioyveHHs (Y30-1).

YBATA! Bei nigkntodeHHs MatoTb 6yTW BUKOHAHHI, 3rifHO 3 Lii€lo TEXHIYHOI JOKYMEHTALIE0, a TakoX 3 JOKYMEHTALE0 AOAaHO 0 ENEMEHTIB aBTOMaTUKU.

Te e 0000 0 0 0

Prie§ pradedant bet kokius montavimo arba konservavimo darbus, batina atjungti maitinima ir apsaugoti nuo potencialaus jjungimo.

Rekomenduojame hidraulinéje sistemoje naudoti filtrus. Prie$ prijungiant tiekimo vamzdynus (ypac tiekimo) prie jrenginio, rekomenduojame iSvalyti sistema, iSleidziant kelis vandens
litrus.

Rekomenduojame naudoti iSvedamuosius ortakius auk$c¢iausiame sistemos taske.

Rekomenduojame sumontuoti rutulinius iaupus i$ karto uz jrenginio jo iSmontavimo batinybés atvejui.

Reikia saugoti, kad slégis jrenginyje nevirsyty didZiausio leistino darbinio slégio — 1,6 Mpa.

Tiesiamy vamzdyny svoris neturi sudaryti papildomos apkrovos Sildytuvo atvamzdziams.

Prie$ pirma jrenginio paleidima reikia patikrinti, ar tinkamai prijungta hidraulinés sistema (iSvedamujy ortakiy ir atvamzdziy sandarumas, jrengtos armataros atitikimas).

Prie$ pirma jrenginio paleidimg rekomenduojame patikrinti elektros prijungima (automatikos prijungimas, maitinancio laido ir ventiliatoriaus prijungimas).

Rekomenduojame naudoti papildoma saugikli nuo virsjtampio.

EMESIO Visi sujungimai turi biti atlikti pagal 3ig technine dokumentacija bei prie automatikos jrenginiy pridedama dokumentacija.

Prior to any installation or maintenance works, disconnect the device from the power supply and secure it against accidental power-up.

Use filters in the hydraulic system. Before you connect the hydraulic lines (especially supply lines) to the device, you should clean/rinse the installation by draining a few litres out of it.
Install vent valves at the highest point of the installation.

Install cut-off valves directly behind the device, so it can be easily disassembled.

Secure the device against pressure increase according to the permitted maximum pressure value of 1.6 MPa.

Hydraulic pipes need to be free from any stresses and loads.

Prior to the first start-up of the heater, check the hydraulic connections (vent and collector air-tightness, installed fittings).

Prior to the first start-up of the heater, check the electric connections (connection of automatic devices, power supply, fan).

It is suggested to use additional external current differential protection.

OTE All connections should be made according to this technical documentation and the documentation enclosed with the automatic devices.

Telepitési és karbantartasi munka esetén az elektromos halézatbol torténd levalasztas biztonsagtechnikai okokbdl minden esetben sziikséges.

A hidraulikai rendszerbe sz(ir6 beépitése ajanlott. A termoventilatorra torténd rakotés elétt a rendszer atéblitése elengedhetetlen.

A halézat legmagasabb pontjara légtelenitd beépitése szlikséges.

A késziilék elé és mogé elzaro szerelvények telepitése szilkséges ezdltal a szétszerelés a teljes rendszer lelritése nélkil lehetséges.

A hécserélén megengedett maximalis nyomas 16 bar.

A hidraulkai csatlakozasok nem terhelhetik a hécserélét.

Akésziilék belizemelésekor ellendrizze a hidraulikai rakotéseket.

A késziilék belizemelésekor ellendrizze az elektromos rakotéseket (automatika eleket csatlakoztatasa, betap csatlakoztatasa, ventilator bekotése).
Az elektromos halézatba célszer( kiils6 fi relé beépitése.

IGYELEM! Az automatika elemek telepitése és Iégfliggényhdz valé csatlakoztatdsa elétt olvassa végig az alkatrészekkel egyiitt szallitott, eredeti dokumentacioit.

Pred zahajenim veskerych instalacnich nebo Gdrzbarskych praci je nutné vypnout napajeni a zajistit vypina¢ pred opétovnym zapnutim.

Doporucujeme pouzivat filtry v hydraulické instalaci. Pfed pfipojenim hydraulického vedeni (pfedevsim napdjeni) k zafizeni doporucujeme odistit/proplachnout instalaci nékolika litry vody.
Odvzdusnovaci ventily umistit v nejvy$§im bodé instalace.

Uzaviraci ventily doporuc¢ujeme instalovat tésné za zafizeni, pro pfipad nutnosti demontaze zafizeni.

Je nutné zhotovit ochranu pred nartstem tlaku, v souladu s hodnotou maximalniho tlaku 1,6 MPa.

Hydraulické pfipojeni nesmi byt zatizeno jakymkoliv pnutim nebo hmotnosti potrubi.

Pfed prvnim zprovoznénim zafizeni je nutné zkontrolovat spravnost v8ech hydraulickych pfipojeni (t€snost odvzdusiiovaciho ventilu, pfipojovacich hrdel, namontované armatury).

Pred prvnim zprovoznénim zafizeni doporucujeme provést kontrolu elektrického zapojeni (pfipojeni regulace, napajeni).

Doporucujeme vybavit instalaci dodate¢nou vnéjsi rozdilovou proudovou ochranou.

POZOR! Veskera pfipojeni musi byt zhotovena v souladu se stavajici technickou dokumentaci a dokumentaci dodanou k zafizeni automatiky
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6.2 EKSPLOATACJA | KONSERWACJA / QKCIJTYATALUUA N KOHCEPBALIUA / EKCIIJTYATALIA TA KOHCEPBALIA / NAUDOJIMAS IR

PRIEZIURA / OPERATION AND MAINTENANCE / MUKODES ES KARBANTARTAS / PROVOZ A UDRZBA

Obudowa urzadzenia nie wymaga konserwacji.

Wymiennik ciepta powinno sie regularnie czysci¢ z osadéw kurzu i ttuszczu. Szczegodlnie przed sezonem grzewczym zaleca sie oczys$ci¢ wymiennik przy pomocy sprezonego powietrza od
strony kierownic powietrza (nie ma konieczno$ci demontowania urzadzenia). Nalezy zwrdci¢ uwage na lamele wymiennika, ktére sg delikatne.

W przypadku pogiecia lameli nalezy je wyprostowa¢ specjalnym narzedziem.

Silnik wentylatora nie wymaga zadnej obstugi eksploatacyjnej, jedyne czynnosci eksploatacyjne wzgledem wentylatora, jakie moga by¢ potrzebne, to oczyszczenie siatki ochronnej,
topatek wentylatora oraz osadéw kurzu i ttuszczu.

Przy dtugotrwatym wytaczeniu z eksploatacji nalezy roztaczy¢ napiecie fazowe.

Wymiennik ciepta nie jest wyposazony w zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe.

Zaleca sie okresowo przedmucha¢ wymiennik ciepta, najlepiej sprezonym powietrzem.

Istnieje mozliwo$¢ zamarznigcia (peknigcia) wymiennika przy spadku temperatury w pomieszczeniu ponizej 0°C i jednoczesnym obnizeniu temperatury czynnika grzewczego.

Poziom zanieczyszczen powietrza powinien odpowiadac kryteriom dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w powietrzu wewnetrznym dla pomieszczen nieprzemystowych, stopien
zapylenia powietrza do 0,3g/m?. Zabrania si¢ uzytkowania urzadzen przez caty okres trwania prac budowlanych za wyjatkiem technicznego rozruchu instalacji.

Urzadzenia musza by¢ eksploatowane w pomieszczeniach uzytkowanych przez caty rok oraz w ktérym nie wystepuje kondensacja pary wodnej (duze wahania temperatury zwtaszcza
ponizej punktu rosy dla danej zawarto$ci wilgoci). Urzadzenie nie powinno by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieni UV.

Urzadzenie powinno pracowac przy temperaturze wody na zasilaniu do 120°C(Volcano MINI)/ 130°C (Volcano VR1, VR2) przy wiaczonym wentylatorze.

Kopnyc o6opynoBaHus He TpebyeT koHcepBaLuu.

Tennoo6MeHHVK HEOBXOAMMO PEryrsipHO OYULLATL OT MbinK 1 rpsian. OcobeHHO nepen OTOMUTENbHBIM CE30HOM PEKOMEHAYEM OYUCTUTBL TEMNOOBGMEHHMK NMPU MOMOLLM CXaToro Bo3ayXa co
CTOPOHbI Xanto3n (HeT HeobxoAMMOCTM AeMOoHTaxa o6opyaoBaHms). Heobxoammo cobnoaaTe OCTOPOXKHOCTL BO N3bexaHne 3amaTvs namenein opebperns TennobmeHHuka.

B cryyae 3amsiTusi nameneii creayeT UX BblpaBHWUBATbL CrieLarnbHbIM MHCTPYMEHTOM.

[iBuratens BeHTUNsITOpa He TpebyeT ocoboro aKkcnyaTaLyoHHoOro o6enyxuBaHus. EAVHCTBEHHOE aKcnnyaTaLnoHHoe obecnyxmBaHue kacaeTcs BeHTunsTopa. [pu 3arpsisBHeHUM MOXHO
OYNCTUTL 3ALLUTHYIO CETKY OT MbINN 1 TPsi3ut.

lMpv gonroBpeMEeHHOM HEUCMonb3oBaHUM, 060pyaoBaHe HEOBXOANMO OTKITIOYUTL OT UCTOYHMKA NUTAHWSI.

TennoobMeHHMK He OCHALLEH 3aLLWTON OT 3aMOPaXMUBaHMS.

PekomeHayem neproanyeckn ounLLaTh TennooBMEHHMK NPy MOMOLLM CXaToro Boaayxa.

CyLLecTByeT OMacHOCTb PasMOPO3ki TeMOOBMEHHMKa NPU MOHKEHUM TeMnepaTypbl B omeLLeHnn Himke 0°C 1 0gHOBPEMEHHBIM MOHMXKEHWEM TeMrepaTypbl TEMIOHOCUTENS.

YpoBeHb 3arpsi3HsItOLLIMX BELLECTB B BO3[yXe AOIMKEH COOTBETCTBOBATb 3HAYEHUAM JOMYCTUMbIX KOHLIEHTPALIMI 3arpsi3HSIIOLLVX BELLECTB BO BHYTPEHHEM BO3[yXe HEMpON3BOACTBEHHbIX
MOMeLLEHUI C yPOBHEM KOHLIeHTpauuu nbinu fo 0,3 r/m 3. anpellyaetcs ncnonb3oBaTh 060pyAOBaHNE B TEHEHNE BCEro CPOKa BbIMONHEHUS! CTPOMTENbHbIX PaboT, 3@ UCKITIOHEHNEM MyCKo-
Hanagku CUCTEMBbI.

O6opynoBaH1e HeobxoAMMO 3KCMITyaTMpPOBaThb B MOMELLEHWSIX, UCMONb3yeMbIX B Te4EHUE BCETO rofa, U Npy OTCYTCTBUM KoHAeHcauum (Gonblune konebaHus Temnepatypbl, 0CO6EHHO
HIXe TOUKM POChl BNIaXHOro Bo3ayxa). O6opynoBaHve Hemnb3si nogseprath NPSIMOMY BO3AEVCTBUIO YITPachUONETOBbIX My4ent.

O6opynoBaHve ¢ paboynm BEHTUNATOPOM AOIMKHO 3KCMIyaTUpoBaThLCS Npu Temnepartype nogatoLuert Bogbl Ao 120 ° C (Volcano MINI) / 130 ° C (Volcano VR1, VR2).

Kopnyc obnagHaHHsi He noTpebye KoHcepBaLlii.

TennoobMiHHWK NOBMHEH ByTU CMCTEMATUYHO oYumLLeHni Big 6pyay Ta nuny. Ocobnueo, nepes onanioBanbHUM CE30HOM PEKOMEHAYETHCS 3i CTOPOHM BXOAY MOBITPS MOYNCTUTH
TennoobMiHHUK 30aBneHnM NoBiTPSIM (Hemae HeobxiaHOCTI AeMoHTaxy obnaaHaHHs). HeobxigHo AoTpumyBaTuCs 06epexHOCTI, LWo6 YHUKHYTU 3aMUHaHHS naMenen TennoobMmiHHMKa.
Y BUNagKy 3aMWHaHHs namenein MoXHa iX BUPIBHIOBATU crelianbHTUM iIHCTPYMEHTOM.

[1BUryH BeHTUNsiTOpa He noTpebye ekcnnyaTauiiHoro o6¢nyroByBaHHs. EANHUMK ekcnyaTauiiHumMm po6oTamm BiIHOCHO BEHTUNATOPA, siki MOXYTb 6yTh HEOBXiAHI, Lie OYNLLEHHS
OXOPOHHOI CiTKW, MONATOK BEHTUNATOPa a Takox nuny Ta 6pyay.

Mpwv foBroTprBanomy HeBMKOpUCTaHHI 06ragHaHHs!, peKOMEHAYETbCS BiAKIIOUMTY hasHy Hampyry.

TennoobMiHHUK HEOCHALLEHWUI 3aXUCTOM  BiJ 3aMOPOXYBaHHSI.

PekomeHayeTbCA NepioaMyHO o4mLLaTh TENMOOBMIHHMK, HalKpaLle 3AaBneHUM NoBiTPSIM.

IcHYE MOXNMBICTb 3aMep3aHHs (TPiLLMHM) TennoobMiHHUKa, BHACMiAOK NOHWKEHHSA TemnepaTypy B NpuMiLLEHHI Huk4ve 0°C, npy 04HOYaCHOMY MOHWXEHHI TeMnepaTypu TeMnoHOCIs.
PiBeHb 3a6pyaHIO4MX PEYOBWH Y MOBITPI MOBUHEH BiANOBIAATU 3HAYEHHAM NPUMYCTUMUX KOHLEHTPaLi 3a6pyaHIOIYNX PEYOBUH Y BHYTPILLHIM MOBITPi HEBUPOGHMYMX NPUMILLEHD i3
piBHeM KoHueHTpauii nuny go 0,3 r/m®. 3abopoHAETECS BUKOPUCTOBYBATM 06nagHaHHA NPOTArOM YCbOro CTPOKY BUKOHaHHS ByaiBensHUX pobiT, 3a BUHATKOM NyCKO-HanarofkKeHHs
CUCTEMU.

ObnagHaHHA HeobXiAHO eKkcnyaTyBaT! B MPUMILLEHHSIX, LLO BUKOPUCTOBYIOTLCS MPOTSArOM YCbOrO POKY, Ta Npw BiACYTHOCTI KOHAEHCcaLi (BeNuKi KONMBaHHS TemnepaTypu, 0cobnmeo
HWXYe Kpanku pocu Bornororo nositps). ObnagHaHHs He MOXHa MigAaBaTv NPSMOMY BMNMBY ynbTpadioneToBUX NPOMEHIB.

O6nagHaHHA 3 NpaLoloYMM BEHTUNATOPOM NMOBUHHE eKCrnyaTyBaTuUCs Npu TemnepaTypi Boau Ha nogadi Ao 120 ° C (VRmini) / 130 ° C (VR1, VR2).

Irenginio korpuso konservuoti nereikia.

Nuo Silumokaicio reikia reguliariai valyti dulkes ir purva. Ypac prie§ sezong rekomenduojame iSvalyti Silumokaitj su suslégtuoju oru i$ Zaliuzés pusés (nereikia iSmontuoti jrenginio). Bakite
atsargus, kad nedeformuotuméte Silumokaicio briauny ploksciy.

Deformavus plokstes, jas reikia istiesinti specialiu jrankiu.

Ventiliatoriaus varikliui nereikia ypatingos techninés priezidros, vienintelé techniné priezitra yra susijusi su ventiliatoriumi. UZterSimo atveju nuo apsauginio tinklelio galima iSvalyti dulkes ir
purva.

llgai nenaudojant jrenginio, j reikia atjungti nuo maitinimo $altinio.

Silumokaitis yra be apsaugos nuo uz$alimo.

Rekomenduojame periodiskai Silumokaitj valyti su suslégtuoju oru.

Galima atsildyti Silumokaitj sumazinus patalpos temperatlrg Zemiau 0°C ir tuo paciu metu sumazinus Silumnesio temperatdra.

Kenksmingy medziagy koncentracija ore neturi virSyti ne pramoninése teritorijose leidZziamos $iy medziagy koncentracijos. Dulkiy kiekis ore neturi vir§yti 0,3 g/m*. DraudZiama naudoti
irenginius, kai objekte vykdomi statybos ir rekonstrukcijos darbai, iSskyrus tada kai vykdomi sistemos paleidimo ir derinimo darbai.

|ranga turi bati montuojama patalpose, naudojamose istisus metus, be to patalpose negali kondensuotis drégmé (negalimi dideli temperatdros svyravimai, ypa¢ tada kai temperatara
nukrinta Zemiau rasos tasko temperat@ros). |renginys turi bati apsaugotas nuo tiesioginio ultravioletiniy spinduliy poveikio.

Veikiant ventiliatoriui | prietaisus tiekiamo vandens temperatdra neturéty vir§yti 120°C (Volcano MINI jrenginiams) bei 130°C (Volcano VR1 ir VR2 jrenginiams).

Device casing does not require any maintenance.

Heat exchanger needs to be regularly cleaned of dirt and grease. Especially before the heating season, the heat exchanger needs to be cleaned with the use of compressed air on the
side of the air guides (but the device does not need to be disassembled). Pay attention to the exchanger’s lamellas, as these are delicate.

If lamellas bend, straighten them with a special tool.

The fan motor does not require any maintenance. It may only require cleaning of the protective mesh, fan blades and dust and grease deposits.

If the device is not used for a long time, disconnect the voltage supply.

Heat exchanger does not have fire protection.

It is recommended to periodically blow through the heat exchanger, preferably with compressed air.

The heat exchanger can freeze (fracture) when the room temperature falls below 0°C and the heating agent temperature decreases at the same time.

The level of air pollutants should meet the criteria allowable concentrations of pollutants in indoor air, for non-industrial areas, the level of dust concentration up to 0.3 g / m?. It is forbidden
to use device for the duration of the construction works except for the start-up of the system.

The equipment must be operated in rooms used throughout the year, and in which there is no condensation (large fluctuations in temperature, especially below the dew point of the
moisture content). The device should not be exposed to direct UV rays.

The device should be operated at the supply water temperature up to 120 ° C (Volcano MINI) / 130 ° C (Volcano VR1, VR2) with working fan.

A készlilékhaz nem igényel karbantartast.

A hdcseréléket megfeleld idokozonként (tapasztalat alapjan) meg kell tisztitani a lerakodott portdl és zsiros szennyezédésektdl. Kilondsképpen a fiitési szezon elején sziikséges a
hécseréldk suritett levegbvel torténd kitakaritasa (a készllék szétszerelése nem sziikséges). Forditson kiilénds figyelmet arra, hogy a hécserél6i lamellai ne deformalddjanak.
Sériilés esetén fésiilje ki a hécseréls lamellait.

A ventilator morotja nem igényel karbantartast. A lapatokat és a végéracsot kell megtisztitani a lerakddott szennyez6désektol.

Hosszabb lzemen kiviili allapot esetén valassza le az elektromos hal6zatrél.

A hdcserélé nem rendelkezik fagyvédelemmel

Amennyiben a helyiség hémérséklete 0°C ala cstkkent a fiitési k6zéphdmérséklet is csdkken, ezaltal megné a hécseréld elfagyasanak a veszélye.

A helyiségben a por koncentraciéja nem haladhatja meg a 0,3 g/m3 értéket. A berendezést az épitkezés ideje alatt tilos jaratni kivételt képez ez aldl a termoventilator belizemelése, elsé
inditasa.

A berendezést olyan helyiségben kell elhelyezni mely egész évben hasznalatban van és a helyiségben kondenzacié nem lép fel. A berendezést kdzvetlen UV sugarzas nem érheti.
A maximalis eléremend vizhémérséklet 120°C (Volcano MINI) / 130°C (Volcano VR1,VR2) miikddé ventilator mellett.
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7.

VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

Oplasténi zafizeni je bezudrzbové.

Vymeénik tepla je nutné pravidelné Eistit od prachu a usazeného tuku. Pfedevsim pred topnou sezénou doporucujeme vy¢istit vyménik pomoci stlaceného vzduchu ze strany pfivodu
vzduchu (neni nutné demontovat zafizeni). Je nutné vénovat pozornost lamelam vyméniku, které jsou velmi jemné.

V pfipadé deformace lamel je nutné lamely vyrovnat specielnim nastrojem.

Motor ventilatoru nevyzaduje Zadnou provozni obsluhu, jediné provozni ¢innosti, které je nutné provadét na ventilatoru — ¢isténi usazeného prachu a tuku na ochranné mfiZce a lopatkach
ventilatoru.

P¥i dlouhodobé provozni prestavce je nutné vypnout fazové napéti.

Vymeénik tepla neni vybaven protimrazovou ochranou.

Doporucujeme pravidelné cistit vyménik tepla, nejlépe stlaéenym vzduchem.

P¥i poklesu teploty v mistnosti pod 0°C — a sou¢asném poklesu teploty topného média — existuje moznost zamrznuti vymeéniku (prasknuti).

Uroveri zne&iéténi ovzdusi by mély spliiovat kritéria pipustné koncentrace $kodlivin ve vnitfnim ovzdusi, pro nepriimyslové oblasti, troveri koncentrace prachu az 0,3 g / m?. Je zakazano
pouzivat pfistroj po celou dobu stavebnich praci kromé nastartovani systému.

Zatizeni musi byt provozovan v mistnostech pouzivanych v priib&hu celého roku a ve kterém nedochazi ke kondenzaci (velké teplotni vykyvy, a to zejména pod rosny bod vihkosti).
Pristroj by nemél byt vystaven pfimému UV zafeni.

Pristroj by mél byt provozovan pfi teploté uzitkové vody az do 120 ° C (Volcano MINI) / 130 ° C (Volcano VR1, VR2) pfi pracovnim ventilatorem.

INSTRUKCJA BHP / UHCTPYKUMNA MO TEXHUKE BE3OMNMACHOCTU / IHCTPYKUIA 3 TEXHIKU BE3NEKU
/ DARBO SAUGOS REIKALAVIMY INSTRUKCIJA / INDUSTRIAL SAFETY INSTRUCTION / BIZTONSAGI
INSTRUKCIOK / INSTRUKCE BHP

Specjalne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa UWAGA

Przed rozpoczegciem jakichkolwiek prac zwigzanych z urzadzeniem konieczne jest odtaczenie instalacji od napigcia i odpowiednie zabezpieczenie. Nalezy odczekaé¢ na zatrzymanie sie
wentylatora.

Konieczne jest uzycie stabilnych podestéw montazowych i podno$nikéw.

W zaleznosci od temperatury czynnika grzewczego przewody rurowe, czesci obudowy, powierzchnie wymiennika ciepta moga by¢ bardzo gorace, nawet po zatrzymaniu sie wentylatora.
Mozliwe sg ostre krawedzie! Podczas transportu nalezy nosi¢ rekawice, buty ochronne i odziez ochronna.

Konieczne jest przestrzeganie wskazéwek bezpieczenstwa i przepiséw BHP.

tadunki nalezy mocowac tylko w przewidzianych miejscach jednostki transportowej. Przy podnoszeniu za pomocg zespotu maszyn trzeba zapewni¢ ostone krawedzi. Pamigta¢ o
réwnomiernym roztozeniu ciezaru.

Urzadzenia trzeba chroni¢ przed wilgocia i zabrudzeniem oraz przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

Utylizacja odpadéw: nalezy zadba¢ o bezpieczna, nieszkodliwg dla srodowiska utylizacje materiatow eksploatacyjnych i pomocniczych, materiatu opakowaniowego oraz czesci
zamiennych, zgodnie z obowigzujacymi lokalnymi przepisami ustawowymi.

CneunanbHble pekoMeHAauumn no 6esonacioctu BHUMAHUE!

Mepen Havanom kakux-nnu6o paboT, cBs3aHHbIX ¢ 06opyAOBaHUEM, HEOBXOAUMO OTKITOUNTL YCTAHOBKY OT HAaMPSHKEHNS 1 COOTBETCTBYIOLLE NPefoXpaHnTL. MoaokaaTs [0 NOMHO
OCTaHOBKW BEHTUNSITOPA.

CriefyeT Nonb30BaTbCs YCTONYMBLIMY MOHTEXKHBIMU NTeCamu U NOABEMHUKaMK.

B 3aBMCHMMOCTU OT TeMMepaTypbl TENNOHOCUTENS TPYGONPOBOA, YacTk KOPMyca, NOBEPXHOCTI OBGMeHa TeMna MoryT 6biTb rOPsSYUMU, AaXKe NOCHe NOMHON OCTaHOBKU BEHTUNSTOPA.
B0o3MOHbI OCTpbIE rpaHu! Bo Bpemsi TpaHCMOPTUPOBKY CIEAYET HaAeBaTb pyKaBuLibl, 3aLUTHYHO 0BYBb U OAEXAY.

O6sizaTenbHO creayeT cobriogatb PeKOMeHAaLMN 1 NpaBuna fno TexHuke 6e3onacHoCTy.

py3 cnepyet 3akpennsThb TOMbKO B MPEAYCMOTPEHHBIX A 3TOr0 MECTaxX TPAHCMOPTHOTO CpeacTaa. Mpy norpyske ¢ NOMOLLLIO NMOALEMHWKOB CriefyeT NpefoXpaHsiTe kpas
o6GopyaoBaHusi. Criesyet NOMHWUTL O PAaBHOMEPHOM PacrpeAeneHnn rpysa.

O6opynoBaH1e HeOBXOAMMO NPEAOXPaHSTL OT BIiAr U 3arpsisHEHUs, @ Takke OT BUSIHWS MOFOAHDBIX SBMEHWI B MOMELLEHMSIX.

YTunusaums mycopa: Heo6Xo4UMo NpocreanTs 3a 6e30MacHoi Anst OKPYKatoLLEn Cpe/bl yTUNM3aLUmMer aKkenyaTauMoHHbIX MaTepraros, ynakoBOYHOro Marepuana, a Takke 3an4acTei,
COrMAacHoO C AENCTBYIOLLNM 3aKOHOAATENBCTBOM.

CneuianbHi pekomeHaauii 3 6eanekun YBATA!

Mepen noyaTtkom siknx-Hebyab pobiT, NoB’s3aHx 3 obnagHaHHAM, HeOBXIAHO BiAKMIOYNTM XUBMEHHSA Ta 3abe3neunTy obnagHaHHA Bif BUNaAKOBOMO BKIMKOYEHHS. 3avekaTn [0 NoBHOT
3YMUHKN BEHTUNSATOPA.

Cnip kopyUCTyBaTUCA HaZIIHUMUMWN MOHTaXHUMUW KOHCTPYKLSAMU Ta NiAAOMHUKaMU.

B 3anexHocTi B TemnepaTypw TennoHocis, Tpybonposoau, YacTuHa kopryca, NoBepXHSA TennoobMiHHMKa MOXYTb ByTW rapsdi, HaBiTb NiCNA 3ynNWHEHHS BEHTUNSTOpa.

Moxnuei roctpi rpaHi! IMig Yac TpaHCNOPTY pekOMEHAYEMO HOCUTU PyKaBULLi, 3aXUCHE B3YTTSA Ta OAsr.

O60B’A3KOBO Crif, AOTPMMYBaTUCh PekoMeHAaLliii Ta NpaBun 3 TEXHIKK 6e3neku.

BaHTtax cnig ykpinnioBaTy Tinbku B nepefadadeHnx Micusax TpaHcnopTHoro 3acoby. Mpu nigHiMaHHi BaHTaxXy 3a AOMOMOrowo NiANoMHUKIB cnif obepiratu kpai obnagHaHHs. Mam’atatu npo
PiBHOMIpHWIA po3nogin Baru.

ObnapHaHHA HeobxigHO obepiratu Bif Bonorv Ta 3abpyaHeHHs, a Takox 36epirat B NPUMILLEHHSIX, 3aXULLIEHUX Bif NOTOAHWX SBULLL.

YTunisauis cmiTTs: HeobXiAHO NPOCTEXWTM 3a BeaneyHoto ANS AOBKINMA yTunisauieto ekcnnyartauiiHix MaTtepianis, nakyBanbHOro maTepiany, a TakoX 3an4acTuH, 3rigHO 3 YUHHUM
3aKOHOaBCTBOM.

Specialiosios saugumo rekomendacijos DEMESIO

Prie$ pradedant bet kokius su jrenginiu susijusius darbus reikia atjungti {tampa ir atitinkamai apsaugoti. Palaukti, kol visiSkai sustos ventiliatorius.

Reikia naudoti stabilius montavimo pastolius ir keltuvus.

Priklausomai nuo Silumnes$io temperatiros vamzdis, korpuso dalis, Silumos mainy pavirsius gali bati karsti ir visiSkai sustojus ventiliatoriui.

Galimos astrios briaunos! Transportuojant reikia mavéti pirstines, avéti apsauginius batus ir vilkéti apsauginius drabuzius.

Batina laikytis rekomendacijy ir saugumo technikos taisykliy.

Krovinj reikia tvirtinti tik tam numatytose vietose transporto priemonéje. Kraunant su keltuvais reikia saugoti jrenginio krastus. Reikia prisiminti apie tolygy krovinio paskirstyma.
Irenginj reikia saugoti nuo drégmeés ir purvo, laikyti patalpose apsaugant nuo oro salygy poveikio.

Siuksliy utilizavimas: reikia pasirapinti aplinkai saugia eksploataciniy ir pakavimo medziagu, taip pat atsarginiy daliy utilizavimu pagal galiojan¢ius jstatymus.

Special instructions concerning safety NOTE

Prior to any work connected with the device, the device must be disconnected from the power supply and be secured properly. Wait until the fan stops.

Use stable assembly platforms and hoists.

Depending on the heating agent temperature, piping, parts of the casing, heat exchanger surface can be very hot, even after the fan stops.

There may be some sharp edges! During transport, use protective gloves, protective clothing and safety shoes.

The health and safety instructions must be followed.

Loads can be fastened only in places designed for it in a transport unit. While devices are lifted by an assembly unit, their edges need to be secured. Distribute the load evenly.

The device needs to be protected against moisture and dirt and should be stored in rooms secured against atmospheric influences.

Disposal: Take care to dispose of used materials, packaging material and spare pars in a safe way, one which is not harmful to the environment and is in accordance with local regulations.

El6irasok a biztonsagos munkavégzéshez.

Mindennem{i munkavégzés esetén az elektromos halézatbdl torténé levalasztas biztonsagtechnikai okokbol elengedhetetlen.

Minden esetben stabil allvanyt és emel6ket hasznaljon..

A cs6csatlakozasok, késziilékhaz és a flitési csdvek hdmérséklete fuigg a kozeg hdmérsékletétdl nagyon forrd is lehet még a ventilator megalltat kdvetden is.

Eles élek elfordulhatnak! Minden esetben hasznaljon védéfelszerelés a berendezés szallitasa és szerelése kozben.

Figyelmesen tanulmanyozza at a biztonsagi eléirasokat.

Minden szallitas esetén védje a készulék éleit. Az emelés és mozgatas soran hasznaljon megfelelé eszkdzoket. Figyeljen oda a sulyeloszlasra.

A késziiléket ovni kell a paratdl és a portdl. Tarolja olyan helyen ahol védett az idéjaras viszontagsagaitol.

Figyelien arra, hogy az alkatrészek és az automatika elemek jol elzart, biztonsagos helyen vannak. A csomagoléanyagokat és egyéb hulladékokat a helyi szabalyoknak megfeleléen
kilonitse és szallitsa el.

38



& ruroHEa

CZ: Specielni pokyny k bezpecnosti POZOR!

Pred zahajenim jakychkoliv praci na zafizeni je bezpodmine¢né nutné vypnout pfivod elektrické energie, fadné zajistit instalaci a vyckat na zastaveni ventilatoru.

Je nutné pouzivat stabilni montazni podesty a zdvihaci zafizeni.

V zavislosti na teploté topného média mohou byt trubky, ¢asti oplasténi, povrchy vymeénikud velmi horké - i po zastaveni ventilatoru.

Mohou se vyskytovat ostré hrany! BEhem prepravy je nutné pouzivat rukavice, ochranny odév a obuv.

Je nutné dodrzovat pokyny bezpecnosti a predpisy BHP.

Naklad je nutné umistit pouze v predpokladanych mistech prepravni jednotky. Pfi zdvihani pomoci souboru stroju je nutné zajistit kryty okrajui. Hmotnost nakladu rovhomérné rozlozit.
Zafizeni je nutné chranit pfed vihkosti a znecisténim, skladovat v mistnostech chranénych pred atmosférickymi vlivy.

Likvidace odpadu: zajistit bezpe¢nou, neskodnou likvidaci provoznich a pomocnych materialt, obalt a nahradnich dilt - v souladu s platnymi prvnimi predpisy.

8. INFORMACJE TECHNICZNE DO ROZPORZADZENIA (UE) NR
327/2011 W SPRAWIE WYKONANIA DYREKTYWY 2009/125/WE

Model:
1.

VOLCANO VR1, VR2 VOLCANO MINI
28,0% 27,0%

A

Statyczna

36

VSD - Nie

2013

VTS Plant Sp. z 0.0., KRS 0000144190, Polska

1-2-2702-0003 1-2-2702-0005

O|® NI O~ WD

0,511kW, 4563m?h, 114Pa 0,122kW, 1813m?h, 65Pa

1396RPM 1390RPM

IR RN
-]

1,0

12.

Demontaz urzgdzenia powinien by¢ przeprowadzony i/lub nadzorowany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z
odpowiednim zakresem wiedzy.

Nalezy skontaktowac sie z certyfikowang organizacje utylizacji odpadéw w swoim regionie. Wyjasni¢, co ma nastgpi¢ w
zakresie jakosci demontazu urzadzenia i zabezpieczenia podzespotow.

Nalezy zdemontowaé urzadzenie uzywajac ogolnych procedur powszechnie stosowanych w inzynierii mechaniczne;j.
OSTRZEZENIE

Zespot wentylatorowy sktada sie z ciezkich elementéw. Czesci te moga spas¢ podczas demontazu, ktére moga
spowodowac $mier¢, powazne obrazenia ciata lub szkody materialne.

Nalezy zapoznac sie z zasadami bezpieczenstwa:

1. Odtaczy¢ napiecie zasilajgce w tym wszystkie uktady powigzane.

2. Zapobiec przypadkowemu ponownemu zatgczeniu.

3. Upewnic sie, ze sprzet jest bez napiecia.

4. Zabezpieczyc¢ lub zaizolowac¢ elementy, ktére sg zasilane i znajdujg sie w poblizu.

Do przywrdcenia zasilania systemu, zastosowac¢ srodki w odwrotnej kolejnosci.

Komponenty:

Urzadzenia sktada sie w przewazajgcej czesci z roznych proporcjach stali, miedzi, aluminium i tworzyw sztucznych
(wirnik wykonany z SAN - styren, akrylonitryl, materiat konstrukcyjny z dodatkiem 20% wiékna szklanego, PVC, AS,

ABS) oraz gumowych (neopren) gniazd/piast pod tozyska. Komponenty nalezy sortowa¢ przy recyklingu wedtug
materiatu:

zelazo i stal, aluminium, miedz, metali niezelaznych np. uzwojenia (izolacja uzwojenia zostanie spalona podczas
recyklingu miedzi), materiatow izolacyjnych, przewodoéw elektrycznych, odpadéw elektronicznych (kondensator itd.),
elementéw z tworzywa sztucznego (wirnik wentylatora, puszka, ostony uzwojenia itd.). elementéw gumowych (neopren).
To samo dotyczy tkanin i substancji czyszczgcych, ktére zostaty wykorzystane podczas demontazu komponentow.
Rozdzielenie elementéw powinno nastgpi¢ wg lokalnych regulacji lub przez wyspecjalizowana firme recyklingowa.

13.

Dtugi okres bezawaryjnej pracy jest zalezny od utrzymywania produktu /urzgdzenia/wentylatora w zakresie parametrow
pracy okreslonym przez program doboru oraz uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem okreslonym w dotgczanej
dokumentacji techniczno-ruchowej do urzadzenia. W celu poprawnej obstugi i pracy urzadzenia nalezy zapoznaé¢

sie rowniez z informacjami zawartymi w dokumentacji technicznej w rozdziatach: montaz, rozruch, eksploatacja i
konserwacja.

14.

Lej wlotowy, siatka wentylatora
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

8. TEXHUWYECKAA UHOOPMALMUA K PETTIAMEHTY (UE) NR
327/2011 NO BbINOJIHEHUIO OUPEKTUBbI 2009/125/WE

VOLCANO VR1, VR2 VOLCANO MINI
28,0% 27,0%
A

RN

CraTtnueckas
36
VSD - HeTt
2013
VTS Plant Sp. z 0.0., CRN 0000144190, NonbLwa
1-2-2702-0003 1-2-2702-0005
0,511kBT, 4563m3/y, 1140Ma 0,122kBT, 1813m3/y, 65MNa
1396 06/MuH 1390 o6/MuH

1,0
[emoHTax obopynoBaHMsa AOMKEH NPOBOANTLCS U/MMKM KOHTPONMPOBAaTLCS KBaNMMUUUPOBaHHbLIM NEPCOHANoM,
obnajalLmnm COOTBETCTBYHOLNMW HAaBbIKAMU U 3HAHUSIMU.
OGpaTnTech B Gnmxkaiiwyto cepTudULNPOBaHHYO OpraHM3aunto no yTunmnsaumm oTxofos. NposcHuTe, 4YTo oXxnaaeTcs
C TOYKM 3pEHUsi Ka4ecTBa JeMOHTaxa 06opyaoBaHNst U 06ecneyYeHmnst KOMNOHEHTaAMMN.
[eMoHTupyiTe 06opyaoBaHNe Npy NOMOLLM 0BLMX NpoLeayp, LWMPOKO NCMOMb3YeMbIX B MALUMHOCTPOEHUMN.

NPEAYNPEXOEHWE

BeHTunaumoHHoe obopygoBaHne COCTOUT M3 TAXKENbIX KOMNOHEHTOB. QT KOMMNOHEHTbI MOTYT BbINacTb B NpoLecce
OEMOHTaxa, YTO MOXEeT NPUBECTU K CMEPTU, TSXKENbIM TENECHbIM NOBPEXAEHUAM UMM MaTepuansHoMy yuiepby.
TpebyeTca cobniofatb NpaBuna TexXHUKU 6e3onacHoCcTu:

1. MONHOCTbLIO OTKMAOYUTL BCE ANEKTPUYECKME COEANHEHNS, B TOM YNCIEe BCEX CBSI3aHHbIX YCTPOWMCTB.

2. MpepoTBpaTNTb BO3MOXHOCTb CMy4aliHOro NOBTOPHOIO NMOAKITIOYEHWS.

3. Y6egutbes, 4To obopyaoBaHne He HAXOAUTCS NOA HaNpPsXKEHUEM.

4. HakpblTb UNun N30nMpoBaThb PaCMoNOXeHHbIe PSIAOM KOMMOHEHThI, HAXOASLMECH MO HANPSKEHNEM.

[ns nogayn HanpsxeHUsa Ha o6opygoBaHWe, BbINOMHUTE BCe onepauum B 0bpaTtHOM nopsgke.

KoMnoHeHTbI:

O6opynoBaHue COCTOUT B OCHOBHOM M3 CTalnn U HaXOASLWMUXCA B Pa3HOM COOTHOLUEHUN MeAN, antoMUHNS,
nnacTuka (paboyee koneco caenaHo 13 nonuMmepHoro matepmnana SAN - Styrene Acrylonitrile ¢ 20% ago6askoi
cTeknoBosokHa,PVC, AS, ABS) 1 pe3unHbl (HEONpeH - rHe3aa/cTynuubl NOALIMMHUKOB, canbHuk). MeTtannel 06bi4HO
CUMTAKTCH NPUTOAHBIMUN ANt HEOrPaHUYEHHOW BTOPUYHOM nepepaboTku.

[nsa BTOprYHOM NnepepaboTkM KOMMNOHEHTbI CrieayeT COPTMPOBaTh COrMacHoO maTtepuany:

Xeneso n ctanb, antoMUHUIA, Meb, HE Xerne3Hble MeTansbl, Hanpumep 0OMOTKM (M30NALUNA OOMOTOK CropaeT B
npouecce yTunusaumm mean), M3onsUMoHHbIe MaTtepuansl, kabenu n NnpoBoaa, 3NeKTPOHHbIE 0TX0Abl (KOHAEHCATOPbI
W T.M.), NacTMaccoBble 3reMeHThbl (paboyee Koneco, NpuKpbiTUe 06MOTOK, KNeMMHas kopobka 1 T.n.), pe3vHOBbIE
anemeHThbl (HeonpeH). To e caMmoe KacaeTcsl ogexabl U MOKLUX CPeACTB, UCNONb30BaHHbIX BO Bpems paboTbl ¢
obopynoBaHuem.

Pasmectutb OTCOPTUPOBAHHbLIE KOMMNOHEHTbI B COOTBETCTBUU C JTOKAJIbHbIMW 3aKOHaMu UK NMpu noMoLln
cneumanucTa u3 KomnaHum, 3aHMMaroLwencs yTansauMeﬁ OTX040B.

©|® NS O~ WD

IR QN
= O

12.

OnutenbHasa 6e3oTka3Hasa paboTa 3aBUCKT OT NoagepxaHus pabovmx napameTpoB nNpoaykTa/obopyaoBaHus/
13 BEHTUNATOpPA B Npeaenax, onMcaHHbIX B Nporpamve nog6opa nnv pykoBoAcTBe Nosfib3oBaTters.
' [ns npaBunbHoro o6cnyxusaHna o6opyaoBaHns, HE0GX0ANMMO BHUMATENBHO NPOYeCcTb PYKOBOACTBO Mofib3oBaTerns,

obpalias ocoboe BHMMaHVe Ha pasfenbl "MoHTax", "nyckoHanagka", "akcnnyartaumsa” n "koHcepBaums".

14. BXOJHOWN KOHYC, peLueTKka BEHTMNsTopa
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8. TEXHUWYECKAA UHOOPMALMUA K PETTIAMEHTY (UE) NR
327/2011 NO BbINOJIHEHUIO OUPEKTUBbI 2009/125/WE

Model: VOLCANO VR1, VR2 VOLCANO MINI
1. 28,0% 27,0%
2. A
3. CratnyHa
4. 36
5. VSD-Hi
6. 2013
7. VTS Plant Sp. z 0.0., CRN 0000144190, MNonbLia
8. 1-2-2702-0003 1-2-2702-0005
9. 0,511kBT, 4563Mm3/r, 114Ma 0,122«BT, 1813Mm%/y, 65MMa
10. 1396 06/xB 1390 06/xB
11. 1,0

[emoHTax o6nagHaHHA NOBUHEH NPOBOAMTUCA Ta/abo KOHTpOstoBaTMCA KBanichikoBaHMM NepcoHanom, Lo BOnogie
BiANOBIAHNMW HABMYKaMU N 3HAHHSAMMU.

3BepHITbCA B Hanbnuxyy ceptudikoBaHy opraHisadito no ytunisauii Biaxoais. MNposiCHITb, WO O4ikyeTbCA 3 nornsay
SIKOCTi JEMOHTaXy obnaaHaHHs Ta 3ab6e3neyeHHst KOMMNOHEHTaMMU.

[emoHTynTe obnagHaHHA 3a JOMOMOrOH0 3aranbHUX NpoLeayp, LWMPOKO BUKOPUCTOBYBAHUX Y MalMHOOyAyBaHHI.
NOMNEPEOXXEHHA

BeHTunauinHe obnagHaHHA cknagaeTbecs 3 BaXXKMX KOMMOHEHTIB. Lli KOMNOHEeHTU MOXYTb BUNacTu B NpoLeci
OEMOHTaxy, WO MOXe NPMBECTU A0 CMEPTI, BaXKMX TiNECHUX yLIKOAXEHb abo maTepianbHOro 361TKy.

[MoTpiGHO fOoTpUMYBaTUCh NpaBu TEXHIKK Be3neku:

1. MoBHiCTIO BigKNIOYMNTY BCi €NEKTPUYHI 3'€QHAHHS, Y TOMY YMCHi BCiX NMOB'A3aHUX NPUCTPOIB.

2. 3anobirtv MoXnMBOCTI BUNaZAKOBOro NOBTOPHOIO MiAKHOYEHHS.

3. MepekoHaTucs, Wo obnagHaHHA He nepebyBae nig Hanpyroto.

12. 4. Hakputun abo i3ontoBaTy po3TalloBaHi Mopyy KOMMOHEHTH, Lo nepebyBatoThb Mig Hanpyroto.

[ns nogadi Hanpyru Ha obnagHaHHA, BUKOHaWTe BCi onepalii y 3BOPOTHOMY MOPSAKY.

KomMmnoHeHTH:

O6nagHaHHA cknafaeTbCcs B OCHOBHOMY 3i cTani Ta nepebyBatoyumnx y pisHOMY CniBBiAHOLLEHHI Mifi, antoMmiHito,
nnacTuky (poboye koneco 3pobneHe 3 nonimepHoro matepiany SAN - Styrene Acrylonitrile 3 20% gopadeto
CKITOBOJIOKHA) i F'yMU (HEONpPeH - rHi3ga/cTynuui nigwmnnHukie). Metanu 3Bu4aiHO BBaXKaloTbCA NPpUAATHAMK ANS
HeoOMeXXeHOi BTOPUHHOI nepepobKu.

[ns BTOpMHHOT Nnepepo6Ku KOMMNOHEHTU CNiJ COPTYBaTU 3riHO 3 MaTepianom:

3ani3o 1 cTanb, antoMiHii, Migb, He 3ani3Hi MeTanu, Hanpuknag obmoTku (i3onauis o6MOTOK 3ropsie B NpoLeci
yTunisauii migi), isonauiiiHi matepianu, kabeni Ta 4poTHU, €NEeKTPOHHI Bigxoan (KoHAeHcaTopu 1 T.M.), NnacTMacoBi
enemeHTn (poboye Koneco, NPUKPUTTS OOMOTOK i T.M.), F'YMOBI enemMeHTu (HeonpeH). Te ) caMe CTOCYeTbCHA OAAry Ta
MUIOYMX 3acobiB, BUKOPUCTaHUX Mig Yyac poboTun 3 obnagHaHHAM.

Po3amicTuTu BigcopTOBaHi KOMNOHEHTM BIANOBIAHO 4O OKaNbHMX 3aKOHIB 200 3a 4ONOMOroo haxiBus 3 KOMNaHii , Wo
3aiMaeTbCs yTunisauieto BiAXOAIB.

TpuBana 6e3BigmoBHa poboTa 3anexnTb BiA NiATPUMKM poboynx napameTpiB NpoaykTy/obnagHaHHA/BEHTUNATOpa B
Mexax, onumcaHux y nporpami nigbopy abo y nocibHuky kopuctysaya.

13.
[nsa npaBunbHOro obcnyroByBaHHA 06nagHaHHSA HEOBXIAHO yBaXXHO NPOYUTATM MNOCIGHNK KOPUCTYBaya, 3BepTaym
ocobnumBy yBary Ha po3ginu "MoHTax", "nyckoHanarogxxeHHs", "ekcnnyatauia” i "koHcepBauis".

14. BXiAHWI KOHYC, peLliTka BEHTMNaTopa
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

8. TECHNINE INFORMACIJA PAGAL REGLAMENTA (EU) NO
327/2011 |GYVENDINANCIO DIREKTYVA 2009/125/EC

Model: VOLCANO VR1, VR2 VOLCANO MINI

1. 28,0% 27,0%

2. A

3. Statnis

4. 36

5. VSD-No

6. 2013

7. VTS Plant Sp. z 0.0., CRN 0000144190, Lenkija

8. 1-2-2702-0003 1-2-2702-0005

9. 0,511kW, 4563m?3h, 114Pa 0,122kW, 1813m?h, 65Pa

10. 1396RPM 1390RPM

11. 1,0
|renginio iSardymas turi bati atliekamas ir/arba prizitdrimas kvalifikuoty darbuotojy turin€iy atitinkamy ziniy.
Susisiekite su sertifikuota atlieky Salinimo organizacija savo regione. Paaiskinkite kokios kokybés ir saugumo tikités
iSrenkant jrenginj.
ISardykite jrenginj naudodami standartines proceduras, dazniausiai naudojamas mechaninéje inzinerijoje.
Démesio:
|renginio dalys gali kristi, jrenginys susideda i$ sunkiy detaliy. Jos gali iSkristi ardymo metu. Tai gali sukelti traumas,
rimtus suzalojimus, materialine zala.
Laikykités saugos taisykliy:
1. Atjunkite visas elektros jungtis.
2. Neleiskite pakartotinio prisijungimo.
3. [sitikinkite, kad jrenginiai yra nulinés jtampos.
4. Uzdenkite arba izoliuokite arti esancius komponentus, kurie vis dar veikia.

12. Norint paleisti jrenginj i$ naujo taikykite iSvardintas priemones atvirkstine tvarka.
Komponentai:
|renginys daugiausiai yra pagamintas i$ plieno, taip pat jvairiy kiekiy vario, aliuminio ir plastiko ( sparnuoté pagaminta
i5 SAN - stireno, akrilnitrilo, statybiniy medziagy su 20% stiklo pluosto, PVC, AS, ABS) ir gumos-neopreno. Metalai
paprastai laikomi neribotai perdirbamais.
Rasiuoti komponentus pagal medziagas:
Gelezis ir plienas, aliuminis, spalvotieji metalai, pvz. apvijos (apvijy izoliacija sudeginama vario perdirbimo metu),
izoliacinés medziagos, kabeliai ir laidai, elektronikos atliekos (kondensatoriai ir pan.), plastikinés dalys (sparnuoté, apvijy
danga ir pan.), guminés detalés (neoprenas). Tas pats taikoma ir rdbams bei valymo skys€iams, kurie buvo naudoti
dirbant su jrenginiu.
Nepanaudotas atliekas reikia utilizuoti pagal vietiniy taisykliy reikalavimus arba naudotis speializuoty bendroviy
paslaugomis.
llgas nadojimo laikas priklauso nuo produkto/jrenginio/ventiliatoriaus priezidros , laikantis pasirinktos programinés

13. jrangos arba vartotojo vadovo nurodyty apribojimuy.
Tinkamam veikimui uztikrinti, skaitykite vartotojo vadova, atkreipkite démesj j skyrius jrengimas, paleidimas ir priezitra.

14. |leidimo ziedas, ventiliatoriaus grotelés
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8. TECHNICAL INFORMATION TO THE REGULATION (EU) NO
327/2011 IMPLEMENTING DIRECTIVE 2009/125/EC

Model: VOLCANO VR1, VR2 VOLCANO MINI
1. 28,0% 27,0%
2. A
3. Static
4. 36
5. VSD - No
6. 2013
7. VTS Plant Sp. z 0.0., CRN 0000144190, Poland
8. 1-2-2702-0003 1-2-2702-0005
9. 0,511kW, 4563m?3h, 114Pa 0,122kW, 1813m?h, 65Pa
10. 1396RPM 1390RPM
11. 1,0
Eisaslszmbly of the machine must be carried out and/or supervised by qualified personnel with appropriate expert
nowledge.

Contact a certified waste disposal organization in your vicinity. Clarify what is expected in terms of the quality of
dismantling the machine and provision of the components.

Dismantle the machine using the general procedures commonly used in mechanical engineering.

WARNING

Machine parts can fall The machine is made up of heavy parts. These parts are liable to fall during dismantling. This can
result in death, serious injury, or material damage.

Follow the safety rules:

1. Disconnect all electrical connections.

2. Prevent reconnection.

12. 3. Make sure that the equipment is at zero voltage.

4. Cover or isolate nearby components that are still live.

To energize the system, apply the measures in reverse order.

Components:

The machines consist for the most part of steel and various proportions of copper, aluminum and plastics (Impeller made
of SAN - styrene, acrylonitryle, construction material with 20% glass fiber, PVC, AS, ABS) and rubber-neoprene (seat of
bearings/hub, gasket). Metals are generally considered to be unlimitedly recyclable.

Sort the components for recycling according to whether they are:

Iron and steel, aluminum, non-ferrous metal, e.g. windings (the winding insulation is incinerated during copper recycling),
insulating materials, cables and wires, electronic waste (capacitor ect.), plastic parts (impeller, junction box, winding
cover ect.), rubber parts (neoprene). The same goes for cloths and cleaning substances which have been used while
working on the machine.

Dispose of the separated components according to local regulations or via a specialist disposal company.

Long failure-free operation depends on keeping the product/device/fan within performance limitations described by
selection software or maintenance manual.

13.
For proper operation, read carefully maintenance manual, with special attention on “installation”, “start-up”, and
“maintenance” chapters.

14. Inlet ring, fan grid
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

8. TECHNIKAI INFORMACIO AZ (EU) NO 327/2011
RENDELKEZESENEK VEGREHAJTASAHOZ, A 2009/125/EC
IRANYELV SZERINT

Model: VOLCANO VR1, VR2 VOLCANO MINI

1. 28,0% 27,0%

2. A

3. Statikus

4. 36

5. VSD - Nem

6. 2013

7. VTS Plant Sp. z 0.0., CRN 0000144190, Lengyelorszag

8. 1-2-2702-0003 1-2-2702-0005

9. 0,511kW, 4563m?h, 114Pa 0,122kW, 1813m?h, 65Pa

10. 1396RPM 1390RPM

11. 1,0
A készlilék szétszerelését megfelelé szaktudassal rendelkez6 személy altal vagy felligyeletével kell elvégezni. Vegye
fel a kapcsolatot egy hivatalos hulladékfeldolgozé céggel az On kdrnyezetében. Tisztazza, hogy mik a mindségi
kdvetelmények a késziilék szétszerelésekor és milyen elbanast igényelnek az alkatrészek. Szerelje szét a késziléket az
altalanos gépészeti iranyelveket kdvetve.
FIGYELEM!
A készllék nagy sulyu alkatrészekbdl all, amelyek szétszereléskor leeshetnek. Ezek leeséskor sérilést, anyagi kart,
szélséséges esetben halalt okozhatnak.
Kdvesse a biztonsagi szabalyokat:
1. Bontson minden elektromos csatlakozast.
2. El6zze meg az elektromos csatlakozok véletlenszer( érintkezését.
3. Gy6z6djon meg rola, hogy a készilék nincs aram alatt.

12. 4. Takarja le, vagy kulonitse el azokat a szomszédos berendezéseket, amelyek aram alatt vannak.
A késziilék aram ala helyezéséhez forditott sorrendben hajtsa végre a miveleteket.
Alkatrészek:
A késziilék alkatrészei fémbdl, kiilonbdz6 Gtvdzetl rézbdl, aluminiumbdl és mlanyagbdl (a ventilator anyaga SAN -
sztirol, akrilnitril és 20% Uvegszal) és gumi-neoprénbdl (csapagy tomités) allnak. A fém alkatrészek teljes egészikben
Ujrahasznosithatok.
Szelektalja az alkatrészeket az Ujrahasznositashoz az alabbiak szerint:
Vas és fém, aluminum, vastartalom nélkili anyagok, pl. tekercsek (a tekercsek szigetelése a réz Ujrahasznositasakor
elégetésre kerul), szigetel6 anyagok, kabelek és vezetékek, elektromos hulladék (kondenzator stb.), mianyag elemek
(ventilator lapat, tekercs burkolat stb.), gumi alkatrészek (neoprén). Ugyanez vonatkozik a torl6 és tisztité eszkdzokre,
amelyeket az eszkdz6n valé munka soran hasznalt. Az alktrészek Ujrahasznositasat végezze a helyi rendelkezések
szerint, vagy bizza szakért6 cégre.
A hosszutavu, meghibasodas mentes mikodés feltétele, hogy a késziléket mindig a kivalasztd program, vagy a kezelési

13. utasitas altal meghatarozott hatarokon belll Gzemeltesse. A megfelel§ Uzemeltetés érdekében olvassa el a kezelési
utasitast, kilonos figyelmet forditva a "telepités”, "belizemelés" és "karbantartas" fejezetekre.

14. Tolcsér, ventilator racs
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8. TECHNICKE INFORMACE K PROVADECIMU PREDPISU (EU) C.
327/2011 SMERNICE 2009/125/ES

Model:
1.

VOLCANO VR1, VR2 VOLCANO MINI
28,0% 27,0%

A

Staticky

36

VSD - No

2013

VTS Plant Sp. z 0.0., CRN 0000144190, Poland

1-2-2702-0003 1-2-2702-0005

©|® NI O~ |W|N

0,511kW, 4563m?h, 114Pa 0,122kW, 1813m?h, 65Pa

N
©

1396RPM 1390RPM

-
—_

1,0

12.

Demontaz musi byt provadéna nebo dozorovana kvalifikovanou osobou s odpovidajicimi zkuSenostmi.

Kontaktujte certifikovanou spole¢nost zabyvajicic se likvidaci odpadl ve Vasem regionu. Ujasnéte si, co je od
demontaze ocekavano a zajstéte jednotlivé diky. Demontaz provedte obvyklymi zplsoby pouzivanymi ve strojirenstvi.
VAROVANI

Zartizeni se sklada z tézkych ¢asti. Jednotlivé dil v pribéhu praci mohou spadnout. Jejich pad muaze zpUsobit jejich
poskozeni, vazna zranéni nebo smrt.

Dodrzujte nasledujici bezpecnostni pravidla:

1. Odpojte elektrické napajeni

2. Zamezte nezadoucimu zapnuti.

3. Ujistéte se, Ze je zafizeni bez napéti.

4. Zakryjte nebo izolujte komponenty, které jsou stale pod napétim.

PFi opétovném zprovoznéni zafizeni postupujte obracené.

Komponenty:

Zartizeni se sklada prevazné z oceli, médi, hliniku a plastd (obézné kolo je vyrobeno ze styren akrylonitrilu s pfimési 20%
skelnych vlaken) gumovych - neoprenovych materiall. Kovy jsou obecné povazované za 100% recyklovatelné.
Komponenty pri recyklaci rozdélte podle materialu:

Zelezo a ocel, hlinik, nekovové materialy, napt. vinuti (izolace vinuti je spalena pfi recyklaci médi), izolaéni materialy,
kabely, draty,elektronické soucastky, plastové soucasti (obézné kolo), gumové ¢asti (neopren). Toto se tyka i Cistich
prostédkd a nacini pouzitych v pribéhu demontaze.

P¥i likvidaci roztfidéného odpadu se fidte regionalnimi pfedpisy nebo vyuZijte specializovanou spole¢nost.

13.

Dlouhodobé bezporuchové fungovani zafizeni zavisi na udrzovani vyrobku/zarazeni/ventilatoru na parametrech
limitovanych navrhovym programem nebo technicko-provozni dokumentacj. Pro spravné fungovani si peclivé prectéte
technicko-provozni dokumentci v kapitolach "Instalace", "Zprovoznéni" a "Udrzba".

14.

nasavaci hrdlo, mrizka
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

9. SERWIS
9.1 KARTA GWARANCYJNA (DO WYPELNIENIA, WARUNKI GWARANCJI)

Karta gwarancyjna

1. Pieczatka firmy instalujacej VTS POLSKA Sp.zo.o.
ul. tuzycka 6B
81-537 Gdynia

Polska

www.vtsgroup.com

2. Numer fabryczny urzadzenia

3. Miejsce przegladu 4. Data instalacji
5. Adres, ulica 6. Numer lokalu
7. Miasto 8. Kod pocztowy

Warunki Gwarancji

1. Na warunkach niniejszej gwarancji spétka VTS Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, ul. Luzycka 6B, 81-537 Gdynia wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem 0000228531, NIP 204-000-04-50, [zwana dalej VTS
Polska ] gwarantuje bezawaryjna prace urzadzen Volcano VR, sprzedawanych przez VTS Polska i zamontowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, do ktorych dotgczona jest wazna
Karta Gwarancyjna, w terminie wskazanym w paragrafie ,Okres Gwarancji’.

2. Klient zwigzany jest warunkami niniejszej gwarancji z momentem nabycia urzadzenia.

Okres gwarancji

1. Gwarancja na urzadzenia typu Volcano VR, zwane w dalszej tre$ci urzadzeniami lub urzadzeniem wynosi 5 lat od daty nabycia urzadzen przez Klienta
2. Gwarancja na elementy automatyki wynosi 3 lata od daty nabycia urzadzen przez Klienta.

3. Gwarancja dozywotnia (Lifetime Warranty) obejmuje obudowe urzadzenia VR i obowigzuje przez caty czas zywotno$ci urzadzenia wynoszacy 15 lat.
4. Za date nabycia uznaje si¢ date wystawienia faktury VAT dokumentujacej sprzedaz urzadzenia Klientowi przez VTS lub dystrybutora VTS.

5. Zgtaszajac reklamacje, Klient zobowigzany jest dostarczy¢ kopie faktury VAT dokumentujgcej nabycie reklamowanego urzadzenia.

Zakres Gwarancji

1. W przypadku uznania zasadnosci reklamacji VTS Polska wymieni urzadzenie na nowe.

2. Swiadczenie gwarancyjne nie przerywa ani nie zawiesza okresu gwarancji. Gwarancja na wymienione lub naprawione elementy urzadzenia koiczy sie z uptywem terminu gwarancji na
urzadzenie.

3. Odpowiedzialnos¢ VTS Polska z tytutu rekojmi za wady urzadzen zostaje wytaczona.

Gwarancja nie sa objete

1. Wady powstate z innych przyczyn niz tkwigce w urzadzeniach.

2. Uszkodzenia urzadzen wynikte z wptywu otoczenia, niewtasciwego transportu lub sktadowania.

3. Uszkodzenia mechaniczne wynikajace z niewtasciwej obstugi i eksploatacji urzadzenia, niezgodnej z dokumentacjq techniczng zataczong do urzadzenia, napraw, konserwacji wykonanych
przez osoby nieupowaznione.

4. Urzadzenia, ktérych montaz lub rozruch zostat wykonany w sposéb niezgodny z dokumentacjq techniczng zataczong do urzadzenia lub przez osoby nieposiadajace odpowiednich
kwalifikacji.

5. Urzadzenia, w ktérych dokonano modyfikacji, zmiany parametréw pracy, naprawy lub wymiany czesci bez pisemnej zgody VTS Polska.

6. Uszkodzenia lub wady urzadzenia, ktére nie majag wptywu na funkcjonalnosc i prawidtowa prace urzadzenia, takie jak miejscowe przebarwienia, zarysowania, itp.

7. Czesci urzadzen ulegajace normalnemu zuzyciu, materiaty eksploatacyjne.

VTS Polska nie ponosi odpowiedzialnosci za

1. Biezace konserwacje, przeglady oraz programowanie urzadzen.

2. Szkody spowodowane postojami urzadzen w okresie oczekiwania na $wiadczenie gwarancyjne.
3. Wszelkie szkody w innym niz urzadzenia majatku Klienta.

Reklamacje
1. Reklamacje nalezy zgtasza¢ do VTS Polska poprzez e-mail lub fax.
2. Reklamacje nalezy zgtaszac¢ na formularzu: Protokét Zgtoszenia Reklamacyjnego, ktéry dostepny jest on-line na strone internetowej: www.vtsgroup.com
3. Prawidtowo zgtoszona reklamacja powinna zawierac:
- typ i nr fabryczny urzadzenia,
- date nabycia urzadzenia,
- date i miejsce zainstalowania urzadzenia,
- firme sprzedawcy oraz instalatora urzadzenia,
- kontakt do osoby odpowiedzialnej za reklamacje urzadzenia,
- szczegbtowy opis usterki urzadzania (w szczegolnosci opis nieprawidiowej pracy, nazwa uszkodzonych czesci),
- kopie poprawnie wypetnionej karty gwarancyjnej (data sprzedazy (4), nr seryjny urzadzenia zgodny z numerem na tabliczce znamionowej (2), pieczatka firmy montujacej urzadzenie (1).
4. W przypadku powotywania si¢ przez klienta na zarzut uszkodzenia urzadzenia w czasie transportu, nalezy dostarczy¢ do wskazanego przez VTS Polska miejsca naprawy urzadzenie
kompletne oraz zapakowane w oryginalne opakowanie zabezpieczajace przed uszkodzeniem. Numer fabryczny urzadzenia musi by¢ zgodny z numerem na oryginalnym opakowaniu i
Karcie Gwarancyjnej.
5. VTS Polska zobowigzuje si¢ poinformowac¢ o odmowie, badz uznaniu reklamacji za zasadna, w ciagu 7 dni do daty otrzymania prawidtowo wypetnionego Protokotu Zgtoszenia
Reklamacyjnego.

Swiadczenie gwarancyjne

1. W przypadku uznania reklamacji VTS Polska zobowigzuje si¢ wykona¢ $wiadczenie gwarancyjne w ciggu 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wypetnionego Protokotu Zgtoszenia
Reklamacyjnego. W wyjatkowych sytuacjach, niezaleznych od VTS Polska termin ten moze zosta¢ przedtuzony do 30 dni.

2. Uszkodzone urzadzenia lub ich czesci, ktére zostang wymienione na nowe w ramach $wiadczenia gwarancyjnego, stajq si¢ wtasnoscig VTS Polska.

3. Koszty VTS Polska wynikte z nieuzasadnionej reklamacji ponosi Klient zgtaszajacy reklamacje. Koszty te rozliczane sg na podstawie cennika obowigzujacego w VTS Polska.

4. VTS Polska ma prawo odméwi¢ wykonania $wiadczenia gwarancyjnego w przypadku, gdy VTS Polska nie otrzymat w cato$ci zaptaty za reklamowane urzadzenie lub wczesniejsza ustuge
serwisowa.

5. Klient zgtaszajacy reklamacje zobowigzany jest do wspétdziatania z VTS Polska w trakcie wykonywania $wiadczenia gwarancyjnego.

Klient jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
- umozliwienia swobodnego dostepu do uszkodzonego urzadzenia, w tym, jesli jest to niezbedne, przygotowania sprzetu takiego jak rusztowania, podnosniki itp.,
- udostepnienia oryginatu Karty gwarancyjnej urzadzenia oraz faktury VAT dokumentujacej nabycie urzadzenia,
- zapewnienia bezpieczenstwa prac podczas wykonywania $wiadczenia gwarancyjnego,
- zapewnienia mozliwosci rozpoczecia prac bezposrednio po przybyciu oséb wykonujacych $wiadczenie gwarancyjne.

6. Klient zgtaszajacy reklamacije zobowigzany jest do potwierdzenia wykonania $wiadczenia gwarancyjnego na pismie.

email:  vts.pl@vtsgroup.com fax: (+48) 12296 50 75
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& ruroHEa

1. Assembly company’s stamp / Me4aTb MOHTMpYOLLIE KOMNaHUK VTS 000
107140 Moskwa

Ul. Rusakovskaya 13
Rosja

9. FAPAHTUMHASA KAPTA
9.1 TAPAHTUNHASA KAPTA (0515 3AMNONHEHUS), TAPAHTUAHbLIE YCNIOBUA

FapaHTMiMHasA KapTa

www.vtsgroup.com

2. Device serial number / CepuiiHblii HOMep ycTporcTBa

3. Place of assembly - name / MecTo MoHTaxa - Ha3BaHve 4. Date of assembly / lata MoHTaxa
5. Street name / Ynuua 6. Number / Homep
7. City / Topon 8. Zip code / MHpekc

YcnoBeus rapaHTum

1. Ha ycnosusix HacTosieit rapaHTum komnanms OO0 BTC ¢ ronosHbiM odricom B Mockse, no agpecy: yn. Pycakosckasi 13, 107140, Mocksa ( Aanee Ha3sbiBaemasi BTC); rapaHTupyet
6e3aBapuitHyto paboTy 06opyAoBaHms ( B KOMMNEKT KOTOPOrO BXOAWUT AENCTBUTENbHbIV FrApaHTUIHbINA TanoH), NPoaaBaemoro komnaHuei BTC 1 CMOHTUPOBAHHOIO Ha TeppUTOPUM:
Poccuiickon ®epepaumm, ctpaH EBponeiickoro Cotosa, YkpanHbl u KazaxctaHa, B nepvoae, ykazaHHom B n.1 pasgena «Cpok rapaHTumy.

2. YCnoBusi rapaHTUM BCTYMatoT B CUIY C MOMEHTA NpuobpeTeHnst 06opyaoBaHus.

Cpok rapaHTumn

1. TapaHTusi Ha o6opyaoBaHue TUna Volcano, HasbiBaemoe B AanbHeiiliem 06opyAoBaHNEM, COCTaBNSET 5 NET Co AHs NpuobpeTeHunst o6opyaoBaHus Mokynatenem

. FapaHTus Ha anemeHTbl aBToMaTUkK k 06opyaoBaHuto Volcano coctasnseT 3 roga co AHS NpUoBpeTeHUs aneMeHToB aBTomMaTvku Mokynarenem

. MoxusHeHHas rapaHTus (Lifetime Warranty) otHocutcs k kopnycy o6opyaosaHus Volcano n AeicTBYeT B TeHeHUM BCEro BpEMeHU akcniyatauuv obopyaosanus fo 15 ner.

. Oatoi npuobpeTeHns cumTaeTcs Aata BbicTaBneHust CHET - chakTypbl, JOKyMEHTUPYHOLLEN Npoaaxy obopyaosaHus MNMokynatento komnanueit BTC unu aunepom komnaxum BTC.

. Cocraensis peknamauymio, Mokynatens 06s13aH NPeAocTaBuTL Konuio CYeT — dakTypbl, YAOCTOBEPSIOLLEN NPUOBPETEHNE pekaMaLoHHOro 060pyA0BaHNS.

O6nacTb AeNCTBUA rapaHTUm

1. B cnyyae npusHaHusi 060CHOBaHHOCTY peknamauuu, VTS nponsBeaeT 3ameHy YCTPOMCTBa Ha HOBOE.

2. TapaHTwWiiHas ycnyra He NpepbIBaeT U HE MPUOCTaHaBIIMBAET Nepuoaa rapaHTUK. FapaHTUs Ha 3aMEHEeHHOE 1N OTPEMOHTUPOBAHHOE 060pYyAOBaHME 3aKaHYMBAETCH C MOMEHTA
OKOHYaHWsI rapaHTUIHOTO cpoka 0GopyaoBaHUs.

3. B cnyyae ocyLecTBNEHWs rapaHTUIHO YCIYrn Ha MecTe ycTaHoBKu obopyaosaHus BTC nokpblBaeT TpaHCNOPTHblE pacxoabl paboTHUKOB aBTopusKpoBaHHoro cepseuca VTS, a Takke
[0CTaBKy 3aMeHsieMblX KOMMNEKTYHOLMX, UCKM0UUTENBHO B paanyce 200 KM OT MeCTopacronoXeH!si aBTopu3oBaHHOro ceperca. Cnvcok AenCTBYIOLLMX aBTOPU3MPOBAHHbLIX CEPBUCOB
VTS, uMeHyeMbIX B AanbHelilleM cepBrcamm HaxXoAUTCs Ha cainTe www.visgroup.com, a Takke B ocucax VTS.

He noanexar rapaHtum

1. TMoBpexaeHwsi, He OTHOCsLLMECs K 3aBOACKOMY Gpaky.

2. ToBpexaeHust 060pyaoBaHWs, NPOM3OLLELLVE B pe3ynbTaTe BO3AENCTBUS BHELLUHUX (haKTOPOB, HENPaBWUIIbHOW TPAHCTIOPTUPOBKN UM XPaHEHUSI.

3. MexaHn4eckue NoBpexaeHnsi, NOsSIBUBLLMECS B pe3ynbTaTe: HenpaBUIbHOroO 06CnyxvBaHNs 060pyAoBaHWs U SKCMyaTaLumn, HECOOTBETCTBYHOLLIErO TEXHUYECKON JOKYMEHTaLnK,

npunaraemon k 060py10BaH1I0; PEMOHTOB, MPOVN3BOAVMBIX HEYNOITHOMOYEHHBIMU NTULaMN.

4. OBopynoBaHue, MOHTaX UNK NyCK KOTOPOro Bbin NPOM3BEAEH He B COOTBETCTBUM C TEXHUYECKOW JOKYMEHTaLMeEN, npunaraemMomn k 060pyaoBaHuto.

5. O6opynoBaHue, B KOTOPOM Gbinn Npon3BeaeHbl MoaUGUKaLMK, U3MEHEHVE paboymnx NapaMeTpoB, PEMOHT UNM 3ameHa 3an4acTei 6e3 nucbMeHHoro cornacus BTC.

6. MospexaeHns unu Gpak 060pyaoBaHMs, KOTOPbIE He BIUSIOT Ha (PYHKLIMOHANBbHOCTbL 1 NpaBuribHyto paboTy o6opyaoBaHus, Takme kak LapanuHbl, YHacTUYHbIA AedeKT okpackn 1 T.n.

7. PacxogHble matepuansl.

BTC He HeC&T OTBETCTBEHHOCTH 3a

1. TekyLiMe KOHCEepBaLWK, KOHTPOSIb, @ Takke NPorpamMmMMpoBaH1e 06opyaoBaHNs.

2. Yuwepb, HaHEeCEHHbI B pesynbTaTte NpocTosi 060pyA0BaHWs B NEPUOL OXKUAAHUS TapaHTUIAHBIX YCIyT.

3. Yuwepb gpyroro umyliectsa Mokynatens, kpome 06opyaoBaHUs.

Peknamauusa

1. Peknamauutio cnepyer Bbickinate B BTC npu nomoluym e-mail unu dakc.

2. Peknamauuio crieayet BbicbinaTb Ha PeknamauyoHHoM 6riaHke, KOTOpbIii AOCTYNEH B MHTEPHETE MO aapecy: Www.vtsgroup.com unu B TEXAOKyMeHTaLum

3. lMpaBunbHO odopMIeHHast pekramaums AormKHa UMeTb:

- TWN 1 CepuiiHbIN HoMep obopyaoBaHws,

- paty npuobpeTeHust obopyaoBaHus,

- [aTy U Mecto MOHTaxa,

- HasBaHWe MOHTaXHOIi OpraHn3aLmumn 1 pupmbl, npogasLuelt obopyaosaHme,

- KOHTaKTHble AaHHbIE OTBETCTBEHHOIO NiLia,

- nogpo6Hoe onncaHne HeUCNpaBHOCTY (B OCOBEHHOCTI onvcaHue HenpaBKUIbHOM paboTbl, Ha3BaHWe NOBPEXAEHHbIX YacTeit),

- KOMWIO MPaBUIbHO BbIMOMHEHHOTO rapaHTUIHOIO TanoHa (aarta npofaxu (4), cepuitHblil Homep 060pyAOBaHNA COOTBETCTBYIOLLMI HOMEPY Ha Tabnuuke (2), nevatb UpMb,
npon3BoamBLLIe MOHTax obopyaoBaHus (3)).

MokynaTtenb 06513aH HanpaBKTb KOMUIO cHeTa PakTypbl U rapaHTUIAHOM kapTbl No e-mail: vts.ru@vtsgroup.com; unu cakc: (+7) 495 981 95 53.

4. BTC obsisyetcs npouHdopMmnpoBaTh 06 0Tkase, Unv NpusHaHU 060CHOBAHHOCTY peknamaLmmn B TeueHne 7 paboyunx AHeit OT AaTbl NOMYyYeHs NPaBUIbHO BbINOIIHEHHOTO
peknamaLMoHHoro 6naHka.

FapaHTuitHOE 06513aTeNbLCTBO

1. B cnyyae npuHsaTtua peknamauumn, BTC 065a3yeTcst BeINONHUTL rapaHTUiiHoe 06a3aTenbCeTBO B TedeHne 14 pabounx AHeN oT AaTkl NOnyYeHUst NpaBuIbHO BbINMOMTHEHHOTO
peknamaumoHHoro 6naxka. B ncknounTenbHbIx cuTyaumsix, HeaaBucsLwmx ot BTC aToT cpok MoxeT 6bITb npoanéH Ao 30 paboynx gHen.

2. MospexpaéHHoe obopynoBaHue Unu ero YacTu, kotopele ByayT 3aMmeHeHbl Ha HOBbIE B paMKax rapaHTUAHOro obsizaTenbCcTBa CTaHOBATCS cCOBCTBEHHOCTbIO BTC.

3. Wapepxkn BTC, BbiTekatoLwme n3 He060CHOBaHHOM peknamaumu, BosMellaeT MNokynatens, Co3aasLInii peknamaumnio. T N3aepxKn pacCHMTbIBAOTCA Ha OCHOBaHWM PacLIEHOK
komnaxumn BTC.

4. BTC umeeT npaBo oTKa3aTb B BbIMOMHEHNM rapaHTUitHOro oba3aTenscTBa B cnyyae, ecnv BTC unu aBTopu3oBaHHbIii cepuc BTC He nonyymny nonHom onnatbl 3a peknamawmoHHoe
o6opyaoBaH1e 1 3a NpoLLIoe cepBUCHOE o6CnyXuBaHue.

5. lMokynaTenb, coobLyatoLmii o peknamaumm, obssaH cotpyaHnyate ¢ BTC B nepyoa ncnonHeHus rapaHTuitHoro obsisatenscrea:

- npefocTaBUTb CBOGOAHBIN JOCTYN K NOBPEXAEHHOMY 060PYAOBaHMIO 1, ECIN MOSIBUTCS Takasi HEOGXOAMMOCTb, MPUTOTOBUTL TaKoW UHBEHTApPb Kak: Neca, NOOgbEMHWKA U T.N.,

- OCYLLUECTBUTb AEMOHTaX pekrnamaLvoHHOro 060pyaoBaHuUs, €CNu Ans BbINONHEHUS rapaHTUIHOW ycnyrn o6opynoBaHie Heobxoaumo ByaeT AeMOHTUPOBATh, U MOCTEAYOLLMIA MOHTaX,

- MpefocTaBUTb OPUTMHAN rapaHTUIHOTO TarloHa 06opyaoBaHus, a Takke CYET-PaKTypbl, NOATBEPXAAlOLLEN NprobpeTeHne obopyaoBaHus,

- rapaHTUpoBaTh 6e30MacHOCTb paboT BO BPEMS MCMOINHEHUS rapaHTUIHOMO 06s3aTenbCTBa.

- rapaHTMpoBaTb BO3MOXHOCTb Ha4arna paboT cpasy nocre npubbITUs ML, UCMOMHSIOLLMX rapaHTUiiHOe 06513aTenbCTBO

6. Mokynatenb, coobLyatowumin o peknamauum, 06si3aH NOATBEPANTb B MMCbMEHHOW hopMe (aKT BbIMOMHEHHbIX paboT) BbINOMHEHWE rapaHTUIHOMO 0bsi3aTenbCTBa.

2
3
4
5
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

9. CEPBIC
9.1 TAPAHTIVHA KAPTA (0719 3ANOBHEHHSA), YMOBW FAPAHTII

FapaHTiitHa KapTa

1. MeyaTka MOHTYIOYOI KOMNaHiT TOV VTS UKRAINA
Sholudenko 3
office 311
04116 KIEV

www.vtsgroup.com

2. CepilHuit Homep npunagy

3. Micue moHTaxy 4. lata MoHTaxy
5. Anpeca, Bynuust 6. Homep gomy
7. Micto 8. MowToBui iHaekc

YMoBM rapaHrT|

1. Ha ymoBax uiei rapaHTii komnanist TOB "BTC YKPAIHA" 3 ronosHuMm odicom y Kuesi, 3a agpecoto: Bynuus LLonyaerka 3, oc. 311, 04116 (Hagani HasneaeTbes BTC) rapaHTye
6esaBapiitHy poboTy obnaaHaHHs (B KOMMIEKT SIKOTO BXOAUTL AiACHWIA rapaHTiiiHWUiA TanoH), Wo npogaeTbest komnanieio BTC Ta 3MoHTOBaHe Ha TepuTopii: Ykpaiu, AepxaB
€sponeiicbkoro Cotody, Pocinicbkoi Peaepalii Ta KasaxcraHy, y nepioai, Wwo BkasaHwii B n.1 poaainy "TepMiH rapaHTii”.

2. YMoBU rapaHTii HabupaloTb YUHHOCTI 3 MOMEHTY NpuadaHHs obnagHaHHs.

TepMmiH rapaHTii

1. TapaHTist Ha obnagHaHHa TNy Volcano, Wwo Hagani Has3uBaeTbLCs 0bnagHaHHAM, CTaHOBUTL 5 PokiB Bif, AHS NpuaGaHHs obnagHaHHs Mokynuem

2. lapaHTis Ha enemMeHTV aBToMaTKKK A0 obnaaHaHHs Volcano cTaHoBWTL 3 POk Bif AHA NpuaGaHHS enemMeHTiB aBTomaTukm Mokynuem

3. [osiyHa rapaHrTisi (Lifetime Warranty) BigHocutbcs o kopnycy obnaaHaHnHs Volcano i Aie Ha npoTasi ycboro yacy ekcnnyarauii obnagHaHHs Ao 15 pokis.

4

5

. Aatoto npuabaHHs BBaXKaeTbCA AaTa BUAATKOBOI HakNagHoi, ska OKYMEHTYe npofax obnagHaHHs Mokynuio komnaieto BTC a6o ainepom komnarii BTC.
. Cknapatoum peknamauto, Mokynewlb 3060B’S3aHWI HaAaTV KOMito BUAATKOBOI HaKNazAHol, sika niaTBepaxye npuabdaHHs peknamauiiHoro obnagHaHHs.

3oHa pii rapaHTii

1. Y BUNagKy BU3HaHHA o6rpyHTOBaHOCTI peknamadii, VTS 3pobutb 3amiHy MpUCTPOO Ha HOBWIA.

2. TapaHTiiiHa nocnyra He nNepepuBae Ta He NPUMNWHSIE TePMiH rapaHTii. FapaHTis Ha 3aMiHeHi abo BiPeMOHTOBaHI YacTUHU 06GNaAHaHHS 3aKiHYyETLCS Pa3oM 3 TePMIHOM rapaHTii Ha
obnagHaHHs.

3. Y BUNagKy 3AiNCHEHHS rapaHTiiiHOI NOCyr1 Ha MicLli MOHTaxy obnagHaHHsi, BTC nokpuBae TpaHCNOPTHI BUTpaTK pobiTHWKIB aBTOpU3oBaHoro cepsicy BTC, a Takox AOCTaBKy 4acTuH
[Ns 3aMiHn BUKIIOYHO B pagiyci 200 kM Bif po3TallyBaHHS aBTOPU30BaHHOTO cepBicy. Mepenik Ailo4nx aBTopmsoBaHux cepsicie BTC, Wwo Hagani HasnBaloTbCst CepBicaMu, 3HaxoaNTbLCS
Ha iHTepHeT-caiiTi www.vtsgroup.com, a Takox y ogicax BTC.

lapaHTii He niansratTb

1. TlowKomxKeHHs, siki He BifHOCATLCS [0 habpuyHoro Gpaky obnagHaHHS.

2. TlowKomKeHHs obnagHaHHs, Ski BUHUKIM BHACNILOK BNAVBY 30BHILLHIX (hakTopiB, HEMPaBWIIbHOMO TPAHCNOPTyBaHHS abo 36epiraHHs.

3. MexaHiuHi NOLUKOMKEHHS!, SIKi BUHWKIW BHACMIAOK: HENpaBuIbHOro 06CnyroByBaHHs Ta ekcnyarauii obnagHaHHs, LWo He BiAnoBiAakTk TEXHIYHIT foKyMeHTaLil, foaaHoT 4o obnagHaHHs;
PEMOHTIB, MPOBEEHNX HEYNOBHOBaXKEHNMI 0cobamu.

4. O6nagHaHHs, MOHTax abo nyck sKoro 6yB NPOBEAEHUI HEBIAMOBIAHO A0 TEXHIYHOI AOKyMeHTaLl, sika AOAAETbest A0 0bnaaHaHHs.

5. O6nagHaHHs, B SKOMy npoBefeHo MogudikaLlii, 3MiHa po6ourx napameTpiB, peMOHT abo 3amiHa 3an4acTuH 6e3 nucbMoBoi 3rogm BTC.

6. YwkomkeHHs abo Gpak obnagHaHHs, KOTpi He BMNMBaThb Ha (yHKLIOHANBLHICTb Ta NpaBuibHY po6oTy 06nagHaHHs, Taki ik NoapsSnNUHK, YacTKoBWIA AedekT nodapbysaHHs i T.n.

7. YacTuHu obnagHaHHs, sKi nignsraoTs HOpManbHOMY 3HOLWEHHIO, BUTPATHI MaTepiany.

BTC He Gepe BignoBiganbHocTi 3a

1. MoToYHI KOHCepBaLlii, KOHTPOMNb Ta NpPorpaMyBaHHs 0bnagHaHHS.

2. 36UTOK HAaHECEHWIA BHACTIAOK NPOCTO 0BnagHaHHs nif Yac o4ikyBaHHS rapaHTiiHUX MOCHyT.

3. 36uTok iHWoro marHa Mokynus, okpiM obnagHaHHs.

Peknamauis

1. Peknamauito cnig Bignpaenstv go BTC 3a gonomoroto e-mail a6o dakcy.

2. Peknamauijto cnig Bignpasnati Ha PeknamauiiHomy 6naHky: KOTpUI € AOCTYMHUM B iHTEPHETI 3a agpecolo www.vtsgroup.com, abo B TEXHIYHI JOKYMeHTaLlii.

3. MpaBunbHoO odopmneHa peknamaldis MOBUHHA MICTUTW:

- Tun Ta pabpuyHUn HOMEpP 0BNaaHaHHHS,

- [aty npuabaHHs obnagHaHHs,

- [aTy Ta MicLie MOHTaxy,

- Ha3BY MOHTa)HOI opraHisauii Ta pipmu, sika npofana obnagHaHHs,

- KOHTaKTHi AaHi BianoeiganbHoi ocobu,

- [eTanbHWUI OMUC HecnpaBHOCTI (0COBNMBO ONUC HeNpaBUbHOT PO6OTKU, Ha3Ba MOLUKOAKEHUX HYaCTUH),

- Konito MpaBUIbHO 3anoBHEHOrO MapaHTIHOrO TanoHa (aata npogaxy (4), pabpiuHnii Homep obnafHaHHs BiANOBIAHWIA HOMEpPY Ha Tabnuyli (2), neyaTka gipmu, WO MOHTYBana
obnagHaHHs (3)).
MokyneLlb 3060B'A3aHWI HadicnaTy Konito BUOATKOBOI HAKMafHoi Ta rapaHTiiHOT KapTy eNeKTPOHHOK MOLUTO 3a agpecoto Kyiv@vtsgroup.com, abo dakcom (+38) 044 230 47 60.

4. BTC 3060B's3yeTbCsA NPOiHGOPMYBaTU NPO BiAMOBY, a60 BU3HAHHS 06IpyHTOBAHOCTI peknamallii npotaroMm 5 pobounx OHIB Bif AaTv O4epKaHHA NPaBUIbHO BUKOHAHOTO peknamaLiiHoro
6naHka 11 HecnpaBHOro obnafgHaHHs ANst [iarHOCTUKA.

lFapaHTiliHe 3060B’sI3aHHA

1. Y Bunagky BM3HaHHsi peknamaldii, BTC 3060B'3yeTbCsi BUKOHATV rapaHTiHuin 0608’30k npoTsrom 14 poboynx AHIB Bid AaT OTPUMaHHS NpaBUIbHO 3aMOBHEHOTO peknamauinHoro
6naHka. B ocobnunemx cutyauisix, HesanexHux Big BTC, uei TepmiH moxe 6yt npogosxeHuii 4o 30 poboymx AHIB.

2. MowkomkeHe obnagHaHHs abo 1Moro YacTuHK, KOTpi ByAyTb 3aMiHEeHi Ha HOBI B pamkax rapaHTilH1x 060B’'s3kiB, cTaloTk BnacHicTio BTC.

3. Butpatu BTC, siki BUHMKIM BHACNiA0OK HeOBrpyHTOBaHHOI peknamalii, BigLwkoaosye MNokynelb, Wo cTBOpMB peknamadito. Lii BuTpaTtv obuucniototeest Ha nigcTasi po3uiHok komnaHii BTC.

4. BTC mae npaBo BiAMOBWTY y BUKOHAHHI rapaHTinHOro 3060B’si3aHHs y BUnaaky, konv BTC abo aBTopuaoBaHuii cepsic BTC He oTpumManu noBHOI onnaTtu 3a peknamadiiie obnagHaHHs
abo nonepenHe cepsicHe 06CNyroByBaHHS.

5. TMokyneLp, Sk1i 3asBRsiE NPO peknamaldiio, 3060B8’s3aHni cniBnpadtoBaTi 3 BTC nig yac BUKOHYBaHHSA rapaHTiiHUX 3060B'S3eHb:

- 3abe3neunTy BiNbHUIA JOCTYN A0 NOLUKOMKEHOro obrnagHaHHs Ta, AKLWO € Taka HeobXiAHICTb, MiArOTOBUTU Takuii iHBEHTap SIK: PULLITYBaHHS, NIANOMHUKY i T.M.,

- BWKOHAaTV eMOHTax peknamauiiiHoro obnagHaHHsA SKWO A4St BUKOHAaHHSA rapaHTiiHoi nocnyrv HeobxigHo 6yae AemMoHTyBaTn obnafHaHHs, Ta oro nofanbLUMA MOHTaX,

- HapaTu opuriHan rapaHTiiHoOro TanoHy obragHaHHs, a TakoX BUAATKOBY HaknagHy, Lo NiaTBepmkye npuadaHHs obnagHaHHs,

- rapaHTyBaTu 6e3neky poboTu nif Yac BUKOHaHHSA rapaHTiiHoro 06oB's3ky.

- rapaHTyBaTW MOXIMBICTb NoyaTn poboTy Bigpasy nicnsa npubyTTa ocib, BUKOHYIOUUX rapaHTinHUiA 060B’30K.

6. Mokyneub, SikUIA 3asBNsS€ NPO peknamadiio, 30608’A3aHWI NiGTBEPANTY B MMCbMOBI (hOPMi(aKT BUKOHAHMX POBIT) 3A4INCHEHHS rapaHTINnHOTO 3060B'A3aHHS.
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9. TECHNINE PRIEZIURA

9.1 GARANTINE KORTELE (PILDYMUI), GARANTINES SALYGOS

Garantijos kortelé

& ruroHEa

1. Assembly company’s stamp / Montavimo jmonés antspaudas

VTS VILNIUS UAB
Ulonu g. 5, 08240 Wilno
LT

www.vtsgroup.com

2. Device serial number / [renginio serijos numeris

3. Place of assembly - name / Montavimo vieta - pavadinimas

4. Date of assembly / Montavimo data

5. Street name / Gatvé

6. Number / Numeris

7. City / Miestas

8. Zip code / Indeksas

Garantijos salygos
1. Pagal Sias garantines salygas, bendrové VTS VILNIUS UAB jregistruota Vilniuje, adresas: Perkankiemio g. 4A-505A, 12128 Vilnius, (toliau vadinama ,VTS") garantuoja ,VTS" parduoto
irenginio ir sumontuoto Europos Sajungos Salyse,taip pat Rusijos Federacijoje, Ukrainos ir Kazachstano teritorijoje veikima be avarijy, su Siomis salygomis patiekiamas garantinis
talonas, galiojantis periodui norodytam dalyje "Garantinis periodas" 1 punkte.
2. Garantijos salygos jsigalioja nuo jrenginio nupirkimo momento.
Garantijos laikotarpis
1. Volcano jrenginiams suteikiama 5 mety garantija, nuo jrenginio jsigyjimo dienos.
2. Automatikos detaléms suteikiams 3 mety garantija, nuo jrenginio jsigyjimo dienos.
3. Volcano jrenginiy korpusams taikoma garantija galiojanti visg jrenginio naudojimo laika, taciau ne ilgiau nei 15 mety.
4. |sigijimo data laikoma sgskaitos-faktaros, patvirtinancioje jmonés ,VTS" arba jmonés ,VTS" prekybos atstovo jrenginio pardavima Klientui, iSraSymo data.
5. Reklamacijos atveju Klientas privalo pateikti ir sgskaitos-faktaros kopija, patvirtinancig reklamacijos jrenginio jsigijima.
Garantijos galiojimo sritis
1. Jei pretenzija yra pripazjstama, VTS visg jrenginj kei¢ia nauju.
2. Garantinis pristatymas nenutraukia ir nesustabdo garantinio laikotarpio. Garantija pakeistam arba suremontuotam jrenginiui baigiasi nuo jrenginio garantinio laikotarpio pabaigos
momento.
3. "VTS" netasako uz kitg netiesioging Zalg atsiradusiag dél jrenginio gedimo.
Garantijai nepriklauso:
1. Pazeidimai, nepriklausantys gamybos brokui.
2. [renginio pazeidimai, jvyke dél iSoriniy faktoriy poveikio, netinkamo transportavimo arba laikymo.
3. Mechaniniai pazeidimai, atsirade dél: netinkamos jrenginio techninés priezidros ir neatitinkancio pridedamy jrenginio techniniy dokumenty eksploatavimo; nejgalioty asmeny atliekamo
remonto ir konservavimo.
. |renginys, kurio montavimas arba paleidimas buvo atliktas ne pagal pridedamus jrenginio techninius dokumentus arba neturin€iy tinkamos kvalifikacijos asmeny.
. Irenginys, kuriame buvo atliktos modifikacijos, darbiniy parametry pakeitimai, atsarginiy daliy remontas arba keitimas be rasytinio ,VTS" sutikimo.
. |renginio paZeidimai arba brokas, kurie neveikia jrenginio funkcijy ir tinkamo veikimo, pvz., jpbréZimai, dalinis dazymo efektas ir pan.
. Prietaiso dalys jeinancios | normalig technine priezidra.
VTS neatsako uz
1. Einamajj konservavima, kontrole, taip pat jrenginio programavima.
2. Zala, patirta dél jrenginio prastovos per garantiniy paslaugy laukimo laikotarpi.
3. Zala kitam Kliento turtui, i8skyrus jrenginj.
Reklamacija
1. Reklamacijq reikia siysti ,VTS" elektroniniu pastu arba faksu.
2. Reklamacija reikia siysti pateiktq Reklamacijos blanke, kuris yra internete adresu: www.vtsgroup.com.
3. Tinkamai apiformintoje reklamacijoje turi bati:
- jrenginio tipas ir serijos numeris,
jrenginio jsigijimo data,
montavimo data ir vieta,
montavimo organizacijos ir jrenginj pardavusios jmonés pavadinimas,
kontaktiniai atsakingo asmens duomenys,
iSsamus gedimo aprasymas (ypa¢ netinkamo veikimo apraSymas, pazeisty daliy pavadinimai),
- tinkamai uZpildyto garantinio talono kopija (pardavimo data (4), jrenginio serijos numeris, atitinkantis numerj lenteléje (2), irenginio montavimo jmonés antspaudas (3)).
4. Tuo atveju, jei Klientas nurodo jrenginio pazeidimus, atsiradusius transportavimo metu, visg jrenginj reikia pristatyti j jmonés ,VTS* nurodyta remonto vieta, taip pat supakuotg originalioje
pakuotéje, saugancioje nuo pazeidimy. |renginio gamyklos numeris turi sutapti su numeriu ant originalios pakuotés ir garantijos talone.
5. ,VTS" [sipareigoja informuoti apie atsisakyma arba reklamacijos pagristumo pripazinima per 7 dienas nuo tinkamai uzpildyto reklamacijos blanko gavimo datos.
Garantinis jsipareigojimas
1. Reklamacijos priémimo atveju, ,VTS* jsipareigoja jvykdyti garantijos jsipareigojima per 14 dieny nuo tinkamai uZpildyto reklamacijos blanko gavimo. I$skirtiniais atvejais,
nepriklausangciais nuo ,VTS" $is terminas gali bati prategstas iki 30 dieny.
. Pazeistas jrenginys arba jo dalys, kurios buvo pakeistos naujomis pagal garantinj jsipareigojima tampa ,VTS* nuosavybe.
. ,VTS* sgnaudas, atsirandangias dél nepagristos reklamacijos padengia Klientas, pateikes reklamacija. Sios sanaudos apskaiciuojamos pagal jmonés ,VTS* kainininka,
. VTS turi teise atsisakyti vykdyti garantinius sipareigojimui, jei jmonei ,VTS" nebuvo sumokeéta uz visg reklamacijoje nurodoma jrenginj arba uz ankstesne technine priezidra.
. Klientas, pateikes reklamacija, privalo bendradarbiauti su ,VTS* garantiniy jsipareigojimy vykdymo laikotarpiu.
Klientas privalo:
- suteikti laisva prieiga prie pazeisto jrenginio ir, jei reikia, paruosti atitinkama inventoriy, pvz., pastolius, keltuvus ir t.t.,
- pateikti originaly jrenginio garantijos talong, taip pat saskaita-faktira, patvirtinancia jrenginio jsigijima,
- garantuoti saugy darba vykdant garantinius sipareigojimus,
- uztikrinti galimybe, pradéti darbus i$ karto atvykus asmenims, vykdantiems karantininius jsipareigojimus.
6. Klientas, pateikgs reklamacija, privalo patvirtinti rastu garantiniy jsipareigojimy jvykdyma.
el. pastas: vts.lt@vtsgroup.com , faksas: +370 5 263 61 56

~No oA
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9. SERVICING
9.1 WARRANTY CARD (TO BE FILLED IN, TERMS OF WARRANTY)

Warranty card

VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

1. Stamp of the company to carry out installation

VTS POLSKA Sp. z o.0.
ul. tuzycka 6B

81-537 Gdynia

Polska

www.vtsgroup.com

2. Factory number of device

3. Place of installation

4. Date of installation

5. Address, street

6. Apartment number

7. City

8. Postal code

Terms of warranty

1. According to this warranty, VTS POLSKA Sp. z 0.0., having its registered office in Gdynia, at the following address: Ul. tuzycka 6B, 81-537 Gdynia [hereinafter referred toas
VTS], guarantees a failure-free operation of the equipment sold by VTS and installed within the area of: the countries of the European Union and Russian Federation, Ukraine and
Kazakhstan, and delivered together with a valid Warranty Card, within the period specified in par. “Warranty Period”, item 1.

2. The terms of warranty are coming in force from the moment of having completed the purchase of the device.

Warranty period

1. The warranty concerning the Volcano type device, hereinafter referred to as device, is valid for the period of 5 years, from the date of having purchased the equipment by the Buyer

2. The warranty concerning the Volcano automation elements is valid 3 years from the date of having purchased the equipment by the Buyer

3. Lifetime Warranty concerns Volcano casing and is valid throughout the life of the equipmentm, which amount up to 15 years.

4. The date of purchase is considered to be the date of issuing a VAT invoice, which documents the purchase of the device by the Buyer, from VTS or a distributor of VTS.

5. When submitting a complaint, the Buyer is obliged to present a copy of the VAT invoice, which documents the purchase of the faulty device.

Scope of warranty

1. Should the complaint be accepted, VTS shall replace the device with new one.

2. Warranty services do not interrupt nor suspend the warranty period. The warranty for the replaced or repaired parts of the device expires together with the expiration of the warranty for
the entire device.

3. VTS shall not be responsible on other legal basis than warranty, in the case of faulty products.

Warranty does not cover

1. The faults resulting from reasons other than related to the equipment itself.

2. The damage to the device that resulted from the impact of the surrounding, improper transport or storage.

3. Mechanical defects, resulting from improper control and use of the device, which contradicts the technical documentation of the device, as well as repairs and maintenance, carried out

by unauthorised personnel.

. The equipment that has been installed or activated in a manner that violated the enclosed technical documentation, or by personnel without appropriate qualifications.

. The equipment that has been modified, subjected to a modification of working parameters, repair or replacement of parts, without written consent of VTS.

. Defects or faults of the device that do not affect the functionality and proper operation of the device, such as: local discolouration, scratches etc.

. Parts of the device subject to normal maintenance.

~No oA

VTS is not responsible for
1. On-going maintenance, inspections and programming of equipment.
2. Damage caused by standstills of equipment, while waiting for warranty services.
3. All damage pertaining to Buyer’s property, other than the equipment in question.
Complaints
1. Complaints are to be reported to VTS via e-mail or fax.
2. Complaints are to be submitted, using the following form: Complaint Report Protocol, available on the following website: www.vtsgroup.com.
3. Correctly submitted complaint should have the following information:
- Type and factory number of the device;
- Date of device purchase;
- Date and place of device installation;
- Name the Seller’s company and the company that installed the device;
- Contact information to the person responsible for the complaint;
- Detailed description of the defect (in particular, description of the faulty operation, names of defective parts);
- Copies of the correctly filled warranty card; date of sale (4); serial number of the device, same as the number on the rating plate (2); stamp of the company that installed the device (1).
4. Should the Buyer refer to the damage inflicted to the equipment in transport, a complete device, placed in the original protective packaging, is to be delivered to the place of repair, as
appointed by VTS. The factory number of the device must be the same as the number on the original packaging and Warranty Card.
5. VTS shall inform the Buyer about the refusal or acceptance of the complaint, within 7 working days from the date of having received the correctly filled Complaint Report Protocol.
Warranty services
1. Should the complaint be accepted, VTS shall provide warranty services, within 14 days from the date of having received the correctly filled Complaint Report Protocol. This period may be
extended to 30 days, should extraordinary circumstances occur, for reasons beyond VTS control.
2. Defective equipment or its parts, which have been replaced, as part of a warranty service, become the property of VTS.
3. All the costs borne by VTS, resulting from an unfounded complaint, are incurred to the Buyer who submitted the complaint. These costs are calculated for, based on the binding pricelist
of VTS.
4. VTS has the right to refuse the carrying out of a warranty service, if the company has not received the entire payment for the device subject to complaint, or a warranty service previously
rendered.
5. The Buyer that submits the complaint is obliged to cooperate with VTS, during the period of rendering the warranty service.
In particular, the Buyer is obliged to:
- Provided unobstructed access to the faulty device, including, should it be necessary, the preparing of equipment, i.e. scaffoldings, hoists etc.;
- Make available the original Warranty Card of the device and the VAT invoice that documents the purchase of the device;
- Provide work safety, during the rendering of a warranty service;
- Enable the commencement of service work, directly after the arrival of the personnel that will render such service.
6. The Buyer that reports a complaint is obliged to confi rm the rendering of a warranty service, in writing.

E-mail: vts.pl@vtsgroup.com, fax: (+48) 12 296 50 75
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1. Telepitést végzé cég bélyegzdje VTS Hungary Kft
1146 Budapest

Hungaria krt 162

(Hermina Business Tower B éplilet)

9. SZERVIZ
9.1 GARANCIAPAPIR (KITOLTESE A GARANCIA FELTETELE)

Garancialevél

www.vtsgroup.hu

2. Berendezés gyari szama

3. Létesitmény megnevezése 4. Telepités ideje
5. Varos 6. Kozteriilet megnevezése
7. Hazszam 8. Iranyitészam

Garancialis feltételek
1. Agaranciat biztositja a VTS Hungary Kft, 1146 Budapest, Hungaria kérat 162, Hermina Business Towers B éplilet [a tovabbiakban VTS]. A VTS garantélja az eladott készllék
hibamentes miikddését az Eurépai Unién beldil.
2. Agarancidlis periédus a berendezés eladasanak pillanataban kezdédik.
Garancia idétartama
1. A garancia a Volcano tipusu késziilékek esetén 5 évig érvényes a megvasarlastol szamitva
2. Agarancia az automatika elemekre 3 évig érvényes a megvasarlastol szamitva.
3. Az élettartam garancia a késziilékhazra 15 évig érvényes a megvasarlastol szamitva.
4. Avasarlas napja a szamlakiallitas napja, mellyel a késziiléket megvasarrolta a VTS-tél vagy a VTS szerz6détt partnerétdl.
5. Hibabejelentés esetén a megrendel6 koteles szamlamasolatot kiildeni a késziilék vasarlasardl.
Garancia hatalya
1. Befogadott reklamacio esetén a VTS uj késziiléket biztosit.
2. Agarancialis szolgaltatas nem szakitja félbe és nem filiggeszti fel, nem hosszabbitja meg a garncialis idétartamot. A cserélt vagy javitott alkatrész garancidja a késziilék garanciajaval
egyitt lejar.
3. AVTS-t a garancian kivil semmilyen jogi felelésség nem terheli amennyiben a termék hibas vagy meghibasodik.
A garancia nem terjed ki
. Aberendezés meghibasodasa kiils6 okokra vezethetd vissza.
. Asérllés vagy a hiba nem megfelel6 kezelés, szallitas vagy tarolasbdl adodik.
. Mechanikus sérllés melyet nem megfelelé vezérlés vagy hasznalat okozott vagy nem szakképzett vagy illetéktelen személy altal tortént karbantartas.
. Akésziiléket nem megfelelen telepitették a telepitési irdanymutatasok figyelmen kiviil hagyasaval vagy nem megfeleléen képzett személy végezte a telepitést.
. Akésziiléket modositottak, melynek hatasara megvaltoztak a miikodési paraméterek. Javitast vagy alkatrész cserét hajtottak végre a VTS irasos hozzajarulasa nélkiil.
. Olyan hibak melyek nincsenek hatassal a késziilék helyes miikddésére, pl. elszinezédés, karcolas stb..
. Részegységek melyek nem voltak karbantartva.
A VTS nem felel6s
1. Uzem kézbeni karbantartasért, szemrevételezésért és programozasaért.
2. Agarancialis javitasra varas kozbeni illetéktelen beavatkozasokeért.
3. A megrendel6 tulajdonaba Iévé egyéb sérlilt berendezésért.
Hibabejelentés
1. Ahibabejelentést torténhet e-mail-en vagy fax-on.
2. Ahibabejelent6 formanyomtatvany elérhet6é a www.vtsgroup.hu oldalon.
3. Ahelyesen kitoltott hibabejelentének a kovetkezé informaciokat kell tartalmaznia:
- Aberendezés tipusa és gyari szama,
- A vasarlas napja,
- Atelepités helye és napja,
- Az elado és telepité cég neve,
- Kapcsolattarté személy neve és elérhetésége,
- Részletes hibabejelentés (hiba pontos leirasa, hibas alkatrész megnevezése),
- Helyesen kit6ltétt garanciapapir masolata melyen megtalalhaté az eladas napja (4), a szériaszam (2) és a telepitést végz6 cég megnevezése (1).
4. Aszallitas soran megsérlilt készilék szallitasarél a megrendelének kell gondoskodnia. A megrendel6 koteles az eredeti csomagolasban a VTS altal megadott javité céghez tovabbitani a
készliléket. A szallité dobozon és a készilléken talalhato szériaszamoknak egyeznilik kell.
5. AVTS a helyesen kitéltott hibabejelenté megérkezését kdvetéen 7 munkanapon beliil tajékoztatja a megrendelét annak befogadasarol vagy visszautasitasarol.
Garancialis szolgaltatas
1. Ahelyesen kitoltétt hibabejelent6 befogadasa esetén a VTS-nek 14 napja all rendelkezésre a javitds megkezdésére. Ezt az idétartamot 30 nappal lehet meghosszabbitani olyan
kérlilmények esetén melyekre a VTS-nek nincsen befolyasa.
2. Minden hibas késziilék vagy elem mely garanciaban cserélve lett a VTS tulajdonat képezik.
3. Minden koltség mely a VTS részérél felmerlil nem garancialis hiba esetén kiszamlazasra keriil annak a cégnek/személynek aki a hibat bejelentette. A koltség a VTS aktualis arlistaja
alapjan torténik.
4. AVTS-nek joga van visszautasitani a garancialis szolgaltatast ha a megrendelének fizetési tartozasa van a cég felé.
5. A megrendelének a teljes javitasi folyamat alatt egyittmiikédének kell lennie a VTS-el.
A megrendel kételes:
- Hozzaférést biztositani a berendezéshez és amennyiben sziikséges gondoskonia kell emelérél vagy allvanyrol.
- Be kell mutatnia a késziilék eredeti garanciapapirjat és a készlilék vasarlasanak szamlamasolatat.
- Biztonsagos munkakériilményeket biztositnia a garancialis szolgaltatas alatt.
- A szerviz megérkezését kdvetden azonnal lehetévé tenni a szervizmunkat.
6. A megrendel6 minden hibabejelentést kételes irasban adni.
E-mail: budapest@vtsgroup.com, fax: +36-1-439-1636
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

9. SERVIS
9.1 ZARUCNI LIST (VYPLNIT, PODMINKY ZARUKY)

Zaruéni list

1. Razitko instalaéni firmy VTS Czech Republic s.r.o.,

Beranovych 735

199 00 Praha 9

tel: 00420 272 048 944
prague@vtsgroup.com

www.vtsgroup.cz

2. Vyrobni ¢islo zafizeni

3. Misto montaze 4. Datum montaze
5. Adresa, ulice 6. Cislo bytu
7. Mésto 8.PSC

~No oA

2.
Zaruéni doba
1.
2.
3.
4.
5.
Rozsah zaruky
1.
2.
3.
Zaruka nezahrnuje
1.
2.
3.

. Zafizeni, jejichZ zprovoznéni bylo provedeno v rozporu s technickou dokumentaci, které byla dodana se zafizenim, nebo osobami bez odpovidajicich kvalifikaci.
. Zafizeni, u nichz byla provedena modifikace, zména pracovnich parametrd, oprava nebo vyména dilt bez pisemného souhlasu VTS.

. Poskozeni nebo vady zafizeni, které nemaji vliv na funkénost a spravnou praci zafizeni, jako mistni zména barvy, poskrabani, atd.

. Casti zafizeni, které podléhaji b&znému opottebeni, provozni material.

VTS nenese odpovédnost za

1.
2.

3. Veskeré Skody na jiném zafizeni, nez je majetek Klienta.
Reklamace
1. Reklamaci je nutné oznamit VTS pomoci e-mailu nebo faxu.
2. Reklamaci je nutné oznamit na formulafi: Reklamacni formuldr, ktery je dostupny na adrese www.vtsgroup.com.
3. Spravné oznamena reklamace musi obsahovat:
- typ a vyrobni &islo zafizeni,
- datum nakupu zafizeni,
- datum a misto instalace zafizeni,
- firmu prodavajici zafizeni a instala¢ni firmu,
- kontakt na osobu odpovédnou za reklamaci zafizeni,
- podrobny popis zavady zafizeni (pfedevs§im popis nespravné prace, nazev poskozeného dilu),
- kopii spravné vypinéného zarucniho listu (datum prodeje (4), vyrobni &islo zafizeni — shodné s Cislem na vyrobnim Stitku (2), razitko firmy, ktera instalovala zafizeni (1).
4. Bude-li se klient odvolavat na poskozeni zafizeni béhem prepravy, je nutné dodat kompletni a originalné zabalené (chranéné pred poSkozenim) zafizeni do mista opravy, uréeného
spole¢nosti VTS. Vyrobni ¢islo zafizeni musi byt shodné s ¢islem na originalnim obalu a Zarué¢nim listu.
5. VTS se zavazuje informovat o zamitnuti nebo uznani reklamace v terminu do 7 dni od data obdrZeni spravné vyplnéného Reklamacniho formulare.
Zaruéni sluzby
1. V pfipadé uznani opravnénosti reklamace se VTS zavazuje poskytnout zaruéni sluzbu béhem 14 dni od data obdrzeni spravné vyplnéného Reklamacniho formulare. Ve vyjimecnych
situacich, nezavislych na VTS, maze byt tento termin prodlouZen na 30 dni.
2. Poskozena zafizeni nebo jejich dily, které budou v ramci zaruky vyménény za nové, se stavaji majetkem VTS.
3. Naklady VTS vzniklé z neopodstatnéné reklamce hradi Klient, ktery nahlasil reklamaci. Tyto naklady budou vyuétovany podle platného ceniku VTS.
4. VTS ma pravo odmitnout poskytnout zaruéni sluzby v ptipadé, kdy VTS neobdrzela celou uhradu za reklamované zafizeni nebo predchozi servisni sluzbu.
5. Klient, ktery oznamil reklamaci, je povinen spolupracovat s VTS béhem poskytovani zaru¢nich sluzeb.
Klient je povinen predevsim:
- umoznit pristup k poSkozenému zafizeni, a bude-li to nezbytné, pfipravit nezbytné vybaveni, jako leSeni, zvedaky, atd.
- zpfistupnit original Zaruéniho listu a faktury dokumentujici nakup zatizeni,
- zajistit bezpec€nost praci béhem poskytovani zaruéni sluzby,
- zajistit moznost zahajeni praci neprodlené po pfijezdu osob vykonavajicich zaruéni sluzbu.
6. Klient, ktery nahlasil reklamaci, je povinen potvrdit zhotoveni servisni sluzby na pfislusném formulafi.

email: prague@vtsgroup.com - fax: (+48) 12 296 50 75

Zaruéni podminky
1.

Za podminek stavajici zaruky spole¢nost VTS Czech Republic s.r.o. se sidlem ve VarSavé, na adrese: Beranovych 735, 199 00 Praha 9 [dale jako VTS] garantuje bezporuchovou
préci zafizeni prodavanych spole¢nosti VTS a namontovanych na tzemi statl Evropské Unie a Ruské Federace, Ukrajiny a Kazachstanu, ke kterym je pfipojen Zaruéni list, v terminu
uvedeném v § 2 odst. 1.

Klient je zavazan zaru¢nimi podminkami v dobé pofizeni zafizeni.

Zaruéni doba pro zafizeni Volcano €ini 5 let od data prodeje

Zaruéni doba pro prvky regulace uréené pro zafizeni Volcano ¢ini 3 roky od data prodeje

Dozivotni zaruka na oplasténi zafizeni Volcano je platna po celou dobu Zivotnosti zafizeni, ktera je uvadéna v délce 15 let.
Za datum nakupu je povazovano datum vystaveni faktury, dokumentujici nakup zafizeni od VTS nebo do Distributora VTS.
PFi hlaSeni reklamace je Klient povinen predlozit kopii faktury dokumentujici pofizeni reklamovaného zafizeni.

V pfipadé opravnéné reklamace VTS vyméni vadné zafizeni za nové.
Poskytovani zaru€nich sluzeb nepozastavuje ani neprerusuje zaruéni dobu. Zaruka na vyménéné nebo opravené prvky zafizeni kon&i v den uplynuti terminu zaruky na celé zafizeni.
Odpovédnost VTS z titulu rueni za vady zafizeni je vyloucena.

Vady vzniklé z jinych pFi€in, nez tkvicich v zafizeni.

Poskozeni zafizeni vznikla nasledkem vlivu okoli, nespravné prepravy nebo skladovani.

Mechanicka poskozeni vyplyvajici z nespravné obsluhy a provozu zafizeni v rozporu s technickou dokumentaci, ktera byla dodana se zafizenim, oprav a Gdrzby provedenych
neopravnénymi osobami.

BéZnou udrzbu, prohlidky a programovani zafizeni.
Skody zplisobené prostojem zafizeni v dobé& &ekani na poskytnuti zaruéni sluzby.
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EUROHEAT

9. HOOLDUS
9.1 GARANTIIKAART (TAITMINE KOHUSTUSLIK, GARANTIITINGIMUSED)

Garantiikaart

1. Seadet paigaldava firma pitsat VTS CLIMA OU
Toostuse 48a-406,
Tallinn 10416

ET

www.vtsgroup.com

2. Seadme tehasenumber

3. Paigalduskoht 4. Paigaldamise kuupaev
5. Aadress, tanav 6. Korteri number
7. Linn 8. Postiindeks

Garantiitingimused
1. Garantii kohaselt VTS CLIMA OU, mille kontor asub Varssavis, aadressil: To6stuse 48a-406, Tallinn 10416 [edaspidi VTS], garanteerib VTS poolt muldud seadme térgeteta t66. Seade
on paigaldatud piirkonda: Euroopa Liidu riigid ja Vene Foéderatsioon, Ukraina ja Kasahstan ning seade on tarnitud koos kehtiva Garantiikaardiga § Garantii aeg, punktis 1 kindlaks
maaratud aja jooksul.
2. Garantii tingimused joustuvad kauba tleandmisel.
Garantiiaeg
1. Volcano tlilipi seadme, edaspidi seade, garantii kehtib 5 aastat alates seadme ostmisest Kliendi poolt.
2. Volcano automaatika elementide kohta, garantii kehtib 3 aastat alates seadme ostmisest Kliendi poolt.
3. Eluaegne garantii puudutab Volcano elamispind mantel ja see kehtib kogu elu equipmentm, mis summa kuni 15 aastat.
4. Seadme ostukuupaev on kaibemaksuga arve valjastamise kuupaev, mis tdendab, et Klient on ostnud seadme VTS-ilt vdi selle edasimudjalt.
5. Reklamatsiooni korral peab Klient esitama kdibemaksuga arve koopia, mis tdendab vigase seadme ostu.
Garantii ulatus
1. Juhul, kui kaebus on VTS-i poolt vastuvdetav, asendatakse seade uuega.
2. Garantiitédd ei katkesta ega peata garantiiperioodi. Seadme asendatud véi parandatud detailide garantii I6peb koos Seadme garantii [6ppemisega.
3. VTS ei vastuta teasel digustlikul alusel kui garantii tingimused tooterikke korral.
Garantii ei kata
1. Rikkeid, mis tulenevad Seadmest mitteolenevatest pohjustest.
2. Seadme kahjustusi, mis on pdhjustatud Umbritseva keskkonna méjust, seadme valedest transpordivétetest voi hoiustamisest.
3. Mehhaanilisi kahjustusi, mis on pdhjustatud Seadme valest kontrollimisest ja kasutamisest, mis ei vasta Seadme tehnilises dokumentatsioonis satestatule, kuid ka vastavaid volitusi
mitteomavate tootajate poolt teostatud remondist ja hooldusest.
. Seadet, mis on paigaldatud voi kaivitatud viisil, mis ei vasta lisatud tehnilisele dokumentatsioonile voi on paigaldatud voi kéivitatud vastavat kvalifikatsiooni mitteomava personali poolt.
. Seadet, mida on ilma VTS kirjaliku ndusolekuta td6parameetrite muutmise, remondi v&i detailide asendamise eesmargil modifitseeritud.
. Seadme defekte voi vigu, mis ei mdjuta seadme funktsionaalsust ja nduetele vastavat t66d, nagu naiteks vahene varvimuutus, kriimustused jne.
. Seadme detailide normaalset kulumist.
VTS ei vastuta
1. Seadme poolelioleva hoolduse, kontrolli ja programmeerimise eest.
2. Garantiihoolduse ootel oleva Seadme seisakust pohjustatud kahjustuste eest.
3. Kliendi muu omandi kui kdnealuse Seadme kahjustuste eest.
Reklamatsioonid
1. Reklamatsioonid tuleb VTS-ile esitada kas e-posti voi faksi teel.
2. Reklamatsiooni esitamisel peab kasutama alljargnevat vormi: reklamatsioonist teatamise vorm, saadaval kodulehel: www.vtsgroup.com.
3. Korrektselt esitatud reklamatsioon peab sisaldama alljargnevat informatsiooni:
- Seadme tlilip ja tehasenumber;
- Seadme ostmise kuupaev;
- Seadme paigaldamise kuupéev ja koht;
- miilija ettevotte nimi ja Seadme paigaldanud ettevétte nimi;
- reklamatsiooni eest vastutava isiku kontaktinfo;
- defekti detailne kirjeldus (eriti vigase toimimise kirjeldus, defektsete detailide nimetused);
- korrektselt taidetud garantiikaardi koopiad; mulgi kuupaev (4); Seadme seerianumber; sama, mis Seadme passi number (2); seadme paigaldanud ettevétte pitsat (1).
4. Kui Klient teatab, et kahjustus on tekitatud transportimise kaigus, tuleb vastavalt VTSi poolt osutatule saata remondikohta Seadme taiskomplekt originaalpakendis. Seadme
tehasenumber peab olema sama, mis originaalpakendi ja Garantiikaardil.
5. VTS informeerib Klienti reklamatsioonist keeldumisest v6i selle aktsepteerimisest 7 t66 paevad jooksul alates korrektselt tdidetud Reklamatsioonist teatamise vormi saamisest.
Garantiihooldus
1. Kui reklamatsioon aktsepteeritakse, teostab VTS garantiihoolduse 14 paeva jooksul alates korrektselt tdidetud Reklamatsioonist teatamise vormi saamisest. Erakorraliste asjaolude
ilmnemisel, mis ei soltu VTS tahtest, voib nimetatud perioodi pikkuseks olla 30 paeva.
2. Defektne Seade voi garantii korras asendatud defektsed detailid lahevad VTS omandisse.
3. Koik VTS poolt kantud kulud, mis on pdhjustatud alusetust reklamatsioonist, kannab reklamatsiooni esitanud Klient. Kulutused arvestatakse VTS kehtiva hinnakirja alusel.
4. VTS-il on 6igus keelduda garantiihoolduse teostamisest, kui ettevéttele ei ole reklamatsiooni puudutava Seadme véi selle eelmise garantiihoolduse eest taies ulatuses tasutud.
5. Reklamatsiooni esitanud Klient peab garantiihoolduse osutamise ajal tegema VTS-iga koost6dd.
Kindlasti peab Klient:
- tagama torgeteta juurdepaasu kahjustatud Seadmele, vajadusel ka Seadme ettevalmistamise (tellingud, téstukid jne);
- tegema kattesaadavaks Seadme Garantiikaardi originaali ja kdibemaksuga arve, mis tdendab Seadme ostu;
- tagama t66 ohutuse hooldustédde teostamise ajal;
- vdimaldama hooldustddde alustamist kohe parast nimetatud teenust osutava personali saabumist.
6. Reklamatsiooni esitanud Klient peab garantiihoolduse osutamist kinnitama kirjalikult.
email: vts.lt@vtsgroup.com , fax: +370 5 263 61 56

~No oA
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VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

9. APKALPOSANA
9.1 GARANTIJAS KARTE (JAAIZPILDA, GARANTIJAS NOSACTJUMI)

Garantijas karte

1. Uzstaditaja uznémuma zimogs VTS LATVIA SIA
Ganibu Dambis 24a — 622,
LV-1005 Ryga

LAT

www.vtsgroup.com

2. lekartas rapnicas numurs

3. Uzstadisanas vieta 4. UzstadiSanas datums
5. Adrese, iela 6. Dzivokla numurs
7. Pilséta 8. Pasta indekss

Garantijas noteikumi

1. Saskana ar $o garantiju sabiedriba «VTS LATVIA SIA», kuras registréta biroja adrese ir Latvija, Zemitana iela 2b - 410 [talak teksta — VTS], garanté darbibu VTS pardotai iekartai, kas ir
uzstadita Eiropas Savienibas valstis, ka arT Krievijas Federacija, Ukraina un Kazahstana, ja ta ir piegadata ar derigu Garantijas karti perioda, kas ir noradits 2. paragrafa 1. punkta.

2. Garantijas termins stajas spéka ar iekartas uzstadisanas bridi.

Garantijas periods

1. Garantija Volcano tipa iekartai, ir speka 5 gadus no dienas, kop$ Klients ir iegadajies iekartu.

2. Garantija Volcano automatikas elementiiem ir spéka 3 gadus no dienas, kop$ Klients ir iegadajies iekartu.

3. Muza garantija attiecas uz Volcano korpusu un ir spéka visa iekartas dzives laika, kas sasniedz lidz pat 15 gadiem.

Garantijas apjoms

1. Gadijuma, ja pretenzija tiek atzita par pamatotu, VTS nomainis ierici pret jaunu.

2. Garantijas pakalpojumu snieg$ana nepartrauc un neaptur garantijas periodu. lekartas nomainito vai laboto detalu garantijas laiks beidzas kopa ar visai iekartai paredzéto garantijas
periodu.

3. VTS neuzpemas atbildibu par garantiju bojatu produktu gadijuma.

Garantija neattiecas uz

1. Bojajumiem, kas ir radusies citu iemeslu dél, nevis ir saistiti ar pasu iekartu.

2. lekartas bojajumu, kas ir radies no apkartéjas vides ietekmes, nepareizas transportéSanas vai uzglabasanas.

3. Mehaniskajiem defektiem, kas ir radusies no iekartas nepareizas regulé$anas un lieto$anas, kas ir pretruna ar iekartas tehnisko dokumentaciju, ka arT no remonta un apkalpo$anas, kuru
ir veicis personals bez attieciga pilnvarojuma.

4. Aprikojumu, kas ir uzstadits un iedarbinats veida, kas parkapj pievienotas tehniskas dokumentacijas noradijumus, vai to ir veicis personals bez pienacigas kvalifikacijas.

5. lekartu, kas ir parveidota, izdaritas darba parametru izmainas, veikta detalu labo$ana vai nomaina bez VTS rakstveida piekriSanas.

6. lekartas defektiem un bojajumiem, kas neietekmé iekartas funkcionalitati un pareizu darbibu, pieméram: atsevisku virsmas vietu izbalé$ana, skrap&jumi utt.

7. lekartas detalam, kas ir paklautas normalam nolietojumam, un izlietojamiem materialiem.

VTS neuzpemas atbildibu par

1. Regularu tehnisko apkopi, iekartas parbaudém un programmésanu.

2. Bojajumiem, kas radusies iekartas dikstaves dél, gaidot garantijas pakalpojumu snieg$anu.

3. Visiem bojajumiem saistiba ar Klienta ipasumu, iznemot attiecigo aprikojumu.

Siadzibas

1. Par slidzibam japazino uznémumam VTS pa e-pastu vai faksu.

2. Sudzibas iesniedzamas, lietojot $adu veidlapu: Complaint Report Protocol, kas ir pieejama vietné: www.vtsgroup.com.

3. Pareizi iesniegtai sidzibai jaietver $ada informacija:
- lekartas tips un rGpnicas numurs;
- lekartas pirkS§anas datums;
- lekartas uzstadisanas datums un vieta;
- lekartas pardo$anas uznémuma un uzstaditaja uznémuma nosaukums;
- Par stdzibu atbildigas personas kontaktinformécija;
- Vispusigs defekta apraksts (it seviski nepareizo funkciju apraksts, defektivo detalu nosaukumi):
- Pareizi aizpilditas garantijas kartes kopijas; pardoSanas datums (4); iekartas sérijas numurs, tads pats ka pases datu plaksnité (2); ierices uzstaditaja uzpémuma zimogs (1).

4. Ja Klients norada, ka iekartai ir nodarits bojajums transportésanas laika, visa iekarta, kas ir ievietota originalaja aizsargiepakojuma, janogada VTS pilnvarota remonta izpildes vieta.
lekartas ripnicas numuram jasakrit ar numuru, kas ir uz originala iepakojuma un Garantijas karté.

5. VTS pazino Klientam par stidzibas noraidi$anu vai pienem$anu 7 darba dienu laika no datuma, kura ir sapemts pareizi aizpildits siidzibu zinojuma protokols (Complaint Report Protocol).

Garantijas pakalpojumi

1. Ja slidziba tiek pienemta, VTS sniedz garantijas pakalpojumus 14 dienu laika no datuma, kura ir sanemts pareizi aizpildits stidzibu zinojuma protokols (Complaint Report Protocol). Sis
periods var tikt pagarinats Iidz 30 dienam, ja rodas arkartéji apstakli tadu iemeslu dé|, kas ir arpus VTS kontroles.

2. Defektivais aprikojums vai ta detalas, kas ir nomainitas garantijas pakalpojuma snieg$anas laika, kltst par VTS Tpasumu.

3. Visus izdevumus, kas uznémumam VTS ir radusies sakara ar nepamatotu sidzibu, sedz Klients, kur$ ir iesniedzis sidzibu. Sis izmaksas aprékina, pamatojoties uz spéka eso$o VTS
cenradi.

4. Uznémumam VTS ir tiesibas atteikties sniegt garantijas pakalpojumu, ja uznémums nav pilniba sanémis maksu par iekartu, par kuru ir iesniegta stidziba, vai garantijas pakalpojums
ieprieks ir sniegts.

5. Klientam, kas iesniedz stdzibu, jasadarbojas ar VTS perioda, kura ir paredzéta garantijas pakalpojuma sniegSana.

Klientam obligati:
- janodro$ina netraucéta piekluve bojatajai iekartai, tai skaita nepiecieSsamibas gadijuma iekartas sagatavo$ana, t.i., sastatnes, pacélaji utt.;
- jabat pieejamai originalajai iekartas Garantijas kartei un PVN rékinam, kas apliecina iekartas pirk$anu;
- jagaranté darba dro$iba garantijas pakalpojuma snieg$anas laik3;
- janodro$ina iespéja sakt pakalpojuma sniegSanas darbus uzreiz péc tam, kad ir ieradies personals $o darbu izpildei.

6. Klientam, kas ir zinojis par stdzibu, noteikti jaapstiprina garantijas pakalpojuma sanemsana rakstveida.

email: vts.lt@vtsgroup.com , fax: +370 5 263 61 56
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9.2 POSTEPOWANIE W PRZYPADKU USTEREK

& ruroHEa

VOLCANO VR1/ VR2

Symptomy

Co nalezy sprawdzi¢?

Opis

Nieszczelnos¢ wymiennika
ciepta

montaz przytaczy wymiennika przy pomocy dwoch kontry kluczy (przytozenie), co
chroni przed mozliwos$cia wewngtrznego ukrecenia kolektoréw urzadzenia,
zwigzek nieszczelnosci z ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym
wymiennika,

nieszczelnos$¢ elementéw zaworu odpowietrzenia lub korka spustowego,
parametry medium grzewczego (ci$nienie i temperatura) — nie powinny one
przekracza¢ parametréow dopuszczalnych,

rodzaj medium (nie moze by¢ to substancja agresywnie dziatajgca na Al i Cu),
okoliczno$¢ wystapienia nieszczelnosci (np. podczas probnego, pierwszego
rozruchu instalacji, po napetnieniu instalacji po uprzednim spuszczaniu czynnika
grzewczego) oraz temperature zewnetrzng panujacg na danym terenie w
momencie wystapienia awarii (niebezpieczenstwo zamarznigcia wymiennika),
ewentualno$¢ pracy w srodowisku agresywnym po stronie powietrza (np. duze
stezenie amoniaku w oczyszczalni $ciekow),

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na mozliwos$¢ wystapienia
zamrozenia wymiennika w okresie zimowym. 99% wystepujacych
nieszczelnosci objawia sig¢ w czasie rozruchu instalacji/ proby
cisnieniowej. Usunigcie usterki polega na odciggnigciu zaworu
odpowietrzajacego lub spustowego.

Zbyt gtosna praca
wentylatora urzadzenia

montaz urzadzenia zgodnie w wytycznymi w DTR (m.in. odlegto$¢ od $ciany/
stropu),

min. 40 cm

prawidtowe wypoziomowanie urzadzenia,

prawidtowo$¢ potaczen elektrycznych oraz kwalifikacje osoby montujacej,
parametry pradu zasilajgcego (m.in. napiecie, czestotliwo$c),

zastosowanie innego niz ARW/TRANSRATE regulatora obrotéw,

hatas na nizszych biegach (by¢ moze uszkodzenie regulatora?),

hatas jedynie na wyzszych biegach (jest to zjawisko normalne wynikajace z
charakterystyki aeromechanicznej urzadzenia, jezeli nastgpi zdtawienie wylotu
powietrza),

rodzaj innych urzadzen pracujgacych w obiekcie (np. wentylatory wyciggowe) —
potegujacy sig hatas moze wynikac¢ z jednoczesnej pracy wielu urzadzen,

czy wentylator ,bije”, ociera o obudowe,

czy nie ma wyraznie widocznych $ladéw nieréwnomiernego przykrecenia
wentylatora do obudowy,

Gtosna praca urzadzen VOLCANO jest odczuwana subiektywnie.
W przypadku urzadzen wykonanych z tworzywa sztucznego
gtos$na praca nie powinna wystepowac. Zaleca sig odkrecenie $rub
mocujgcych i ich ponowne dociagnigcie. Jesli usterka nie zostanie
usunieta, nalezy reklamowac urzadzenie.

Wentylator urzadzenia nie
pracuje

prawidtowos$¢, jakos¢ podtaczen elektrycznych oraz kwalifikacje osoby montujace;j,
czy wykonano dodatkowy mostek migdzy odpowiednimi zaciskami silnika
(schemat wg DTR) — U1 -TK (TB),

parametry pradu zasilajacego (m.in. napigcie, czestotliwo$¢) na kostce
zaciskowej silnika wentylatora,

prawidtowo$¢ pracy innych urzadzen montowanych w obiekcie,

poprawnos¢ podtaczen przewodow ,po stronie silnika” wg DTR w poréwnaniu z
przewodami zaci$nietymi w listwie zaciskowej silnika,

napigcie na przewodzie PE (jesli jest, moze $wiadczy¢ to o przebiciu),

czy przewod N jest poprawnie podtaczony do wentylatora lub ARW/TRANSRATE
lub czy potaczenie zaciskéw U2 na silniku i ARW/TRANSRATE jest poprawnie
wykonane,

Podtaczenie elektryczne urzadzenia winno by¢ bezwzglednie
wykonane wg schematéw zamieszczonych w DTR. Jesli nie
wykona sie mostka miedzy zaciskami U1 i TK (TB), silnik jest
pozbawiony pewnego zabezpieczenia termicznego i moze ulec
uszkodzeniu — spaleniu.

uszkodzenie lub zamontowanie innego regulatora niz ARW/TRANSRATE,

Zaleca sig sprawdzenie urzadzenia/ regulatora predkosci,
podiaczajac nagrzewnice — bezposrednio do zasilania.

Uszkodzenia obudowy
urzadzenia

okolicznosci powstania uszkodzenia — uwagi na licie przewozowym, dokumencie
W2, stan kartonu,

W przypadku uszkodzenia obudowy wymagane sa fotografie
kartonu i urzadzenia, a takze zdjecia potwierdzajace zgodnos$¢
numeru seryjnego na urzadzeniu i kartonie. Jezeli uszkodzenie
powstato w czasie transportu, niezbedne jest spisanie
odpowiedniego o$wiadczenia przez kierowcg/spedytora, ktéry
dostarczyt uszkodzony towar.

ARW/ TRANSRATE -
regulator obrotéw nie
dziata/ spalit sie

prawidtowos$¢ — jakos¢ podtaczen elektrycznych (doktadne zaci$nigcie przewodoéw
w zaciskach elektrycznych, przekrdj i materiat przewodéw elektrycznych) oraz
kwalifikacje osoby montujacej,

podtaczenie tylko i wytacznie 1 regulatora do 1 urzadzenia,

parametry pradu zasilajgcego (m.in. napiecie, czestotliwo$c),

prawidtowos$¢ pracy urzadzenie VOLCANO po podtgczeniu ,na krétko” (przy
pominigciu ARW/ TRANSRATE, tzn. potaczenia L a TK (TB), N a U2, PE a PE) do
sieci elektryczne;j,

czy uzytkownik nie uszkodzit ,pokretta”, np. poprzez przekrecenie go dookota,
(ARW/ SCR10)

W przypadku regulatora TRANSRATE nalezy dodatkowo

sprawdzic¢:

e bezpiecznik,

e prawidtowos$¢ podigczen z zadajnikiem SCR10,

e zastosowanie przewodéw ekranowanych,

e przewody sterownicze powinny by¢ prowadzone z dala od
przewodoéw roboczych

Sitownik nie otwiera

prawidtowos¢ podiaczen elektrycznych oraz kwalifikacje osoby montujacej,
prawidtowos¢ pracy termostatu (charakterystyczne ,cykniecie” przy przetaczaniu),

Najwazniejsze jest sprawdzenie, czy sitownik zareagowat na
impuls elektryczny w przeciggu 11s. Jesli stwierdzimy uszkodzenie
sitownika, nalezy ztozy¢ reklamacje na uszkodzony element oraz

pomieszczeniowy nie daje
sygnatu do sitownika

fakt podtgczenia bezposrednio do termostatu wiecej niz jednego silnika
VOLCANO VR (wieksza liczba oznacza przecigzenie termostatu),
parametry pradu zasilajagcego (m.in. napiecie),

miejsce zamontowania termostatu w pomieszczeniu,

zaworu e parametry pradu zasilajacego (m.in. napigcie), przetaczy¢ stan pracy sitownika na ,manual’- MAN, co spowoduje
mechaniczne otwarcie zaworu.
e prawidtowo$¢ podiaczen elektrycznych oraz kwalifikacje osoby montujace;j,
e prawidtowo$¢ pracy termostatu (charakterystyczne ,cykniecie” przy przetaczaniu), Jesli nie slychaé charakterystycznego ,cykniecia®, termostat jest
Termostat e prawidtowos¢ pracy sitownika, " y
L]

uszkodzony mechanicznie i nalezy go reklamowac. Termostat moze
réwniez by¢ zamontowany w nieodpowiednim miejscu wzgledem
przestrzeni, w ktérej ma by¢ kontrolowana temperatura.

Termostat programowalny
nie daje sygnatu do
sitownikal zle steruje praca
uktadu grzewczego

prawidtowos¢ podiaczen elektrycznych oraz kwalifikacje osoby montujace;j,
prawidtowos¢ pracy termostatu (charakterystyczne ,cykniecie” przy przetaczaniu),
fakt podtaczenia bezposredniego do termostatu kilku silnikéw urzadzen
VOLCANO (mozna tego dokonywac jedynie przez stycznik!),

parametry pradu zasilajacego (m.in. napigcie),

sposob programowania $cisle zgodny z instrukcjg zawartg na stronie internetowej
www.vtsgroup.com,

czy i kiedy ostatnio byt kalibrowany czujnik.

Termostat ma zasilanie bateryjne, ktére okresowo (co ok. 2 lata)
nalezy wymienia¢. Ponadto nalezy okresowo wykonac kalibracje
czujnika — szczegotowe informacje zawarte sg w instrukcji
zamieszczonej na stronie internetowej: www.vtsgroup.com
Reklamacja jest niezasadna, jesli termostat zostanie podtaczony
bezposrednio do silnika, bez stycznika. Gdy sterownik Zle mierzy
temperature, nalezy zleci¢ kalibracje czujnika (instrukcja w karcie
katalogowej).
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9.2 NOPAOOK AEWCTBUSA B CNYYAE HEUCTMPABHOCTU

VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

VOLCANO VR1/ VR2
CumMnTOMBI YTo cneayet npoBepuTth? OnucaHue
e MOHTax Tpybonposoga k natpybkam Tennoo6MeHHVKa Npy NOMOLLM ABYX KIltouei,
YTO MPefOXPaHNT OT BO3MOXHOCTU NPOKPYTKM NaTpy6KoB 060pynoBaHws,
®  CBSI3b HEMMOTHOCTU C BO3MOXHbBIM MEXaHUYECKIM MOoBpexaeHNeM,
®  HeMnnoTHOCTb ANIEMEHTOB BUHTa BO3AYXOOTBOAA MM MPobku criycka TEMnnoHOCUTENs,
e MapameTpbl TENMOHOCUTENS (AaBMeHNe U TemnepaTypa) — He JOIDKHbI
npeBbIlLaTh AOMYCTUMBIX MAapaMeTpPOB, Borblioe BHUMaHWe criefyeT o6pTUTb Ha BO3MOXHOCTb
HennotHocTb e  BW TennoHoCUTENs (He MOXET BbiTb CyO6CTaHLMsA arpecCMBHO BO3AeiicTBYyoLas pa3mopo3kn TennoobmeHHKa B 3uMHUin neprod. Benyyae
Tennoo6MeHHUKa Ha Al n Cu), HeNnoTHOCTH, 310 B 99% BbISIBNAETCA BO BPEMS BKIOYEHUS

06CTOSATENLCTBA BO3HUKHOBEHWSI HEMMOTHOCTW (Hamp. BO BPEMS UCMbITATENbHOTO,
nepBoro 3anycka UHCTansILMK, NOCHe HaNoMHeHWst MHCTansALuK/ nocne crycka
TENIOHOCUTENS), a Takke HapyXXHYIo TemnepaTypy B JaHHOM per1MoHe Bo BpeMs
BO3HUKHOBEHUS aBapuit (BO3MOXHOCTb pa3spbiBa TennoobMeHHuKa),

BO3MOXHOCTb paboThkl BO BpeAHoOM cpefe (Hanp. GonbLuasi KOHLeHTpaLums
aMMmuaka B O4MCTHOWN CTaHLWK),

nHCTanaumn / vcnbiTanmsa AaBrneHus.

CnuwKoM rpomkas pa6ora
BeHTUNATOpa

yCTaHOBKy Npubopa cornacHo ykasaHusiM B nacnopTe ( Hanp. paccTosiHue oT
CTeHbl / noTornka),

MUH. 40 cm

NpaBUnbHOCTb YCTAHOBKM NpUBopa B ropn3oHTarbHO NIOCKOCTH,
NpaBUbHOCTb ANEKTPUYECKOTO MOAKIMIOYEHUS, @ Takke KBanubukaumum nuua
NPOU3BOASLLIETO NOAKIMKOYEHME,

napameTpbl NUTaLLEro Toka (Hanp. HanpsxeHue, YacTota),

npumererne gpyroro (He ARW/TRANSRATE) perynsitopa o6opoTos,

Hanuuue Lyma Ha HU3KOW CKOPOCTH (BO3MOXHO MOBPEXAEHNe perynsTopa),
Hanuuue Lyma TONMbKO Ha BbICOKOM CKOPOCTU (3TO HOpMasbHbIA hakTop,
BbITEKAIOLMI U3 a3pOMEXaHNYECKO XapaKTepUCTUKI Npubopa B crnyvae
BO3HWKHOBEHWS! IPOCENNNPOBaHUS BbIXOAA BO3AYXa),

T™MN apyrux npubopos paboTatoLmnx Ha 06bekTe (Hanp. BbITSHKHbIE BEHTUNATOPbI)
- BO3MOXHO YBENUUYMBAIOLLMIACS LM BbiTeKaeT U3-3a paboTbl MHOTUX NpUGopoB,
6beT/ 06TUpaeTcs N BEHTUNSTOP O Kopnyc,

NOSIBASAKTCS NN OTYETNINBbIE NPU3HAKWN HECOOTBETCTBYHOLLETO NPUKPENIIeHNs
BEHTUNIATOPA K KOPMyCY,

pomkas pabota npubopos Volcano sBnseTcs oveHb
Heuamepumoii. B cnyyae npuGopos 13 nnacTmMacesl, rpomkast
paboTa He AomKHa NosBNATLCA.BO3MOXHOM NPUYMHON sBNsSieTCs
TOMNbKO 0BTUPaHNE BEHTUNSITOPa O KOPNYC - TorAa cneayet
OTKPYTUTb KPENEXHbIE GOMNTHI U eLle pa3 UX MPUKPYTUTHL - ECAIN 3TO
HE MOMOXET, crieflyeT 3aMeHUTb Npueop.

BeHTUnsTop He paboTaeT

NpaBUbHOCTb, KAYECTBO SNEKTPUYECKOro NOAKITIYEHUA, a TaKkkKe KBaJ‘IVICbVIKaLlVIVI
nvua ycTaHaBnuBatoLLero npuoop,

cAenaH Ny Ao6aBoYHbIN MOCTUK MEXAY OnpeferneHHbIMU 3axvmMamu Asuratens
(cxema u3 nacnopra) — U1 —TK (TB),

napameTpbl NUTAKOLLEro Toka (Hanp. HanpshKeHKe, YacToTa) Ha 3aXUMHOMN
KOCTOYKe ABuratens BeHTunaTopa,

npaBuUnbHOCTbL PaboTbl ApYrux NpMBOpPOB, YCTAHOBNEHHbIX B 0GbEKTE,
NpaBUIbHOCTb MOAKIHOYEHVSI NPOBOLOB MO CTOPOHE ABUraTens”, CornacHo
nacnopTy B CpaBHEHUU C NpoBoAamMu, CTUCHYTbIMU B 3aKMMHOW nosioce asurarens,
HanpsbkeHve B npooae PE (ecnu ecTb, 3TO CBUAETENLCTBYET O NPOGUTUM),
npasunbHo nu npoeoa N noaknoyeH k BeHTunstopy unu ARW/TRANSRATE,
VNN NPaBUIbHO N UCTMOMHEHO NOAKMoYeHne 3axumoB U2 Ha asuratene n ARW/
TRANSRATE,

3ﬂeKTpVIHeCKOe NoAKIoYeHne yCTaHOBKY crieqyeT caenatb
COrMNacHoO cxemam, HaxoasLWwmmes B nacnopte. B cnyyae
OTCYTCTBUSI MOCTUKa Mexay 3axumamu U1 n TK (TB) B asuratene,
HeT onpefeneHHoro TepMmn4eckoro npegoxpaHuTens N OH MOXeT
NoABeprHyTbCA MNOBPEXIEHNIO - NeperopaHunio.

nospexaeHune unu nogknoyenve apyroro (He ARW/TRANSRATE) perynatopa,

PekomeHpayeTcs npoBepka 060pyA0BaHs/ perynstopa 4actoTbl
BPALLEHWS, C MOMOLLbIO MOAKIIOYEHUS TENMOBEHTUSTOPA
HanpsiMyto K MUTaHMIo.

MoBpexaeHus kopnyca

06CcTOATENLCTBA BO3HUKHOBEHUS noBpexaeHna — 3aMmevyaHna Ha TPaHCNOPTHbIX

B cnyyae noBpexaeHus kopnyca Heobxoaumbl choTorpacumn
ynaKkoBKu 1 06opyAoBaHus, a Takke coTorpacdumn noaTeepxaatoLLve
COOTBETCTBME CEPUINHOTO HoMepa Ha 060pyaoBaHNM 1 yNaKoBKe.

OGOPYAOBBHMﬁ AOKyMeHTax, HaKJ'IaF[HOVI, COCTOsiHUE YNaKoBKU, Ecrnun nospexaeHne nosaBnoCb BO BpeMA TPaHCMOPTUPOBKU,
HSOGXO,ELMMO B3ATb COOTBETCTBYOLLee 3anBneHne ot BO[:LVITeJ'IH/
nocTasLUMKa KOTOprVI aoctasun I'IOBpe)K,qéHHbIVI TOBap.

® [PaBUIbHOCTb, KA4eCTBO 3NEKTPUYECKOro NOAKITYeHNsa (TU.LaTeﬂbHOe 3axartue
3MEKTPONPOBO/OB B 3aXMUMaX, CEHeHWe 1 MaTepuarn NekTponpoBOAOB), a Takke
KBanudukauum nuua Npon3BoAsLLEro MOHTaX, Mpw akcnnyatauun TRANSRATE, crneayeT Takke NpoBepuTh:
ARW/TRANSRATE - ® MOAKMIOYEHNe nCkNunTensHO 1 perynatopa k 1 ycTaHoBke, e npefoxpaHvTens,

perynaTop 4actoTbl
BpalleHus He pa6oraet/
cropen

napameTpbl NUTAKOLLEro ToKa (Hanp. HanpsixeHue, Yactora),

npaBunbHOCTb PaboTbl ycTaHoBKK Volcano nocne NoAcoeanHeHUs «Ha NpsiMyo»
(6e3 nogkntoveHns ARW/TRANSRATE, T.e. nogkntodennsi Lu TB, N u U2, PE n
PE) k anekTpu4eckon cetu,

He noBpeauns N1 Nonb3oBaTtesb ,BOPOTOK”, HaMp. 13-3a NPOBOPaYMBaHUS €ro Ha
360°, (ARW/SCR10),

e MpaBUnbHOCTL NoaknoyeHns naHenu SCR10,

® [pUYMEeHEeHne 3KpaHMPOBaHHbIX NMPOBOAOB,

e ynpasnswowue kabens AO0JKHbI NPOKNaAblBaTbCA OTAENbHO OT
nuTarLwmnx

CepBonpuBopj He
OTKpbIBaeT knanaH

NpaBUMbHOCTb 3MIEKTPUYECKOrO MOAKIIOHEHNS], @ Takke KBanudukaLlmm nuua
NPON3BOASILLIETO MOHTaX,

npaBunbHOCTL paboTbl TepMOCTaTa (XapaKTepHbI ,KMUK” NpY NepeknioYeHnun),
napamMeTpbl MUTAIOLLETO TOKa (Hanp. HanpsxeHue),

HeobxoanMo npoBepuTh pearupyet nv cepBonpuBoa Ha
aneKkTpuYeckuii nmnynbsc B TedeHne 11 cek. Ecnu nogteepxaaetca
NoBpeXAeHNe CepBONprBoAa, CrieayeT 3anonHUTb
peknamaLMOHHbIN aKT, Ha MOBPEXAEHHbIN ANEeMEHT, a Taloke
nepekniounTe paboyee cocTosHNe cepBonpuBoga Ha ,manual’-
MAN, 41O NpMBEAET K MEXAHNYECKOMY OTKPBITWIO KranaHa.

KomMHaTHbIV TepmocTaT
He nocblinaeT curHan
cepBonpuBoay

NpaBUMbHOCTb 3MIEKTPUYECKOrO MOAKIIOYEHNS], @ Takke KBanudukaLlmm nuua
NPON3BOASILLIETO MOHTaX,

npaBunbHOCTL paboTbl TepMocTaTa (XapaKTepHbI KUK’ NpY NepeknioYaHum),
npaBunbHOCTL paboThkl cepBonpuBoAa,

haKT HenocpeACTBEHHOTO MOAKITIOYEHNS K TEPMOCTATy HeCKOMNbKUX ABuratenei
Volcano (Bo3amoxHa neperpyaka TepmocTara),

napamMeTpbl MATAIOLLETO TOKa (Hamnp. HanpskeHue),

MeCTO YCTaHOBKM TepMOCTaTa B MOMELLEHUN,

Ecnu He CribILLHO XapaKTepHOro k1K', TEpMOCTaT UMeEeT
MexaHU4ecKoe NoBPEXAEHUE 1 CriedyeT ero 3amMmeHnTs. TepmocTar
MOXET BbITb TaKKE YCTAHOBMEH B HEMPaBUIbHOM MECTE B
NOMELLEHWUM, B KOTOPbIM KOHTPONUPYETCS TeMnepaTypa.

MporpamMmmupyemblit
KOHTpoOMep He nockinaet
curian cepeonpueoay/
Noxo ynpaenseT paboToun
cUcTeMbl OTONNEHUs

NpaBUNbHOCTb 3IEKTPUYECKOrO NOAKIIOYEHUS, @ Takke KBanudukaumum nuua
NPOU3BOASILLErO MOHTAX,

npaBuUnbHOCTb paboTbl TEpMOCTaTa (XapakTepHbIi ,KNVK” NP NepekntodaHmm),
hakT HenocpeaCTBEHHOTO NOAKITIOYEHNS K KOHTPOMNNEPY HECKOMNbKUX ABuratenen
VOLCANO (nogxntoyeHve BO3MOXHO TOMbKO Npy UCMonb3oBaHuu penel),
napameTpbl NUTAKOLLEro Toka (Hanp. HanpsbkeHue),

cnoco6 NporpamMMV1pOBaHWs [OIKEH COOTBETCTBOBATb MHCTPYKLIMM HaXoAsLLeics
Ha cTpaHule www.vtsgroup.com,

6bIn N1 kKanUBpKpPoBaH B NocneaHee BPEMst ONTUMETP.

B tepmocTaTe 6aTtapeiHoe nuTaHue, KOTopoe NepuoanYecku
(NpubnuanTenbHo Yepes kaxable 2 roga) crneayet MeHsTb. Kpome
aTOrO CcrieAyeT Aenatb kanubpoBKky onTUMETpa - AeTanbHas
MHOPMaLMSA HAXOAUTCA B MHCTPYKLMK HA: www.vtsgroup.com.
Peknamauus cuntaetcs HeobocHOBaHHOW, ecni
nporpaMMupyembilii KOHTposnnep Obin NOAKMIOYEH K ABUraTento
VOLCANO 6e3 npumeHeHus pene. Ecnu koHTponnep nnoxo
n3mepsieT Temnepartypy, cneayeT caenartb kanubpoBky onTuMeTpa
(MIHCTPYKUMSI B TEXHUYECKOM OnnCaHum).
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9.2 NMOBEAIHKA 'Y BUNALKY HECIMPABHOCTI

& ruroHEa

VOLCANO VR1/ VR2

CumnToMmn

Lo cnip nepeBiputn?

Onuc

HewinbHicTb
TennoobMiHHMKa

MOHTax Tpy6onpoBoziB Ao naTpyOkiB 3a AONOMOro ABOX KMoYiB, WO 3acTepirae
BiZl MOXIMBOCTi BHYTPILLHLOT MPOKPYTKU NaTpy6kiB obnagHaHHs,

3B'S30K HELLiNbHOCTI 3 MOXMMBUM MEXaHIYHUM YLIKOPKEHHSIM TeNNoo6MiHHMKa,
HelLUinbHICTb KOMMOHEHTIB KpaHy BiABoAy NoBiTpst abo 3nuBy BoAM,

napameTpu TEeNNoHocis (TUCK | TemnepaTtypa) — BOHW He MOBWHHI NEpeBULLyBaTh
[IOMYyCTUMWX MapameTpiB,

TUN TennoHocis (Lue He Moxe ByTn cybeTaHuis «arpecuBHo» Aitoya Ha Al Ta Cu),
06CTaBUHM BUHUKHEHHS HELLiNbHOCTI (Ni4 Yac Npo6GHOro, MepLUOoro BKMOYEHHS
YCTaHOBKY, MICMsi HAMOBHEHHS YCTAHOBKY MICsi MOMNEPEAHLOro CrycKy
TENMOHOCIs), @ TAKOX 30BHILLHIO TeMnepaTypy Y AaHOMYy PerioHi nig yac
BUHWKHEHHs aBapii (Hebeaneka 3amep3aHHs TennoobMiHHUKa),

MOXINUBICTb POGOTN B «arpeCcMBHOMY» CEpeAOBULLI MO CTOPOHI MOBITPs (BUCOKa
KOHLIEHTpaLlisi amiaky B O4MCHKX crnopyaax),

OcobnuBy yBary Tpeba 3BepHyTV Ha MOXIUBICTb 3aMOPOXEHHS
TennoobMiHHMKa B 3MOBOMY nepioai. 99% HeLuinbHOCTER
BUSIBMSIETLCSA Mif, Yac nycky cuctemu/npobu tucky. o6 ycyHyTn
Heponik, HeobXiAHO BIATATHYTU KpaH BiABoAy noeiTps abo crnyck
TennoHocis.

Hapgro ryyHa po6ota
BEHTUNATOpa obnagHaHHA

MOHTaX obnafHaHHs 3rigHo 3 BkasiBkamu B MacnopTi ( BiacTaHb Bif CTiHW/
nepekpuTTS),

MiH. 40 cm

NpaBUnbHO rOPU3OHTamNbHO yCTaHOBMEHe 0bnaaHaHHs,

NpaBUMbHICTb ENEKTPUYHUX NIAKMIOYEHb, a TakoX kBanidikalilo MOHTYYOro
nepcoxarny,

napameTpu cTpymy (Hanpyra, 4acTtota),

3acTocyBaHHs iHworo Hixk ARW perynsatopa obepris,

LYM Ha HU3bKNX LUBUKOCTAX (MOXIIMBE YLUKODKEHHS perynatopa),

LUYM TiflbKM Ha BUCOKWX LUBWUOKOCTSIX (Lie HopMmanbHe SBULLE, SKe BUHMKae 3
aepomexaHiYHOi xapakTepucTuku obnagHaHHs, sikLLo Byae noaaBneHun BUxXia
noBiTps),

TN iHWoro obnagHaHHs, sike npaLtoe Ha 06’ekTi (HanpuKnaz, BUTSXKHI
BEHTUNSATOPM) — MOXIIMBO piBeHb LLYMY, L0 36inbLUyeTbCs, MOXe BUHMKATH 3
ofHovacHoi po6oTu Garatbox npubopis,

Y1 BEHTUNATOP HEe TOPKAETLCS Koprycy?

UM HEMAE YiTKUX CMifiB HEBIAMOBIAHOTO NPUKPYYEHHSI BEHTUNSATOPaA A0 Kopnyca?

PekomeHayeTbCs BiaKpy4YeHHs TpumMatounx 6onTiB Ta ix NoBTOpHe
[OKpyYeHHs. kLo Hegonik Byae i Hapgani, HanexwuTb 3asiBUTU NPO
peknamaLito obnagHaHHs.

BeHTunsaTop obnagHaHHs
He npautoe

NPaBUNbHICTb, SKICTb NEKTPUYHMX NiAKIMI0YEeHb, @ TakoX kBanidikaulii MOHTY4oro
nepcoHarny,

4u € floAaTkoBa NepeMuyka Ha BifoBiAHWUX Knemax AuryHa (cxema B Macnopri) —
U1 -TK (TB),

napameTpu cTpymy (Hanpyra, YacToTa) Ha KIeMHiin kKopobLi ABUryHa BEHTUNSATOPA,
npaBUnbHICTb POBOTK iHLLIOrO 06naaHaHHs, BCTaHOBIEHOTO Ha 06’eKTi,
NpaBunbHICTb NIAKIIOYEHHS APOTIB «MNO CTOPOHI ABUrYHa», 3rigHo 3 MNacnopTom B
NOPIBHSAHHI 3 ApOTamMy Ha 3aXKUMHI NnaHui ABUryHa,

Hanpyra Ha npoBogai PE (SKWo €, Le Moxe CBiguMTM Npo NpobutTs),

yun gpot N € npaBunbHO NiAKMYeHU A0 BeHTUnsTopa abo ARW, 4m nigknoyeHHs
knem U2 Ha asuryHi i ARW npaBunbHO BUKOHaHe,

EnekTpuyHe nigknoveHHs obnagHaHHs NoBUHHO GyTy 060B’3KOBO
BMKOHaHe TO4YHO 3a cxemamu y MacnopTi. Akwo He Byae
nepemuykm Mk knemamu U1 i TK (TB) aBuryH 6yae 6e3 TepmivHoro
3ano6ikHMKa, L0 MOXe NPU3BECTU A0 NOTO MOLLUKOMKEHHS..

ylkogkeHHst abo 3acTocyBaHHS perynatopa iHworo Hix ARW,

PekomeHayeTbcsa nepesipka obnaaHaHHs/ perynstopa WBWAKOCTI,
NiAKNoYaYn TennoBeHTUNATop 6e3nocepenHbo A0 XKUBMEHHS.

YwkomKeHHA kopnyca

06CTaBUHN BUHVKHEHHS! YLLKOIXKEHHS — 3ayBa)KEHHSI HA TPAHCMOPTHI HaknagHiw,

Y BUNagKy YLIKOMKEHHs kopryca BumaratoTbes dotorpadii
KOpoBKu i 0bnagHaHHs, a Takox choTorpadii, siki NiATBEPAXKYIOTH
BiANOBIAHICTb CEPIHOTO HOMEPY Ha obnafgHaHHiI Ta kopobLi. FKLo

perynaTtop o6epTiB He
npautoe

napameTpu cTpyMy Ha Bxogi ( Hanpyra, 4acTtota),

npaBunbHicTb poboTn obnagHaHHsa Volcano nicns nigknYeHHs «Hanpsmy»
(nponyckatoun ARW, 3HaunTb nigknioveHHs L a TB, N a U2, PE a PE) no
eneKkTPUYHOI Mepexi,

4YM KOPUCTYBAY He 3iMNcyBaB «NepemMukay», Hanpuknaz Yepes nepekpyveHHs noro
[foBkona

obnagHaHHs YLIKOKEHHS BUHUKITO Mif} Yac TPAHCMOPTYBaHHS!, HEO6XiAHUM
€ NiAroToBNeHHs BOAIEM/€KCNEeANTOPOM, KOTPUIA JOCTaBMB
YLUKO[KEHWI TOBap, BiANOBIAHOI 3asBu.
® MpaBUMbHICTb — AKICTb ENEKTPUYHMX MiAKIIOYEHb ( NPOBOAIB B €NEKTPUYHUX
Knemax, nepepia Ta MaTtepian enekTpUYHKUX NPOBOAIB), @ TaKoX kBanidikaLlito
MOHTYIOYOrO NnepcoHarny, Mpu ekcnnyatauii TRANSRATE, cnig Takox nepesiputu:
e MigkntoYeHHs Tinbkv 1 perynatopa fo 1 anapary, e 3anobixHUK,
ARW/TRANSRATE — A perynatopa i pary.

e MpaBuWIbHICTb NiaKkntoYeHHs 3 naHenen SCR10,

® 3aCTOCYBaHHSI eKpaHOBaHWX NPOBOAIB,

e yNpaBnsitodi NPOBOAM MOBWHHI NPOKIIaAyBaTHCs OKPEMO Bif,
KMBUIMBHNX

CepBoMOTOp He BiAKpuBae
KnanaH

NPaBUMbHICTb ENEKTPUYHMX NIAKMI0YEHb, a TaKoX kBanidikaLilo MOHTYYOro
nepcoHarny,

npaBuUMbHICTb po6OTH TepMOCTaTy (XapakTepHe «LIOKaHHS» NMpu nepemMuKaHHi),
napametpu cTpymy (Hanpyra),

HaviBaxnuBsilumM € nepesipka, Yu pearye cepBomMoTop Ha
nogayy XvBneHHs npoTtsarom 11 cekyHA. AKLWO NigTBepAXKYETLCA
YLUKOIKEHHS CEPBOMOTOPY, HEOBXiAHO 3asiBUTW NpO pekrnamaliio
Ha YLUKOKEHUI eNeMeHT, a TaKoX NepekIIiounTI Pexum po6oTn
cepBOMOTOPY Ha «manual» - MAN, Lo npusBuae A0 MexaHiYHOro
BiAKPUTTS KnanaHa.

KiMHaTHUI1 TepmocTaTt
TRO010 He nogae curHany
Ha cepBOMOTOP

NpaBUMbHICTb €NEeKTPUYHKX NIAKMIOYEHb, @ Takox KBanidikaLito MOHTY4Oro
nepcoHany,

npaBuUnbHICTb POBOTM TepMoCTaTy (XapakTepHe «LOKaHHS» Npu NepeMmuKaHHio),
npaBuUnbHICTb poboTH CepBOMOTOPY,

chakT nigknioYeHHs HanpsMy Ao TepmocTarty GinbLue Hix 2 ceppomoTopis Volcano
VR (6inbLua KinbKkicTb nepeBaHTaxye TepMocTarT),

napametpu cTpymy ( Hanpyra),

MicCLie MOHTa)y TepMOCTaTy B NPUMILLEHHI,

FAKLIO He YyTW XapaKTEPHOTO «LIOKaHHS», TEPMOCTaT € MeXaHi4HO
YLUKOXKEHUM | HANeXuTb 3asiBUTW Npo peknamakiio. TepmocTar
MOXe TaKox 6yTV 3MOHTOBaHUIA B HEBIAMOBIAHOMY MiCLi BiAHOCHO
npocTopy, B IkOMy Mae ByTu KOHTpOrbOBaHa Temneparypa.

MporpamyBanbHui
TepmocTar He nogae
curHany Ha cepBomotop/
roraHo ynpaensie
po6oToto onantoBanbHOI
cuctemm

NPaBUMbHICTb ENEKTPUYHUX NIAKMI0YEHb, a TaKoX kBanidikaLilo MOHTYYOro
nepcoHarny,

npaBunbHICTb PO6OTU TEPMOCTATY (XapaKTepHe «LIOKaHHsA» Mpu NepemuKaHHi),
haKT niaKNYeHHs Hanpsimy Ao TepMocTaTy Aekinbka ABuryHis anapartis Volcano
(MOXHa Le 3pobuTy Tinbkn Yepes koHTakTop!),

napameTpu CTpyMy (Hanpyra, 4acToTa),

cnoci6 nporpamMyBaHHS Y4iTKO BiANOBIAHUIA [0 IHCTPYKLT, Aka 3HAaXoAUTbLCA Ha CaWTi
www.vtsgroup.com,

konw, 6yB OCTaHHIN pa3 kanibpoBaHuii AaT4uk.

TepmocTtat RDE € xwuBneHui 6atapeiikamu, KOTpi NepiognyHo
(NPMBNM3HO KOXHI 2 poKK) pekoMeHAYeTbCA 3amiHioBaT. Kpim
LIbOr0 HaneXuTb NepiognyHoO BUKOHYBATW KanibpyBaHHsA JaTumka —
AetanbHa iHopmalis 3HaxoAATLCS B IHCTPYKLIT IKY MOXHa HanTn
Ha iHTepHeT-cainTi: www.vtsgroup.com

PeknamaLlisi € HeBM3HaHolO, AKWo TepmoctaTt RDE 6yae
nigknoYeHnit 4o AsuryHa, 6e3 koHTakTopa. AKLWO nporpamaTop
noraHo Mipsie TemmnepaTypy, HaneXuTb BUKOHyBaTU KaniopyBaHHs
Aatyuka (iHeTpykuia y MacnopTi npunagy).
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9.2 VEIKSMY TVARKA GEDIMY ATVEJU

VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

VOLCANO VR1/ VR2

Simptomai

Ka turi bati patikrinta?

Aprasymas

Silumokaigio
nesandarumas

vamzdzio montavimas prie Silumokai¢io atvamzdziy su dviem raktais, tai
apsaugos nuo jrenginio atvamzdziy prasukimo,

nesandarumo ry8ys su galimu mechaniniu pazeidimu,

oro i$leidimo sraigto elementy arba Silumnesio iSleidimo kams¢io nesandarumas,
Silumnesio parametrai (slégis ir temperattra) — negali vir$yti leidZziamy parametry,
Silumnesio rasis (negali bati agresyviai Al ir Cu veikianti substancija),
nesandarumo atsiradimo salygos (pvz., per bandomajj, pirmajj jrenginio
paleidima, po instaliacijos pripildymo / po Silumnesio i$leidimo), taip pat iSoriné
temperatlra Siame regione avarijos atsiradimo momentu (Silumokaicio sprogimo
galimybé),

darbo kenksmingoje aplinkoje galimybé (pvz., didelé amoniako koncentracija
valymo stotyje),

Ypatingai démes;j reikia atkreipti | Silumokaicio atSildymo galimybe
ziemos periodu. Nesandarumo atveju ji 99% pasireiskia jjungus
instaliacijg / bandant slégj.

Per garsus ventiliatoriaus
veikimas

prietaiso jrengimas pagal techninis pasas nurodymus (pvz., atstumas nuo sienos /
luby),

min. 40 cm

tinkamai jrengtas prietaisas horizontalioje plok§tumoje,

tinkamas elektros prijungimas, taip pat prijungimo darbus atliekancio asmens
kvalifikacija,

maitinimo jtampos parametrai (pvz., jtampa, daznis),

kitokio (ne ARW) apsuky reguliatoriaus naudojimas,

triuk8mas, esant mazam greiciui (galimas reguliatoriaus pazeidimas),
triukSmas tik esant dideliam greiiui (tai normalus veiksnys, atsirandantis i$
aeromechaniniy prietaiso charakteristiky oro i$éjimo droseliavimo atveju),
kity objekte veikiandiy prietaisy tipas (pvz., iStraukimo ventiliatoriai) — galimas
didéjantis triuk§mas atsiranda dél keliy prietaisy veikimo,

ar ventiliatorius dauZosi \ trinasi | korpusa,

ar neatsiranda aiSkds netinkamo ventiliatoriaus pritvirtinimo prie korpuso
pozymiai,

Garsus ,VOLCANO" prietaisy veikimas yra neiSmatuotas. Kai
prietaisai yra i§ plastmasés, neturéty atsirasti garsus veikimas.
Galima priezastis yra tik ventiliatoriaus trintis | korpusg — tada reikia
atsukti tvirtinimo varztus ir dar kartg juos prisukti — jei tai nepadés,
reikia pakeisti prietaisa.

Ventiliatorius neveikia

tinkama elektros prijungimo kokybé, taip pat prietaisg jrengiancio asmens
kvalifikacija,

ar padarytas tiltelis tarp atitinkamy variklio gnybty (schema su techninis pasas) —
U1 -TK (TB),

maitinimo srovés parametrai (pvz., itampa, daznis) ventiliatoriaus variklio gnybtui,
tinkamas kity objekte jrengty prietaisy veikimas,

tinkamas laidy prijungimas ,variklio puséje* pagal techninis pasas, lyginant su
laidais suspaustais variklio gnybty juostoje,

itampa laide PE (jei yra, tai liudija apie pramusima),

ar tinkamai prijungtas laidas N prie ventiliatoriaus arba ARW, arba ar tinkamai
ivykdytas gnybty U2 prijungimas variklyje ir ARW,

Irenginio elektra prijungti reikia pagal schemas, pateiktas DTR.
Jei néra tiltelio tarp gnybty U1 ir TK (TB), variklyje néra tam tikro
terminio saugiklio ir gali bati pazeistas - perdegti.

pazeidimas arba kito (ne ARW) reguliatoriaus prijungimas,

Rekomenduojamas jrenginio / reguliatoriaus sukimosi daznio
patikrinimas, prijungiant Silumos ventiliatoriy tiesiogiai prie
maitinimo.

Irenginio korpuso
pazeidimas

pazeidimo atsiradimo aplinkybés — pastabos transportavimo dokumentuose,
vaztarastyje, pakuotés buklé,

Korpuso pazeidimo atveju reikalingos pakuotés ir jrenginio
fotografijos, taip pat serijinio numerio ant jrenginio ir ant pakuotés
sutapima patvirtinancios fotografijos. Jei pazeidimas atsirado
transportuojant, batina paimti i$ vairuotojo / tiekéjo, kuris pristaté
pazeistg preke, atitinkama pareiskima.

Neveikia / sudegé
ARW —sukimosi greicio
reguliatorius

elektros prijungimo tinkamumas — kokybé (kruop$tus elektros laidy uzspaudimas
gnybtuose, elektros laidy pjavis ir medziaga), taip pat montavima atliekancio
asmens kvalifikacija,

tik 1 reguliatoriaus prijungimas prie 1 jrenginio,

maitinimo srovés parametrai (pvz., jtampa, daznis),

tinkamas ,VOLCANO" jrenginio veikimas po tiesioginio prijungimo (neprijungus
ARW, t.y. prijungus L ir TB, N ir U2, PE ir PE) prie elektros tinklo,

ar nepakenkeé vartotojas ,sukiklis”, pvz., dél jo pasukimo 360°C,

Prie$ pradedant naudoti TRANSRATE reguliatoriy, taip pat reikia
patikrinti:

e saugiklj,

e ar teisingai prijungta panele SCR 10,

e ar naudojami ekranuoti laidai,

e ar valdymo laidy kabelis paklotas atskirai nuo maitinimo laidy,

Pavaros stiprintuvas
neatidaro voztuvo

tinkamas elektros prijungimas, taip pat montavima atliekanc¢io asmens
kvalifikacija,

tinkamas termostato veikimas (badingas ,klik" perjungiant),

maitinimo srovés parametrai (pvz., jtampa),

Reikia patikrinti ar servopavara reaguoja | elektros impulsg 11 sek
bégyje. Jeigu pasitvirtina servopavaros gedimas, reikia uzpildyti
sugedusio elemento reklamacijos aktq ir perjungti servopavaros
veikimo bisena | ,manual’-MAN, to pasekoje voztuvas mechaniskai
atsidarys.

Kambarinis termostatas
TR 010 nesiuncia signalo
pavaros stiprintuvui

tinkamas elektros prijungimas, taip pat montavima atliekancio asmens
kvalifikacija,

tinkamas termostato veikimas (badingas ,klik* perjungiant),

tinkamas pavaros stiprintuvo veikimas,

daugiau kaip 2 pavaros stiprintuvy ,VOLCANO VR tiesioginio prijungimo faktas
prie termostato (didesnis skaicius reiSkia termostato perkrova),

maitinimo srovés parametrai (pvz., jtampa),

termostato jrengimo vieta patalpoje,

Jei nesigirdi badingo ,klick*, termostatas yra mechaniskai
pazeistas ir jj reikia pakeisti. Termostatas taip pat gali bati jrengtas
netinkamoje patalpos, kurioje kontroliuojama temperatira, vietoje.

Programuojamas
temperatiros valdiklis
nesiuncia signalo pavaros
stiprintuvui / prastai valdo
Sildymo sistemos veikimg

tinkamas elektros prijungimas, taip pat montavima atliekanc¢io asmens
kvalifikacija,

tinkamas termostato veikimas (badingas ,klik" perjungiant),

tiesioginis keliy ,VOLCANO" jrenginiy prijungimas prie kontrolés jtaiso (prijungti
galima tik naudojant rele!),

maitinimo srovés parametrai (pvz., jtampa),

programavimo badas turi atitikti instrukcijas, esancias internetiniame puslapyje
www.vtsgroup.com,

ar paskutiniu metu buvo kalibruotas optimetras.

Termostate RDE baterijos maitinima periodiskai reikia keisti
(apytiksliai kas 2 metus). Be to, reikia kalibruoti optimetrg — i§sami
informacija yra instrukcijoje internetiniame puslapyije:
www.vtsgroup.com. Reklamacija laikoma nepagrista, jei
programuojamas kontrolés jtaisas bus prijungtas prie VOLCANO
variklio be relés. Jei kontrolés jtaisas blogai matuoja temperatara,
reikia kalibruoti optimetrg (instrukcija techniniame apraSyme)
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9.2 PROCEDURES IN CASE OF DEFECTS

& ruroHEa

VOLCANO VR1/ VR2

Problem

Check points

Description

Heat exchanger leaking

assembly of the exchanger connections with two wrenches (adjustment), which
safeguards against internal twisting of the collectors,

Check if the leakage may be associated with mechanical damage to the
exchanger,

Vent valve or drain plug leaking,

Heating agent parameters (pressure and temperature) — should not exceed
permitted values,

type of heating agent (it cannot be aggressive to Al and Cu),

Circumstances when the leakage appears (e.g. during the first, tentative
installation start-up, when the installation is filled up after the heating agent
has been drained) and outside temperature at the time of failure (risk that the
exchanger may freeze),

Possibility of operating in aggressive conditions (e.g. high concentration of
ammonia in the air in a sewage-treatment plant),

Pay special attention that the exchanger may freeze during winter
time. 99% of registered leakages appear during installation start-up/
pressure tests. The defect can be removed by pulling back vent or
drain valve.

Fan works too loud

check the device assembly for conformity with the instructions in operation and
maintenance manual (e.g. distance from wall/ceiling),

min. 40 cm

Device appropriately level led,

Correctness of electric connections and qualifications of the wireman,
Inlet current parameters (e.g. voltage, frequency),

use of rotation controller different from ARW,

noise at lower gears (possible controller failure?),

Noise only at higher gears (regular situation explained by aerodynamic
characteristics of the device, if there outlet air chokes),

type of other devices operating in the building (e.g. induced draught fans) —
intensified noise caused by simultaneous operation of many machines,
Does the fan rub against the casing?

Is the fan evenly screwed to the casing?

Level of operating noise of VOLCANO devices is perceived
subjectively. If the device is made of plastic, it should operate
quietly.lt is recommended to unscrew the clamping screws and
tightening them up again. If the fault does not disappear, you should
make a complaint.

Fan does not work

Correctness and quality of electric connections and qualifications of the wireman,
Is there an additional bridge between required engine terminals (diagram in the
manual) — U1 - TK (TB),

Inlet current parameters (e.g. voltage, frequency) on the clamp block of fan
engine,

Correctness of operation of other devices installed in the building,

Correctness of wire connections on the engine side acc. to the manual, in
comparison to wires clamped in the engine terminal strip,

PE conductor voltage (if present, may mean there is a break-down),

Is N conductor correctly connected to the fan or ARW or is the connection of U2
clamps on the motor and ARW made correctly?

Electrical connection need to be done strictly according to the
drawings in the manual. If there is no bridge between U1 and
TK(TB) clamps, the motor lacks thermal protection and may break
—burn.

damage or installation of controller different from ARW,

It is recommended to check the device/ speed controller by
connecting the heater directly to power supply.

Damaged casing

Circumstances when it was damaged — notes on the bill of ladings, stock issue
confirmation, condition of the box,

If the casing is damaged, make photos of the box and device, and
photos confirming that the device serial number on the device

and on the box are the same. If the device was damaged during
transport, it is necessary to write down an appropriate statement by
the driver, who delivered the damaged device.

ARW - rotation controller
does not work/ it is burned

Correctness — quality of electric connections (wires accurately positioned
in electric clamps, cross-section and the material wires are made of) and
qualifications of the wireman,

Only 1 controller connected to 1 device,

Inlet current parameters (e.g. voltage, frequency),

Correctness of VOLCANO operation after connecting “in short” (skipping ARW, i.e.

connections L and TB, N and U2, PE and PE) to the power network,
Check if the user did not damage the knob, e.g. rotating it around

For the TRANSRATE controller, the following must also be

checked:

e circuit breaker,

e correctness of connection to the SCR10 controller,

e use of shielded conductors,

e control conductors, which should be located away from the
working conductors

Actuator does not open
the valve

Correctness of electric connections and qualifications of the wireman,
Correctness of the thermostat operation (characteristic tick sound during change-
over),

Inlet current parameters (e.g. voltage),

The most important is to check whether the actuator responded

to the electric impulse within 11s. If the motor is damaged, you
need to make a complain and switch actuator operation to manual
(MAN), which mechanically opens the valve.

Room thermostat TR 010
does not send any signals
to the actuator

Correctness of electric connections and qualifications of the wireman,
Correctness of the thermostat operation (characteristic tick sound during change-
over),

Correctness of the actuator operation,

Connecting 2 VOLCANO VR actuators directly to the thermostat (possible
thermostat overload),

Inlet current parameters (e.g. voltage),

Position of the thermostat in the room,

If there is no characteristic tick sound, thermostat is mechanically
damaged and you need to make a complaint. Thermostat may also
be installed in a wrong place in the room, where the temperature

is controlled.

Programmable thermostat
does not send any signals
to the actuator/ controls
the operation of the
heating system wrongly

Correctness of electric connections and qualifications of the wireman,
Correctness of the thermostat operation (characteristic tick sound during switch-
over),

Connecting a few motor of VOLCANO devices directly to the thermostat
(permitted only if contactor is used!),

Inlet current parameters (e.g. voltage),

Programming method exactly the same as in the manual on
www.vtsgroup.com,

When was the last time the sensor was calibrated?

RDE thermostat is powered by batteries, that need to be replaced
(every 2 years). Also, the sensor needs to be periodically calibrated
— detailed information can be found on: www.vtsgroup.com
Complaint is unjustified, if the RDE thermostat was directly
connected to the motor, without a contactor. If the sensor incorrectly
measures the temperature, it should be calibrated (instructions in
the catalogue).
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9.2 ELJARAS HIBA ESETEN

VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI

VOLCANO VR1/ VR2

Probléma

Ellenérizni kell

Magyarazat

Szivarog a késziilék
hécseréldje

Ellenérizze a hécserélék csatlakozasait. Hasznaljon két kulcsot a csatlakozasok
meghuzasahoz (a hécseréld és a csét kilon kell megtartani) mely megakadalyoza
a hécseréld csatlakozasat az esetleges toréstél.

Lehetséges kapcsolat a szivargas és a hécserélé mechanikai sériilése kozott.
Szivargas a légtelenitd vagy leurité csavarnal.

A flitékdzeg paraméterei (hdmérséklet és nyomas) nem haladjak meg az
megengedhetd értékeket.

Fit6kozeg tipusa (nem lehet agressziv mely megtamadja az aluminium és réz
egységeket).

A korllmények melynél a szivargas jelentkezett (pl. belizemeléskor, lelritéskor,
rendszer feltdltésekor) és a kilsé kornyezeti hdmérséklet abban a pillanatban
amikor a hiba észlelve volt (fagyveszély).

Lehetséges veszélyes légkor a helyiségben (pl. magas ammonia koncentracio
egy szennyviztisztité telepen).

Forditson kiilonds figyelmet annak, hogy a hdcserél6 télen
elfagyhat. 99%-a a bejelentett szivargasoknak az inditas/
probanyomas alkalmaval jelenetkezik. A leiritd és légtelenitd
csavarokat minden esetben meg/utan kell huzni.

A ventilator tul hangos

Ellendrizze, hogy az eszkoz telepitése megfelel-e a jelen dokumentacidban
foglaltakban (pl. Tavolsag a faltél/mennyezettdl).

minimum 0,4 m

A késziilék megfeleléen szintezve van.

Az elektromos bekotések megfeleléségét.

Jelenlegi betap paraméterek (feszliiltség, frekvencia, aramfelvétel).

ARW-tdl eltérd fordulatszam szabalyzé hasznalata

Zajszint alacsonyabb fordulatszamon (esetleges fordulatszam szabalyzé hiba).
Zaj csak magasabb fokozatoknal (a nagy |égszallitas miatt a légzaj is er6sodik),
ellendrizni kell az esetleges fojtast.

Mas berendezések egylittes miikddése esetén dsszeadddva okozhat egy
magasabb zajszintet a helyiségben.

A ventilator hozzaér a késziilékhazhoz?

A ventilator megfelel6en van rogzitve a késziilékhazban?

Akésziilék altal érzékelheté zaj minden esetben szubjektiv érték.
A mianyag késziilékhaz biztositja a halk miikodést. Csavarozza le
a rogzitd csavarokat, majd csavarozza vissza 6ket. Amennyiben a
hiba még mindig fenall jelentse be a hibat.

A ventilator nem miikodik

Az elektromos bekotések megfeleléségét.

U1-TK (TB rovidzar ellenérzése)

Aktudlis paraméterek (pl. feszliltség, frekvencia) a ventilator motor sorkapcsainal,
Mas berendezések miikddési helyességének ellenérzése.

Az elektromos csatlakozasok ellenérzése.

PE sorkapocs ellendrzése (alacsony feszlltség esetén ventilator probléma)

Az N és U2 csatlakozasok ellenérzése a fordulatszam szabalyzén és a
ventilatornal.

Az elektromos bekdtéseknek minden esetben meg kell felelnie a
dokumentéacidban leirtaknak megfeleléen. Amennyiben az U1 és
TK(TB) sorkapocs nincsen révidrezarja nincsen motorvédelem és a
készilék leéghet.

ARW fordulatszam szabalyzé sériilésének vagy telepités helyességének
ellenérzése.

Ajanlott ellendrizni a készliléket és a fordulatszam szabalyzot
oly médon, hogy a termoventilatort direktbe csatlakoztatja a
halézathoz.

Sériilt késziilékhaz

A sériilét kdrulményei - szallitdlevél feljegyzés, doboz allapota stb..

A késziilékhaz sérullilése esetén készitsen képeket a
berendezésrél és a dobozrol, a képeken legyen lathaté a
szériaszam a késziiléken és a dobozon egyarant. Amennyiben
szallitds soran sérilt meg a készillék ugy a szallitdlevélre tlintessék
fel.

ARW - a fordulatszam
szabalyzé nem miikodik/
leégett

Az elektromos csatlakozasok ellenérzése.

Egy szabalyzéhoz csak egy készlilék csatlakozik.

Aktudlis paraméterek (pl. fesziiltség, frekvencia).

A fordulatszam szabalyz¢ kiiktatasaval ellenérizni az eszkéz miikodését (L-TB,
N-U2, PE-PE).

Hogy a felhasznalé nem rongalta meg a hémérséklet allitét, pl. nem forgatta
teljesen korbe.

TRANSRATE szabalyzé esetén ellenérizze:

e rovidzar meglétét,

e SCR10-es szabalyzé elektromos bekotését,

e vezetékek arnyékolasat,

e aszabalyzd vezetékek és betap vezetékek kozti tavolsagot.

A szelep nem miikodik

Elektromos csatlakozasok minéségének és helyességének ellenérzése.
Termosztat miikédésének helyessége (a hémérséklet allitasnal hallhaté egy
kattanas).

Aktudlis paraméterek (pl. fesziiltség).

A legfontosabb, hogy ellenérize a szelepmozgatd miikodését az
impulzus kiadasat kdveté 11 masodpercen belll. Meg kell vizsgalni
a mozgatdt és amennyiben barmilyen kilsé sérilést észlel a
mozgatét manualis allasba kell allitani, ezaltal a szelep folyamatos
nyitva marad.

A helyiség termosztat
TR 010 nem kiild jelet a
szelephez

Elektromos csatlakozasok minéségének és helyességének ellendrzése.
Termosztat miikodésének helyessége (a hémérséklet allitasnal hallhato egy
kattanas).

Szelep és mozgatd milkddésének helyessége.

Ellendrizze a termosztathoz csatlakoztatott termoventilatorok szamat (lehetségs
tulterhelés).

Aktudlis paraméterek (pl. feszliltség).

Termosztat telepitésének helye.

Ha a kattangé hangot nem hallja a termosztat mechanikusan sériilt
és meg kell tenni a hibabejelentést. A termosztat nem megfelelé
helyre torténé telepitése esetén szintén eléfordulhat ez a jelenség.

A programozhaté
termosztat nem kiild
jelet a szelephez/hibas a
miikodés

Elektromos csatlakozasok minéségének és helyességének ellenérzése.
Termosztat miikodésének helyessége (a hémérséklet allitasnal hallhaté egy
kattanas).

Tobb Volcano csatlakoztatasa a termosztathoz (csak magneskapcsoldn keresztiil
lehetséges).

Aktudlis paraméterek (pl. fesziiltség).

A programozasi eljaras ugyanaz, mint a www.vtsgroup.hu oldalon talalhaté
dokumentumban.

Az érzékel6 mikor volt legutoljara kalibralva?

Az RDE termosztat elemekkel miikodik. Az érzékel6t megfeleld
id6kozonként kalibralni kell a VTS honlapjan talalhaté
dokumentacié alapjan. A hibabejelentés nem garancidlis ha a
termosztat relé nélkiil van csatlakoztatva a termoventilatorhoz.
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9.2 POSTUP V PRIPADE ZAVAD

& ruroHEa

VOLCANO VR1/ VR2

Symptomy

Co je nutné zkontrolovat?

Popis

Netésnost vyméniku tepla

montaz hrdel vyménik( pomoci dvou kontra klicu (pfiloZzeni), coz chrani pred
moznosti vnitfniho krouceni hrdel vyméniku

souvislost netésnosti s eventuelnim mechanickym poskozenim vyméniku
netésnost prvkd odvzdusnovaciho nebo vypoustéciho ventilu

parametry topného média (tlak a teplota) — nesmi prekracovat maximalni
povolené hodnoty

typ média (nesmi to byt substance agresivné plsobici na Al a Cu)

okolnosti vzniku netésnosti (napt. béhem zkusebniho, prvniho zprovoznéni
instalace, po naplnéni instalace po pfedchozim vypusténi topného média) a vnéjsi
teplota panujici na daném Gzemi v dobé vzniku poruchy (nebezpeci zamrznuti
vymeéniku)

eventualita prace v agresivnim prostfedi na strané vzduchu (napf. velka
koncentrace amoniaku v Cisticce odpadnich vod)

Vénovat velkou pozornost moznosti zamrznuti vyméniku

v zimnim obdobi. 99% vzniklych netésnosti se objevuje béhem
zprovoznéni instalace / tlakové zkousky. V ostatnich pfipadech
spociva odstranéni poruchy v dotaZeni odvzdusniovaciho nebo
vypoustéciho ventilu.

PFilis hlasita prace
ventilatoru zafizeni

montaz zafizeni v souladu s pokyny v TPD (vzdalenost od stropu)

min. 40 cm

spravné vodorovné a svislé osazeni zafizeni v pfimce

spravnost elektrického zapojeni a kvalifikace osoby, ktera provedla montaz
parametry napajeciho proudu (napéti, frekvence)

pouziti jiného regulatoru oracek nez ARW/TRANSRATE

hluk na nizsich otackach (poskozeni vinuti)

hluk jen na vys$ich otackach — je to normalni jev vyplyvajici z aeromechanické
charakteristiky zafizeni, pokud dojde k ucpani odvodu vzduchu)

typ jinych zafizeni pracujicich v objektu (napf. odtahové ventilatory) — zvySuijici se
hluk mGze pochazet ze soucasné prace mnoha zatizeni

zda ventilator ,tluce”, otira se o oplasténi,

zda neexistuji viditelné stopy nerovnomérného prisroubovani ventilatoru

k oplasteni.

Hlasitejsi prace zafizeni VOLCANO je vnimana subjektivné.

V pfipadé zafizeni zhotovenych z umélé hmoty by se hlasité prace
neméla vyskytovat. Doporucujeme odSroubovat pfipeviiovaci
Srouby a opétovné je dotahnout. Nebude-li zavada odstranéna,
doporucujeme reklamovat zafizeni.

Ventilator zafizeni
nepracuje

spravnost, kvalita elektrického zapojeni a kvalifikace osoby, ktera provedla montaz
zda byl zhotoven dodateény mustek mezi pfislusnymi svorkami motoru (schéma
podle TPD) — U1-TK (TB),

parametry napajeciho proudu (napéti, frekvence) na svorkovnici motoru
ventilatoru

spravnost prace jinych zafizeni v objektu

spravnost pfipojeni vodicl ,na strané motoru”- podle TPD, v porovnani s kabely
ve svorkovnici motoru,

napéti na kabelu PE (pokud je, mUze svédgit o probijeni)

zda je kabel N spravné pfipojen k ventilatoru nebo ARW/TRANSRATE, nebo zda
je spojeni svorek U2 na motoru a ARW/TRANSRATE spravné zhotoveno

Elektrické zapojeni zafizeni musi byt zhotoveno vyhradné podle
schémat umisténych v TPD. Pokud neni vytvofen mistek mezi
svorkami U1 a TK (TB), motor je zbaven pevné tepelné ochrany a
muze dojit k jeho poskozeni spaleni.

poskozeni, nespravné zapojeni nebo montaz jiného nasténného nez ARW/
TRANSRATE

Doporucujeme zkontrolovat zafizeni/regulator pomoci pfipojeni
ohfivace pfimo k napajeni.

Poskozeni oplasténi
zarizeni

okolnosti vzniku poskozeni — poznamky na pfepravnim listu, dodacim listu, stav
obalu

V pfipadé poskozeni oplasténi je nutné poridit fotografie obalu

a zafizeni, a také fotografie potvrzujici shodu sériového &isla na
zafizeni a obalu. Pokud poskozeni vzniklo v dobé prepravy, je
nezbytné sepsat pfislusné prohlaseni fidi¢e/speditéra, ktery dodal
poskozené zbozi.

ARW/TRANSRATE -
regulator otacek
nefunguje / shorel

spravnost, kvalita elektrického zapojeni (dukladné upevnéné kabell v elektrickych
svorkach, prifez a material elektrickych vodicu) a kvalifikace osoby, ktera zafizeni
montovala,

pripojeni vyhradné 1 regulatoru k 1 zafizeni,

parametry napajeciho proudu (napéti, frekvence)

spravnost prace zarizeni VOLCANO po pfipojeni ,napfimo* (pfi vynechani
ovladate ARW/TREANSRATE, tzn. pfipojeni L a TK (TB), N a U2, PE a PE) do
elektrické sité

zda uzivatel neposkodil regulator na ovladaci, napf. pretoc¢enim dokola (ARW/
SCR10)

V pripadé regulatoru TRANSRATE je nutné dodatecné

zkontrolovat:

e pojistku,

e spravnost spojeni s vysilacem SCR10,

e pouziti stinénych kabelu,

e ovladaci kabely musi byt vedeny v dostate¢né vzdalenosti od
kabell napajeni.

Servopohon neotevira
ventil

spravnost elektrického zapojeni a kvalifikace osoby, ktera provedla montaz
spravnost prace termostatu (charakteristické ,cvaknuti® pfi pfepinani)
parametry napajeciho proudu (napéti)

Nejdulezitéjsi je kontrola, zda servopohon zareagoval na elektricky
impuls béhem 11 s. Pokud zjistime poSkozeni servopohonu,

je nutné reklamovat poSkozeny prvek a pfepnout stav prace
servopohonu na ,manual’- MAN, coz zplsobi mechanické (trvalé)
otevieni ventilu.

Prostorovy termostat
nedava signal do
servopohonu

spravnost elektrického zapojeni a kvalifikace osoby, ktera provedla montaz
spravnost prace termostatu (charakteristické ,cvaknuti“ pfi pfepinani)
spravnost prace servopohonu

skute¢nost pfipojeni vice jak jednoho motoru VOLCANO VR k termostatu (vétsi
pocet znamena pretizeni termostatu)

parametry napajeciho proudu (napéti)

misto instalace termostatu/ovladace v mistnosti

Pokud neni slySet charakteristické ,,cvaknuti®, termostat je
poskozen mechanicky a je nutné jej reklamovat. Termostat/ovlada¢
mUze byt také namontovan na $patném misté vzhledem k prostoru,
kde ma byt kontrolovana teplota.

Programovatelny
termostat nevysila signal
do ovladace / Spatné
ovlada praci topného
systému

spravnost elektrického zapojeni a kvalifikace osoby, ktera provedla montaz
spravnost prace termostatu (charakteristické ,cvaknuti® pfi pfepinani)
skute¢nost pfipojeni vice jak jednoho motoru VOLCANO VR k termostatu (Ize to
provést pouze pres stykac!),

parametry napajeciho proudu (napéti)

zpusob programovani Uzce v souladu s ndvodem obsaZenym na internetové
strdnce www.vtsgroup.com

zda a kdy bylo naposledy kalibrovano ¢idlo

Termostat ma bateriové napajeni, které je nutné pravidelné (kazdé
cca 2 roky) vyménit. Kromé toho je nutné pravidelné provést
kalibraci ¢idla — podrobné informace jsou obsazeny v navodu
umisténém na internetové strance: www.vtsgroup.com

Reklamace nemuze byt uznana, pokud bude termostat pfipojen
pfimo na motor, bez stykace. Pokud ovlada¢ §patné méfi teplotu, je
nutné objednat kalibraci ¢idla (navod v katalogovém listu).
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Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495) nie wolno umieszcza¢, wyrzuca¢, magazynowac zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Niebezpieczne zwigzki zawarte w sprzecie elektrycznym i elektronicznym wykazujg bardzo
niekorzystne oddziatywanie na rosliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na cztowieka, uszkadzajg bowiem jego uktad centralny i obwodowy uktad nerwowy oraz
uktad krwiono$ny i wewnetrzny, a dodatkowo powodujg silne reakcje alergiczne. Zuzyte urzadzenie nalezy dostarczy¢ do lokalnego punktu zbiérki zuzytych urzadzen
elektrycznych, ktry zarejestrowany jest w Gtownym Inspektoracie Ochrony Srodowiska i prowadzi selektywna zbidrke odpadéw.

ZAPAMIETAJ!

Zgodnie z Art. 35 ustawy uzytkownik sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zuzyciu takiego sprzetu, zobowigzany jest do oddania go jednostce
zbierajacej zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny. Selektywna zbiérka odpadéw pochodzacych z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przyczynia sie do
ochrony $rodowiska, obniza przedostawanie sie szkodliwych substancji do atmosfery oraz wod powierzchniowych.

YTUnNuU3auusa cTaporo anekTpooGopyAoBaHUs 1 3NEKTPOHHOro o6opyaoBaHUsA

Hanuuue atoro cumBona Ha U3AENUM UMK Ha €0 YNaKOBKE O3HAYAET, HTO U3AENUe HeMb3s YTUNN3NPOBaThL Kak GbIToBO Mycop. Vsaenve cneayet caaTh B
COOTBETCTBYHOLLMIA NYHKT MPUEMa W YTUNN3aLNN SNeKTPOOBOPYAOBaHUS 1 ANEKTPOHHOTO 06OPYAOBaHUS.

CobntofeHe NpaBun yTUNM3aLmm HaCTOSLLEro U3LENVS NO3BOUT NPEAOTBPaTUTL HEBNAroNpUsSTHLIE NOCNEACTBUS A1 OKPYXXatoLLE CPpeabl U 300POBbLS M0AEN,
KOTOpbIE MOTYT BO3HWKHYTb B pe3ynbTate HeCOBMOAEHUS NPaBUI YTUNM3aLNN HACTOSILLETO USAENUS.

MoBTOpHOE MCMONb30BaHWE MaTepUaroB Mo3BOMSIET COKPATUTL NOTPeBNeHNe NPUPOAHBLIX pecypcos. Bonee noapobHyio UHopMaLuio 06 yTUn3aumum HacTosLLEro
U3LENNS MOXHO MONYYNTL B MECTHOM FOPOACKON agMUHUCTpaLmu, cryxbe yTunmsaumm G6ITOBOro Mycopa Unu B MarasuHe, rae 610 NpuobpeTeHo nsaenue.

YTunisauis ctaporo enektpoobnagHaHHs Ta enekTpoHHOro obnaaHaHHs

HasBHicTb Liboro cuMmBony Ha BUpoGi abo Ha oro ynakoBLi 03Havae, Lo BUPIG He MOXHa yTunidyBatu sik nobyToBi Biaxoaun. Bupi6 cnia 3natu y BignoBigHUi nyHKT
npuitomy Ta yTunisadii enekrpoobnagHaHHs.

[loTpuMaHHsa npaeun yTunisadii uux BUpoGiB 403BONUTL 3anobirTv HeCNpUSTNWBI HACHIAKW ANS AOBKINMS Ta 300poB’s MoAen, KOTPi MOXYTb BUHUKHYTU BHACHIA0K
HefoTPMMaHHS Npasun yTuniavii Lumx Bupo6is.

MoBTOpHE BUKOPUCTaHHSA MaTepianis A03BOMSIE 3MEHLLWUTU BUKOPUCTAHHS NPUPOAHMX pecypciB. binbL AeTanbHy iHchopmaLito Npo yTunisauito Lmx Bupo6iB MoxHa
oTpUMaTU B MicLIEBIN MicbKil agmiHicTpaLi, crnyx6i yTunizauii nobyToBux Biaxoais abo B MaraswHi, B skomy 6yB 3akynneHuin Bupo6.

Seno elektrinio arba elektroninio jrenginio utilizavimas

Toks simbolis ant gaminio arba ant jo pakuotés reiskia, kad jrenginio negalima utilizuoti kaip buitiniy atlieky. Gaminij reikia pristatyti j atitinkama elektriniy, ir elektroniniy,
irenginiy priémimo ir utilizavimo punkta. Laikantis $io gaminio utilizavimo taisykliu, galima iSvengti neigiamy pasekmiy aplinkai ir Zmoniy sveikatai, kurios gali atsirasti
dél Sio gaminio utilizavimo taisykliy nesilaikymo.

Pakartotinai naudojant medziagas, galima sumazinti gamtiniy resursy naudojima.

ISsamesnés informacijos apie $io gamininio utilizavima galima gauti vietinéje miesto administracijoje, buitiniy atlieky utilizavimo tarnyboje arba parduotuveéje, kurioje
buvo jsigytas gaminys.

It is forbidden to place, dispose of and store worn-out electric and electronic equipment, together with other waste. Dangerous compound contained in electronic and
electric equipment have a very adverse impact on plants, micro-organisms, and, most importantly, on humans, as they damage our central and peripheral nervous
system, as well as circulatory and internal system. Additionally, they cause serious allergic reactions. Worn-out equipment is to be delivered to a local collection point
for used electric equipment, which carries out a selective collection of waste.

REMEMBER!

The user of equipment intended for households, and which has been worn out, is obliged to transfer such equipment to a collecting unit that collects worn-out
electric and electronic equipment. The selective collecting and further processing of waste from households contributes to the protection of environment, reduces the
penetration of hazardous substances into the atmosphere and surface waters.

Az elhasznalt elektromos hulladékot tilos mas hulladékkel egyiitt kidobni. Az elektromos berendezések veszélyesek a mikroorganizmusokra allatokra és az emberre
egyarant. ldegrendszeri, keringési zavarokat és allergias rohamokat okozhatnak. Az elhasznalt elektromos hulladékot a helyi veszélyes hulladékgydijtébe kell elvinni és
leadni.

EMLEKEZTETO!
Az elhasznalt elektromos hulladékok leadasa és az ujrafeldolgozasa védi a kdrnyezetet, ezaltal csdkkenthet6 a karosarnyagkibocsatas és a felszini vizek
szennyezése.

V souladu s predpisy platnych zakonu je zakazano umistovat, vyhazovat, skladovat spotfebované elektrické a elektronické zafizeni spole¢né s jinymi odpady.
Nebezpecéné slouceniny, které jsou obsazeny v elektrickém a elektronickém zafizeni, vykazuji velmi negativni vliv na rostliny, mikroorganismy, a pfedevsim na ¢lovéka,
poskozuji jeho centralni nervovou a obéhovou soustavu, dodate¢né zplsobuiji silné alergické reakce. Spotfebované zafizeni je nutné odevzdat do mistniho sbérného
bodu elektrickych zafizeni, ktery je zaregistrovan v Centralnim Inspektoratu Ochrany Zivotniho Prostfedi a provozuje selektivni odbér odpadu.

PAMATUJTE!

V souladu s predpisy platnych zakonu je uzivatel vybaveni uréeného k domacimu vyziti povinen takové vybaveni po spotfebé odevzdat jednotce, ktera odebira
elektricka a elektronicka zafizeni. Selektivni odbér odpadu pochazejicich z doméacnosti a jejich zpracovani pfispiva k ochrané Zivotniho prostredi, snizuje emisi
Skodlivych substanci do atmosféry a povrchovych vod.
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9.3 PROCEDURA REKLAMACYJNA / PEKNAMALMOHHbIV MPOLIECC / PEKITAMALIAHA NMPOLIEQYPA / SKUNDO PATEIKIMO
PROCEDURA / COMPLAINT PROCEDURE / HIBABEJELENTESI ELJARAS / REKLAMACNi PROCEDURA

W celu zgtoszenia problemu z urzadzeniami i automatyka nalezy wypetic i wysta¢ formularz, jednym z trzech mozliwych sposobéw:

1. e-mail: vts.pl@vtsgroup.com

2. fax: (+48) 12296 50 75

3. strona internetowa: www.vtsgroup.pl\PRODUKT\VTS Service\formularz zgtoszeniowy

Nasz serwis niezwtocznie skontaktuje sig¢ z Panstwem.

W przypadku uszkodzen transportowych nalezy przesta¢ zgtoszenie reklamacyjne wraz z dokumentem dostawy (list przewozowy, dokument WZ) i zdjeciami dokumentujgcymi uszkodzenia.
W razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 0 801 080 073.

UWAGA!

Proces reklamacyjny zostanie uruchomiony w momencie otrzymania przez serwisowy dziat obstugi klienta prawidtowo wypetnionego zgtoszenia reklamacyjnego, kopii faktury zakupowej oraz
wypetnionej przez firme instalacyjna karty gwarancyjne;j.

[ina coobuieHns o npobneme c 06opygoBaHNEM 1 @aBTOMATUKOW CriedyeT 3anorHnUTb 1 BbicnaTth 6rnaHk, OOHUM 13 TPEX BO3MOXHbIX CMocoboB:
1. e-mail: vts.ru@vtsgroup.com

2. dpakc: (+7) 495 981 95 52

3. MHTepHeT pecypc: www.vtsgroup.ru\llpoaykT\VTS Service\dopmy-3asBKy

Hawu cepBuCHBIN LieHTp HemeaneHHo ¢ Bamu cesxeTtcs.

B cryyae noBpexaeHunsi BO BpeMsi TPaHCMOPTUPOBKY, CIIEAYeT BbiCNaTb peknaMaLyoHHbIi akT BMECTe C AOKYMEHTOM MOCTaBku (HaknagHas
M T.N.) 1 coTorpachusimm, NOATBEPKAAIOLLMMI NMOBPEXAEHMSI.

B cnyyae kakvx-nu6o BonpocoB Bl MoxeTe cBA3aTbCsA ¢ HaMu no TenedoHy: 8 800 333 0336

BHUMAHMUE!

PeknamaLoHHbIn npolecc ByaeT Ha4aT B MOMEHT MOMy4YeHUst CEPBUCHBIM OTAENOM MPaBUIbHO 3aMoNHEHHOTO pekNiaMaLYoHHOTO akTa, KOnuu CYET-PakTypbl 1 3arOfHEHHOV MOHTa)HO
h1pMOI rapaHTUINHON KapThl.

LLlo6 3asBuTH Npo npobnemy 3 obnagHaHHSAM Ta aBTOMaTUKO,Cif 3anOBHUTY Ta BiANPaBMTU GraHK, OAHWM i3 4BOX MOXIMBKX CMOCOGIB:

1. e-mail: vts.ua@vtsgroup.com

2. fax: +380 44 230 47 60

3. www.vtsgroup.com.ua\llpoaykT\VTS Service\cdopmy-3asBKy

Haw cepsic HeraiiHo 3 Bamu 3B'sxeTbCs.

Y BUNagKy TPaHCMOPTHUX MOLUKOAKEHb, HANeXWTb BiANpaBuTn PeknamadiiHuii BnaHk pasom 3 foKkyMeHTaMu NocTaBky (TpaHCnopTHa HaknaaHa) Ta dpoTtorpadpisMu, siki JOKYMEHTYIOTb
MOLLKOZKEHHSI.

Y BUnNapaky sikux-HeGyab 3anuTaHb NPOCMMO 3B’A3aTUCL 3a TenedoHom: (+3) 8 044 230 47 60

YBATA!

PeknamauiiHnii npoLec NoYnHaeTbCA 3 MOMEHTY, KoM CepBiCHWI BigAain o6cnyroByBaHHS KnieHTa OTpUMaE NpaBubHO 3anoBHeHui Peknamauininin bnaxk, konito BMAATKOBOI HaknagHoi, a
TaKoX 3anoBHEHY MOHTaXHO KoMnaHieto MapaHTiHy Kapry.

Siekiant pranesti apie problemas, susijusias su jrenginiais ir automatika, reikia uZpildyti forma, vienu i$ trijy galimy badu:

1. el. pastu: vts.lt@vtsgroup.com

2. faksu: +370 5 263 61 56

3. www.vtsclima.lt\Produktas\VTS Service\paraiSkos forma

Masy techniné tarnyba nedelsiant susisieks su Jumis.

Pazeidimo transportavimo metu atveju reikia persiysti skunda kartu su pristatymo dokumentu (vaztara$c¢iu, WZ dokumentu) ir nuotraukomis patvirtinanciomis pazeidimus.
I1Skilus klausimams rasykite mums vts.lt@vtsgroup.com.

DEMESIO!

Skundo procedira bus pradéta, kai kliento aptarnavimo skyrius gaus teisingai uzpildyta skunda, pirkimo faktdros bei jrengimo jmonés uZpildyto Garantinio lapo kopija.

In order to report a problem with the device or elements of automation, please fill in and send the appropriate form, using one of the three available ways:

1. E-mail: vts.pl@vtsgroup.com

2. Fax: (+48) 12296 50 75

3. Website: www.vtsgroup.p\PRODUKT\VTS Service\formularz zgtoszeniowy

Our service department will contact you immediately.

In the case of damage in transport, send a complaint notification, including the delivery documentation (bill of lading, inventory issue) and photographs showing the defects.

Should you have any questions, please contact us, using this telephone number: 0 801 080 073

IMPORTANT!

The complaint procedure shall be initiated when the Service Department has received a correctly filled complaint notification, a copy of the purchase invoice and the Warranty Card, filled by the
company that carried out the installation.

Amennyiben hibabejelentést kivan tenni a berendezéssel vagy az automatika elemekkel kapcsolatban kérem téltse ki a hibabejelentét és kiildje el az alabbi 3 lehetséges mod valamelyikén:
1. E-mail: budapest@vtsgroup.com

2. Fax: +36-1-49-1636

3. Weboldal: www.vtsgroup.hu

A hibabejelentést kdvetéen szervizcégiink felveszi Onnel a kapcsolatot.

A szallitas soran sériilt berendezés esetén kiildjon hibabejelentét, mely tartalmazza a szallitasi dokumentumokat és készitsen fényképet a hibardl.

Barmilyen kérdés esetén kérem hivja a kévetkezé szamot: +36-1-436-0100

FONTOS!

A hibabejelentés akkor tekinthet6 teljesnek ha a szerviz megkapja a megfeleléen kitoltétt hibabejelent6t és egy masolatot az eredeti szamlarol és a telepitést végzé cég altal kitoltott
garanciapapirrol.

Za ucelem oznameni problému se zafizenim a regulaci je nutné vyplnit a odeslat formulaf jednim ze tfi zptsobu:

1. e-mail: prague@vtsgroup.com

2. tel.: + 420 272 048 944, fax: + 420 272 049 122

3. www.vtsgroup.com

Nas servis Vas bude neprodlené kontaktovat.

V pfipadé poskozeni béhem prepravy je nutné zaslat reklamacni protokol spole¢né s dodacim listem (pfepravni list) a fotografiemi poskozeni.

V piipadé jakychkoliv dotazli nés nevahejte kontaktovat na telefonu: + 420 272 048 944.

POZOR!

Reklamaéni procedura bude zahajena v dobé, kdy servisni oddéleni obsluhy klienta obdrzi Fadné vyplnény reklamaéni protokol, kopii faktury a fadné (instalacni firmou) vyplnény zaruéni list.
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Formularz reklamacyjny / PeknamaunoHHbin 6naHk / Peknamauinium 6naHk / Reklamacijos blankas / Complaint Form / Hibabejelenté /
Reklamacéni formular

VTS POLSKA Sp.zo.o. VTS O0O| TOV VTS UKRAINA| VTS VILNIUS UAB| VTS POLSKA Sp.zo.0.| VTS Hungary Kft| VTS Czech Republic/ VTS CLIMA OU VTS LATVIA SIA
Ul. tuzycka 6B 107140 Moskwa Sholudenko 3| Ulonu g. 5, Ul. Luzycka 6B| 1146 Budapest| s.r.o.| Todstuse 48a-406, Ganibu Dambis 24a —|

81-537 Gdynia| UIl. Rusakovskaya 13| office 311 08240 Wilno| 81-537 Gdynia| Hungaria krt 162 Beranovych 735, Tallinn 10416 622, LV-1005 Rygal

Polska Rosja 04116 KIEV| LT Polskal (Hermina Business 199 03 Praha 9 ET| LAT]|

www.vtsgroup.com

www.vtsgroup.com

www.vtsgroup.com

www.vtsgroup.com

www.vtsgroup.com

Tower B épiilet)

www.vtsgroup.hui

CZ

www.vtsgroup.cz|

www.vtsgroup.com

www.vtsgroup.com

| Firma dokonujaca zgtoszenia: / HazeaHue cumpmebl, coobLuatolern o HeucnpaBHocTsx: / Hazea komnaHii, sika 3asBnsie npo peknamadito: / Prane$ancios apie gedimus jmonés pavadinimas: /
The company submitting the notification: / Befelenté cég: / Reklamujici:

| Firma instalujaca urzadzenia:/ [JaHHble MOHTaXHOI opraHu3aumu: / Hassa komnawii, sika 3asBnsie npo peknamaluito: / Montavimo organizacijos duomenys: / The company that installed the
equipment: / Telepit6 cég: / Instalaéni firma:

Data zgtoszenia: / [lata coobwienus: / lata 3assu: / PraneSimo data: / Date of notification: / Bejelentés napja: / Datum podani reklamace:

| Typ urzadzenia: / Tun o6opynosaHus: / Tun obnagHaxHs: / [renginio tipas: / Type of device: / Berendezés tipusa: / Typ zafizeni:

| Nr fabryczny*: / CepuitHblii Homep*: / ®abpuunHuin Homep* / Serijos numeris* / Factory number*: / Gyari szama*: / Vyrobni ¢islo*:

Data zakupu: / [Jata npnobpetenus: / [lata npuabanHs: / |sigijimo data: / Date of purchase: / Vasarlas napja: / Datum nakupu:

| Data montazu: / lata MmoHTaxa: / [lata moHTaxy: / Montavimo data: / Date of installation: / Telepités napja: / Datum montaze:

| Miejsce montazu: / Agpec ob6bekTa, rae yctaHoBneHo obopyaosaHue: / Micue moHTaxy: / Objekto, kur jrengtas jrenginys, adresas: / Place of installation: / Telepités helye: / Misto montaze:

Szczegoétowy opis usterki: / NMogpo6Hoe onucaxve HeucnpasHocTH: / [leTanbHuii onuc npobnemu: / ISsamus gedimo aprasymas: / Detailed description of defect: / Hiba részletes leirasa: /
| Podrobny popis zavady:

| Osoba kontaktowa: / KonTakTHoe nuuo / KoHTakTHa ocoba: / Kontaktinis asmuo / Contact person: / Kapcsolattartd: / Kontaktni osoba:

| Imie i nazwisko: / ®.1.0.: / IM’s Ta npissuLe: / Pavardé, vardas, tévavardis: / Name and surname: / Név: / Jméno a pfijmeni:

Telefon kontaktowy: / KoHTakTHbIV TenedoH: / KoHTakTHuii TenedoH: / Kontaktinis telefonas: / Telephone: / Telefonszam: / Kontaktni telefon:

E- mail: / E- mail: / E- mail: / Elektroninis pastas: / E-mail: / E-mail: / E-mail:

obowigzkowe pole do wypetnienia w przypadku sktadania zgtoszenia reklamacyjnego na urzadzenia: dotyczy nagrzewnic VOLCANO VR1 i VR2 oraz kurtyn powietrznych DEFENDER XW,

DEFENDER XE, DEFENDER XC.

* obs3aTenbHble Ans 3anofiHeHns B cryyae cooblleHns o HeucnpaBHocTu obopyaoeanus: TennoeHTunsTopsl VOLCANO VR1 u VR2, a Takke Tennosble 3aBecbl DEFENDER XW,
DEFENDER XE, DEFENDER XC.

* HeoOXiHO 3aMOBHUTY y BUNaAKY peknamaLiiHoi 3asiBu Ha obnajHaHHsA: CToCyeTbCsl HarpiBadis onantoBanbHux npuctpois VOLCANO VR1 i VR2, a Takox nositTpsiHux 3asic DEFENDER
XW, XE ta XC.

* privaloma uzpildyti prane$ant apie jrenginio gedima: Silumos ventiliatoriai VOLCANO VR1 ir VR2 bei Siltaliniai barjerai DEFENDER XW, XE ir XC.

* This field must be filled, if the complaint notification refers to the following equipment: VOLCANO VR1 and VR2 unit, and DEFENDER XW, DEFENDER XE, DEFENDER XC
air curtains.

* A csillaggal jellt mezok kitoltése kovetlezd.

* Povinné pole v pfipadé reklamace na zafizeni: tyka se ohfivaci VOLCANO VR1 a VR2, vzduchovych clon DEFENDER 100-200 WH, DEFENDER 100-200 EH, DEFENDER 100-200 CD.

| 9.4 WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH / CTUCOK 3ANYACTEWN: / CTUCOK 3AMACHUX YACTUH: / ATSARGINIY DALIYU SARASAS / LIST
OF SPARE PARTS / ALKATRESZ LISTA / SEZNAM NAHRADNICH DiLU

| "‘I’.I' ';l” ’ VR1/VR2 VR MINI
/ EiI. N-r / Nazwa czesci / Mucok 3anvacTen / Hazsa yactunum / Detalés pavadinimas / Numer / Homep / Homep / | Numer / Homep / Homep /
N.o . Name of part / Alkatrész neve / Nazev dilu Numeris / Number / Index | Numeris / Number / Index
| y szam / Cislo dilu szam / Cislo dilu
ISsz./C.
1 Wentylator / BeHtunsitop / BeHtunsitop / Ventiliatorius / Fan / Ventilator / Ventilator 1-2-2702-0003 1-2-2702-0005
| Wymiennik ciepta VR1 / Tennoo6mernuk VR1 / Tennoo6miHmnk VR1 / Silumokaitis VR1 / Heat exchanger VR1 / VR1
2 . 5 I\ fo 1-2-2702-0002 -
hécserélé / Vymeénik tepla VR1
Wymiennik ciepta VR2 / Tennoo6mennuk VR2 / Tennoo6minnmnk VR2 / Silumokaitis VR2 / Heat exchanger VR2 / VR2
3 . 15 I\ fo 1-2-2702-0001 -
hécseréld / Vymeénik tepla VR2
4 Wymiennik ciepta Volcano MINI / Tennoo6meHHmk Volcano MINI/ Tennoo6miHHuk Volcano MINI/ Silumokaitis Volcano R 1-2-2702-0006
| MINI/ Heat exchanger Volcano MINI/ Volcano MINI hécserélé / Vyménik tepla Volcano MINI
5 Kl’erowm"ca pomvnetrzlaA/V Hanpaensiowasn xantoan / Hanpaensioui xaniosi / Zaliuziy nukreipiangiosios / Air guide / 1-2-2701-0003 1-2-2701-0046
Légterelé / Sméroveé listy
Boczna naktadka / Bokosas Haknaaka / Bokosa Haknagka / Soninis antdéklas / Side cover plate / Oldalsé takard /
6 czn 1-2-2701-0004 -
Bocni kryt
7 Front obudowy / Mepeansa navens / MepeaHs naHens / Prieking ploksté / casing — front / Elsé késziilékhaz / Celni kryt 1-2-2701-0002 1-2-2701-0042
| 8 Korpus obudowy / 3agHuit kopnyc / Kopnyc / Galinis korpusas / casing — body / Készlilékhaz test / Korpus oplasténi 1-2-2701-0001 1-2-2701-0044




VOLCANO VR1
VOLCANO VR2
VOLCANO MINI
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